120 KV

2x630 A
0.2 m.H.

A S.E MULUKUKU
A

31T
138000: \[3 /100: \[3 /100:\[3 ~
30VA cl. 0.2

30VA cl. 0.2
30VA 3P

| C
1<

1 2x630 A
0.2 m.H. _ |
1

MANDO ELECTRICO

— —a " 145 KV 1600 A 145 KV 1600 A 524 g— —
87L i
| R z>zwmw%wm_9\ 400-800/ 1-1-1 -1 A ™
7 30 VA 5P 20 30 VA 5P 20
21N 30 VA 5P 20 145 KV 30 VA 5P 20 AN
30 VA cl. 0.2 1600 A
A)1CA-INAS 30 VA ol 025  MANDO ELECTRICO ww «» M__ wuwm W) fvar)-[cA] (A
MEDIDOR 145 kv MEDIDOR
MULTIFUNCIONAL \ 1600 A umwo&, \ MULTIFUNCIONAL
MANDO ELECTRICO
MANDO ELECTRICO BARRA 138 KV.
145 KV 145 KV
1600 A 1600 A
MANDO ELECTRICO MANDO ELECTRICO
W) GwH) [CA—(A W) fwH)-[cal (A
20-50/ 1-1-1-1A 50-100/ 1-1-1-1A
30VA cl. 0.2 30VA cl. 0.2
30VA cl. 0.2S V) -[cv 30VA of. 0.25 Vv
30VA 5P 20 30VA 5P 20
30VA 5P 20 30VA 5P 20
51) (1N 51) (51N
_ _
145Kv 1600 A mm|«|||||_ 145Kv 1600 A %I|||+I|||-|I_
120 KV
| | —>—t _
138+ 10% /24.9kv | 138 £ 10% /249 =~ v TRANSFORMADOR INCLUIDO
15 MVA. 15 MVA, PROYECTO SUMINISTRO TRANFORMADORES
YNyn  (d11) | YNyn o (d11) Al _
|_ 21 KV |
87 | —p— mulvm_m
20-50/1—1A 200—400/1—1A |
30VA 5P20 30VA 5P20 SHEM
30VA 5P20 30VA 5P20 _ |
27Kv 1000 A _Mmu..|«|||||||l_
MEDIDOR
CA (A
200-400/1-1A MULTIFUNCIONAL
Cl 0.2S MEDIDOR
Cl 0.25 MULTIFUNCIONAL
UNION FENOSA
BARRA 24.9 KV. . BARRA 24.9 KV. . 1600 AMP
24900: N3/
100: \3/100:\3V b x
52 52 30 VA cl.0.2
. 27Kv 1000 A . 27Kv 1000 A ERRVARS
21 21 KV 21 KV 21 KV A 75 KVA
1] 1] 24900 +4x2.5
AL REGULADOR %% 220-127 V
DE TENSION
\ S/AUXILIARES
Ly A MEDICION
COMERCIAL

21-21N
87L

51

86
X

SIMBOLOGIA

MEDIDOR
MULTIFUNCIONAL

PROTECCION DISTANCIA, INCLUYE
DIRECCIONAL DE FALLA A TIERRA

PROTECCION DIFERENCIAL DE LINEA
RELE SOBRECORRIENTE TEMPORIZADO
RELE DE BLOQUEO

WH A SUMINISTRAR

MIDE KW, KVAR, KVA, KWH,
KVARH, KVAH, V, A, FP, HZ.

FUTURO

PROYECTO ACTUAL

ESCALA :

1\
FDE "\
ACAD: H
ELECTRICO MATIGUAS
A/ /4
DISERO: 0 sys

_.nm_—%.._>§. MM;OmMm.M 2010 Empresa Nacional de Tr ision Eléctrica
SBUJo- DISERADORES : INGENIERIA Y SUPERVISION DE PROYECTOS

JUAN CARLOS CARCACHE [PROYECTO :
FECHA :AGOSTO 2010

REVISADO: ING. B. HERRERA

SUBESTACIONES SAN RAMON, MATIGUAS

TITULO :
FECHA :AGOSTO 2010

MATIGUAS

DIAGRAMA UNIFILAR

APROBO.: ING. ESTELA WARTNER = - e

FECHA :AGOSTO 2010

DEPTO :
INGENIERIA

PLANO No. :

HOJA No.
1/4




