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DATOS GENERALES DEL PROYECTO  

  

Nombre Oficial del Proyecto   Subestación Sébaco II y Línea de 

Transmisión en 138 kV. 

Municipio y departamento   Municipio de San Isidro, Departamento de 

Matagalpa. 

Tamaño del proyecto  Construcción de 11 km de línea de 

transmisión en 138 kV.  

Transformador de potencia de 20/25 MVA, 

138 kV/24.9 kV.    

Costo de inversión del 

proyecto  

US$ 8.601 millones 

Periodo de ejecución   El proyecto se planifica ejecutarlo en el 

período 2020 – 2021  

Tipo de Proyecto   Transporte y transformación energía / 

Sector Energía.  

  

  

Proponente (Dueño del 

proyecto)  

EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA  

(ENATREL)  

De la Rotonda Centroamérica, 700 metros 

al oeste, contiguo AUTO NICA, S.A., Villa 

Fontana.   

Tel. 22527400  

  

Representante Legal  

Ing. Salvador Mansell Castrillo.   

Cédula de Identidad: 441-131255-0001-D   

Correo electrónico:  

smansell@enatrel.gob.ni   

  

  

Responsable de la Gestión  

Ambiental  

Ing. Carolina Ramírez - Jefa Unidad 

Ambiental  

ENATREL, Rotonda Centroamérica, 700 

metros al oeste, contiguo AUTO NICA,  

S.A., Villa Fontana.  

Teléfono No. 22527400 extensión No. 4117  

Correo electrónico:  

cramirez@enatrel.gob.ni  

  

Lugar para notificaciones  

ENATREL, Rotonda Centroamérica, 700 

metros al oeste, contiguo AUTO NICA,  

S.A., Villa Fontana.  

Consultor en elaboración de 

Estudio de Impacto Ambiental   

Denis Peña Solano / Coordinador  
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I. RESUMEN EJECUTIVO  

  

Para cumplir con el mandato para lo cual fue creada, ENATREL de 

acuerdo a la Ley 583 Ley Creadora de la Empresa Nacional de 

Transmisión Eléctrica, está extendiendo las líneas de transmisión, 

ampliando la capacidad de las subestaciones eléctricas existentes y 

construyendo nuevas subestaciones, cuyo propósito es incrementar las 

capacidades con un sistema confiable y seguro para aumentar el índice 

de cobertura energética hasta lograr alcanzar un 98.42% a nivel 

nacional para finales del año 20201.  

 

En este sentido ENATREL desarrollará el proyecto Subestación Sébaco II 

y Línea de Transmisión en 138 kV que consiste en la construcción de la 

una subestación con nivel de tensión de 138/24.9 kV y la instalación 

de 11 km. de línea de transmisión en 138 kV, que se conectará a la 

línea de transmisión existente Sébaco - Estelí. 

 

El proyecto se ubica en el municipio de San Isidro, departamento de 

Matagalpa.    

 

De acuerdo al Sistema de Evaluación Ambiental de Nicaragua y la 

legislación ambiental es requisito para la construcción y operación del 

proyecto la obtención del Permiso Ambiental, para lo cual es necesario 

el desarrollo de una evaluación presentada en el Estudio de Impacto 

Ambiental del proyecto. El proyecto ha sido formulado cumpliendo con 

todas las normativas legales y técnicas nacionales e internacionales 

para este tipo de proyecto, tanto para la subestación eléctrica como 

para el tramo de la línea de transmisión. 

  

Para la elaboración del Estudio de Impacto Ambiental (EIA), ENATREL ha 

contratado los servicios del consultor ambiental Denis Peña Solano, 

quien se ha apoyado de un equipo de profesionales multidisciplinarios 

especialistas ambientales. El EIA se ha realizado siguiendo las 

directrices establecidas en los Términos de Referencia emitidos por el 

Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales (MARENA). 

 

En el documento se presenta una serie de información que ha sido 

recopilada mediante levantamiento de datos en el campo (área de 

influencia del proyecto) e información secundaria obtenida de las 

diferentes instituciones del Estado, alcaldía municipal de San Isidro y 

centros de educación (Universidades). 

 

Se presentan y evalúan las diferentes leyes, Decretos, Normativas, 

procedimientos administrativos y políticas de salvaguarda del BID 

relacionados con el cumplimiento ambiental del sector energético en 

Nicaragua. 

 

                       

http://www.enatrel.gob.ni/evolucion-de-la-cobertura/ 

http://www.enatrel.gob.ni/evolucion-de-la-cobertura/
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Se describe y presenta un análisis de alternativas principalmente para 

la ubicación de la subestación Sébaco II y para el trazado de la ruta 

de la línea de transmisión, seleccionando aquella que generó menores 

impactos negativos al ambiente y a la población. 

 

En el documento se presenta la descripción de las actividades y equipos 

necesarios que conlleva la ejecución del mismo, considerando las 

diferentes etapas de desarrollo (construcción, operación y cierre). 

 

El área directamente afectada se ha calculado en 27.64 ha (22 ha de la 

línea de transmisión y 5.64 ha de la subestación). De igual manera se 

ha determinado que el área de influencia indirecta del proyecto 

corresponde a una franja de terreno de 500 metros a ambos lados de la 

línea de transmisión en 11 km. para totalizar 11 000,000 m2 (1100 Ha), 

más 250,000 m2 (25 Ha) del perímetro de la subestación para un gran 

total de 1125 Ha.   

 

En el diagnóstico ambiental se realizó una caracterización (línea base) 

de los componentes abióticos, bióticos y sociales en el área de 

influencia directa del proyecto; en el aspecto biótico se realizó el 

inventario forestal donde se identificaron 1293 plantas entre árboles y 

arbustos, de 267 árboles equivalentes al 20.65% del total se prevé sean 

cortados; 1021 a podar (78.96%) y 5 árboles se contempla reservar 

(según criterio técnico y considerando su especie y ubicación), estos 

árboles se encuentran ubicados dentro del área de 20 metros de ancho de 

servidumbre administrativa o de seguridad de los que serán afectados 

por el desarrollo del proyecto (corte o poda) para dar paso a la 

construcción de la línea de transmisión y de la Subestación. 

 

Con relación a la fauna del área de estudio se puede afirmar que la 

mayoría de especies encontradas corresponden al grupo de aves, esto 

principalmente por ser una zona de producción de arroz que es propicio 

para atraer aves a la zona en busca de alimento. 

 

En el análisis de impactos se han identificado en la etapa de diseño y 

construcción 9 impactos de moderada significancia (uno de ellos de 

incidencia positiva) y un impacto de Alta Significancia (incidencia 

positiva), para la etapa de operación se identifican 5 (cinco) impactos 

de moderada significancia, siendo uno de ellos de incidencia positiva y 

para la fase de abandono del proyecto se han identificado 1 (un) 

impacto de moderada significancia, el resto de los impactos 

identificados en la evaluación del proyecto son de muy baja a baja 

significancia. 

 

En el análisis de riesgo se ha concluido que los principales riesgos 

del proyecto asociados a las amenazas naturales son la sequía, 

inundaciones, seguido de sismos, huracanes y los deslizamientos, pero 

también es importante considerar los incendios forestales que están 

asociados al fenómeno de la sequía, también se consideran como amenazas 

los accidentes, los atentados y sabotajes que han sido amenaza 

permanente en las estructuras soportes de las líneas de transmisión 

eléctrica), para lo cual se han preparado el Plan de Contingencia con 
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los lineamientos a seguir en el antes, durante y después de una 

contingencia y reducir al mínimo cualquier riesgo a la vida de los 

trabajadores, a los bienes del proyecto y del ambiente.  

 

El documento presenta las medidas ambientales, estas parten de los 

potenciales impactos negativos identificados en el análisis y 

evaluación de impactos, durante su ciclo de vida en total se 

desarrollaron 14 medidas para la etapa de construcción 3 medidas 

ambientales para la etapa de operación y una medida ambiental para la 

etapa de cierre del proyecto.     

 

También se presenta el pronóstico de la calidad ambiental del proyecto 

en tres escenarios: calidad ambiental sin proyecto; con proyecto y sin 

medidas ambientales y con proyecto más las medidas ambientales, de la 

valoración se concluye que bajo el escenario de proyecto con medidas 

ambientales, a pesar de generarse impactos negativos con el desarrollo 

del mismo, este es factible siempre y cuando las medidas ambientales se 

ejecuten oportunamente en su ciclo de vida.  

 

De igual manera se presenta el mapa de zonificación ambiental que 

muestra la ubicación del proyecto, las condiciones naturales de la zona 

y su interacción con las condiciones ambientales del entorno.   

 

El Programa de Gestión Ambiental (PGA) está conformado por planes de 

manejo específicos (Plan de implantación de medidas ambientales, Plan 

de contingencia, Plan de reforestación, Plan de Capacitación y 

Educación Ambiental y Plan de control y monitoreo ambiental y Plan de 

adquisición y compensación de tierras). 

 

Los planes están diseñados para garantizar que la ejecución y operación 

del proyecto se realice de conformidad con la legislación ambiental, 

las leyes que rigen la materia y los estándares ambientales y del 

sector de la industria eléctrica. La ejecución y cumplimiento del PGA 

permitirá verificar eventuales cambios en los parámetros de la línea de 

base del área de influencia del proyecto; detectar si los cambios 

ocurridos son causados o están relacionados con la construcción u 

operación del proyecto, como también evaluar la efectividad de las 

medidas ambientales, esto nos permitirá a la vez ir realizando las 

adecuaciones pertinentes a los distintos planes conforme a las 

necesidades y/o realidades del proyecto. 

 

Finalmente en el documento se presentan las conclusiones de la 

evaluación ambiental para el proyecto, donde concluye que este proyecto 

es ambientalmente viable siempre y cuando se desarrollen medidas de 

mitigación, tanto en la etapa de construcción de la línea de 

transmisión y en la construcción de la subestación como para las etapas 

de operación y mantenimiento del proyecto y para la etapa de cierre. De 

igual manera cumplir a cabalidad con el Programa de Gestión Ambiental 

desarrollado en este documento. 
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II. INTRODUCCION 

  

El sistema eléctrico nacional está compuesto por tres elementos 

principales:  

a) Generación  

b) Transmisión  

c) Distribución  

  

La generación consiste en la producción de la energía eléctrica 

utilizando equipos llamados plantas generadoras las cuales utilizan 

energía proveniente de diversas fuentes: no renovables como las 

fósiles y las renovables como la proveniente del sol, agua, biomasa, 

viento y geotérmica.   

  

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica (ENATREL) es la encargada 

de transportar la energía desde las plantas generadoras hasta las 

redes de distribución, a través de líneas de alta tensión y 

subestaciones eléctricas, entre privadas y estatales, que junto a las 

empresas generadoras y distribuidoras forman el Sistema Interconectado 

Nacional (SIN). Ver figura 1  

  

La distribución de la energía hasta los consumidores finales lo 

realiza la Empresa Distribuidora Disnorte/Dissur. Utilizando las 

líneas de distribución las cuales están conectadas a las barras de 

7.6/13.2 kV de las subestaciones eléctricas del Sistema Interconectado 

Nacional.   

 

Para cumplir con el mandato para lo cual fue creada, ENATREL de 

acuerdo a la Ley 583 Ley Creadora de la Empresa Nacional de 

Transmisión Eléctrica, está extendiendo las líneas de transmisión, 

ampliando la capacidad de las subestaciones eléctricas existentes y 

construyendo nuevas subestaciones, cuyo propósito es incrementar las 

capacidades con un sistema confiable y seguro para aumentar el índice 

de cobertura energética hasta lograr alcanzar un 98.42% a nivel 

nacional para finales del año 20202.  

 

En octubre de 2016 el Gobierno de Nicaragua suscribió con el 

Directorio Ejecutivo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) el 

Contrato de Préstamo No. BID 3727/BL-NI, 3728/KI-NI, 3729/OC-NI 

“Programa de Exploración Geotérmica y Mejoras en Transmisión en el 

Marco del Plan de Inversiones de Nicaragua, PINIC”, el cual será 

ejecutada por el Ministerio de Energía y Minas (MEM) de Nicaragua, la 

Empresa Nicaragüense de Electricidad (ENEL) y la Empresa Nacional de 

Transmisión Eléctrica (ENATREL). Este programa consta de dos 

componentes, siendo el Componente 2 ejecutado por ENATREL. 

 

El objetivo general del Programa es contribuir a la sostenibilidad del 

sector eléctrico de Nicaragua. Los objetivos específicos son: (i) 

                       

http://www.enatrel.gob.ni/evolucion-de-la-cobertura/ 

http://www.enatrel.gob.ni/evolucion-de-la-cobertura/
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Desarrollar la exploración del potencial geotérmico para diversificar 

la matriz energética; e (ii) Incrementar la accesibilidad y 

confiabilidad del servicio de energía eléctrica mediante el incremento 

de la capacidad de transmisión nacional y regional implementando 

refuerzos en la red. 

 

El Componente 2 a su vez, consta de cuatro sub-proyectos: (i) 

Construcción de una línea de transmisión de 138 kV El Sauce – 

Villanueva y obras conexas; (ii) Aumento de la Capacidad de 

Transmisión en Línea 230 kV propiedad de ENATREL; (iii) Ampliación de 

la Subestación Sébaco y (iv) la Ampliación de la Capacidad de 

Transmisión en Cinco Subestaciones del Sistema Nacional de Transmisión 

(Acahualinca, Catarina, Diriamba, Ticuantepe II y San Benito). 

 

Como parte del Componente 2 estaba previsto la Ampliación de la 

Subestación Sébaco, no obstante, por problemas para la adquisición de 

tierra para la ampliación de la Subestación Sébaco existente, se 

procedió a dividir la Subestación Sébaco en 2 nodos: Sébaco I y Sébaco 

II, por lo tanto, se requiere la Construcción de la Subestación Sébaco 

II y la línea de transmisión 138 KV que conectará a la línea existente 

LT 138 kV Sébaco - Estelí. 

 

En este sentido ENATREL desarrollará el proyecto Subestación Sébaco II 

y Línea de Transmisión en 138 kV que consiste en la construcción de la 

una subestación con nivel de tensión de 138/24.9 kV y la instalación 

de 11 km. de línea de transmisión en 138 kV, que se conectará a la 

línea de transmisión existente Sébaco - Estelí. 

 

Las actividades desarrolladas por las Subestaciones eléctricas y 

líneas de transmisión, son actividades reguladas ambientalmente por el 

Sistema de Evaluación Ambiental y las leyes ambientales vigentes. Bajo 

esta obligación ENATREL está solicitando a las autoridades ambientales 

el permiso ambiental para la ejecución del proyecto, cumpliendo con 

los requisitos establecidos en la legislación ambiental vigente.    
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 Figura 1    Esquema del manejo del sistema eléctrico    
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III. OBJETIVOS Y JUSTIFICACION 

  

3.1 Objetivo General del proyecto 

 

 Incrementar la accesibilidad y confiabilidad del servicio de 

energía eléctrica mediante el incremento de la capacidad de 

transmisión nacional y regional implementando refuerzos en la 

red. 

 

3.2 Objetivos Específicos del proyecto 

 

 Suministrar energía eléctrica confiable y segura a los usuarios 

que actualmente tienen el servicio de energía eléctrica y a 

nuevos usuarios. 

 

 Permitir la conexión de nuevos clientes, ampliando la capacidad 

de transmisión y distribución en esta región del país  

 

 Mejorar la calidad del servicio de los usuarios que poseen el 

servicio de Energía eléctrica. 

 

 Incrementar el uso productivo de la electricidad en las zonas 

rurales. 

 

3.3 Objetivos del Estudio de Impacto Ambiental 

 

3.3.1  Objetivo General 

 

El Estudio de Impacto Ambiental tiene como objetivo principal 

Identificar y evaluar los impactos ambientales positivos y negativos 

derivados de la ejecución, operación y cierre del proyecto, 

incorporando medidas ambientales de prevención, mitigación, corrección 

o compensación que garanticen su viabilidad ambiental. 

 

3.3.2  Objetivos Específicos 

 

 Definir la viabilidad ambiental del Proyecto. 
 

 Cumplir con la legislación ambiental nacional. 
 

 Desarrollar todos los trabajos asociados al proyecto de la 

Subestación y línea de transmisión eléctrica considerando las 

normas ambientales nacionales y las acciones previstas en el 

Programa de Gestión Ambiental, lo cual debe permitir prevenir, 

mitigar y/o corregir los efectos adversos del proyecto. 

 

 Plantear un Plan de Cierre en cada uno de los sitios afectados 
por el proyecto. 
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3.4 Justificación técnica, económica y social del proyecto 

 

Actualmente la subestación de Sébaco I posee un esquema de barra 

sencilla, la dependencia de una sola barra produce discontinuidad en el 

servicio eléctrico, como en el caso de falla de la barra o de un 

disyuntor. La salida de operación de la subestación Sébaco I deja sin 

alimentación a un total de 14 Subestaciones conectadas radialmente a 

este nodo: Matagalpa, San Ramón, El Tuma, El Jobo, Matiguás, Mulukukú, 

Siuna, Centroamérica, Asturias, Hidropantasma, Larreynaga, Estelí, 

Yalagüina y Santa Clara las cuales actualmente alimentan una carga de 

65 MW aproximadamente. 

 

Adicionalmente, la salida de operación de la SE Sébaco I, tiene 

consecuencias negativas para las plantas generadoras: Planta 

Centroamérica de 50MW, Larreynaga de 17MW, Pantasma de 14MW y El 

Diamante de 5MW al no entregar al sistema interconectado 

aproximadamente 86 MW de generación hidroeléctrica que convergen en 

este nodo. Hay que resaltar que con la Planta Centroamérica se ha 

realizado por más de 40 años la regulación del Sistema Interconectado 

Nacional (SIN), dando seguimiento a las variaciones de la carga y en 

los últimos años a las variaciones de la generación eólica, siendo la 

planta de mayor relevancia para mantener el balance carga-generación 

conectada al Control de Generación Automático (AGC). 

 

Con el sistema en operación, si es necesario hacer algún mantenimiento 

en las barras, se deben sacar de servicio todas las derivaciones u 

operar en caliente, lo que repercute en la seguridad del personal 

encargado de mantenimiento. 

 

Con la nueva Subestación Sébaco II, se realizará el seccionamiento y 

operación de doble barra de las líneas que convergen en Sébaco I, para 

lo cual estará construida en esquema doble barra en 138 kV, una vez 

construida la subestación Sébaco II se repartirán las líneas que entran 

en la subestación Sébaco I, de tal manera que al momento de una falla 

en Sébaco I, el resto de las subestaciones conectadas queden 

respaldadas por Sébaco II, lo que permitirá incrementar la 

confiabilidad y seguridad de operación de la subestación Sébaco I y de 

las subestaciones asociadas. 

 

La construcción de la subestación Sébaco II en doble barra se conectará 

junto con la subestación Sébaco I a las subestaciones que convergen a 

este nodo, permitirá una operación continua sin interrupciones 

eléctricas, se beneficiará a más de 212,000 habitantes con un servicio 

eficiente y seguro, como también ampliar la cobertura a nuevos usuarios 

contribuyendo al desarrollo socioeconómico. 

 

3.4.1  Población beneficiada 

 

El número de clientes beneficiados es de 212,920 comprendidos en los 

diferentes departamentos de Matagalpa, Estelí, Jinotega, Madriz, 

Ocotal, Nueva Segovia y RAAN, los cuales están alimentados por las 
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subestaciones que se muestran en el siguiente cuadro y que forman parte 

del nodo de la subestación Sébaco I. 

 

Cuadro 3.1 Población beneficiada con el proyecto 

SUBESTACIÓN N° CLIENTES 

ESTELI 30,851 

EL TUMA 11,386 

MATIGUAS 8,711 

MATAGALPA 23,858 

CENTROAMERICA 26,672 

SEBACO 28,140 

SANTA CLARA 22,477 

SAN RAMON 14,445 

YALAGUINA 37,532 

MULUKUKU 3,729 

SIUNA 5,119 

TOTAL 212,920 

Fuente: ENATREL 

 

Adicionalmente se podrían electrificar a viviendas que no poseen el 

servicio eléctrico. 

 

Se podrá brindar un servicio de energía eléctrica con mayor calidad sin 

interrupciones que impliquen pérdidas para los productores del área. La 

ejecución de este proyecto mejorará el desarrollo económico y 

tecnológico de la zona. 

 

La entrada en operación de la nueva subestación Sébaco II, facilitará 

el acceso a los circuitos de distribución a nuevas comunidades sin 

electrificar, también se disminuirán considerablemente las distancias 

de las redes de distribución.  

 

3.4.2   Costo del proyecto 

 

El costo total del proyecto es de US$ 8.601 millones de los cuales US$ 

8.276 millones corresponden a financiamiento externo y US$ 0.325 a 

contrapartida local. 

 

Cuadro 3.2 Desglose de costos en Subestación Sébaco II 

P3-A  

SUBESTACIÓN 
DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO UNITARIO TOTAL  

 US $ US $ 

SEBACO II Caseta de Control, 

Iluminación, Muro 

Perimetral y Obras 

civiles. 

1 1,185,560 1,185,560.00 

  Barra 138kV 2 79,860 159,720.00 

  Bahía de Acople 1 559,680 559,680.00 
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  Bahía de Línea 138 

Kv (Doble Barra) 

4 901,360 3,605,440.00 

  Total  SUBESTACION 5,510,400.00 

 

Cuadro 3.3 Desglose de costos en línea de transmisión 

P3-B 

Líneas 

Descripción longit

ud 

(km) 

Costo 

Unitario 

Total 

US $ US $ 

SEBACO II 

HASTA 

ENTRONQUE 

LINEA EST-

SEBI 

Línea 138 kV, doble  

circuito, con conductor 

Dove ACSR 556.5 kcmil e 

Hilo de guarda tipo 

OPGW, abriendo la línea 

ESTELI - SEBACO I 

11 251,445 2,765,894.40 

  Total  LINEA 2,765,894.40 

  Total Financiamiento 

Externo BID 

  8,276,294.40 

 Adquisición de terreno y 

servidumbre LT  

  300,000.00 

 Estudio de Impacto 

Ambiental 

  25,000.00 

  Total Aporte Local   325,000.00 

  Financiamiento Total   8,601,294.40 

Fuente: ENATREL 

 

3.4.3  Mano de obra a utilizar 

  

La cantidad de mano de obra a generar por el proyecto se divide en tres 

etapas:  

 

Etapa de construcción: para actividades de desbroce, 16 personas (dos 

cuadrillas de 8 personas c/u), para la fase de movimiento de tierra 20 

personas aproximadamente (topografía una cuadrilla de 3 personas), un 

maestro de obra, 10 personas en el manejo de los equipos (1 patrol, 1 

motoniveladora, 1 excavadora, 1 compactadora, 1 tractor, 1 pipa y 4 

volquetes) y 6 ayudantes.   

 

En construcción de obras civiles en la subestación 50 trabajadores 

(personal profesional, técnicos, obreros de la construcción, albañiles, 

soldadores, administradores, bodegueros, fiscales, conductores, 

operarios de equipos, guardas de seguridad, ayudantes generales), 

personal destinado a actividades de Montaje electromecánico en la 

subestación: 20 personas (3 cuadrillas de 6 personas) 2 grúas; y equipo 

especializado de 5 personas para fase de pruebas de los equipos. 50 

personas para actividades de obras grises fundaciones para el montaje 

de estructuras de apoyo de línea de transmisión (empresas contratistas) 

y Montaje de estructuras de la línea de transmisión 30 personas (3 

cuadrillas de 10 personas trabajadores, operadores de equipos y 

maquinaria), 15 personas para el corte y poda de vegetación del área de 

servidumbre, personal de supervisión interno y externo de ENATREL (1 
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ingeniero supervisor general,  un supervisor del montaje de la 

subestación, un ingeniero supervisor del montaje de la línea de 

transmisión, un supervisor ambiental, un supervisor social y tres 

conductores) y personal encargado de la gestión ambiental.  

 

Etapa de operación: 3 o 4 personas destinados a la operación de la 

subestación Sébaco II en turnos de 8-10 horas; y de 2-4 personas para 

el personal de seguridad en turnos de 24 horas.  

  

Las labores de mantenimiento de la subestación como la línea de 

transmisión lo realiza ENATREL, por medio de las cuadrillas de 

mantenimiento (15 personas) para la línea y 1 cuadrilla de 6 personas 

para la subestación, y para el mantenimiento del área de servidumbre se 

contrata a empresas que brindan este servicio 2-3 cuadrillas de 8 

personas cada una. 

 

Etapa de cierre: Para la etapa de cierre, en caso de llegar a esta 

decisión, se espera generar 40 empleos dedicados al desmontaje de línea 

y estructuras de subestación.  
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IV. CONSIDERACIONES LEGALES Y REGULATORIAS 

  

El marco legal en el cual se inscribe el Proyecto estudiado, por ser 

disperso y de diverso rango normativo3, y de acuerdo a lo solicitado 

en los Términos de Referencia, se presenta iniciando con el marco 

Constitucional4, siguiendo con las leyes ordinarias y reglamentarias5 

nacionales vinculadas al proyecto (ambiental, laboral y social) y 

finalmente las NTON6.   

  

En Nicaragua la legislación ambiental, establece pautas bien definidas 

para ser consideradas en la preparación y desarrollo de proyectos con 

el fin de lograr un desarrollo económico y social sostenible, 

compatibles con la conservación del medio ambiente. Por tanto, el 

análisis del marco legal en este capítulo, nos permite dar una visión 

general de las leyes y normativas vinculantes al proyecto y que son 

parte para la evaluación de impacto ambiental del Proyecto 

“Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV”, así como su 

vinculación con las Políticas y regulaciones nacionales.  

  

4.1 Políticas Nacionales  

  

La Política Energética se base en Leyes, Decretos, Plan Nacional de 

Desarrollo Humano siendo sus principales propósitos y objetivos de 

dicho Plan los siguientes:  

  

1. Fortalecer y hacer más efectivo el desempeño del Estado en el 
sector Energético  

2. Garantizar el abastecimiento seguro, confiable y de calidad de 
energía del país.  

3. Promover la efectividad y competitividad del subsector 

Hidrocarburos.  

4. Promover un desarrollo ambientalmente sostenible del sector 

Energético.  

  

Vinculado a los fines del presente proyecto encontramos en este 

instrumento que define que la política de infraestructura energética 

ha ido transformando la matriz energética de 25.0 por ciento renovable 

en 2007 a 75.0 por ciento renovable a finales del 2019, con el 

desarrollo de proyectos hidroeléctricos, geotérmicos, eólicos, de 

                       

3 Estas normas de distintos rangos y ámbitos espaciales (territoriales) y materiales (ambiental, laboral, salud, propiedad 

comunal, etc.) trastoca disposiciones legales de orden público, privado y social.  

4 El sistema jurídico nicaragüense establece la primacía Constitucional, por lo tanto, tanto los TDR como el derecho nacional 

obligan a iniciar el análisis legal del Proyecto con las disposiciones Constitucionales.  

5 Las normas reglamentarias incluyen: Reglamentos de leyes, decretos ejecutivos, ordenanzas municipales, etc.  

6 Nos referimos a las Normas ambientales en el marco del Sistema de normalización técnica y calidad (NTON), reguladas en la 

Ley 219, Ley de normalización técnica y calidad y su reglamento.  
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biomasa y solares, de inversión privada, pública y mixta incluidos en 

el Plan de Expansión de Generación Eléctrica (2007-2025).  

  

El Plan Nacional de Desarrollo Humano en su componente denominado 

“Infraestructura social, de transporte, energéticos y productivos para 

la transformación de Nicaragua” establece que el Gobierno impulsará 

los siguientes ejes de trabajo: i) Aumento de la generación de energía 

eléctrica para disminuir el déficit; ii) Expansión de la red de 

transmisión de energía eléctrica y distribución eléctrica a nivel 

nacional; iii) Ampliación de la red de electrificación urbana y rural; 

iv) Electrificación de la Costa Caribe; v) Ahorro y eficiencia 

energética; vi) Impulso de la industrialización de hidrocarburos, 

incluyendo el Complejo Industrial “El Supremo Sueño de Bolívar” y la 

ampliación de la capacidad de procesamiento y almacenamiento de 

combustibles; vii) Impulsar la exploración petrolera.  

 

Las entidades reguladoras del sector eléctrico de Nicaragua son:   

  

 El Ministerio de Energía y Minas (MEM), creado en enero de 2007, 

reemplazó a la Comisión Nacional de Energía (CNE). El MEM está a 

cargo de la producción de las estrategias de desarrollo para el 

sector nacional de electricidad. En 2003, la CNE elaboró el 

“Plan Indicativo de la Generación del Sector Eléctrico de 

Nicaragua, 2003-2014”, que tiene como objetivo proveer 

apreciaciones útiles a los inversores privados para orientar sus 

decisiones sobre las tecnologías a implementar en el país.    

 El Instituto Nicaragüense de Energía (INE) aplica las políticas 

definidas por el gobierno (es decir, por el MEM). Está a cargo 

de la regulación y fijación de impuestos.   

 La Comisión Regional de Interconexión Eléctrica (CRIE) es la 

entidad reguladora del Mercado Eléctrico Regional (MER) creado 

por el Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América Central.  

  

ENATREL, a través del  Centro Nacional de Despacho de Carga (CNDC) 

administra el Mercado Eléctrico Mayorista (MEM) y el Sistema 

Interconectado Nacional ENATREL, por lo tanto prioriza gestiones de 

construcción y operación de nuevas líneas y nuevas subestaciones para 

fortalecer el sistema de transmisión y mejorar la confiabilidad del 

suministro de energía; refuerzos nacionales requeridos como parte del 

proyecto de transmisión regional SIEPAC y de la incorporación de 

nuevas plantas, de tal manera que el país esté preparado para adquirir 

y vender energía eléctrica en el MER, en el marco de las normativas 

nacionales y regionales.  

  

El proyecto “Subestación Sébaco y Línea de Transmisión en 138 kV”, es 

parte de la cartera de proyectos que ENATREL ejecutará como parte de 

la expansión del Sistema Nacional de Transmisión, lo cual es 

congruente con los ejes de trabajo del Plan de Desarrollo Humano en el 

sector de la energía, que propiciará el desarrollo socioeconómico de 

la zona, abrirá oportunidades a la inversión privada nacional y 



Estudio de Impacto Ambiental 

Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV 

18 
 

extranjera como también potenciará las actividades productivas del 

área de influencia del proyecto.  

  

4.2 Leyes, Decretos y normas aplicables de carácter general  

  

4.2.1 Ley No. 854; Constitución Política de Nicaragua y Ley de Reforma 

Parcial a la Constitución Política de la República de Nicaragua, 

Aprobada el 29 de Enero de 2014, Publicada en la Gaceta No. 26, del 10 

de Febrero de 2014.  

  

Carta Magna o Ley Fundamental. Es la primera y principal ley de la 

república donde se consignan los derechos, deberes y obligaciones de 

los nicaragüenses y de las personas que habitan en el territorio 

nacional.  

 

La Constitución tiene una diversidad de artículos vinculados al 

Proyecto, en primer lugar, la carta magna establece que el Estado de 

Nicaragua debe promover y garantizar el desarrollo humano sostenible 

que asegure el bien común de todos7, para lo cual debe ponderar las 

dimensiones económica, social, ambiental, cultural y política en todas 

sus acciones y medidas, de acuerdo al interés superior de la Nación. 

El proyecto está conceptualizado para el desarrollo humano sostenible, 

y para el bien común de todos los habitantes de la zona norte del 

país.  

  

El Artículo 60, señala expresamente que “todos los nicaragüenses 

tenemos derecho a un ambiente sano y que es obligación del Estado la 

preservación y rescate del medio ambiente y los recursos naturales”, 

como el cuido de la Madre Tierra. Por tanto, todos los ciudadanos 

estamos en la obligación de proteger y restaurar la integridad de los 

ecosistemas, y brindar especial atención en la diversidad biológica y 

en los procesos naturales que sustentan la vida.   

  

4.2.2 Ley No. 641, Código Penal de Nicaragua.  

  

Este es un código en el cual se califican como delitos ambientales una 

serie de conductas que son lesivas al interés nacional y colectivo 

sobre el bien difuso denominado ambiente, de tal manera que en sus 

artículos 21 y 23 establece que son Delitos o faltas las acciones u 

omisiones dolosas o imprudentes calificadas y penadas en este Código o 

en leyes especiales, y que los delitos o faltas pueden ser realizados 

por acción u omisión. Así mismo este Código establece por vez primera 

un Titulo denominado: Construcciones Prohibidas y Delitos contra la 

Naturaleza y el Medio Ambiente e igualmente establece un capitulo 

denominado Faltas contra el Medio Ambiente; entre las que se 

encuentran conductas vinculadas a las actividades del proyecto:  

  

                       

7 Ver artículos 4, 6 y 60 de la Constitución. Ambas disposiciones está armonizadas con la Carta de la Madre Tierra en lo relativo 

al bien común, la cual fue incorporada a la Constitución en la reciente reforma al artículo 60.  
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Delitos contra el medio ambiente y los recursos naturales:  

  

Art. 371 Violación a lo dispuesto por los estudios de impacto ambiental  

  

El que altere, dañe o degrade el medioambiente por incumplimiento de 

los límites y previsiones de un estudio de impacto ambiental aprobado 

por la autoridad competente, será sancionado con prisión de dos a 

cuatro años e inhabilitación especial por el mismo período para el 

ejercicio de la actividad, oficio, profesión o arte, empleo o cargo.  

  

Art. 372 Incorporación o suministro de información falsa  

Quien estando autorizado para elaborar o realizar estudios de impacto 

ambiental, incorpore o suministre información falsa en documentos, 

informes, estudios, declaraciones, auditorías, programas o reportes 

que se comuniquen a las autoridades competentes y con ocasión de ello 

se produzca una autorización para que se realice o desarrolle un 

proyecto u obra que genere daños al ambiente o a sus componentes, a la 

salud de las personas o a la integridad de los procesos ecológicos, 

será sancionado con pena de dos a cuatro años de prisión.  

  

La autoridad, funcionario o empleado público encargado de la 

aprobación, revisión, fiscalización o seguimiento de estudios de 

impacto ambiental que, a sabiendas, incorpore o permita la 

incorporación o suministro de información falsa a la que se refiere el 

párrafo anterior, será sancionado con pena de tres a cinco años de 

prisión e inhabilitación especial por el mismo período para el 

ejercicio de cargo público.  

  

Delitos contra los recursos naturales:  

  

Art. 388 Incumplimiento de Estudio de Impacto Ambiental  

El que deforeste, tale o destruya, remueva total o parcialmente la 

vegetación herbácea, o árboles, sin cumplir, cuando corresponda, con 

los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) y las normativas técnicas y 

ambientales establecidas por la autoridad competente, será sancionado 

con prisión de dos a cuatro años y de doscientos a quinientos días 

multa.  

  

Art. 389 Restitución, reparación y compensación de daño ambiental. 

En el caso de los delitos contemplados en este Título, el Juez deberá 

ordenar a costa del autor o autores del hecho y de acuerdo al 

principio de proporcionalidad alguna de las siguientes medidas en 

orden de prelación:  

  

a) La restitución al estado previo a la producción del 

hecho punible:  

b) La reparación del daño ambiental causado; y  
c) La compensación total del daño ambiental producido.  
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Faltas contra el patrimonio  

  

Medidas para prevenir, atender y sancionar penalmente a las personas 

naturales y jurídicas que puedan cometer delitos contra el Proyecto, 

específicamente robo de piezas de estructuras soportes de la línea de 

transmisión.  

  

Art. 548. Hurto, estafa o apropiación de menor cantidad  

  

Quien cometa hurto, estafa o apropiación indebida, fraude en la 

entrega de las cosas, de cuantía que no exceda de la suma resultante 

de dos salarios mínimos del sector industrial, se sancionará de diez a 

treinta días multa, o trabajo en beneficio de la comunidad de diez a 

treinta jornadas de dos horas diarias.  

  

Faltas contra el medio ambiente, Capítulo único:   

 

Art. 553 Contaminación de recursos hídricos y zonas protegidas   

Quien arroje basura o desechos de cualquier naturaleza a los cauces de 

aguas pluviales, quebradas, ríos, lagos, lagunas, esteros, cañadas, 

playas, mares o cualquier otro lugar no destinado por la autoridad 

para ese fin, será sancionado de diez a treinta días multa o trabajo 

en beneficio de la comunidad de diez a treinta jornadas de dos horas 

diarias, si el hecho no constituye delito.  

  

Si la conducta se realiza en una zona protegida, se impondrá de cien 

a doscientos días multa y trabajo en beneficio de la comunidad de 

cien a doscientos jornadas de dos horas diarias.  

  

4.2.3 Ley No. 217 y Ley No. 647: Ley General del Medio Ambiente y 

Recursos Naturales y sus reformas. Gaceta No. 20 del 31 de enero del 

2014.    

 

La Ley del medioambiente y sus reformas, establecen como un aspecto 

relevante y fundamental, “el principio de precaución y prevención”, el 

cual prevalecerá sobre cualquier otro en la gestión pública y privada 

del ambiente, debiendo el Estado tomar medidas preventivas en caso de 

duda sobre el impacto o las consecuencias ambientales negativas de 

alguna acción u omisión, aunque no exista evidencia científica del 

daño.  

  

Arto. 1.- La presente Ley General del Medio Ambiente y los Recursos 

Naturales tiene por objeto establecer las normas para la conservación, 

protección, mejoramiento y restauración del Medio Ambiente y los 

Recursos Naturales que lo integran, asegurando su uso racional y 

sostenible, de acuerdo a lo señalado en la Constitución Política.   

 

Arto.2.- Las disposiciones contenidas en la presente ley son de orden 

público. Toda persona podrá tener participación ciudadana para 

promover el inicio de acciones administrativas civiles o penales en 

contra de los que infrinjan la presente ley.   
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Arto. 27.- Los Proyectos, obras, industrias o cualquier otra actividad 

que por sus características puede producir deterioro al ambiente o a 

los recursos naturales, deberán obtener, previo a su ejecución, el 

Permiso ambiental otorgado por el Ministerio del Ambiente y Recursos 

Naturales. El Reglamento establecerá la lista específica de tipos de 

obras y proyectos.   

 

La obtención de los permisos de uso de suelos y de construcción para 

cualquier tipo de obras e infraestructuras horizontales y/o 

verticales, requieren obligatoriamente el contar de previo con el 

Permiso Ambiental correspondiente, emitido por el MARENA de 

conformidad a lo establecido en el Sistema de Evaluación ambiental.  

  

Arto. 28.- En los Permisos Ambientales se incluirán todas las 

obligaciones del propietario del proyecto o institución responsable 

del mismo estableciendo la forma de seguimiento y cumplimiento del 

Permiso obtenido.  

  

Arto.29.- El permiso obliga a quien se le otorga:  

  

1) Mantener los controles y recomendaciones establecidas para la 

ejecución o realización de la actividad.   

2) Asumir las responsabilidades administrativas, civiles y penales 
de los daños que se causaren al ambiente.  

3) Observar las disposiciones establecidas en las normas y 

reglamentos especiales vigentes.  

  

Arto. 152: Toda persona que por acción u omisión deteriore el 

ambiente, está obligada a reparar los daños y perjuicios que ocasiones 

a los recursos naturales, al equilibrio del ecosistema, a la salud y 

calidad de vida de la población.  

  

En cumplimiento con la Ley, ENATREL está en proceso de gestión ante el 

MARENA del permiso ambiental para el proyecto, que contendrá las 

obligaciones y responsabilidades en el tema ambiental que se deben 

cumplir.     

  

4.2.4 Ley No. 40 y Ley No. 261, Ley de Municipios y Reforma e 

Incorporación a la Ley de Municipios (Aprobada el 3 de junio del 2012 

y publicada en la Gaceta No. 6 del 14 de enero del 2013).  

  

Establece que los Municipios son Personas Jurídicas de Derecho Público, 

con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones y 

dispone en su Artículo 7 que “El Gobierno Municipal tendrá, entre 

otras, las competencias siguientes: Arto. 6; Los Gobiernos Municipales 

tienen competencia en todas las materias que incidan en el desarrollo 

socio-económico y en la conservación del ambiente y los recursos 

naturales de su circunscripción territorial.  Tienen el deber y el 

derecho de resolver, bajo su responsabilidad, por sí o asociados, la 

prestación y gestión de todos los asuntos de la comunicad local, dentro 
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del marco de la Constitución Política y demás leyes de la Nación. 8) 

Desarrollar, conservar y controlar el uso racional del medio ambiente y 

los recursos naturales como base del desarrollo sostenible del 

Municipio y del país, fomentando iniciativas locales en estas áreas y 

contribuyendo a su monitoreo, vigilancia y control, en coordinación con 

los entes nacionales correspondientes.  

  

Inciso e) del artículo 8: Participar en conjunto con el Ministerio 

del Ambiente y los Recursos Naturales en la evaluación de los 

Estudios de Impacto Ambiental de obras o proyectos que se desarrollen 

en el Municipio, previo al otorgamiento del permiso ambiental.  

  

4.2.5 Ley No. 475: Ley de Participación Ciudadana  

  

Esta ley define la participación ciudadana como proceso de 

involucramiento de los actores sociales en forma individual y 

colectiva, con la finalidad de incidir y participar en la toma de 

decisiones y gestión de políticas públicas en todos los niveles 

territoriales e institucionales para lograr el desarrollo humano 

sostenible, en corresponsabilidad con el Estado; determina que este 

derecho se ejercerá en los ámbitos nacional, regional y local, de 

conformidad a lo establecido en la ley.  

 

En este sentido y en cumplimiento a lo dispuesto en los Términos de 

Referencia emitidos por el MARENA, ENATREL realizará el proceso de 

consulta pública del proyecto en referencia, bajo la modalidad 

(Disponibilidad del Documento de Impacto Ambiental y Audiencia 

Pública) en el municipio del área de influencia del proyecto, donde 

los actores locales tendrán la oportunidad de conocer y opinar sobre 

el proyecto y las medidas ambientales propuestas.  

  

4.2.6 Ley No. 185: Código del Trabajo  

  

El Código del Trabajo, Ley No. 185, fue aprobado el 05 de septiembre de 

1996 y publicado en la Gaceta, Diario Oficial No. 205 del 30 de octubre 

de 1996.   

 

El Código de Trabajo de Nicaragua, es un instrumento jurídico de orden 

público, mediarte el cual el Estado regula las relaciones laborales. 

Todas las disposiciones contenidas en el código, así como en otras 

leyes laborales, son de obligatorio cumplimiento y aplicación, ya sea 

por personas naturales o jurídicas que se encuentren o se establezcan 

en Nicaragua.   

 

Define claramente derechos en cuanto a estabilidad en el empleo, 

salarios, incentivos, comisiones, vacaciones, aguinaldos, cesantía, 

derechos de maternidad, condiciones de salud y seguridad y otros.  

Además, el Estado garantiza a los nicaragüenses el derecho a la 

seguridad social para su protección integral.  

 

Define al trabajador como las personas naturales que de forma verbal o 

escrita, individual o colectiva, expresa o presunta, temporal o 
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permanente se obliga con otra persona natural o jurídica denominada 

empleador a una relación de trabajo, consistente en prestarle mediante 

remuneración un servicio o ejecución de una obra material o 

intelectual bajo su dirección y subordinación directa o delegada. 

(Artículo 6).   

 

El empleador es toda persona natural o jurídica que contrata la 

prestación de servicios o la ejecución de una obra a cambio de una 

remuneración. Tienen carácter de empleadores los contratistas, 

subcontratistas y demás empresas que contratan a trabajadores para la 

ejecución de trabajos en beneficios de terceros, con capital, 

patrimonio, equipos, dirección u otros elementos propios. (Artículos 8 

y 9).   

 

Define a la empresa como la unidad económica de producción, 

distribución y comercialización de bienes y servicios, considerándose 

como parte de la empresa los establecimientos, sucursales creadas para 

el crecimiento y extensión de sus actividades, siempre que no 

constituyan una persona jurídica diferente. (Artículo 12).   

 

Se establece que el empleador está obligado a contratar como mínimo, a 

un noventa por ciento de trabajadores nicaragüenses. El Ministerio del 

Trabajo, podrá exceptuar de esta limitación a determinados empleados 

por razones técnicas, las cuales deben de ser debidamente justificadas   

 

4.2.7 Ley No. 664, Ley General de Inspección del Trabajo  

  

La Ley General de Inspección del Trabajo, fue aprobada el 26 de Junio 

del año 2008 y publicada en la Gaceta, Diario Oficial No. 180 del 19 

de Septiembre del 2008.   

  

El objeto de esta Ley es regular el Sistema de Inspección del Trabajo, 

su organización, facultades y competencias a fin de promover, tutelar 

y garantizar el cumplimiento de las disposiciones legales relativas a 

las condiciones de trabajo y a la protección de los trabajadores en el 

ejercicio de su actividad laboral. Aplica a los empleadores o 

responsables del cumplimiento de las normas laborales en todos los 

centros de trabajo y en aquellos lugares donde se presuma que exista 

prestación de trabajo, sean estos públicos o privados. 

 

4.2.8 Ley No. 618, Ley General de Higiene y Seguridad del Trabajo   

  

Aprobada el 19 de abril del año 2007 y publicada en la Gaceta, Diario 

oficial No. 133 del 13 de Julio del 2007.   

  

El objeto de esta Ley es el de establecer el conjunto de disposiciones 

mínimas que, en materia de higiene y seguridad del trabajo, el Estado, 

los empleadores y los trabajadores deberán desarrollar en los centros 

de trabajo, mediante la promoción, intervención, vigilancia y 

establecimiento de acciones para proteger a los trabajadores en el 

desempeño de sus labores. Es de obligatorio cumplimiento para todas las 

personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras que se 
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encuentran establecidas o se establezcan en Nicaragua, en las que se 

realicen labores industriales, agrícolas, comerciales, de construcción, 

de servicio público y privado o de cualquier otra naturaleza.   

  

ENATREL y las empresas contratistas como empleadores, están sujetas a 

cumplir en la construcción y operación del proyecto, las siguientes 

disposiciones que a continuación se detallan:   

  

a. Observar y cumplir con las disposiciones de la presente Ley, su 
reglamento, normativas y el Código del Trabajo. El incumplimiento 

de estas obligaciones conlleva a sanciones que van desde las 

multas hasta el cierre del centro de trabajo, de acuerdo al 

procedimiento establecido al efecto.   

  

b. Adoptar las medidas preventivas necesarias y adecuadas para 

garantizar eficazmente la higiene y seguridad de los trabajadores 

en todos los aspectos relacionados con el trabajo.  

  

c. Las empresas contratistas designarán o nombrarán a una o más 

personas, con formación en salud ocupacional o especialista en la 

materia, exclusivamente para atender las actividades de 

promoción, prevención y protección contra los riesgos laborales. 

ENATREL, en su organización, cuenta con una oficina de Higiene y 

Seguridad Laboral con personal calificado, la cual, está 

encargada de supervisar estas actividades relacionadas a los 

trabajadores y aspectos laborales. 

 

d. Para dar cumplimiento a las medidas de prevención de los riesgos 
laborales, tanto ENATREL como las empresas contratistas, están 

obligados a:   

i. Cumplir con las normativas e instructivos sobre prevención 
de riesgos laborales;   

ii. Garantizar la realización de los exámenes médicos 

ocupacionales de forma periódica según los riesgos que 

estén expuestos los trabajadores; y 

 

e. Planificar las actuaciones preventivas en base a lo siguiente:   
i. Evitar los riesgos;   
ii. Evaluar los riesgos que no se puedan 

evitar; iii. Combatir los riesgos en su 

origen; iv. Adaptar el trabajo a la 

persona;   

v. Sustituir lo peligroso por lo que entrañe poco o ningún 

peligro;   

vi. Adoptar medidas que garanticen la protección colectiva e 

individual; y vii. Dar la debida información a los 

trabajadores. 

 

f. Elaborar un diagnóstico inicial que contemple un mapa de riesgos 
laborales específicos de la empresa y su correspondiente plan de 

prevención y promoción del trabajo saludable. El diagnóstico 

deberá ser actualizado cuando cambien las condiciones de trabajo 
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o se realicen cambios en el proceso productivo, y se revisará, si 

fuera necesario, con ocasión de los daños para la salud que se 

haya producido. Una vez que entre en vigencia la presente ley, 

todas las empresas existentes en el país tendrán un plazo de 6 

meses para la elaboración del citado diagnóstico y su 

correspondiente plan de prevención y promoción del trabajo 

saludable. 

 

g. Para iniciar sus actividades laborales, la empresa contratista 

debe tener licencia de apertura en materia de higiene y seguridad 

del trabajo, de acuerdo al procedimiento y requisitos 

establecidos en el reglamento y las normativas. 

 
h. Las empresas contratistas, deberán constituir en su centro de 

trabajo una comisión mixta de higiene y seguridad del trabajo, 

integrada con igual número de trabajadores y representantes del 

empleador, de conformidad a lo establecido en la presente Ley. 

 
i. La empresa contratista deberá elaborar el reglamento técnico 

organizativo en materia de higiene y seguridad del trabajo. 

 
j. En los contratos con los contratistas y sub-contratistas, ENATREL 

exigirá el cumplimiento de las obligaciones legales en materia de 

higiene y seguridad del trabajo. En caso contrario se hace 

responsable solidario por los daños que se produzcan por el 

incumplimiento de esta obligación. 

 
k. El contratista deberá analizar las posibles situaciones de 

emergencia, y adoptar las medidas necesarias en materia de 

primeros auxilios, prevención de incendios y evacuación de los 

trabajadores. 

 
l. Notificar a la autoridad competente los datos de la actividad de 

su empresa, y entre ellos, los referidos a las materias y 

productos inflamables, tóxicos o peligrosos. 

 
m. Permitir el acceso a los lugares de trabajo a los Inspectores de 

Higiene y Seguridad del Trabajo en cualquier momento, mientras se 

desarrolla la actividad laboral, debidamente identificados y 

suministrar la información que sea solicitada, bajo sigilo y 

estrictamente relacionada con la materia. 

 
n. Suspender de inmediato los puestos de trabajo, que impliquen un 

riesgo inminente laboral, tomando las medidas apropiadas de 

evacuación y control. 

 
o. Proporcionar gratuitamente a los trabajadores los equipos de 

protección personal específicos, según el riesgo del trabajo que 

realicen, darles mantenimiento, reparación adecuada y sustituirlo 

cuando el acceso lo amerite. 
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p. Inscribir a los trabajadores desde el inicio de sus labores o 
actividades en el régimen de la seguridad social en la modalidad 

de los riesgos laborales. 

 
q. Se deberá mantener un botiquín con una provisión adecuada de 

medicinas y artículos de primeros auxilios y una persona 

capacitada en brindar primeros auxilios.   

  

También establece entre otras cosas que el contratista proporcionará 

gratuitamente los medios apropiados para que los trabajadores reciban 

formación e información por medio de programas de entrenamiento en 

materia de higiene, seguridad y salud de los trabajadores en los 

lugares de trabajo.   

  

De igual manera, el contratista garantizará una vigilancia adecuada de 

la salud de los trabajadores, cuando en su actividad laboral concurran 

algunos elementos o factores de exposición a riesgos higiénicos 

industriales. La misma llevará un expediente de cada trabajador donde 

se registren los exámenes pre empleo, registro de accidentes, 

enfermedades ocupacionales y otras, e inmunizaciones.  

  

ENATREL, a través de la oficina de higiene y seguridad es responsable 

de supervisar a la empresa contratista, como en la misma empresa, el 

cumplimiento de las obligaciones legales que tienen que ver con los 

derechos de los trabajadores.  

  

4.2.9 Ley No. 337, Ley Creadora del Sistema Nacional para la 

Prevención, Mitigación y Atención de Desastres.  

  

Artículo 1; Objetivo de la Ley. La presente Ley tiene por objeto 

establecer los principios, normas, disposiciones e instrumentos 

generales necesarios para crear y permitir el funcionamiento de un 

sistema interinstitucional orientado a la reducción de riesgos por 

medio de las actividades de prevención, mitigación y atención de 

desastres, sean éstos naturales o provocados.   

  

Atención para la prevención, atención y mitigación ante desastres y 

las alertas en caso de emergencias. Este componente está inserto en el 

desarrollo del proyecto, establecidos en el Plan de contingencias. 

 

4.2.10 Decreto No. 112-2007, Consejos y Gabinetes del Poder 

Ciudadano.  

  

Es rectorado por la Presidencia de la República y su objetivo es 

regular los mecanismos de participación ciudadana en los territorios. 

El mecanismo de participación para toma de decisiones en el territorio 

local.  

  

ENATREL en el proceso de formulación del proyecto, su diseño y 

construcción estará involucrando a los Gabinetes de la Familia, la 

Comunidad y la Vida, quienes organizados en las comunidades estarán 

participando en todas las etapas del proyecto y específicamente en la 
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consulta pública sobre el proyecto que el MARENA ha orientado 

realizar.  

  

Los Gabinetes de la Familia, la Comunidad y la Vida trabajan para:  

  

• Promover la consideración, la estima, la autoestima y el 

aprecio entre quienes habitamos y compartimos una comunidad.  

• Promover la identidad y el sentido de pertenencia a una 

comunidad.  

• Promover la comunicación y la convivencia fraternal, 

responsable y solidaria entre las personas y las familias de 

una comunidad.  

• Mejorar nuestra vida y la vida de la comunidad, procurando 

unid@s el bien común.  

• Aplicar el modelo de valores, cristianos, socialistas y 

solidarios, que dignifica y procura protagonismo, capacidades, 

responsabilidades, deberes y derechos, y más espacios de 

participación complementaria y de decisión, en todos los 

ámbitos de la vida.  

  

4.3 Leyes, Decretos y normas particulares del sector  

  

4.3.1 Ley No. 272; Ley de la Industria Eléctrica y sus reformas  

  

Esta Ley tiene por objeto establecer el régimen legal sobre las 

actividades de la industria eléctrica, las cuáles comprenden la 

generación, transmisión, distribución, comercialización, importación y 

exportación de la energía eléctrica. Las actividades de la industria 

eléctrica, por ser elemento indispensable para el progreso de la 

Nación, son de interés nacional. Los bienes y derechos tanto privados, 

como estatales, podrán ser afectados, ya sea a través del 

establecimiento de servidumbres o ser declarados de utilidad pública 

por la autoridad respectiva de conformidad con las leyes 

correspondientes. Dentro de las actividades de la industria eléctrica, 

la Actividad de Transmisión y la Actividad de Distribución constituyen 

servicios públicos de carácter esencial por estar destinadas a 

satisfacer necesidades primordiales en forma permanente.   

  

En el Artículo 2, inciso 6. Establece claramente que las actividades 

de la industria eléctrica se ajustarán a diversas reglas, entre ellas: 

“Prestación del servicio con estricto apego a las disposiciones 

relativas a la protección y conservación del medio ambiente y de 

seguridad ocupacional e industrial.   

  

La Ley en su capítulo VI DE LA TRANSMISIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA 

establece en el Artículo 28.- La operación de los sistemas de 

transmisión se hará en forma confiable y eficiente y se regirá por la 

Normativa de Operación. Cualquier expansión del sistema de 

transmisión, que fuere requerido u ocasionado por cualquier usuario, 

podrá ser financiado por el interesado en coordinación con la empresa 

estatal de transmisión, de acuerdo al Reglamento de la presente Ley y 
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sus Normativas específicas. Esta ley en su capítulo denominado DE LA 

CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE, establece:  

  

Artículo 121.- Para proteger la diversidad e integridad del medio 

ambiente, prevenir, controlar y mitigar los factores de deterioro 

ambiental, los agentes económicos deberán dar cumplimiento a las 

disposiciones, normas técnicas y de conservación del medio ambiente 

bajo la vigilancia y control del INE, MARENA y demás organismos 

competentes.  

  

Artículo 122.- Los agentes económicos deberán evaluar sistemáticamente 

los efectos ambientales de sus actividades y proyectos en sus diversas 

etapas de planificación, construcción, operación y abandono de sus 

obras anexas y tienen la obligación de tomar las medidas necesarias 

para evitar, controlar, mitigar, reparar y compensar dichos efectos 

cuando resulten negativos, de conformidad con las normas vigentes y 

las especiales que señalen las autoridades competentes. 

  

Artículo 123.- Las actividades autorizadas por la presente Ley, 

deberán realizarse de acuerdo a las normas de protección del medio 

ambiente y a las prácticas y técnicas actualizadas e 

internacionalmente aceptadas en la industria eléctrica. Tales 

actividades deberán realizarse de manera compatible con la protección 

de la vida humana, la propiedad, la conservación de los recursos 

geotérmicos, hídricos y otros recursos, evitando en lo posible, daños 

a las infraestructuras, sitios arqueológicos históricos y a los 

ecosistemas del país.  

  

Los estudios de impacto ambiental, planes de protección y planes de 

contingencias deberán presentarse con la solicitud de concesión o 

licencia.  

  

Artículo 124.- En caso de accidentes o emergencias, el concesionario o 

titular de licencia deberá informar de la situación inmediatamente al 

INE tomando las medidas adecuadas para salvaguardar la seguridad de 

las personas y de sus bienes y si lo considera necesario, suspender 

las actividades por el tiempo requerido para la seguridad de las 

operaciones. Esto será sin perjuicio de un informe que deberá 

presentar por escrito dentro de las siguientes 72 horas. 

   

Artículo 125.- Si el concesionario o titular de licencia no tomara las 

medidas pertinentes del caso, el INE podrá suspenderle sus actividades 

por el tiempo necesario, estipulando condiciones especiales para la 

continuación de las mismas.  
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4.3.2 Ley No. 778 (Ley de Reforma y Adición a la Ley No. 583, Ley 

Creadora de la Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica, ENATREL y de  

Reformas a las Leyes No. 272, Ley de la Industria Eléctrica y No. 290 

Ley de Organización, Competencia y Procedimientos del Poder Ejecutivo) 

Publicada en la Gaceta No. 60 del 28 de Marzo del año 2012. 

 

Que en su artículo 1 establece como objeto. La Empresa Nacional de 

Transmisión Eléctrica, en adelante ENATREL, es un empresa pública 

descentralizada del Estado, con autonomía técnica, administrativa y 

financiera, bajo la rectoría del Ministerio de Energía y Minas, siendo 

una entidad de servicio público y del dominio del Estado Nicaragüense, 

con personalidad jurídica y patrimonio propio, de duración indefinida 

y con plena capacidad para adquirir derechos y contraer obligaciones.  

  

La Empresa Nacional de Transmisión Eléctrica creada por la Ley No. 

583, no podrá ser objeto de privatización, siendo una empresa 

eminentemente de carácter estatal y de interés social  

  

Arto. 5. Finalidad de ENATREL.  

  

La finalidad principal de ENATREL es la transmisión eléctrica, para 

ello deberá desarrollar las siguientes actividades:  

  

1. Administrar y operar el Sistema Nacional de Transmisión (SNT) del 
cual es su propietaria, así como las líneas de transmisión 

secundarias de propiedad privada conforme a los acuerdos o contratos 

que se suscriban;  

  

2. Administrar y operar el Centro Nacional de Despacho de Carga 

(CNDC) para garantizar las operaciones y transacciones del mercado 

eléctrico nacional y regional, utilizando los sistemas de 

transmisión y de comunicación propiedad de ENATREL, de conformidad a 

las normativas emitidas por los entes reguladores nacionales o 

regionales;  

  

3. Operar y brindar mantenimiento a la Red de Transmisión Regional 
(RTR) conocida como Sistema de Interconexión Eléctrica de los países 

de América Central (SIEPAC), de conformidad a las normativas 

regionales emitidas por la Comisión Regional de Interconexión 

Eléctrica (CRIE) y el Ente Operador Regional (EOR);  

  

4. Transmitir o transportar energía eléctrica a un voltaje mayor o 
igual a 69 kV, a través del Sistema Nacional de Transmisión;  

  

5. Transformar energía eléctrica en todos los niveles de tensión con 
capacidad instalada en el país, de conformidad a lo dispuesto en la 

Ley No. 272, Ley de la Industria Eléctrica, su Reglamento y las 

Normativas del Sector Eléctrico que le fueren aplicables;  

  

6. Elaborar el Plan de Expansión de ENATREL tomando como referencia 
el Plan del o los distribuidores de energía eléctrica, el Plan 

Indicativo de Generación elaborado por el Ministerio de Energía y 
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Minas y las condiciones actuales del Sistema Nacional de 

Transmisión;  

  

7. Administrar y ejecutar programas, proyectos, obras, o contratos 
de ampliación del sistema de distribución de energía en coordinación 

con las empresas distribuidoras en las zonas concesionadas y no 

concesionadas, así como proyectos de pequeñas centrales 

hidroeléctricas, sistemas fotovoltaicos y de energía renovable, 

derivados del Fondo para el Desarrollo de la Industria Eléctrica 

Nacional, FODIEN, el Programa Nacional de Electrificación Sostenible 

y Energía Renovable, PNESER, los proyectos de electrificación 

urbanos o rurales, o cualquier otro que le sea asignado;  

  

8. Establecer servidumbres administrativas de conformidad al 

procedimiento establecido en la Ley No. 272, Ley de la Industria 

Eléctrica, publicada en La Gaceta, Diario Oficial No. 74 del 2 3 de 

abril de 1998 y sus reformas;  

  

9. Participar en la constitución y creación de empresas de 

transmisión, de telecomunicación por fibra óptica u otros del sector 

eléctrico nacionales, regionales o internacionales, de derecho 

público, privado o mixto y asociarse con las existentes y formar 

parte de empresas regionales de transmisión, de telecomunicación por 

fibra óptica u otros del sector eléctrico, de conformidad con la 

legislación nacional y los instrumentos internacionales ratificados 

por Nicaragua; y  

  

10. Ejecutar cualquier otra actividad necesaria para su desarrollo, 
todo de conformidad con la Ley de la materia  

  

El proyecto “Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV”, 

es parte del programa de expansión de ENATREL para el fortalecimiento 

de las capacidades del Sistema Interconectado Nacional. 

 

4.3.3 Ley No. 271, Ley de Reforma Orgánica del Instituto Nicaragüense 

de Energía (INE)   

  

El proceso de reforma integral del sector eléctrico se refuerza con la 

aprobación de la Ley No. 271, Ley de Reformas a la Ley Orgánica del 

Instituto Nicaragüense de Energía, publicada en La Gaceta Diario 

Oficial No. 63, del 1° de abril de 1998, definiéndole al INE las 

funciones de regulación, supervisión y fiscalización del sector 

energético y de la aplicación de las políticas energéticas fijadas por 

la Comisión Nacional de Energía. Para el exacto cumplimiento de sus 

funciones, el Instituto goza de autonomía orgánica, financiera y 

administrativa.  

  

Los proyectos de transmisión eléctrica que opera ENATREL, están sujetos 

a la supervisión del INE para el cumplimiento de las leyes y normativas 

que regulan al sector energético.  
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4.3.4 Decreto No. 42-98 Reglamento a ley General de Industria 

Eléctrica: Este reglamento tiene por objeto establecer las normas que 

regulan la Ley No. 272, Ley de la Industria Eléctrica. En su capítulo 

VI De la Transmisión de Energía Eléctrica Artículo. 16.- Un agente 

económico o Gran Consumidor tiene el derecho de construir y ser 

propietario de un sistema secundario de transmisión para vincularse al 

SIN, también el de realizar, a su costo, ampliaciones en el Sistema de 

Transmisión no previstas en el plan de expansión, debiendo cumplir la 

obra con la normativa técnica correspondiente y con la obligación de 

transferir estas mejoras a la empresa de transmisión propietaria del 

Sistema Nacional de Transmisión.   

  

Artículo. 17.- La prohibición de comprar y/o vender energía eléctrica 

que indica el Artículo 29 de la Ley se aplica exclusivamente a las 

empresas transmisoras y no a un agente económico propietario para su 

vinculación al SIN de un Sistema Secundario de transmisión.  

  

ENATREL es la empresa encargada de la Transmisión Eléctrica y está 

sujeta al cumplimiento de las regulaciones emitidas por esta Ley.  

  

4.4 Decretos, normativas y resoluciones relacionadas al proyecto   
  

4.4.1 Resolución No. 04-2000, Normativa de transporte del sistema 

eléctrico de Nicaragua.  

  

Esta Normativa establece las condiciones para el uso, acceso y 

expansión de la red de transmisión de energía eléctrica. Fue aprobada 

en Resolución No 04/2000 con fecha 12 de mayo del 2000 y entró en 

vigencia 90 días después de la entrada en vigencia de las empresas 

distribuidoras.   

 

En resolución No.12-2000 se aprueba nueva versión del Anexo “Bases y 

premisas para el cálculo tarifario del sistema Nacional de 

Transmisión”, el cual entró en vigencia en la misma fecha que la 

Normativa de Transporte.”  Así mismo, el anexo “Revisión del 

Procedimiento Técnico para el Acceso al Sistema Nacional de 

Transmisión (SNT)”, elaborado por la Empresa Nacional de Transmisión 

(ENTRESA), está pendiente de su aprobación.  

  

TRA 1.1.1. La presente normativa tiene por objeto establecer las 

reglas aplicables a la Actividad de Transmisión, de acuerdo a los 

criterios y disposiciones establecidas en la Ley de la Industria 

Eléctrica (Ley No. 272), que en adelante se denominará la Ley, y su 

Reglamento (Decreto 42-98).  

  

Titulo 4: Ampliaciones del Sistema de Transporte  

  

Capítulo 4.1  Licencias de Transmisión   

 

TRA 4.1.1 El presente Titulo tiene por objeto establecer las 

modalidades mediante las cuales pueden llevarse a cabo las 

ampliaciones del Sistema de Transmisión.  
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TRA 4.1.2 Toda ampliación del Sistema de Transmisión, tanto 

perteneciente al SNT como a sistemas secundarios, requerirá contar con 

la correspondiente Licencia de Transmisión otorgada por el INE, 

conforme a lo establecido en la Normativa de Concesiones y Licencias 

Eléctricas.  

  

Capítulo 4.2  Clasificación de las Ampliaciones  

  

TRA 4.2.1 Toda ampliación que se realice en el Sistema de Transmisión 

requiere ser clasificada conforme lo establece la Ley y su Reglamento, 

como perteneciente al SNT o a un Sistema Secundario de Transmisión, en 

base a los criterios específicos establecidos en el presente Capítulo.    

  

Capítulo 4.9  Ampliaciones en Sistemas Secundarios de Transmisión.  

  

TRA 4.9.1 Las ampliaciones pertenecientes a un Sistema Secundario de 

Transmisión, serán realizados por iniciativa de los interesados y 

pagados íntegramente por estos.  

  

TRA 4.9.2 Las ampliaciones en Sistemas Secundarios de Transmisión se 

podrán llevar a cabo según alguna de las siguientes modalidades:  

  

• Construcción/propiedad, Operación y Mantenimiento.  

• Construcción, Financiamiento y transferencia.  

• Contrato con la empresa nacional de transmisión.  

  

TRA 4.9.3 Bajo la modalidad Construcción/Propiedad, Operación y 

Mantenimiento, el interesado es el responsable de construir y 

posteriormente realizar la operación y mantenimiento de la obra. El 

interesado deberá cumplir con los siguientes requisitos: 

 

• Tramitar ante INE el otorgamiento de la correspondiente 

Licencia de Transmisión, en los términos que establece la 

Normativa de Concesiones y Licencias Eléctricas.  

• Acordar ante el Transmisor propietario de las instalaciones a 

las cuales pretende conectar la ampliación el correspondiente 

Convenio de Conexión.  

• Someter a aprobación de la empresa nacional de transmisión el 

proyecto técnico de la obra.  

• Permitir durante la construcción de la obra a la empresa 

nacional de transmisión la inspección de la misma, por la cual 

el interesado deberá pagar a la empresa nacional de transmisión 

un cargo de inspección, cuyo monto no podrá ser superior al 4% 

del costo de la obra.   

  

4.4.2 NTON 05-014-01, Para el manejo y eliminación de residuos sólidos 

peligrosos.  

  

Esta norma tiene por objeto establecer los requisitos técnicos 

ambientales para el almacenamiento, recolección, transporte, 
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tratamiento y disposición final de los residuos sólidos peligrosos que 

se generen en actividades industriales, establecimientos que presten 

atención médica, tales como clínicas y hospitales, laboratorios 

clínicos, laboratorios de producción de agentes biológicos, de 

enseñanza y de investigación, tanto humanos como veterinarios y 

centros antirrábicos.  

  

En las disposiciones generales de esta norma, se establece en el 

inciso 5.1 “Para los efectos de esta norma será considerado peligroso 

todo residuo sólido que pueda causar daño, directa o indirectamente, a 

seres vivos o contaminar el suelo, el agua, la atmósfera. En 

particular serán considerados residuos sólidos peligrosos los 

indicados en el Anexo II o que posean algunas de las características 

enumeradas en el anexo III. En el anexo II se mencionan los 

siguientes:  

  

8. sustancias y artículos de residuos que contengan o estén 

contaminados por bifenilos policlorados (PCB), trifenilos 

policlorados (PCT) o bifenilos polibromados (PBB).  

  

16. Residuos resultantes de las operaciones de eliminación de 

desechos industriales.  

  

El anexo III de esta normativa corresponde a una lista de 

características peligros con “Clase de las naciones unidas”, numero de 

código y las características del residuo.  

  

También la normativa establece los siguientes requisitos: 

   

6. Criterios para el almacenamiento temporal de residuos sólidos 

peligrosos en el sitio de generación.  

  

7. Disposiciones para la recolección y transporte de residuos 

sólidos peligrosos. 

 

8. Tratamiento y disposición final de residuos sólidos peligrosos.  

  

En todas aquellas actividades desarrolladas por el proyecto 

Subestación Sébaco y Línea de Transmisión en 138 kV y se generen 

residuos sólidos peligrosos se estarán acatando las disposiciones 

establecidas en esta normativa.  

  

4.4.3 NTON 05-014-02, Para el manejo, tratamiento y disposición final 

de los desechos sólidos no peligrosos.   

 

Esta NTON contiene disposiciones vinculadas al Proyecto, 

principalmente el capítulo 6, 7 y 8 (Responsabilidades del manejo de 

los residuos sólidos, Presentación y Almacenamiento de desechos), dado 

que el proyecto Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 

kV, estará generando residuos sólidos no peligrosos y estará 

cumpliendo con lo establecido en esta normativa.  
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Esta NTON es complementaria de la Resolución Ministerial 122-2008, 

Reglamento Sanitario de los Residuos Sólidos, Peligrosos y No 

Peligrosos, cuyo objeto es proteger la salud humana, y estableciendo 

la obligación de realizar una gestión integral de los residuos 

sólidos, estableciendo los requisitos en la fuente de generación, 

almacenamiento, presentación, recolección, transporte y disposición 

final.  

  

El artículo 7 de dicha Resolución señala que la fuente de generación 

de residuos sólidos debe garantizar que los recipientes de 

almacenamiento temporal, (establecimientos comercial, industrial y 

público), sean de capacidad suficiente conforme a lo que se genera y 

además separar los residuos orgánicos (restos de comidas, restos de 

jardín, madera, etc.) de los inorgánicos (metales, plásticos, vidrios, 

etc.). Mientras tanto, el artículo 9 prohíbe acumular residuos sólidos 

de cualquier tipo fuera de los recipientes de almacenamiento y/o 

depositarlos fuera, encima o alrededor de los contenedores públicos. 

Los usuarios (domiciliar, comercial, institucional, etc.) deberán de 

tapar los recipientes para evitar que los animales dispersen los 

residuos sólidos.  

  

También dicho Reglamento prohíbe depositar o arrojar cualquier tipo de 

residuo sólido en la vía o en áreas públicas, solares, predios vacíos, 

alcantarillados, cauces, pozos, cuerpos de agua superficial (ríos, 

lagunas, lagos, quebradas, manantiales, riachuelo,) diques y en 

cualquier otro espacio abierto o cerrado de propiedad pública o 

privada que no haya sido debidamente autorizado para este fin, de 

conformidad con las leyes y las normas correspondientes; y además 

(art.23) que ninguna persona pueda causar o permitir la quema de 

residuos sólidos, obligando a que en caso de incineración de residuos, 

se lleve a cabo solamente en las instalaciones que cuenten con las 

condiciones y autorizaciones correspondientes.  

  

4.4.4 NTON 050–21–02 Aprovechamiento de Bancos de Materiales de 

préstamo para la construcción.  

  

Esta NTON orienta que el Proyecto debe, en primer lugar, solicitar al 

MEM un permiso para aprovechamiento de los materiales para 

construcción (arena, etc.), y cumplir con la Ley 387 de Minas y su 

reglamento (numeral 5.2.).   

  

Además de obtener un permiso ambiental emitido por MARENA, antes de 

proceder a desarrollar sus actividades de aprovechamiento (numeral 

5.3.); y en caso de extracción de materiales de los lechos de los 

ríos, será conforme el artículo 7 del reglamento de la Ley de Minas 

vigente (numeral 5.4.); y que el Proyecto si requiere de uso de bancos 

de material, debe reflejarlos en los planes de diseño, indicando si el 

banco de material está siendo explotado o si es nuevo (numeral 5.5.).  

  

Para el desarrollo del proyecto no se aprovecharan bancos de material, 

se proveerá de bancos de materiales que se encuentren operando en la 
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zona, tampoco se realizaran extracciones de materiales de los lechos 

de los ríos.   

 

4.4.5  Resolución Administrativa No. CODF 14-2019. Que Establece El 

Procedimiento para la Aprobación de Permisos Especiales para Proyectos 

de Interés Nacional y Municipal. Instituto Nacional Forestal (INAFOR), 

Codirección Forestal. 

 

Esta Resolución regula la actividad de cortes de árboles y podas 

cuando se ejecuten proyectos de construcción y mantenimiento de líneas 

de distribución y transmisión de energía eléctrica.  

 

La Resolución tiene ámbito de aplicación en todo el territorio 

nacional, siendo su objetivo establecer los requisitos, 

procedimientos, criterios y especificaciones técnicas y 

administrativas para realizar Podas y Aprovechamiento Sostenible. 

 

La resolución establece que entidades públicas y privadas para 

solicitar Podas y cortes de árboles deben cumplir con requisitos tales 

como: 

 

 Solicitud firmada por el propietario del proyecto expresando el 

objetivo y los alcances del Proyecto.  

 Presentar inventario forestal de todos los árboles y arbustos a 

cortar en cuanto a nombre común de las especies, nombre científico, 

diámetro a la altura del pecho (DAP 1.30 mt), altura y volumen. 

 En caso de podas, debe cumplir con el Plan Especial y su inventario 

forestal.  

 Permiso o autorización ambiental emitida por el MARENA y/o SERENA 

cuando se requiera.  

 Informe de Inspección Técnica junto con el Acta de la Comisión 

Interinstitucional.  

 Acreditación del Regente Forestal para los proyectos de 

construcción, mantenimiento y transmisión de líneas eléctricas, 

cuando se requiera; corte y poda de árboles y arbustos.  

 Contrato de reposición del recurso para los proyectos en la 

construcción, operación, mantenimiento y transmisión de líneas 

eléctricas debidamente firmado por el Delegado Municipal, dueño del 

Proyecto y/o su Apoderado.  

 Georreferenciación del trayecto de influencia del proyecto y 

determinar el área de intervención, en casos de corte de árboles 

debe de valor comercial, se debe de georreferenciar el árbol a 

cortar. 

 

En la Construcción y Mantenimiento de Líneas de Transmisión Eléctrica 

y Subestaciones Eléctricas; La poda y corte de árboles para despejar 

el derecho de servidumbre de la línea de transmisión, debe realizarse 

dejando una distancia horizontal que en dependencia del voltaje de la 

línea de transmisión se define de la siguiente manera:  

 



Estudio de Impacto Ambiental 

Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV 

36 
 

 Líneas de Transmisión de 69 kV de siete puntos cincuenta metros 

(7.50 m) a ambos lados del eje de la Línea de Transmisión.  

 Líneas de Transmisión de 138 kV de diez metros (10.00 m) a ambos 

lados del eje de la Línea de Transmisión.  

 Líneas de Transmisión de 230 kV de quince metros (15.00 m) a ambos 

lados del eje de la Línea de Transmisión. 

 

Previo a la construcción del proyecto, ENATREL realizará el inventario 

forestal en toda la franja de servidumbre (20 m) y en el terreno de la 

subestación, para la gestión ante INAFOR del permiso de corte y poda 

de árboles. 

 

4.4.6 Resolución Ministerial 013 - 2008 (Criterios, Regulaciones Y 

Requisitos Ambientales Obligatorios para Desarrollos Habitacionales).  

 
Aunque esta resolución Ministerial está dirigida para proyectos 

habitacionales, en la evaluación de la autoridad ambiental se 

considera distancias de subestaciones y líneas de transmisión 

eléctrica con respecto a viviendas. 

 

La Resolución Ministerial 013-2008 tiene como objeto establecer los 

criterios, regulaciones y requisitos ambientales obligatorios para 

DESARROLLOS HABITACIONALES comprendidos en: proyectos de urbanización, 

construcción de viviendas concentradas en espacios urbanos, rurales, 

costeros, áreas protegidas, zonas ecológicamente frágiles, 

urbanizaciones, viviendas de interés social y programas de 

mejoramientos de barrios que se desarrollen en el territorio nacional.  

 

A continuación se presentan los artículos relacionados con el proyecto 

y que deben ser considerados por el proyecto: 

 

En el artículo 10 establece las distancias a cumplir de fuentes 

emisoras de radiaciones ionizantes: 

 

1) Distancias mayores de 50.00 metros de líneas de transmisión de 
electricidad de alta tensión, medidos desde el centro de la 

línea. 

2) Más de 10 metros de bancos de transformadores eléctricos situados 
sobre el nivel del terreno. 

3) Más de 60 metros de subestaciones eléctricas. 
 

4.4.6 Normativas de construcción e instalación de la línea y 

subestación  

  

En forma general, las normativas de fabricación y prueba de los 

materiales y/o equipos serán las siguientes: 

  

 AISC: American Institute of Steel Construction   

 AISI: American Iron and Steel Institute   

 ANSI: American National Standard Institute   

 ASTM: American Society for Testing and Materials   
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 ASME: American Society of Mechanical Engineers   

 AWS: American Welding Society   

 IEC: International Electromechanical Commission   

 IEEE: Institute of Electrical and Electronics Engineers   

 NEMA: National Electrical Manufactures Association   

 NESC: National Electrical Safety Code   

  

Para la construcción de las obras civiles, las normativas a usar serán: 

 

 Reglamento Nacional de la Construcción (RNC)   

 American Standard of Testing Materials (ASTM)   

 Building Code Requirements for Reinforced Concrete (ACI 318-95) 

and Commentary - ACI 318R-95   

 American Welding Society   

  

Para la construcción de la subestación, se utilizará el Código 

Nicaragüense de la Construcción  

  

 Otras Normas vigentes   

  

Como normativa específica para materiales de subestaciones se aplicarán 

las últimas ediciones de las normas siguientes:   

 

Cuadro 4.1 Normativas Específicas a ser Utilizadas en el Proyecto  

CARACTERISTICA  NORMA ESPECIFICA  

Acero de alta resistencia   ASTM A-242   

Acero forjado para ejes, fustes, etc.   ASTM A668, Clase D   

Acero forjado para engranajes   ASTM A272, Clase 1   

Acero para tornillos   ASTM A-307 grado A   

Acero para tuercas   ASTM A143, Aleación 2A   

Acero resistente a la corrosión para chapas   ASTM 240 tipo 410 y 304   

Acero resistente a la corrosión para perfiles y pernos   ASTM A-276 tipo 410 y 304   

Acero Standard   ASTM A-36   

Aisladores   NEMA 140, ANSI C29.2–C29-8, C29-9   

Aluminio para conductores   Pureza mínima 99.5%   

Bronce en aleación con aluminio   ASTM B150 Aleación 2,o DIN17665   

Bronce fundido para piezas estructurales   ASTM B-143 Alloy 2 A   

CARACTERISTICA  NORMA ESPECIFICA  

Bronce para cojinetes   ASTM B-143 Alloy 1 A   

Bronce para cojinetes, casquillos, etc.   ASTM B22, Aleación B   

Bronce para engranajes   ASTM B-148 Alloy 9 D-HT   

Bronce para engranajes   ASTM B148, Aleación 8 B-Ht   

Bronce para partes fuertemente solicitadas   ASTM B-150 Alloy 1   

Bronce para partes sometidas a esfuerzos severos   ASTM B150, Aleación 1   

Bronce para pernos y pequeños accesorios   ASTM B139, Aleación C   

Bronce para tornillos pequeños y accesorios   ASTM B-21 Alloy C   

Cable de acero   ASTM A-363-zinc coating Class A   

Cemento Portland para fundaciones   ASTM C-150 69A, tipo I   

Chapas de acero (para partes fuertemente solicitadas)   ASTM A299, Calidad Caja de llama   

Chapas de acero (para partes medianamente solicitadas)   ASTM A- 283, grado B   
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Chapas magnéticas para transformadores   Perdida máx. a 60 Hz de 1 Wb/m2: 

.0.65 w/Kg.   

Cobre electrolítico para conductores   Pureza mínima 99.9%   

Conductores (ACSR)   ASTM B-232   

Conductores (ACSR)   ASTM B-232   

Cromado electrolítico   ASTM A-166 tipo DS   

Galvanizado en caliente   ASTM A-123, A-153   

Hierro fundido   ASTM A 48, Clase 35   

Piezas de fundición de acero   ASTM A27, Grado 65-35 o 70-36   

Metal blanco para cojinetes   ASTM B-23 grado 3   

Perfiles y barras de acero   ASTM A –373   

Placas de acero   ASTM A-36   

Placas, brazos, placas de fijación herrajes para 

conductores   

ASTM A-572, A-558, A-36   

Revestimiento electrolítico de cadmio en acero   ASTM A165   

Revestimiento electrolítico de cromo en acero   ASTM A166, Tipo DS   

Soldadura   AWS DI.1-72   

Tornillos   ASTM A-394   

Tubos de acero   ASTM A-53 grado A   

Tubos de acero inoxidable sin costura   ASTM A269, Grado TP 303   

Tubos de acero galvanizado   ASTM A120   

Tubos de cobre   ASTM B42   

   

 

IEC 60076 -1 al 

10 

Power Transformers 

IEC 60214  Tap Changers. Performance requirement and test methods.    

IEC 60354  Loading guide for oil-immersed power transformers. 

IEC 60551  Measurement of Transformers and Reactors Sound Levels 

IEC 60422 Guía de supervisión y mantenimiento para aceites minerales 

aislantes en equipos eléctricos. 

IEC 60137 Aisladores pasantes para tensiones alternas superiores a 

1000V. 

IEC 60354 Guía de carga para autotransformador de potencia sumergidos 

en aceite. 

IEC 60068-3-3 Ensayos ambientales, Parte 3 Guía. Métodos de ensayos 

sísmicos aplicables a equipos 

IEC 60475 Método de toma de muestras de dieléctricos líquidos. 

IEC 60666 Detección y determinación de aditivos antioxidantes 

específicos presentes en aceites minerales aislantes 

IEC 60296 

(2003-11-04) 

Fluids for electrotechnical applications - Unused mineral 

insulating oils for Transformers and switchgear 

IEC/TR 60616 

(1978-01) 

Terminal and tapping markings for power transformers 

IEC 60156 – Ed. 

2.0 (1995-08) 

Insulating liquids – Determination of the breakdown voltage 

at power frequency – Test method 

IEC 60085  Thermal evaluation and classification of electrical 

insulation  

IEC 60247 – Ed. 

2.0 (1978-01) 

Measurement of relative permittivity, dielectric dissipation 

factor and d.c. resistivity of insulating liquids 

http://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/artnum/031236?opendocument
http://webstore.iec.ch/webstore/webstore.nsf/artnum/031236?opendocument
http://domino.iec.ch/webstore/webstore.nsf/artnum/002486
http://domino.iec.ch/webstore/webstore.nsf/artnum/002486
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IEC 60815 Guía para la elección de los aisladores respecto a sus 

condiciones de contaminación. 

IEC 60997 – Ed. 

1.0 (1989-09) 

Determination of polychlorinated biphenyls (PCBs) in mineral 

insulating oils by packed column gas chromatography (GC) 

ASTM D4059-00 Standard Test Method for Analysis of Polychlorinated 

Biphenylsin Insulating Liquids by Gas Chromatography 

IEC 60317  Specifications for particular types of winding wires 

IEC62155 Hollow pressurized and unpressurized ceramic and glass for 

use in electrical equipment with rated voltages greater than 

1000 V 

IEC 60250  Recommended methods for the determination of the permittivity 

and dielectric dissipation factor of electrical insulating 

materials at power, audio and radio frequencies including 

metre wavelengths.  

IEC 60270 Partial discharge measurements 

IEC 60542  Application guide for on-load tap-changers  

IEC 60567 Guide for the sampling of gases and of oil from oil-filled 

electrical equipment and for the analysis of free and 

dissolved gases.  

IEC 60599  Mineral oil œ Impregnated electrical equipment in service 

Guide to the interpretation of dissolved and free gases 

analysis.  

IEC 60721-2-6.  Classification of conditions environmental Part 2 

environmental conditions appearing in nature Section 6 

earthquake vibration shock. 

IEC 62271-

100(60694) 

High voltage switchgear and controlgear. 

IEC 61869-2 Instrument Transformers Part 2: Additional requirements for 

current transformers. 

ASTM-A-343  Part 44 -Test for alternating-current magnetic properties of 

materials at power frequencies using the wattmeter-ammeter-

voltmeter method and 25 cm. Epstein frame.  

ASTM-A-344. Part 44 -Test for electrical and mechanical properties at 

magnetic materials.  

ASTM-D-202. Part 29 -Sampling and testing untreated paper used for 

electrical insulation 

ASTM-D-709  Part 29 -Specification for laminated thermosetting materials 

ASTM-D-971  Part 17 -Test for interfacial tension of oil against water by 

the ing method 

ASTM-D-1473  Determinación del contenido de inhibidor de oxidación.  

ASTM-D-1533   Part 29 Test for water in insulating liquids.  

ISO 9001  Sistemas de calidad. Modelo para el aseguramiento de la 

calidad del diseño, el desarrollo la producción, la 

instalación y el servicio posventa 

A123/A123M-00 Standard Specification for Zinc (Hot-Dip Galvanized) Coatings 

on Iron and Steel Products 

A153/A153M-00 Standard Specification for Zinc Coating (Hot-Dip) on Iron and 
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4.5 Políticas del Salvaguarda del Banco Interamericano de Desarrollo 

 

Se presenta un resumen de las políticas ambientales y sociales del BID 

que tienen incidencia en el proyecto Subestación Sébaco II y línea de 

transmisión en 138 kV. Estas políticas se basan en el cumplimiento de 

las disposiciones legales de cada país en materia socio ambiental y en 

una serie de directrices definidas por el Banco. 

 

Las políticas son las siguientes: 

 

 OP-102, de Acceso a la Información. 

 OP-703, de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias. 

 OP-704, de Gestión del Riesgo de Desastres. 

 OP-710, de Reasentamiento Involuntario. 

 OP-761, de Igualdad de Género en el Desarrollo. 

 

4.5.1 Política de Acceso a la Información (OP-102) 

 

Esta política, que se aplica a toda la información generada por el BID 

y a cierta información en su poder, con sujeción a una lista de 

excepciones, se basa en los siguientes principios: 

 

 Máximo acceso a la información que el BID produce u obra en su 

poder y no figura en la lista de excepciones; 

 Excepciones claras y delimitadas basadas en la posibilidad, clara 

y delimitada, de que la divulgación de información sea más 

perjudicial que benéfica para los intereses, entidades o partes 

afectados, o que el Banco esté legalmente obligado a abstenerse 

de divulgar la información; 

 Acceso sencillo y amplio a la información a través de medios 

prácticos que incluirán procedimientos y plazos claros y 

eficientes; y (iv) explicaciones de las decisiones y derecho a 

revisión, que se aplica cuando los solicitantes consideren que se 

ha violado la política al negarles el acceso a información 

buscada. 

 

De forma específica, entre los documentos de carácter ambiental y 

social que, de conformidad con esta política deben ser puestos a 

disposición del público “en los lugares, idiomas y formatos que 

permitan consultas de buena fe con las partes afectadas”, se pueden 

citar: 

 

 Estrategia Ambiental y Social (ESS, por sus siglas en inglés); 

 EIA, EAE y/o AA, según sea el caso; y 

 Informe de Gestión Ambiental y Social (IGAS o ESMR, por sus 

siglas en inglés), que resume lo más relevante de las 

evaluaciones ambientales y del Plan de Manejo y Gestión Ambiental 

de los proyectos. 
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4.5.2 Política de Medio Ambiente y Cumplimiento de Salvaguardias (OP-

703) 

 

Las Directrices de esta Política se encuentran estructuradas en dos 

categorías principales:  

 

a) transversalidad del medio ambiente (mainstreaming) y  

b) salvaguardias ambientales (safeguarding).  

 

Estas dos categorías son críticas para la sostenibilidad ambiental y se 

complementan y refuerzan mutuamente. Estas directrices son de carácter 

proactivo y tienen por objeto mejorar el marco de incentivos para 

fomentar mayores oportunidades ambientales, nuevas oportunidades de 

negocio para el Banco y mayores beneficios de desarrollo para los 

países. Por su parte, las directrices de salvaguardia están definidas 

para establecer normas y procedimientos cuyo propósito es asegurar la 

calidad y la sostenibilidad ambiental de las operaciones tanto del 

sector público como del privado del Banco. 

 

De forma general, la primera parte de la política OP-703 conmina al 

Banco a centrar sus esfuerzos en fomentar la transversalidad ambiental 

en sus países miembros prestatarios a través de acciones que: 

 

 Mejoren el desarrollo social y la calidad de vida en general, 

reconociendo que las inversiones en gestión ambiental y manejo de 

recursos naturales son fuentes de trabajo, de ingreso sostenible 

y de mejores condiciones de salud y vida en general, 

especialmente entre los segmentos de población más pobres. 

 Fortalezcan la gobernabilidad mediante la formulación de marcos 

efectivos de gestión ambiental y mecanismos transparentes de 

gestión que solidifiquen el desarrollo de capacidades 

institucionales, la participación de la sociedad civil, el acceso 

público a la información, el respeto y cumplimiento de la ley, el 

uso de instrumentos de mercado y el desarrollo de políticas. 

 Mejoren la competitividad de los países al promover y mejorar la 

conservación del capital natural de la región, incrementando el 

valor de bienes y servicios ambientales, y facilitando la 

participación y la inversión privada en actividades relacionadas 

con el medio ambiente. 

 Impulsen la integración regional mediante el apoyo a la formación 

de capacidad de carácter regional para proteger y administrar 

bienes y servicios ambientales regionales. 

 

La segunda parte de la política OP-703 se refiere concretamente a las 

salvaguardias ambientales y se resume en 17 directrices, destacándose 

las siguientes directrices: 

 

Directriz B.2 Legislación y Regulaciones Nacionales. Cumplimiento de 

legislación y normativas ambientales del país y los 

acuerdos ambientales multilaterales. 
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En este capítulo, quedan identificados y analizados los 

instrumentos legales nacionales como las políticas del 

BID que deberá cumplir en el desarrollo del proyecto. 

 

Directriz B.3 Pre-evaluación y Clasificación. Operaciones pre-

evaluación de acuerdo a impactos ambientales y 

sociales. Definiendo tres categorías e instrumentos 

para su evaluación (Categoría A, proyecto con altos 

impactos negativos (EIA), Categoría B, proyectos con 

impactos negativos localizados y de corto plazo (PGAS) 

y Categoría C, proyectos de impactos mínimos no 

requieren análisis ambientales). 

 

De acuerdo a la clasificación del Banco, el proyecto en 

mención clasifica en la Categoría B, no obstante en la 

legislación nicaragüense el proyecto clasifica en la 

categoría II para la cual se realiza un EIA como 

requisito para la evaluación ambiental del proyecto 

para la obtención del permiso ambiental. 

 

Directriz B.4: Otros Factores de Riesgo.  

 

Directriz B.5: Requisitos de Evaluación Ambiental. Realizar la 

evaluación ambiental según sea la categoría del 

proyecto. 

 

Para el proyecto se estará cumpliendo con los 

instrumentos y requisitos establecidos en las 

normativas nacionales realizando un EIA, cumpliendo con 

las políticas del Banco. 

 

Directriz B.6: Consultas. Participación de la población en el proceso 

del proyecto. 

 

Los resultados del Estudio de Impacto Ambiental se 

someterán a un proceso de consulta pública con los 

actores del área de influencia del proyecto, donde las 

partes involucradas interactuarán sobre el proyecto. 

 

Directriz B.9: Hábitats Naturales y Sitios Culturales. Preservación. 

 

De acuerdo a la información del proyecto, este no está 

ubicado en áreas protegidas, ambientes naturales, 

sitios históricos que pudieran contravenir las 

políticas del Banco. 

 

Directriz B.10: Materiales peligrosos. Sujetos a planes de manejo y 

contingencia. 

 

El proyecto está sujeto al cumplimiento de normativas 

nacionales, como convenios internacionales referidos al 
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tema, en el caso de los aceites dieléctricos a utilizar 

en el transformador a instalar, cumplirá con las 

regulaciones establecidas en los convenios 

internaciones. 

 

Directriz B.11: Prevención y Reducción de la Contaminación. Medidas 

destinadas a prevenir, disminuir o eliminar la 

contaminación resultante de sus actividades. 

 

4.5.3 Política sobre Gestión del Riesgo de Desastres (OP-704) 

 

De manera general, esta política enuncia que los proyectos financiados 

por el Banco incluirán las medidas necesarias para reducir el riesgo de 

desastres a niveles aceptables que el Banco determine, sobre la base de 

las normas y las prácticas más aceptadas. Para lograr este fin, durante 

su proceso de preparación, se determinará si los proyectos a ser 

financiados entrañan una alta exposición (vulnerabilidad) a amenazas 

naturales (terremotos, maremotos, deslizamientos de tierra, 

inundaciones, etc.) o presentan un elevado potencial de agravación del 

riesgo. Este análisis (llamado Plan de Manejo y Gestión del Riesgo 

PMGR) permitirá establecer medidas de mitigación, tanto estructurales 

como no estructurales, en función de las capacidades institucionales 

existentes para hacer cumplir las normas de diseño y construcción, y de 

la disponibilidad de un marco institucional financiero para el 

mantenimiento adecuado de los activos físicos según el riesgo que se 

prevea. 

 

La política se fundamenta en dos directrices principales: 

 

 Gestión del riesgo por medio de la programación de las 

operaciones, que descansa, a su vez, en una gestión proactiva del 

riesgo de desastres a ser incluida en los diálogos estratégicos 

con los países durante los procesos de programación, y en la 

determinación de la viabilidad de los proyectos en función de su 

vulnerabilidad a las amenazas naturales; y 

 

 Operaciones después de los desastres, que se fundamenta en la 

reformulación de operaciones (que incluye la reorientación de 

recursos de préstamos existentes a paliar las consecuencias de un 

desastre), y la aprobación, a través de un proceso expedito, de 

operaciones para reconstrucción (evitando que se vuelva a crear 

una vulnerabilidad) y para asistencia humanitaria que se canaliza 

a través de cooperaciones técnicas no reembolsables. 

 

4.5.4 Política de Reasentamiento Involuntario (OP-710). 

 

Esta política abarca todo desplazamiento físico involuntario de 

personas causados por un proyecto financiado con recursos del Banco, 

exceptuando los planes de colonización y el asentamiento de refugiados 

o víctimas de desastres naturales. Su objetivo principal es minimizar 

alteraciones perjudiciales en el modo de vida de las personas que viven 

en la zona de influencia del proyecto, evitando o disminuyendo la 
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necesidad de desplazarlas físicamente y asegurando que, en caso de ser 

necesario su movilización, las personas sean tratadas en forma 

equitativa y, cuando sea factible, participen de los beneficios que 

ofrece el proyecto que motivó su reasentamiento. 

 

De forma general, esta política recomienda tomar todas las medidas 

posibles para evitar o reducir al mínimo la necesidad de reasentamiento 

involuntario como consecuencia de la ejecución de cualquier operación 

financiada por el Banco. Una forma efectiva de reducir la necesidad de 

reasentar familias es a través de cambios en el diseño, lo cual 

minimiza los impactos sociales asociados al proceso de reasentamiento y 

las complicaciones logísticas y administrativas requeridas por el 

proceso de reasentamiento. 

 

Sin embargo, en caso de que un proyecto requiera inevitablemente el 

reasentamiento de personas se deberá preparar un Plan de Reasentamiento 

(PR) que asegure que las personas afectadas serán indemnizadas y 

rehabilitadas de manera equitativa y adecuada, garantizando que sus 

condiciones socioeconómicas posteriores al reasentamiento sean cuando 

no mejores, al menos iguales a las que tenían antes de su 

desplazamiento forzoso. 

 

Es política de ENATREL integrar desde el diseño y planificación la 

menor afectación posible a la población, en caso de afectaciones para 

la implementación del área de servidumbre, se aplicará el Plan de 

adquisición y compensación de tierras integrado en el programa de 

gestión ambiental. 

 

4.5.5 Política Operativa sobre Igualdad de Género en el Desarrollo (OP-

761) 

 

Esta política identifica dos líneas de acción: 

 

 Una proactiva, que promueve activamente la igualdad de género y 

el empoderamiento de la mujer a través de todas las 

intervenciones de desarrollo del Banco y que descansa a su vez en 

dos directrices fundamentales: a) la inversión directa en áreas 

estratégicas para la igualdad de género, y b) la integración 

transversal de la perspectiva de género en las intervenciones de 

desarrollo; y 

 

 Una preventiva, que integra salvaguardias a fin de prevenir o 

mitigar los impactos negativos sobre mujeres u hombres por 

razones de género, como resultado de la acción del Banco a través 

de sus operaciones financieras, y que se fundamenta en las 

siguientes directrices: a) la determinación de impactos adversos 

y riesgo de exclusión por motivos de género, y de las medidas 

para evitarlos, atenuarlos o compensarlos; b) la consulta y 

participación efectiva de las mujeres y los hombres; c) el 

reconocimiento, en cualquier contexto cultural o étnico, del 

derecho a la igualdad entre de mujeres y hombres; d) la 

aplicación de las salvaguardias y del análisis de riesgo en las 
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operaciones, de acuerdo con sus potenciales impactos adversos 

sobre la igualdad de género. 

 

Dos temas centrales referidos a la aplicación de la política de género 

son: i) la necesidad de realizar consultas públicas que reflejen las 

preocupaciones específicas de ambos sexos; y ii) la importancia de 

implementar mecanismos para promover la contratación y capacitación de 

mujeres como parte de las iniciativas de promoción de la equidad de 

género en los proyectos. 
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V. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO 

 

El proyecto Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV 

consiste en el diseño, suministro de equipos y materiales, obras 

civiles, montaje electromecánico, transporte, pruebas y puesta en 

servicio para la construcción de: 

 

Subestación Sébaco II  

 

 Suministro y montaje de equipos exteriores para conformar cuatro (4) 

bahías de línea en 138kV provista de pararrayos, interruptores de 

potencia, transformadores de instrumentación, seccionadores de 

línea, seccionadores by pass, seccionadores de barra y aisladores 

soportes y una bahía de acoplamiento de barras.  

 

 Suministro y montaje de equipos exteriores para conformar una (1) 

bahía de transformación en 138/24.9kV, la bahía estará provista de 

pararrayos, interruptor de potencia, transformadores de 

instrumentación, seccionador de barra y aisladores soportes si se 

requiere. 

 

Línea de transmisión. 

 

 11 km de línea doble circuito torres de celosía y postes en 138 kV 

desde la Subestación Sébaco II hasta interceptar con la línea 

existente Estelí - Sébaco. 

 

5.1 Ubicación y localización física y geográfica del proyecto 

 

5.1.1 Macro localización del proyecto 

 

El área de estudio para el proyecto “Subestación Sébaco II y Línea de 

Transmisión en 138 kV” se localiza administrativamente en el municipio 

de San Isidro, del Departamento de Matagalpa en la Región Norte de 

Nicaragua. 
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Figura 5.1 Macro localización del proyecto 

Fuente: Elaboración propia con imagen del INETER 

 

 

5.1.2 Micro localización del proyecto 

 

El proyecto “Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV” se 

localiza en el Municipio de San Isidro, Departamento de Matagalpa el 

terreno donde se prevé construir la subestación Sébaco se localiza en 

la comunidad El Zapote, en un terreno con un área de 5.64 ha colindante 

con la carretera Malpaisillo - San Isidro. Sus coordenadas UTM WGS 84 

(punto BM en plano) son: 
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Cuadro 5.1 Coordenadas de la poligonal en la subestación Sébaco II 

Punto Coordenadas UTM 

 X Y 

BM 5 583239.02 1417429.30 

BM 6 583187.68 1417378.58 

Punto 1 583297.00 1417447.00 

Punto 2 583382.83 1417536.30 

Punto 3 583480.26 1417378.45 

Punto 4 583366.85 1417309.17 

Fuente: ENATREL 

 

La Línea de transmisión de 138 KV de aproximadamente 11 kilómetros, 

inicia en la Subestación Sébaco II a construir, la mayor parte de su 

trayectoria va sobre el derecho de vía de la carretera Malpaisillo - 

San Isidro y 2 km aproximadamente cruzará por terrenos privados, en su 

recorrido pasa alrededor de los poblados de El Zapote, Las Mangas, El 

Jocote y La Lagunita, hasta conectar con la Línea 138 kV Sébaco Estelí 

y tendrá la siguiente ruta:  

 

Cuadro 5.2 Coordenadas de los Puntos de Inflexión (PI) de la línea de 

transmisión 

Punto Coordenadas UTM: WGS -84 Punto Coordenadas UTM: WGS - 84 

 X Y  X Y 

Entronque 589430 1426070 PI 20 586073 1421123 

PI 1 589376 1425969 PI 21 585934 1420928 

PI 2 589323 1425888 PI 22 585650 1420512 

PI 3 589267 1425806 PI 23 585535 1420338 

PI 4 589145 1425630 PI 24 585429 1420159 

PI 5 589016 1425444 PI 25 585348 1420013 

PI 6 588814 1425150 PI 26 585271 1419860 

PI 7 588685 1424965 PI 27 585191 1419696 

PI 8 588600 1424777 PI 28 585115 1419531 

PI 9 588317 1424370 PI 29 585031 1419434 

PI 10 588109 1424066 PI 30 584964 1419307 

PI 11 587654 1423411 PI 31 584882 1419165 

PI 12 587509 1423199 PI 32 584189 1418628 

PI 13 587363 1422987 PI 33 583881 1418328 

PI 14 587234 1422867 PI 34 583143 1417598 

PI 15 586970 1422485 POT - 178 583151 1417584 

PI 16 586743 1422154 POT - 179 583172 1417542 

PI 17 586621 1421980 POT - 180 583193 1417503 

PI 18 586382 1421633 POT - 181 583202 1417484 

PI 19 586134 1421274 POT – 182 

Entrada SE 

583242 1417407 

DISTANCIA TOTAL DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN 11 KM 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 5.2 Mapa de Micro localización del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

LT 138 kV Planta Carlos 

Fonseca - Sébaco 
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Figura 5.3 Microlocalización de la subestación Sébaco II 
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5.1.3 Área total de emplazamiento del proyecto y requerida por la línea 

y la subestación. 

 

Para el desarrollo del proyecto de la subestación se dispone de un 

terreno de 5.64 hectáreas, en donde se instalarán las estructuras de la 

subestación (edificio de control y patio de bahía) y obras anexas. 

 

Para el caso de la línea de transmisión se estará desarrollando 

paralelo a la carretera Malpaisillo – San Isidro sobre el derecho de 

vía de la carretera y solamente un tramo de unos 2000 metros sobre 

parcelas privadas. 

 

Considerando un derecho de servidumbre de 20 metros en el trazado de la 

línea y con una longitud de 11 kilómetros, resulta un total de 220,000 

metros cuadrados (22 ha). 

 

5.2 Proceso de transformación y transmisión de energía eléctrica 

 

Una subestación eléctrica es una instalación, o conjunto de 

dispositivos eléctricos, que forma parte de un sistema eléctrico de 

potencia. Su principal función es la producción, conversión, 

transformación, regulación, repartición y distribución de la energía 

eléctrica. La subestación debe modificar y establecer los niveles de 

tensión de una infraestructura eléctrica, para que la energía eléctrica 

pueda ser transportada y distribuida. El transformador es el equipo 

principal de una subestación. 

 

Como norma general, se puede hablar de subestaciones eléctricas 

(elevadoras), situadas en las inmediaciones de las centrales 

generadoras de energía eléctrica, cuya función es elevar el nivel de 

tensión, hasta 138 kV, 230 kV o incluso 400 kV, antes de entregar la 

energía a la red de transporte; y subestaciones eléctricas 

(reductoras), que reducen el nivel de tensión hasta valores que 

oscilan, habitualmente, entre 13.2 y los 24.9 kV y entregan la energía 

a la red de distribución. Posteriormente, los centros de transformación 

reducen los niveles de tensión hasta valores comerciales (baja tensión) 

aptos para el consumo doméstico e industrial, típicamente 120 hasta 

400 V. 

 

Existen dos razones técnicas que explican por qué el transporte y la 

distribución en energía eléctrica se realizan a tensiones elevadas, y 

en consecuencia, por qué son necesarias las subestaciones eléctricas: 

 

 Las pérdidas de potencia que se producen en un conductor por el que 

circula una corriente eléctrica, debido al efecto Joule, son 

directamente proporcionales al valor de esta (P=I²xR). 

 La potencia eléctrica transportada en una red es directamente 

proporcional al valor de su tensión y al de su intensidad (P=VxI). 

 Por tanto, cuanto mayor sea el valor de la tensión, menor deberá ser 

el de intensidad para transmitir la misma potencia y, en 

consecuencia, menores serán las pérdidas por efecto Joule. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Central_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Central_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Red_de_transporte_de_energ%C3%ADa_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Baja_tensi%C3%B3n_el%C3%A9ctrica
https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
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Además de transformadores, las subestaciones eléctricas están dotadas 

de elementos de maniobra (interruptores, seccionadores, etc.) y 

protección (fusibles, interruptores automáticos, etc.) que desempeñan 

un papel fundamental en los procesos de mantenimiento y operación de 

las redes de distribución y transporte. 

 

La red de transporte de energía eléctrica es la parte del sistema de 

suministro eléctrico constituida por los elementos necesarios para 

llevar hasta los puntos de consumo y a través de grandes distancias 

la energía eléctrica generada en las centrales eléctricas. Ver Figura 1 

Estructura de un sistema eléctrico. 

 

Para ello, los niveles de energía eléctrica producidos deben ser 

transformados, elevándose su nivel de tensión. Esto se hace 

considerando que para un determinado nivel de potencia a transmitir, al 

elevar la tensión se reduce la corriente que circulará, reduciéndose 

las pérdidas por Efecto Joule. Con este fin se emplazan subestaciones 

elevadoras en las cuales dicha transformación se efectúa empleando 

transformadores o bien autotransformadores. De esta manera, una red de 

transmisión emplea usualmente voltajes del orden de 138 kV 220 kV y 

superiores, denominados alta tensión, de 400 o de 500 kV. 

 

Parte de la red de transporte de energía eléctrica son las llamadas 

líneas de transporte. 

 

Una línea de transporte de energía eléctrica o línea de alta tensión es 

básicamente el medio físico mediante el cual se realiza la transmisión 

de la energía eléctrica a grandes distancias. Está constituida tanto 

por el elemento conductor, usualmente cables de acero, cobre o 

aluminio, como por sus elementos de soporte, postes, o las torres de 

alta tensión. Generalmente se dice que los conductores "tienen vida 

propia" debido a que están sujetos a tracciones causadas por la 

combinación de agentes como el viento, la temperatura del conductor, la 

temperatura del viento, etc. 

 

Existen una gran variedad de torres de transmisión como son conocidas, 

entre ellas las más importantes y más usadas son las torres de anclaje 

y angular, las cuales deben ser mucho más fuertes para soportar las 

grandes tracciones generadas por los elementos antes mencionados, 

usadas generalmente cuando es necesario dar un giro con un ángulo 

determinado para cruzar carreteras, evitar obstáculos, así como también 

cuando es necesario elevar la línea para subir un cerro o pasar por 

debajo/encima de una línea existente. 

 

Existen también las llamadas torres de suspensión, las cuales no deben 

soportar peso alguno más que el del propio conductor. Este tipo de 

torres son usadas para llevar al conductor de un sitio a otro, tomando 

en cuenta que sea una línea recta, que no se encuentren cruces de 

líneas u obstáculos. 

 

La capacidad de la línea de transmisión afecta al tamaño de estas 

estructuras principales. Por ejemplo, la estructura varía directamente 

https://es.wikipedia.org/wiki/Voltio
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según el voltaje requerido y la capacidad de la línea. Las estructuras 

utilizadas pueden ser torres de celosía o postes de madera, de concreto 

o metálicos. 

 

Para las líneas de transmisión pequeñas, hasta 69 KV, se emplean 

estructuras de postes de madera o concreto con configuraciones en forma 

de H. Para las líneas de transmisión superiores a 69 KV se pueden 

utilizar torres metálicas, así como postes de concreto o metálicos, de 

circuito simple o doble. 

 

Al estar estas formadas por estructuras hechas de perfiles de acero, 

como medio de sustentación del conductor se emplean aisladores de 

disco o aisladores poliméricos y herrajes para soportarlos. 

 

5.3 Características y especificaciones de la línea de transmisión 

 

Dentro de los objetivos de línea, la nueva subestación Sébaco II 

conectará las subestaciones existentes Sébaco I y subestación Estelí, a 

través de un punto de entronque, con una longitud aproximada de 11 km 

de línea en doble circuito, en el mismo punto de entronque se hará la 

derivación hacia subestación Matagalpa, se hará un punto de entronque 

de aproximadamente 1.2 km en doble circuito, para intervenir la línea 

entre subestación Planta Carlos Fonseca-Sébaco I, utilizando conductor 

DOVE 556.5 MCM y cable de guarda OPGW 48, con estructuras en torres de 

celosía en simple circuito y doble circuito y postes.  

 

5.3.1 Parámetros generales de la línea de transmisión 

 

La línea de 138 KV se diseñará para cumplir con los siguientes 

parámetros generales: 

 

Tensión nominal entre fases:  138KV 

Tensión máxima permanente:  145KV 

Frecuencia nominal:  60Hz 

Neutro del sistema:  Conectado sólidamente a tierra 

Potencia: 150 MVA 

Estructuras:  Torres auto soportantes de acero en celosía, Postes de 

Acero troco cónicos, Postes de concreto tronco cónicos, disposición de 

conductores en triangulo. 

Angulo de blindaje: 30º 

Resistencia de puesta a tierra:  10 ohmios para todas las estructuras. 

Longitud 11 km 

 

5.3.2 Componente de la línea de transmisión. 

 

a) Conductor 
 

En este proyecto se ha definido como conductor por fase utilizar el 

ACSR DOVE 556 MCM 26/7. Las características de operación del conductor 

y los datos garantizados aparecerán en los siguientes acápites. 

 

a.1) Material del núcleo y las capas externas 
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Los hilos o alambres del núcleo de acero deben construirse de acuerdo 

con la Norma ASTM B498, clase A, recubierto de zinc. 

 

Las capas de aluminio externas se deberán construir con hilos o 

alambres fabricados con base en la Norma ASTM B230. 

 

a.2) Características del conductor ACSR 

 

El conductor ACSR DOVE 556.5 MCM a instalar en la Línea de Trasmisión 

en 138KV cumplirá con todos los requerimientos de diseño, pruebas y 

empaque establecidos en las especificaciones técnicas para el 

suministro de materiales de la línea.  

 

Cuadro 5.3 Características del conductor ACSR  

DESCRIPCION UNIDAD SOLICITADO 

Tipo     ACSR 

Calibre    MCM 556.4 

Nombre clave      DOVE 

Dimensiones 

 

    

Composición 

Aluminio 
 nº 26 

mm 3.72 

Acero 
 nº 7 

mm 2.891 

Sección  

Aluminio mm² 282.00 

Acero mm²   45.93 

Total mm² 327.93 

Diámetro Exterior mm 23.546 

Características mecánicas     

Peso Teórico Total Kg/m 1.139 

Carga de Rotura 

 

 Kg 10,251 

Módulo de Elasticidad Final Kg/mm² 7,734 

Coeficiente de Dilatación Térmica mm/ o C 18.99x10-6 

Resistencia eléctrica a 20o C Ohm/Km 0.101 

Normas Aplicables   ASTM B-230,B-231 B232 Y B498 

 

b) Cable de guarda óptico OPGW 48 
 

El diseño del cable tendrá 48 fibras tipo monomodo, cumpliendo con los 

requerimientos de las especificaciones técnicas del suministro de 

materiales. 

 

b.1) Diseño del cable OPGW 

 

El diseño del cable completo garantizará el sello longitudinal contra 

el ingreso de agua. 

 

Los alambres exteriores serán de sección circular y de los siguientes 

materiales (o una combinación de ellos): 
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Acero aluminizado, de acuerdo con las especificaciones IEC 61232 clase 

20 SA, tipo A. 

 

Aluminio, de acuerdo con la Norma IEC 60889. 

Acero, de acuerdo con la Norma IEC 60888. 

Aleación de aluminio, de acuerdo con ASTM B398. 

 

Cuadro 5.4 Características de los cables 

Descripción Requerida 

Diámetro nominal máximo (mm)  14.9 

Resistencia a la rotura (kg)  7000 

Peso unitario máximo (kg/m)  0.507 

Flecha máxima (%) 

90% de la flecha del conductor 

en condiciones EDS (30ºC sin 

viento, tensión final) 

Radio de doblado máximo de 

curvatura   15 veces el diámetro exterior 

Radio de doblado máximo  de 

curvatura  20 veces con fuerza de tracción 

Temperatura máxima de operación 

(ºC continuos)  80 

Capacidad de cortocircuito (kA2s)  69 

Normas IEC  61089,60104 y 61232 

 

 

c) Aislamiento 
 

Cuadro 5.5 Características técnicas de los Aisladores a instalar 

Requerimientos mecánicos  (IEC) 

Carga mecánica específica mínima 

(SML) (1)   
120KN (1) 

Requerimientos eléctricos 

Longitud máxima (±1%)   1722 mm 

Distancia de fuga mínima: Zona II(25mm/KV) 3625  mm 

Tensión a frecuencia industrial 

(lluvia) (Wet Power 

Frequency withstand 

voltage) 
430 KV 

Tensión crítica al impulso 

atmosférico polo positivo 

(Lightning impulse 

withstand voltage) 
885 KV 

Tensión crítica al impulso 

atmosférico polo negativo 

(Lightning impulse 

withstand voltage) 
990 KV 

 

d) Herrajes 
 

Los herrajes del conductor y cables están de manera que los esfuerzos 

transmitidos al conductor se distribuyan de manera que no afecten su 

vida útil. 
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e) Tipos de estructura 
 

Las torres son de tipo celosía con disposición de conductores en 

vertical, la separación mínima vertical entre conductores para 

estructuras de suspensión y de ángulo será de 4.2 mts. 

 

Estructuras a utilizar en el proyecto 

 

El proyecto de la línea de transmisión en 138 kV estará instalando 66 

estructuras de las cuales se instalarán: 

 

11 unidades de Torres de celosía, 

11 unidades de Postes de Acero tronco cónicos,  

44 unidades de Postes de concreto tronco cónicos. 

 

En la ruta de la línea de transmisión se estarán utilizando como 

soportes Torres auto soportantes de acero en celosía, simple circuito, 

disposición de conductores en triangulo. En total se instalarán 11 

estructuras de acero de doble circuito. 

 

En ninguno de los casos a lo largo de la línea de transmisión a 

instalar se pretende abrir nuevos caminos, casi toda la ruta de la 

línea de transmisión se encuentra en una zona de accesibilidad directa 

(paralelo a carretera Malpaisillo – San Isidro), sin embargo, existen 

unos 2 km. de la línea que será construida sobre terrenos sin acceso, 

pero por la cercanía a la carretera Malpaisillo – San Isidro no se 

requiere apertura de ningún camino de acceso. 

 

Las estructuras de Postes de Acero tronco cónicos y los Postes de 

concreto tronco cónicos serán instalados en toda la ruta paralela a la 

carretera Malpaisillo – San Isidro, en donde se estarán utilizando 

grúas para su instalación. 
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Esquemas de soportes a utilizar 

 

 

Figura 5.4 Torre suspensión doble circuito 

Fuente: ENATREL 
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Figura 5.5 Torre tensión doble circuito 

Fuente: ENATREL 
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Figura 5.6 Poste de acero 

Fuente: ENATREL 
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Figura 5.7 Poste de concreto suspensión doble 

Fuente: ENATREL 
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Foto 5.1 Tipos de torres a instalar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5.2 Poste de acero tronco 
cónico a instalar 

Foto 5.3 Poste de concreto 

tronco cónico a instalar 
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5.4 Descripción técnica de la subestación 

 

Con la construcción de la nueva subestación Sébaco II, 138/24.9 kV 

permitirá trasladar de la subestación Sébaco I, las líneas de 

transmisión provenientes de las subestaciones Estelí, Matagalpa, Planta 

Carlos Fonseca y conexión con la subestación Sébaco I.  

 

Está proyectada para ser una subestación del tipo reductora de voltaje 

de 138 kV a 24.9 kV, el cual es el nivel de voltaje del sistema de 

distribución eléctrico del país para las áreas rurales. Ver Figuras 5.8 

y 5.9 Plano de conjunto y Diagrama Unifilar. 

 

La Subestación Sébaco II comprende un arreglo de doble barra en 138kV 

conteniendo: 

 Cuatro (4) bahías de línea en 138kV con sus equipos 

electromecánicos para las líneas provenientes de las 

subestaciones Estelí, Planta Carlos Fonseca, Matagalpa y Sébaco 

I,  

 Una (1) bahía de transformación con transformador de potencia de 

20/25 MVA, 138/24.9kV con sus equipos electromecánicos para alta 

y media tensión. 

 Una (01) bahía de acople de barras 138 kV. 

 Dos (02) juegos de transformadores de potencial, para lectura y 

medición de las barras 1 y 2. 

 Un conjunto de celdas Metal Clad tipo interior para circuitos de 

distribución.  

 Sistema automatizado de control, protección y medida de la 

subestación. 

 Servicios auxiliares (Paneles de AC; DC; rectificadores y 

baterías.) y transformador de servicios propios.  

 Sistema de comunicaciones.  

 Sistema fotovoltaico de 50 KW. 

 Sistema de red de tierra y blindaje aéreo de la subestación y del 

edificio de control. 

 Sistema de iluminación perimetral y de las bahías. 

 Obras civiles (Movimiento de tierra, edificio de control, calles, 

andenes, muro perimetral, fundaciones de equipos, bordillos, 

drenajes y capa de piedrín en bahías de la subestación). 

 

Las obras civiles son el conjunto de obras de ingeniería civil 

destinadas a alojar los diferentes elementos electromecánicos de la 

subestación. Las obras civiles son las siguientes: 

 

 Movimiento de tierra; 

 Edificio de control;  

 Calles, andenes; 

 Muro perimetral; 

 Fundaciones de equipos; 

 Canaletas y ductos para cables; 
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 Bordillos, drenajes pluviales y capa de piedrín en bahías de la 

subestación; 

 Sistema de red de tierra y blindaje aéreo de la subestación y del 

edificio de control; 

 Conjunto de estructuras metálicas para el pórtico de la subestación; 

 Sistema de iluminación exterior: perimetral y de las bahías de la 

subestación; 

 Sistema de paneles fotovoltaicos; 

 

ENATREL, ha adquirido legalmente por medio de compra los derechos del 

terreno en donde se construirá la Subestación Sébaco II, ubicado en la 

comunidad El Zapote a la orilla de la carretera Malpaisillo – San 

Isidro. 
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Figura 5.8 Plano de conjunto de subestación Sébaco II 

Fuente: ENATREL 
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Figura 5.9 Diagrama de la Subestación Sébaco II 

Fuente: ENATREL 
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5.5 Tipo de transformador, cubeto, dimensiones 
 

El transformador es trifásico de servicio exterior, sellado hermético, 

con tres arrollamientos sumergidos en aceite, con cambiador de tomas 

bajo carga y diseñado para tres etapas de enfriamiento: ONAN/ONAF, 

diseñados para suministrar la potencia continua garantizada, en todas 

sus etapas de enfriamiento y en todas las tomas de regulación, capaz 

para que a una temperatura ambiente de 40 °C, suministre la potencia 

nominal por un período de tiempo ilimitado, funcionando con un nivel de 

ruido y vibraciones que no exceda lo establecido por las normas bajo la 

frecuencia y tensión nominal, en las condiciones de plena carga y con 

las etapas de enfriamiento en servicio. 

 

El aceite aislante será mineral, del tipo U 20°C de primera calidad, 

obtenido de la destilación fraccionada del petróleo en bruto, 

especialmente refinado para el uso como medio aislante y de 

enfriamiento del transformador. El aceite será libre de componentes de 

PCB y de sustancias inhibidoras, de acuerdo a lo establecido en la 

Norma IEC-60296. 

 

Para casos de ocurrencia de un posible accidente o rotura de un 

transformador y derrame de este aceite, el proyecto ha contemplado que 

el transformador se instale sobre una fosa especial impermeabilizada en 

la parte de la fundación del transformador y una red de drenaje que 

desembocará a un tanque de separación de agua - aceite con capacidad 

suficiente en consonancia con el volumen de aceite que tendrá el 

transformador. Cabe señalar que los transformadores son equipos muy 

herméticos y seguros, que, en el caso de ocurrir fugas es por 

desperfecto del equipo o accidentes.  

 

La captación se logra proveyendo a las fundaciones de los 

transformadores con una pila o fosa, cuyo piso o fondo impermeabilizado 

con concreto, con una inclinación que dirige el flujo de los líquidos 

captados hacia un tubo o canal ubicado en un extremo, el cual conecta a 

dicha pila y transporta los líquidos hasta otro dispositivo llamado 

Tanque de Separación agua aceite. 

 

El tanque de separación de agua aceite es de concreto reforzado de 3000 

psi, en el tanque se instala un tubo P.V.C. vertical libre en el fondo 

del tanque y con un codo en la parte superior donde se empotra a la 

pared para separar por diferencia de densidades el agua y el aceite 

recolectados del foso de la fundación del transformador de potencia. El 

tanque separador agua aceite tiene la capacidad para captar y retener 

el 100% del aceite del transformadores y un poco más, garantizando que 

de darse el derrame total, el aceite no alcance la profundidad o nivel 

de la salida del tubo. El concreto será mezclado con aditivo 

impermeabilizante. Las paredes de los muros tendrán acabado fino y sus 

esquinas serán achaflanadas para evitar la formación de vértices con 

ángulos a 90. 

 

Al llegar el aceite al tanque separador, por encontrarlo lleno de agua 

y por ser éste de menor densidad, permanece flotando y crea con su peso 
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el desalojo de un volumen de agua equivalente al volumen de aceite 

ingresado. De esta manera, la línea de separación entre los dos 

líquidos desciende a medida que más aceite ingresa, pero su descenso es 

limitado hasta los 20 cm antes del nivel del orificio, el cual 

corresponde al del total del aceite del transformador. El proceso 

finaliza con el aceite confinado en el tanque y el agua desalojada 

evacuada hacia las obras de drenaje pluvial. 

 

Para el caso de la subestación, las dimensiones del tanque de 

separación de aceite se han tomado típicas de otros proyectos similares 

en subestaciones, con los siguientes valores: 6.55 m de largo interno x 

4.30 m de ancho interno y 0.90 m de profundidad (diseños típicos de 

estas obras). Las paredes y fondo de la fosa o tanque de separación de 

aceite son de concreto resistentes al aceite y al agua. En este 

depósito, se extraerá el aceite por medio de una bomba y será trasegado 

a barriles para poder ser reciclado nuevamente. Los aceites 

dieléctricos no se almacenan en las subestaciones, solo se realiza ese 

almacenamiento en las bodegas centrales de ENATREL. 
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VISTA EN PLANTA 

Figura 5.10 Planta y sección del tanque de retención de aceites 

Fuente: ENATREL 
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Figura 5.11   Tanque separador de aceite y agua 

Fuente: ENATREL 
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Figura 5.12   Tanque separador de agua - aceite y pozo de absorción 

Fuente: ENATREL 
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5.6 Tipo de aceite dieléctrico libres de PCB. 

 

Cabe destacar que los aceites dieléctricos que requieren los 

Transformadores estarán libres de PCB cumpliendo con las normas 

vigentes a nivel nacional e internacional que regulan esta sustancia. 

 

El aceite dieléctrico para los transformadores de potencia de las 

subestaciones es del tipo Transformer Oil, que son aceites minerales de 

bases nafténicas, altamente refinados y sin PCB. Estos aceites cumplen 

con las normas ASTM D 387 “Aceite Mineral Aislante usado en Aparatos 

Eléctricos”. El aceite es enviado al lugar del transformador en 

barriles de 55 galones del sitio de almacenaje de ENATREL en cantidades 

necesarias para el proceso de rellenado del transformador, en caso que 

el mantenimiento así lo requiera. Se mantiene un registro de las 

cantidades que entran, salen o regresan a bodega del Almacén.  

 

5.7 Cronograma de trabajo 

 

El cronograma de trabajo para las labores de ejecución de este proyecto 

se estima en un plazo de 552.5 días calendarios para la construcción de 

la línea de transmisión, iniciando desde marzo del 2020 y finalizando 

en octubre del 2021. En el caso de la subestación Sébaco II el proyecto 

tiene un estimado de 392 días calendarios, iniciando desde marzo del 

2020 y finaliza en julio del año 2021. Las figuras siguientes indican 

el plazo de ejecución de las principales actividades a desarrollar por 

el proyecto. 
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Figura 5.13 Cronograma de ejecución de línea de transmisión 

Fuente: ENATREL  
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Figura 5.14 Cronograma de ejecución de subestación Sébaco II 

Fuente: ENATREL 
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VI. ANALISIS DE ALTERNATIVAS 

 

6.1 Alternativas de Subestación  

  

La selección de sitio para la construcción de la Subestación Sébaco II 

fue evaluada tomando como premisa la disponibilidad de área, los 

impactos a poblaciones, la legalidad de la propiedad y la factibilidad 

técnica para la instalación de equipos. Esta labor de identificar 

sitios fue un proceso lento y de investigación sobre la disponibilidad 

de sitios y también la disponibilidad de venta por los propietarios de 

parcelas. 

 

Alternativa 1 (Actual Subestación Sébaco) 

 

Como primera alternativa para desarrollar este proyecto era la 

ampliación de la Subestación Sébaco, no obstante, por problemas para 

la adquisición de tierra para la ampliación de la Subestación Sébaco 

existente, se procedió a dividir la Subestación Sébaco en 2 nodos: 

Sébaco I (existente) y Sébaco II (nueva), rechazando esta alternativa 

de ampliación y planteada la construcción de la Subestación Sébaco II 

en otra zona. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.1 Ciudad de Sébaco y la ubicación de la subestación existente 

Subestación Sébaco 

existente 
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Este sitio desde el punto de vista técnico presenta buenas condiciones 

para la operación del sistema de distribución de energía eléctrica, 

sin embargo, tiene como limitantes que no se dispone de área adicional 

en la subestación Sébaco actual para realizar la ampliación. 

 

Otro aspecto importante es que la actual subestación Sébaco se 

encuentra rodeada de viviendas, no hay terrenos disponibles para 

adquirir y ampliar el área de la subestación. 

 

Desde el punto de vista ambiental, la ampliación de la subestación 

Sébaco presentaría impactos ambientales negativos, principalmente por 

los riesgos al estar cercano a la población. 

 

Desde el punto de vista económico este terreno presenta desventajas 

principalmente por los altos costos por la compra de terreno a los 

vecinos de la subestación para la ampliación. 

 

Esta alternativa de ampliación de la subestación, fue rechazada por la 

falta de área disponible y por los altos costos de inversión inicial 

para la obtención del área necesaria.  

  

Alternativa 2 (Comunidad El Zapote) 

 

El área del terreno es de 56,412 m² y está ubicada en las coordenadas 

promedio WGS-84 X: 583381.74 Y: 1417417.73; ver poligonal del terreno 

en figura 5.8 de este documento y en anexos. 

  

El terreno de la alternativa 2, se localiza a orillas de la carretera 

Malpaisillo – San Isidro en la comunidad El Zapote, municipio de San 

Isidro. 

 

Desde el punto de vista técnico, el sitio cuenta con la suficiente área 

para el desarrollo del proyecto, reúne las condiciones técnicas para la 

instalación de la subestación, el terreno indica un relieve plano casi 

al mismo nivel de la carretera, facilitando la realización de obras de 

ingeniería para el acondicionamiento del terreno, para lo cual se 

requieren mínimos cortes (descapote) y rellenos (terraplenes) del 

terreno, solo los necesarios en remoción y sustitución del material. 

 

Con respecto a la parte ambiental, el terreno se ha estado utilizando 

para actividades de ganadería, en este terreno se identifica una 

cobertura vegetal degradada (malezas, árboles dispersos y en las 

cercas), predominando los pastizales. El sitio está retirado de 

viviendas a excepción de una correspondiente a la vivienda de una 

finca ganadera. 

 

Punto de vista económico, el proyecto es viable, principalmente por la 

disponibilidad de terreno para desarrollar el proyecto y el valor de 

la tierra es aceptables.  
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Figura 6.2 Sitio de ubicación del proyecto de la subestación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6.3 Imagen con ubicación de subestación Sébaco II 

 

 

SITIO DEL PROYECTO 

SUBESTACION SEBACO II 
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6.2 Alternativas de línea de transmisión  

 

Con respecto al trazado de la línea de transmisión del proyecto 

“Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV”, se ha 

realizado el trazado de la ruta partiendo de la ubicación del terreno 

de la subestación y la línea de entronque LT Sébaco – Estelí. 

 

Para el trazado se consideraron parámetros como: evitar al máximo la 

afectación de parcelas privadas, evitar áreas con buena cobertura 

forestal y menor longitud de línea de transmisión.  

 

Partiendo de los parámetros antes señalados, se procedió a evaluar dos 

rutas para el trazado de la línea de transmisión. 

 

Alternativa 1. 

 

Esta alternativa parte del sitio propuesto para la subestación, se 

enrumba unos 150 metros en dirección noroeste, luego cambia dirección 

hacia la comunidad Las Mangas (sector norte de esta comunidad) luego 

pasando al lado sur de la comunidad Valle El Jocote y desde esta 

comunidad hasta el sitio de entronque con la línea Sébaco – Estelí. La 

longitud del trazado de esta alternativa es próximo a los 11 

kilómetros, la trayectoria de la línea en todo su recorrido va por 

terrenos privados, ver figura No. 6.4. 

 

Desde el punto de vista técnico y económico, esta alternativa presenta 

dificultades principalmente por el ingreso a propiedades privadas que 

requieren negociaciones e indemnizaciones por el uso de suelo, daño de 

cultivos y árboles.  

 

Desde el punto de vista ambiental y social, el proyecto puede 

desarrollarse pero implementando medidas ambientales más estrictas, 

principalmente por los accesos a las áreas de intervención que 

requieren el acondicionamiento de vías y por otra parte puede generar 

descontento en los propietarios de las parcelas por el ingreso a 

realizar obras civiles dentro de sus propiedades y afectación a sus 

recursos. 

 

Alternativa 2. 

 

Esta alternativa del trazado de la línea de transmisión que ha sido 

evaluada y planificada corresponde a una longitud de 11 kilómetros y 

construida en el derecho de vía de la carretera Malpaisillo- San 

Isidro, siendo esta ruta con pocas deflexiones horizontales y 

reduciendo al máximo la intervención en propiedades privadas, ver 

figura 6.4. 

 

La ruta de línea de transmisión evaluada y seleccionada ha considerado 

reducir los impactos al medio ambiente, la trayectoria de la línea de 
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transmisión parte de la Subestación Sébaco II a construir se enrumba en 

dirección noreste paralelo a la carretera, atravesando propiedades 

privadas de las comarcas El Zapote y Las Mangas, luego llega a 

interceptar la carretera Malpaisillo- San Isidro por el puente Las 

Mangas continuando sobre el derecho de vía de la carretera hasta 

interceptar con la línea de transmisión Sébaco - Estelí en el sector 

conocido como San Pablo (Finca). 

 

La línea de transmisión en su trayectoria (unos 2 kilómetros partiendo 

desde la subestación a construir hacia el punto de entronque) atraviesa 

áreas de vegetación arbustiva, áreas de cultivos anuales y áreas de 

pastos, pasto con tacotal propio de las actividades ganaderas, 

igualmente se identifica asentamientos humanos ubicados sobre la orilla 

de la carretera Malpaisillo – San Isidro, sin embargo, no se esperan 

generar problemas en la población, a la infraestructura, como impactos 

ambientales significativos. 

 

Desde el punto de vista técnico y económico, esta alternativa presenta 

las mejores condiciones para su instalación, principalmente por lo 

accesible del sitio, facilitando el uso de equipos de apoyo para la 

instalación de los soportes mediante el uso de grúas, menos afectación 

a propiedades privadas para las instalación de las obras del proyecto. 

 

Desde el punto de vista ambiental y social, el proyecto no presenta 

dificultades ya que su trazado se realizara en las márgenes de la 

carretera Malpaisillo – San Isidro, utilizando el mismo derecho de vía 

de esta carretera, lo que garantiza que las intervenciones a 

propiedades privadas, al ambiente sean mínimas por ser áreas 

intervenidas. 

 

Esta alternativa para el trazado de línea de transmisión es la 

seleccionada para el desarrollo del proyecto. 
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Figura 6.4 Propuesta de trazados de la línea de transmisión 

Fuente: Elaboración propia 

Alternativa 1 Línea 

de Transmisión 

Alternativa 2 Línea 

de Transmisión 
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VII. ETAPAS DEL PROYECTO 

 

7.1 Etapa de Construcción e instalación de línea y Subestación 

 

7.1.1 Obras asociadas al proyecto 

 

a) Desmonte, Limpieza y desarraigue 

 

Esta actividad consiste en la remoción y disposición de toda la 

vegetación que será afectada por la ejecución del proyecto. El desmonte 

tiene que ver con el retiro de árboles estrictamente necesarios para 

desarrollar esta obra. La operación de limpieza y desarraigue consiste 

en la remoción de todos los troncos y raíces hasta una profundidad de 

30 centímetros por debajo del terreno natural; además de toda la 

vegetación herbácea que está localizada dentro de la zona de 

servidumbre de este proyecto. Estos trabajos incluyen la debida 

protección a toda la vegetación destinada a preservarse. 

 

Antes de dar inicio a las actividades constructivas, se realizará la 

limpieza del área en donde se construirá la Subestación Sébaco II. Esta 

actividad será realizada únicamente con el uso de equipo mecanizado. 

 

Para el caso de los soportes de la línea de transmisión eléctrica de 

138 kV a instalar, las actividades de desbroce a realizar serán de 

forma manual, ya que es relativamente mínima (unos 20 m2 cada soporte) 

y el material removido será para conformar el suelo alrededor de la 

estructura instalada o en el vertedero aprobado por la municipalidad de 

San Isidro. 

 

b) Caminos de Acceso 

 

El terreno donde se construirá la Subestación Sébaco II es de fácil 

acceso, se localiza a la orilla de la carretera Malpaisillo – San 

Isidro por lo tanto no se prevé la necesidad de abrir nuevos caminos de 

acceso a este sitio, igualmente para la construcción e instalación de 

la línea de transmisión, el trazado de la línea ha sido definido sobre 

el derecho de vía la carretera Malpaisillo – San Isidro por lo tanto, 

tampoco se requiere construir ni acondicionar caminos para el izado de 

los soportes y la instalación de la línea de transmisión. 

 

c) Movimiento de Tierra 

 

Se realizarán los movimientos de tierra necesarios, descapote, 

excavación de zanjas para cimientos, zapatas, base de equipos, 

canaletas, ductos, etc., los cuales tendrán las profundidades y medidas 

conforme las normativas técnicas y planos de diseño. 

 

El descapote tendrá una máximo de 30 cm de profundidad y se hará en el 

área de construcción de la subestación Sébaco II y en las áreas de 

relleno de eventuales terraplenes. Los sitios de disposición de 

material removido serán previamente aprobados por la municipalidad de 
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San Isidro. Este material, será transportado por el Contratista y será 

dispuesto en el sitio que la municipalidad defina (sea este el 

vertedero municipal o cualquier zona de interés). No se dispondrá bajo 

ningún punto en áreas de ríos, cauces naturales o artificiales, para 

evitar daños ambientales, azolvamientos y/o inundaciones aguas abajo. 

 

Para el trazado, nivelación y replanteo de la línea de transmisión, 

esto solo será necesario en los sitios de ubicación de los soportes. 

Para esto no será necesario el uso de maquinaria, las labores de 

movimientos de tierra se harán de forma manual, igualmente las 

excavaciones para establecer las fundaciones de soportes serán 

realizadas de forma manual.  

 

d) Instalaciones temporales 

 

El proyecto no contempla la construcción de campamentos, ya que la 

cercanía a centros poblados permite y facilita el desplazamiento diario 

de los trabajadores desde su vivienda hasta el sitio de trabajo. 

 

Solamente se construirán bodegas, oficinas y casetas para los guardas 

de seguridad en el área de construcción de la subestación Sébaco II, 

donde la principal medida ambiental constituye la recolección selectiva 

de los residuos sólidos. 

 

Para la recepción de materiales, el Contratista contará con una bodega 

de materiales y equipos para la construcción del Proyecto. Entre los 

materiales que estarían almacenados serán: 

 

 Estructuras de acero 

 Letreros de precaución, peligro, prevención, bandas de seguridad 

y otros tipos de señalizaciones de seguridad. 

 Conductores eléctricos 

 Cemento 

 Materiales para agregados 

 Tuberías de PVC 

 Materiales para el edificio (láminas para el techo, cielo raso, 

ventanas, puertas, cables para el sistema eléctrico, etc.). 

 Aditivos 

 Agua 

 

El material de construcción principalmente es el que se necesita para 

hacer las fundaciones de concreto de los equipos como transformadores, 

interruptores, seccionadores, etc., así como el concreto a usarse en el 

edificio de control y fundaciones para las estructuras de apoyo de la 

línea de transmisión. 

 

El volumen aproximado de concreto es de 1,500 metros cúbicos y será 

hecho en el sitio, por tanto, los materiales necesarios para la mezcla 

serán trasladados con medios de transporte como camiones o rastras. El 

traslado de materiales para la construcción de la línea será desde el 
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sitio de la subestación hacia cada uno de los puntos de ubicación de 

los soportes y se realizará en camiones livianos hasta el punto de uso. 

 

7.1.2 Maquinaria y equipos a utilizar en etapa de construcción. 

 

El acondicionamiento y nivelación del terreno para construir las obras 

de subestación Sébaco II estará requiriendo de maquinaria pesada. 

 

Las actividades de instalación de la línea de transmisión como la 

preparación del terreno para el establecimiento de las fundaciones 

donde se instalaran las estructuras de apoyo se realizan de forma 

manual. 

 

A continuación se enlista el tipo de maquinaria comúnmente utilizada en 

este tipo de obras. 

 

 Motoniveladora, Bulldozer, retroexcavadora, compactadora, 

camiones volquete, cisterna, y equipo para carga - descarga de 

material de descapote, corte y relleno. 

 Corte de arbustos en el área de influencia directa del proyecto: 

2 moto sierras. 

 Cimentaciones: camiones, concretera de 30 -35 TM y vehículos de 

todo terreno. 

 Montaje e izado de apoyos en la subestación: 1-2 camiones 

tráileres, camiones, 1 grúa pluma pesada y vehículos de todo 

terreno. 

 Tendido de cables: cable guía, equipo freno. 

 Grúa, tecles, soldadores con sus generadores móviles, grúas para 

el levantamiento de equipo pesado e instalación de transformador, 

izado de postes de concreto y de acero tronco cónicos. 

 

Como materiales a usarse para la construcción se requerirá 

principalmente: 

 

 Cemento Portland 

 Agregados no reactivos finos y gruesos, como arena, grava, piedra 

triturada, todos ellos conforme la normativa técnica. 

 Agua para la realización de mezclas, para mantener la humedad 

necesaria que prevenga la formación de polvo y para fines 

constructivos, que será suministrada por medio de cisternas y 

llevadas al sito por la vía de acceso existente, siendo comprada 

de la empresa proveedora. 

 Acero de refuerzo, evitando que tenga el contacto directo con el 

suelo para evitar la corrosión del mismo. 

 Madera para encofrados 

 Ladrillos, bloques, pintura 

 Carretillas, zarandas, herramientas menores. 
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7.1.3 Insumos, tipo, volumen, fuente y forma de traslado. 

 

Materiales 

 

Los cálculos aproximados de materiales que se utilizarán para la 

construcción de la Subestación Sébaco II y las fundaciones para las 

estructuras de la línea de transmisión son los siguientes: 

 

Cuadro 7.1. Materiales de Construcción (Subestación y Soportes) 

NO. DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

REQUERIDA 

1 Volumen de concreto calculado  1500 

2 Cemento Portland (m3)  300 

3 Arena (m3)  750 

4 Agregado grueso (grava de ½” y ¾”)- m3  600 

5 Agua (m3)  5000 

6 Acero de refuerzo tipo Standard, de 1”, 7/8”, ¾” y ½” 

de diámetro(Ton)  

50 

7 Bloques de concreto st. 6” X 8” X15” (unidades)  4000 

8 Formaletas metálicas  Según 

necesidad 

9 Mezcladores manuales de concreto (Trompo) 5 

10 Compactadora manual  4 

11 Cortadora para hierro  8 

12 Equipo para cortar madera (serrucho, martillo, etc.)  10 

13 Carretillas  30 

14 Cribas de diferentes numeraciones 20 

15 Herramientas manuales (juegos)  15 

16 Soldador  3 

17 Pintura (galones)  100 

 

No se prevé la explotación de bancos de materiales, ya que la empresa 

constructora se proveerá de empresas legalizadas para realizar la 

actividad. Estos bancos de materiales deberán de contar con la 

autorización de las autoridades correspondientes (Ministerio de Energía 

y Minas, Ministerio de Transporte e Infraestructura, Ministerio del 

Ambiente y los Recursos Naturales y Alcaldía municipal).  

 

Con relación a madera (principalmente cuartones), solo se estará 

utilizando en actividades de construcción de la subestación Sébaco II. 

Otros insumos de madera como guías y estacas en el trazado de la línea 

de transmisión serán extraídos de los mismos arbustos que serán 

removidos del derecho de vía de la línea. 

 

En los apoyos, se utilizarán: 

 

 Torre Angular Doble Circuito (30°/60°/90°) 

 Torre Suspensión Doble Circuito (2°) 

 Postes de Acero troco cónicos 
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 Postes de concreto tronco cónicos 

 

El equipamiento y obras civiles a desarrollar en el proyecto es el 

siguiente: 

 

Subestación Sébaco II  

 

 Cuatro (4) bahías de línea en 138kV con sus equipos 

electromecánicos para las líneas provenientes de las 

subestaciones Estelí, Planta Carlos Fonseca, Matagalpa y Sébaco 

I,  

 Una (1) bahía de transformación con transformador de potencia de 

20/25 MVA, 138/24.9kV con sus equipos electromecánicos para alta 

y media tensión. 

 Una (01) bahía de acople de barras 138 kV. 

 Dos (02) juegos de transformadores de potencial, para lectura y 

medición de las barras 1 y 2. 

 Un conjunto de celdas Metal Clad tipo interior para circuitos de 

distribución.  

 Sistema automatizado de control, protección y medida de la 

subestación.  

 Servicios auxiliares (Paneles de AC; DC; rectificadores y 

baterías.) y transformador de servicios propios.  

 Sistema de comunicaciones  

 Sistema fotovoltaico de 50 KW. 

 Sistema de red de tierra y blindaje aéreo de la subestación y del 

edificio de control. 

 Sistema de iluminación perimetral y de las bahías. 

 Obras civiles (Movimiento de tierra, edificio de control, calles, 

andenes, muro perimetral, fundaciones de equipos, bordillos, 

drenajes y capa de piedrín en bahías de la subestación). 

 Adquisición de terreno de la subestación. 

 

7.1.4  Actividades a desarrollar en la subestación Sébaco II  

 

Las obras civiles son el conjunto de obras de ingeniería civil 

destinadas a alojar los diferentes elementos electromecánicos de la 

subestación. Las obras civiles son las siguientes: 

 

Calles, andenes 

 

Obras exteriores permite la circulación de vehículos y personal para la 

realización del montaje y operación de la subestación. 

 

Muro Perimetral 

 

Permite la delimitación de la propiedad y protección física de los 

equipos de la subestación. 
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Fundaciones de Equipos 

 

Las fundaciones de los equipos, transformadores de medida, pararrayos, 

etc., serán calculados siguiendo el criterio de cargas admisibles.  

 

Canaletas y ductos para cables 

 

Los cables de fuerza y control serán instalados en canalizaciones o 

ductos. Los canales serán de concreto reforzado con pendiente para 

facilitar el drenaje en caso de filtraciones. Estos canales serán 

tapados para reducir la infiltración de agua. 

 

Bordillos, drenajes pluviales y capa de piedrín en bahías de la 

Subestación 

 

Esta es una obra civil cuyo objetivo es evitar la erosión de suelo por 

el efecto de la lluvia, canalizar las aguas pluviales por canales 

convenientemente colocados en toda el área del terreno para permitir la 

evacuación del agua y conservar la topografía del nivel de piso 

terminado. La capa de piedrín tiene doble función retardar la 

infiltración del agua pluvial y proteger la red de tierra la cual se 

extiende en toda el área de la subestación. 

 

Sistema de red de Tierra y Blindaje aéreo de la Subestación y del 

edificio de control 

 

La Red de Tierras cuyo objetivo principal es garantizar la seguridad 

del personal y la de los equipos instalados disminuyendo el nivel de 

voltaje a tierra en el evento de una falla eléctrica o descarga 

atmosférica. La red está compuesta por elementos metálicos que brindan 

una trayectoria de baja impedancia a corrientes de falla. Los 

estándares bajo los cuales es construida son los siguientes: 

 

Mínimo valor de la resistencia de tierra. (ANS/IEEE 80) 

Voltaje de paso y contacto según normas (IEEE 80) 

Impedir transferencias de voltajes a instalaciones vecinas 

Otros, según normas IEEE 80 

 

Los elementos de la red de tierra son los siguientes: 

 

 Conductor de cobre 

 Estacas  

 Conectores 

 Soldaduras 

 Grava 

 Cable de Acero galvanizado y herrajes para blindaje 

 

Conjunto de estructuras metálicas para el pórtico de la Subestación.  

 

Consiste en columnas y vigas metálicas que alojarán las barras 

(conductores) y permitirán la conexión de los equipos principales de la 
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subestación (interruptores, seccionadores, transformadores de medida y 

protección, etc.). La entrada de la línea de transmisión proveniente de 

la línea Planta Carlos Fonseca - Sébaco existente, energizará al 

primario del transformador de potencia por medio de este sistema. 

 

Sistema de iluminación exterior: Perimetral y de las bahías de la 

Subestación. 

 

El sistema está compuesto luminarias tipo cobra o led para uso 

exterior. Permite la iluminación artificial durante la noche para 

permitir los trabajos de operación y mantenimiento preventivo y 

correctivo. Esta contará con Control automatizado por dispositivo 

programable (PLC) para el encendido y apagado. La iluminación tendrá 

cobertura en: área de bahías, destinadas a la subestación y la región 

perimetral determinada de la propiedad. 

 

Sistema de paneles fotovoltaicos. 

 

Con capacidad 50kW para respaldo de los sistemas de servicios 

Auxiliares AC y DC con todos sus componentes, estructuras soporte, y 

accesorios incluyendo las obras civiles. 

 

Edificio de Control: 

 

Consiste en una edificación con divisiones para alojar a todos los 

equipos y controles destinados a proteger y operar la subestación.  

 

El edificio de control será construido sobre una plataforma conformada 

con material selecto compactado hasta la densidad mínima de 95% 

Proctor. Sus fundaciones serán de concreto reforzado de una resistencia 

de 3000 PSI a los 28 días de colado. Tendrá área techada, con 

divisiones interiores para: Sala de celdas, sala de baterías, sala de 

comunicaciones, servicio sanitario con su sistema de tratamiento de las 

aguas residuales compuesto por un tanque séptico, FAFA y zanja de 

infiltración; un sistema de canaletas internas para cables de potencia 

y control y andenes exteriores, muro perimetral, un sistema de drenaje 

pluvial compuesto por canales revestidos en las área perimetrales y 

tuberías en el área de bahía con sus respectivos pozos de visitas y sus 

obras disipadoras de energía en el sitio de descarga.  

 

Las bahías de líneas estarán construida sobre una área de material 

compactado, sobre esta área se instalarán una bahía de transformación 

de potencia de 138-24.9 kV; cuatro bahías de línea en 138 kV con sus 

equipos electromecánicos para las líneas provenientes de las 

subestaciones Estelí, Planta Carlos Fonseca, Matagalpa y Sébaco I; 

Sistema de red de tierra y blindaje aéreo de la subestación; Sistema de 

iluminación de las bahías; transformador de potencia de 20/25 MVA, 138-

24.9 kV con sus equipos electromecánicos para alta y media tensión; 

Barra sencilla de 138 kV con transformadores de potencial; Seccionador 

de enlace de las bahías de líneas en 138 kV y celdas para barra de 13.8 

kV. 
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Las paredes y piso del cuarto de baterías serán resistentes a los 

ácidos. El piso será provisto de drenaje para recolectar líquidos en el 

caso de un accidente o derrame. Se instalarán lavamanos con toma de 

agua potable, regadera tipo ducha, extractor de aire para garantizar la 

correcta evacuación de vapores ácidos y ventana de aluminio y vidrio 

hacia el patio exterior. El piso en todos los ambientes del edificio 

incluyendo los andenes que se construirán alrededor del edificio, a 

excepción de la sala de baterías será de ladrillo terrazo. El nivel de 

iluminación mínimo requerido en la sala de control es de 500 lux, en el 

resto de los ambientes se aceptará 350 lux mínimo.  

 

La bahía de transformación donde se instalará el transformador estará 

dotado en sus fundaciones con una pila o fosa de concreto la cual se 

conecta por medio de un canal a un tanque de separación de agua - 

aceite, para contener el aceite dieléctrico en caso de cualquier fuga o 

derrame y evitar la contaminación al ambiente. 

 

Una vez concluidas las actividades de construcción de la subestación 

Sébaco II, se garantizará la limpieza y saneamiento del área y los 

residuos recolectados y trasladados al vertedero municipal de San 

Isidro. 

 

Todas las áreas intervenidas serán restauradas de tal manera que el 

ambiente sea impactado en menor escala. 

 

7.1.5 Actividades a desarrollar en la línea de transmisión. 

 

Para el trazado de la línea de transmisión, una de las principales 

actividades se relaciona con la adquisición de servidumbre sobre el 

derecho de vía en zonas que se requiera. 

 

El corte y poda de árboles en el derecho de servidumbre de la línea de 

transmisión será realizado antes de la construcción del proyecto, para 

este caso se contará con el inventario forestal para la gestión del 

permiso ante el INAFOR, así como los avales municipales de la Alcaldía 

municipal de San Isidro para realizar dicha actividad. 

 

Para el caso de los soportes de la línea de transmisión eléctrica de 

138 kV a instalar, las actividades de desbroce a realizar serán de 

forma manual, ya que es relativamente mínima (unos 20 m2 cada soporte) 

y el material removido será utilizado para conformar el suelo alrededor 

de la estructura instalada y el sobrante en el vertedero aprobado por 

la municipalidad de San Isidro. 

 

En el trazado, nivelación y replanteo de la línea de transmisión, esto 

solo será necesario en los sitios de ubicación de los soportes. Para 

esto no será necesario el uso de maquinaria y las labores de 

movimientos de tierra se harán de forma manual, igualmente las 

excavaciones para establecer las fundaciones de soportes serán 

realizadas de forma manual.  
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Instalación o izado de soportes en el caso de los postes de concreto y 

de acero tronco cónicos mediante el uso de grúas y/o tecles, para el 

armado de las torres no se requiere de estos equipos, el armado se 

realiza manual. 

 

Una vez concluida la instalación de los soportes de la línea, se 

procede al tendido de cables (11 km de línea doble circuito en 138 kV 

conductor Dove calibre 556.5 kcmil ACSR e hilo de guarda tipo OPGW, 

montada en las estructuras de soportes).  

 

7.1.6 Manejo y disposición de residuos sólidos. 

 

En la etapa de construcción, los residuos generados son principalmente 

escombros del desbroce y corte del terreno, restos de vegetación, la 

tierra negra se almacenará y resguardará para su reutilización en las 

áreas verdes, el resto de residuos se trasladarán al vertedero 

municipal de San Isidro, previa autorización de la municipalidad. Esta 

autorización será gestionada por la empresa contratista encargada de la 

construcción de la subestación y la línea de transmisión. 

 

En la etapa de construcción se espera generar los siguientes residuos: 

 

 Papel, cartón y plástico, del embalaje de equipos y materiales. 

 Residuos metálicos, compuestos por trozos de cables o restos de 
acero estructural y de refuerzo. 

 Aceite lubricante producido por los motores de combustión interna 
propio del equipo automotor. 

 Residuos sólidos de origen doméstico, que generan los 

trabajadores cuando se alimentan como residuos orgánicos, papel, 

vidrio y plástico. 

 

Para la instalación y montaje de los equipos en la Subestación y tramo 

de la Línea de Transmisión se generan restos de materiales metálicos, 

plásticos, vidrio, cartón, madera, poroplast, entre otros, para lo cual 

se seleccionarán los residuos por su origen y estado para la 

reutilización de los mismos, o venta a empresas recicladoras. Los 

residuos no reutilizables serán depositados por la empresa Contratista 

en el vertedero municipal, previa autorización de la municipalidad de 

San Isidro. 

 

El plan de manejo toma en cuenta la Norma Técnica Ambiental para el 

Manejo y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos y 

contempla la recolección selectiva, para facilitar el reúso o reciclaje 

de los residuos. Para ese efecto, el contratista instalará contenedores 

de diferente color, haciendo uso del color verde para los desechos 

orgánicos, color amarillo para papel, cartón y plástico; color rojo 

para residuos metálicos.  

 

Los residuos sólidos orgánicos serán depositados en el vertedero 

municipal, previa aprobación de la Alcaldía de San Isidro. 
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Los residuos sólidos productos de la nivelación, relleno y demás 

actividades conexas, serán dispuestos conforme los lineamientos de la 

Alcaldía municipal de San Isidro. Las gestiones para obtener la 

autorización de la alcaldía, serán realizadas antes de iniciar las 

actividades de construcción de los componentes del proyecto y será 

realizada por la empresa contratista. A continuación se describen las 

acciones principales que el Contratista deberá ejecutar:  

 

a) Residuos de construcción y de nivelaciones, excavaciones:  
 

Dichos residuos procederán de las excavaciones para las fundaciones de 

las actividades relacionadas a las subestaciones y de la línea de 

transmisión, así como residuos de concreto, materiales de relleno o 

similares resultantes de las actividades de construcción.  

 

 Los residuos de tierra de las excavaciones se utilizaran para la 

conformación del terreno a orillas de la fundación, después de 

construida la fundación, disminuyendo así el volumen de suelo 

para traslado.  

 Ser dispuestos en un sólo lugar para facilitar el traslado de los 

residuos a su destino final, éstos deben apilarse en promontorios 

no mayores a dos metros.  

 Recolectarlos y transportarlos en camión cubierto con lona, con 

una frecuencia quincenal.  

 Durante el transporte respetar el límite de velocidad, en 

especial en zona poblada.  

 Disponerlos en el sitio aprobado por la Alcaldía de San Isidro.  

 

Todo el material removido será dispuesto en el vertedero municipal de 

San Isidro, previa solicitud a la alcaldía municipal. 

 

b) Residuos inorgánicos 
 

Como alambres de aluminio y/ o Cobre, restos de plástico, embalajes de 

madera, cartón, etc.  

 

Podrán proceder de las uniones de conductores, o de partes de las 

instalaciones de la subestación, embalaje de los equipo.  

 

 Utilizar carretes de madera para que sean enrollados.  

 No guardarlos a la intemperie para evitar su deterioro.  

 El Contratista retirará los sobrantes metálicos y los dispondrá 

en sitio adecuado, conforme lo disponga el Supervisor del 

Proyecto.  

 

El manejo de residuos de alambres, de aluminio y/ o cobre, restos de 

plástico, embalajes de madera, cartón, etc. serán comercializados o 

reutilizados. 
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c) Residuos Orgánicos  
 

Residuos resultantes de la alimentación del personal de construcción. 

 

 Restos de alimentos, bolsas plásticas y material no peligroso 

similar serán depositados en recipientes PVC con sus respetivas 

tapas para luego ser transportados y dispuestos en el basurero 

municipal de la Alcaldía correspondiente por lo menos dos veces a 

la semana. 

 Estos residuos de origen orgánicos serán generados por los 

trabajadores (65 aproximadamente), esperando una producción total 

de 32.5 kilogramos por día (0.50 kg/trabajador/día). Estos 

residuos tienen una densidad promedio de 250 kg/m3, por lo que el 

volumen de los residuos seria de 0.13 m3 por día (menos de la 

capacidad de un barril de 55 galones). La producción mensual de 

estos residuos será de 3.9 m3. 

 

La disposición final de los residuos de construcción, suelo residual 

generado de las nivelaciones y excavaciones será en sitios que la 

municipalidad de San Isidro disponga. 

 

Los residuos orgánicos serán dispuestos únicamente en el vertedero 

municipal de San Isidro. 

 

d) Residuos peligrosos 
 

El plan de manejo toma en cuenta la Norma técnica para el manejo y 

eliminación de residuos sólidos peligrosos (NTON 05 015-02) y contempla 

la recolección selectiva en recipientes debidamente rotulados de 

acuerdo a la simbología universal, para facilitar su manejo y evitar 

riesgos de contaminación. 

 

Los residuos peligrosos derivados de los cambios de aceite para el 

equipo motorizado se realizarán en talleres especializados, fuera del 

sitio donde se realizan las obras constructivas. 

 

Los residuos electrónicos, envases de productos químicos, aerosoles, 

baterías UPS y de vehículos, filtros, lámparas fluorescentes, 

Biológicos -Infecciosos y trapos impregnados con hidrocarburos entre 

otros serán recolectados por ENATREL y entregados a empresas 

autorizadas; tales como Sertrasa, Ecología 2000, Ecotrasa o Ecocycle, 

para su manejo y tratamiento. 

 

En el almacenamiento de residuos peligrosos, mismos que se generarán en 

la fase de construcción, se tendrá en cuenta lo siguiente: 

 
 El lugar de almacenamiento de los residuos inflamables se 

localizará a una distancia mínima de 50 m del sitio de trabajo y 

estará adecuadamente ubicado con relación a la dirección del 

viento predominante. 
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 Se tendrán disponibles los equipos de respuesta para caso de 

derrames, tales como paños absorbentes, agentes neutralizantes y 

extintores, así como los respectivos manuales de uso. 

 Los residuos peligrosos del tipo inflamable serán mantenidos 

fuera de fuentes de calor, chispas, flamas u otro medio de 

ignición. 

 El almacenamiento de residuos que contengan componentes 

volátiles, se realizará en áreas ventiladas. 

 Los paños absorbentes contaminados con aceite o solventes, serán 

adecuadamente almacenados en contenedores apropiados para su 

transporte y disposición final fuera del área. 

 

7.1.7 Manejo de residuos líquidos 

 

En la etapa de construcción para el manejo de las aguas residuales 

domésticas, en cada sitio donde se realizarán las obras del proyecto, 

la empresa contratista instalará letrinas temporales a razón de 1 

letrina por cada 25 personas, el número de letrinas estará de acuerdo a 

la cantidad de personal existente. Una vez finalizado el proyecto se 

desmontan las letrinas y se da tratamiento al suelo con cal previo a la 

clausura definitiva de la fosas.   

 

7.1.8 Generación de ruidos y control de incendios. 

 

En cuanto a la generación de ruidos en la etapa de construcción de la 

subestación no será mayor de 80 dB (A) limitado al uso de equipos de 

construcción y por periodos cortos (realizando actividades solo en 

horario diurno de 7 am a 5 pm). Igualmente se utilizará maquinaria y 

equipos en buen estado y con certificados mecánicos actualizados. 

 

Para el control de incendios se contará con extintores, los que serán 

manejados principalmente en el área de bodegas, disponiendo para esto 3 

extintores. 

 

7.1.9 Manejo de hidrocarburos 

 

Para la etapa de construcción del proyecto, todos los equipos de 

construcción serán abastecidos de combustible de las estaciones de 

servicios ubicadas en las cercanías al proyecto, esto será igual para 

los equipos y vehículos utilizados en la instalación de la línea de 

transmisión que el abastecimiento de combustible será en estaciones de 

servicio existentes en la zona. 

 

Para el caso del equipo (maquinaria) utilizadas en las labores de 

movimientos de tierra y nivelaciones, el abastecimiento de combustible 

a estos equipos será a través de un camión lúbrico. Este camión es 

construido para transportar todos los materiales que se emplean en el 

mantenimiento preventivo de la maquinaria y a su vez para el suministro 

del combustible diario a todos esos equipos para lo cual cuenta con 

depósitos, mangueras, bombas cuyo funcionamiento es garantizado por el 



Estudio de Impacto Ambiental 

Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV 

92  

  

fabricante. La supervisión ambiental estará vigilante en el manejo de 

combustibles en el proyecto. 

 

El combustible a utilizar será Diésel y el volumen a utilizar es 

aproximadamente de unos 3000 galones de diésel en la fase de movimiento 

de suelo, en uso de equipos buldócer, camiones volquetes, cisterna y 

cargador frontal) y unos 300 galones de gasolina para equipos de 

soldadura, planta de generación de energía, aunque esta cantidad tiende 

a disminuir considerando que en el sitio donde se construirá la 

subestación hay disponibilidad del servicio eléctrico.  

 

En caso de derrames de combustible desde los equipos y maquinarias, las 

acciones a tomar serán las siguientes: 

 

 Se mantendrán existencia de materiales absorbentes necesarios 

para enfrentar fugas o derrames. 

 Se conformará el equipo responsable de contingencias. 

 Se determinará el volumen aproximado derramado. 

 Se determinará y asegurar que las válvulas de paso, del equipo 
involucrado en el derrame, estén cerradas. 

 Se procederá a la limpieza de forma inmediata. 

 Se elaborará informe del derrame. 

 Se notificará a la autoridad ambiental nacional, aun cuando el 
evento se haya controlado. 

 

Los cambios de aceite solo serán realizados en las estaciones de 

servicio de las ciudades de San Isidro o Sébaco. El proyecto no 

realizará esta actividad en el sitio de desarrollo del mismo. 

 

En caso de generarse residuos contaminados con hidrocarburos en esta 

etapa de construcción por las actividades de instalación de las partes 

y equipos tanto de la línea como de las relacionadas a la subestación, 

pero principalmente en la subestación, ya que todas las actividades de 

construcción de la line a de transmisión se realizará de forma manual, 

se deberá proceder de la siguiente manera: 

 

 Rotular los contenedores o barriles, los que deben encontrarse en 
buen estado en el área de trabajo con tapas removibles para su 

disposición. 

 Mantener los contenedores o barriles cerrados con las tapas 

cuando durante su llenado y cuando se llenen con las hilazas. 

 No depositarlos en el botadero municipal ni quemarlos en el sitio 
de la Subestación ni en el área de construcción de la misma ni de 

la línea de transmisión. 

 Si los contenedores o barriles se llenan con las hilazas, 

cerrarlos con las tapas. 

 Al finalizar las obras, deberán haber sido retirado los 

contenedores del sitio de la Subestación. El retiro será 

realizado por una empresa autorizada para el manejo de residuos 

de aceites y grasas. 

 Esto será fijado como obligación del contratista. 
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7.1.10 Estrategia para involucrar a la población de forma temprana para 

el conocimiento del proyecto.  

 

La principal estrategia para que la población conozca sobre el 

desarrollo del proyecto, su involucramiento en el mismo y el 

conocimiento de los riesgos asociados en la operación de este proyecto, 

ha sido la realización de visitas a cada uno de los propietarios de 

viviendas ubicadas cercanos al eje de la proyección de la línea de 

transmisión (sobre la carretera Malpaisillo – San Isidro) que estarán 

expuestos por el trazado de la línea dando a conocer los alcances del 

mismo y al mismo tiempo exponiendo sobre los derechos de ellos y los 

acuerdos que sostendrán con ENATREL. 

 

En el trazado de la línea de transmisión se identifican viviendas 

cercanas al trazado de la línea (algunas en el límite del área de 

influencia directa con la indirecta), sin embargo, esta situación no 

amerita ningún reasentamiento. 

 

En el área de construcción de la subestación no será afectada 

directamente ninguna vivienda, por lo que no se ha considerado ningún 

reasentamiento. 

 

ENATREL por su parte se encuentra en fase de negociación con aquellos 

propietarios de parcelas que serán afectados por el trazado de la línea 

de transmisión, aunque la mayor parte será sobre el derecho de vía de 

la carretera Malpaisillo – San Isidro y para el caso del lote donde se 

construirá la subestación, este ha sido adquirido por ENATREL. 

 

En el levantamiento de información (diagnóstico ambiental) se ha 

involucrado pobladores de la zona que han apoyado en la realización de 

este trabajo, principalmente como guías de campo y además de 

informantes sobre el estado ambiental de la zona. 

 

7.1.11 Medidas de seguridad para etapa de construcción 

 

Las medidas de seguridad para el proyecto “Subestación Sébaco II y 

Línea de Transmisión en 138 kV” para la etapa de construcción están 

descritas en el plan de contingencia y en las medidas ambientales. En 

donde se establece que todos los trabajadores del proyecto estarán 

contando con sus respectivos equipos de protección personal (EPP). 

 

7.2 Etapa de operación y mantenimiento 

 

En la etapa de operación las actividades de los componentes son 

transportar energía, controlar la operación de la subestación, línea de 

transmisión, mantenimiento de áreas verdes y mantenimiento de obras 

civiles, horizontales y verticales. 

 

Una vez instalada la Subestación y línea de transmisión inicia la fase 

de operación. Debido a que la transmisión de energía es un proceso 

continuo, la operación de una Subestación y línea de transmisión 

también es continua.  
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El mantenimiento de las instalaciones para que se encuentre en 

condiciones óptimas de servicio, forma parte del plan de mantenimiento 

anual, que es realizado por ENATREL. Lo mismo sucede con la línea de 

transmisión, se realizan inspecciones periódicas, con el propósito de 

determinar necesidades de limpieza en los aisladores o cambios en 

ciertos componentes del sistema. Es decir, que las actividades de 

mantenimiento están relacionadas con la ejecución de pruebas periódicas 

para determinar el estado de los equipos y así establecer el debido 

mantenimiento.  

 

También incluye la inspección a las alturas de vegetación que, en el 

caso que sobrepasen las alturas mínimas demandadas por seguridad, se 

procederá a realizar la poda de árboles y/o ramas en las áreas del 

derecho de vía o servidumbre. 

 

El mantenimiento más importante en una línea de transmisión, por la 

cantidad de obra que se realizan, es el mantenimiento del derecho de 

vía.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.1 Mantenimiento de líneas de transmisión 

Fuente: EIA Subestación Jinotega 

 

Otro mantenimiento es el relacionado con la sustitución de aisladores y 

cables conductores, cuando este tipo de elementos sufra desperfectos 

por el uso o por efectos de la intemperie. Cuando en un vano los cables 

hayan sobrepasado la flecha máxima permisible, inmediatamente se 

sustituirá ese tramo de cable, para que se mantengan las distancias 

mínimas permisibles. 

 

En este tipo de mantenimiento se generarán, sobre todo, residuos 

metálicos, los que serán recolectados para su reciclaje. 
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7.2.1 Actividades de Mantenimiento de las Instalaciones y Equipos  

 

Tipos de Pruebas  

 

 Pruebas en equipos de alta tensión  

 Pruebas en equipos de medición, protección y control  

 Pruebas al equipo con sus tensiones nominales  

 Faseo 

 Toma de carga de la Subestación  

 Resistencia del aislamiento  

 Rigidez dieléctrica del aceite  

 Relación de transformación  

 Resistencia de contacto  

 Tipo de apertura y cierre de los contactos de los interruptores  

 Polaridad  

 Tensiones mínimas de operación  
 

En los equipos de alta tensión se tiene que dar periódicamente el 

mantenimiento a lo siguiente:  

 

 Transformadores de potencia  

 Transformadores de corriente  

 Transformadores de potencial  

 Transformadores auxiliares  

 Interruptores  

 Seccionadores  

 Pararrayos  

 Aisladores  

 

En los elementos de protección se prueba:  

 

 El faseo  

 Las protecciones con corrientes simuladas  

 

7.2.2 Mantenimiento de Equipos Principales y línea de transmisión 

 

Las actividades del componente Línea de Transmisión en la etapa de 

operación consisten en el transporte de energía, mantenimiento del 

derecho de vía, mantenimiento electromecánico y control de estabilidad 

de obras civiles, sobre todo en las áreas sujetas a erosión por la 

acción del viento y agua. 

 

 El transporte de energía consiste en la transmisión de corriente 

eléctrica a voltaje de 138 kV para inyectar energía a la 

subestación Sébaco II. 

 Mantenimiento del derecho de vía y caseo de bases consiste en la 

limpieza de arbustos y mantenimiento de las distancias del 

derecho de vía a fin de permitir los trabajos de mantenimiento 

preventivo y correctivo practicados en la línea de transmisión. 

Esta área de servidumbre cuenta con una faja de tierra de 20 m 
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(10 m a cada lado del eje de la línea), la cual debe estar libre 

de obstáculos para permitir el ingreso de las cuadrillas y 

realizar los respectivos mantenimientos. 

 Mantenimiento electromecánico. El mantenimiento tiene por 

objetivo conservar las estructuras metálicas, aisladores y 

herraje en condiciones seguras y óptimas para minimizar las 

pérdidas y evitar interrupciones del servicio eléctrico por 

causas como impacto o electrocución de aves, corrosión de las 

piezas de metal,  piezas dañadas, robo de cables de cobre (polo a 

tierra) entre otros. Consiste en actividades de inspección visual 

a lo largo de la línea de transmisión, reparación de partes 

dañadas, limpieza de maleza. 

 Control de estabilidad de fundaciones. El mantenimiento consiste 

en obras dirigidas a preservar los soportes de las estructuras de 

los apoyos: postes de celosía, de la erosión del suelo por viento 

o aguas pluviales. 

 

Los residuos generados por la poda de árboles, se dejan cortados y 

apilados en un lugar donde no interfieran con las actividades propias 

del sitio, para que estos se integren de forma natural a los suelos por 

donde pasa la línea de transmisión, por lo que no requiere 

recolectarlos ni depositarlos en sitios de disposición final.  

 

Cuadro 7.2 Mantenimiento y frecuencia de la LT 

CONCEPTO  TIPO DE MANTENIMIENTO  FRECUENCIA  GENERACION DE RESIDUOS  

   LÍQUIDOS  SÓLIDOS  

Servidumbre 

Manejo de la vegetación  

Semestral 

 Corte de ramas, 

Eliminación de árboles 

o arbustos.  

Equipos  

 Verificación de cambio de 

aisladores  

 Revisión de conductores y 

sistema de sujeción  

 Revisión de cables de 

guarda y puesta a tierra  

Semestral 

 Partes de los 

componentes a ser 

remitidos a bodegas de 

Almacenes centrales de 

ENATREL  

Fuente. ENATREL 

 

Cuadro 7.3 Mantenimiento y frecuencia en estructuras de acero en LT 

ACTIVIDAD EN ESTRUCTURAS DE ACERO PERIODO 

Inspección visual Una vez por año 

Limpieza del derecho de vía y cáseo de bases Una vez por año 

Medición de tierras Una vez cada dos años 

Reposición de bajante de polo a tierra (actividad 

depende de la inspección visual de campo) Una vez por año 

Medición del aislamiento y/o prueba termográfica Una vez por año 

Cambio de aislamiento (actividad depende de la 

inspección visual de campo o la medición de 

aislamiento, o prueba de termográfica.) 

Una vez por año de 

acuerdo a resultados de 

pruebas e inspección 

Resocado de pernos Una vez cada dos años 

Cambio de herrajes y pernos afectados por la corrosión 

(actividad depende de la inspección visual de campo) 

De diez años en adelante 

depende de la inspección 

visual de campo 
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Pintura a las estructuras (zonas de alto nivel de 

corrosión de actividad volcánica, lacustre y marina) 
Una vez cada dos años 

Reposición de elementos de torres por corrosión. 

(depende de la inspección visual) 

Después de cinco años y 

la zona donde se 

encuentre la línea 

Revisión del conductor, empalmes intermedios y remates 

en las estructuras 
Después de cinco años 

Revisión del flechado del conductor, cable de guarda 

línea y corrección  
Después de diez años 

Fuente. ENATREL 

 

7.2.3  Mantenimiento Subestación Sébaco II  

 

 Transformación de energía y control. La operación de la 

subestación consiste en reducir el voltaje de transmisión de 138 

kV a 13.8 kV y permitir llevar energía por el sistema de 

distribución de 13.8 kV que saldrá de la Subestación Sébaco II. 

El sistema de control y automatización garantiza que esta 

inyección sea segura y confiable. 

 Mantenimiento Electromecánico. El mantenimiento electromecánico 

consiste en el conjunto de actividades recomendadas por el 

fabricante de los equipos principales como: interruptores, 

seccionadores, transformadores de potencial y corriente, 

inspección visual de los elementos estructurales de la 

subestación: pórticos, barras etc. 

 Mantenimiento de Estabilidad de obras civiles. El mantenimiento 

de obras civiles está dirigido a preservar las instalaciones 

civiles, caseta de control, canales de drenaje, capa de grava 

etc.  

 Mantenimiento del edificio, el cual va dirigido a reparaciones, 

pintura, limpieza del tanque séptico, etc.  

 Áreas verdes. El mantenimiento de áreas de grama, árboles para 

conservar los taludes de las terrazas, canales de drenaje etc. 

 

En el cuadro siguiente se presenta el plan de mantenimiento para 

Interruptores, Seccionadores, Transformador de Corriente, Transformador 

de Potencia, Pararrayos.  

 

Cuadro 7.4 Mantenimiento de Interruptores, Seccionadores, Transformador 

de Corriente, Transformador de Potencia, Pararrayos 

CONCEPTO  TIPO DE MANTENIMIENTO  FRECUENCIA  GENERACION DE RESIDUOS  

   LÍQUIDOS  SÓLIDOS  

Pruebas 

 Resistencia de contactos  

 Aislamiento 

 Dieléctrico 

 Factor de potencia 

 Acidez 

 Resistencia de bovina 

 Relación 

Trimestral 

 

 

No se generan 

desechos; las 

pruebas se 

realizan con 

equipos 

especializados  

 

Hilazas con 

aceite 

Mantenimient

o 

 Cambio de aceite 

 Revisión de contactos 

 Limpieza, lubricación de 

Trimestral 

  Hilazas  

 Restos de 

sílica 
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mecanismos  

 Procesado de aceite  

 Limpieza de aisladores  

 Cambiador de taps  

 Cambio de sílica 

nitrogenada  

 Ventiladores 

 Sustitución  

cristalizad

a  

 Piezas 
usadas  

 Grasa seca  

Fuente. ENATREL 

 

Cuadro 7.5  Mantenimiento de Servicios Auxiliares en la Subestación 

CONCEPTO  TIPO DE 

MANTENIMIENTO  

FRECUENCIA  GENERACION DE RESIDUOS  

   LÍQUIDOS  SÓLIDOS  

Equipos  

 Compresor  

 Rectificador 

 Baterías 

 Alumbrado 

 Extractor de gases 

Trimestral 

 

 

 Hilazas con 

aceite 

Pruebas y 

Mantenimient

o 

 Flotín 

 Densidad 

 Cambio de aceite 

 Cambio de sílica  

 Fugas en sellos 

 Carga 

 Sustitución  

Trimestral 

  Hilazas  

 Restos de 

sílica 

cristalizada  

 Grasa seca  

Fuente. ENATREL 

 

Cuadro 7.6  Mantenimiento de infraestructura en la Subestación 

CONCEPTO  TIPO DE 

MANTENIMIENTO  

FRECUENCIA  GENERACION DE RESIDUOS  

   LÍQUIDOS  SÓLIDOS  

Sistema 

eléctrico   

 Revisión de 

líneas  de 

energía eléctrica 

interna del 

edificio 

Semestral  

 

 

  Desperdicios 
de alambres 

eléctricos 

 Bombillos 
dañados 

Mantenimiento 

de áreas 

verdes 

 Poda de arbustos 

 Corte de grama   Trimestral 

  Desechos 
orgánicos de 

maleza  

Mantenimiento 

de drenaje 

pluvial 

 Limpieza de 

taludes, canales 

y descarga de 

pluviales 

Antes de iniciar el 

invierno y tres meses 

después de iniciado 

el invierno y al 

final del invierno 

  Tierra y 

hojas secas  

Mantenimiento 

de sistema 

de 

tratamiento 

de aguas 

residuales 

 Revisión de los 

niveles de lodos. 

 Evacuación de 

lodos 

 

 Semestralmente 

 Cada dos años 
 

 Lixivia
dos de 

lodos  

 Lodo 
estabilizado 

Mantenimiento 

de bahía 

 Eliminación de 

heces de animales 

 Control y 

eliminación de 

nidos de aves 

Semestral  

  Desechos 

Fuente: Elaboración propia 
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7.2.4  Manejo de residuos 

 

a) Manejo de aguas residuales domesticas  
 

Para el manejo de las aguas residuales domésticas en la etapa de 

operación de la Subestación Sébaco II, se construirá un sistema de 

tratamiento individual constituido de fosa séptica, seguido de Filtro 

Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) y para la disposición final del 

efluente tratado zanjas de infiltración. En anexo se presenta su manual 

de operación y mantenimiento. 

 

En la subestación tendrán permanencia diaria de tres personas, las que 

tendrían una generación total de 204 litros de aguas residuales por día 

a razón de 68 litros por persona (el consumo de agua potable por 

persona es de 85 litros, 80% corresponde a agua residual). 

 

Con ese volumen de aguas residuales y con características similares a 

residuos de poblados, en donde los sólidos suspendidos totales andan 

por el orden de los 320 mg/l, los sólidos suspendidos volátiles en 240 

mg/l y la DBO próxima a los 300 mg/l; considerando un periodo de 

retención de 365 días de los lodos y un periodo de retención del agua 

residual en la fosa de 3 días, se obtiene, que se requieren 0.72 metros 

cúbicos de una fosa para almacenar los lodos por un período de 365 

días. 

 

El proyecto ha contemplado la construcción de un sistema de tratamiento 

para las aguas residuales, que consiste en la construcción de una fosa 

séptica, seguida de un Filtro Anaerobio de Flujo Ascendente (FAFA) y 

finalizar con la disposición del agua residual tratada en zanjas de 

infiltración. 

 

La fosa séptica propuesta a instalar tendrá capacidad de 10,000 litros 

de agua (10 metros cúbicos). 

 

El volumen de almacenamiento de la fosa superan la capacidad calculada 

para el almacenamiento de las aguas residuales en la fosa séptica que 

fue de 0.72 m3 para lodos y 0.61 m3 para el tiempo de almacenamiento 

del agua residual para su tratamiento, lo que al sumarse resulta 1.63 

m3, lo que indica que el sistema de tratamiento a construirse estará 

sobre cumpliendo con la calidad esperada según las normas nacionales. 

 

La disposición del efluente tratado se realizará por medio de zanjas de 

infiltración. 

 

La figura siguiente indica las características del sistema propuesto. 
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Figura 7.2 Sistema de tratamiento de aguas residuales Fosa- FAFA 

Fuente: ENATREL 
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Figura 7.3 Zanja de infiltración para disposición de aguas residuales domesticas tratadas 

Fuente: ENATREL 

 

 

 

 

 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental 

Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV 

102  

  

b). Manejo de residuos sólidos no peligrosos 

 

En la etapa de operación la generación de residuos es baja, debido a la 

poca permanencia de personal en la Subestación, generándose residuos 

orgánicos de la limpieza de las áreas verdes, la cual será integrada al 

suelo. 

 

Los residuos de plástico, metales, porcelana, madera, generados del 

mantenimiento de los equipos de la subestación y de la Línea de 

Transmisión se trasladarán a los almacenes centrales de ENATREL para su 

reutilización, en caso de no reutilizase se venderán a empresas 

recicladoras que tengan autorización por las autoridades competentes. 

   

Los residuos sólidos no peligrosos serán manejados de acuerdo a lo 

establecido en la NTON Norma Técnica Ambiental para el manejo de 

residuos sólidos no peligrosos. En este caso, el manejo contempla la 

recolección selectiva, tratamiento mediante reúso o reciclaje de 

residuos, y disposición final en el vertedero municipal de San Isidro, 

esta municipalidad no presta el servicio de recolección de residuos en 

poblaciones vecinas al proyecto de la subestación por ser zona rural, 

por lo tanto, la gerencia de la subestación deberá transportar los 

residuos sólidos desde la subestación hasta el vertedero municipal de 

San Isidro. 

 

El plan de manejo toma en cuenta la Norma Técnica Ambiental para el 

Manejo y disposición final de los residuos sólidos no peligrosos y 

contempla la recolección selectiva, para facilitar el reúso o reciclaje 

de los residuos.  

 

ENATREL instalará contenedores de diferentes colores con su respectiva 

tapa, haciendo uso del color verde para los desechos orgánicos, color 

amarillo para papel, cartón y plástico; color rojo para residuos 

metálicos. 

 

En las instalaciones de la subestación se dispondrá de un área para el 

almacenamiento temporal de los residuos. 

 

La recolección y traslado hacia el vertedero municipal se realiza 

priorizando los residuos orgánicos, los que serán transportados por 

vehículos propiedad de ENATREL con una frecuencia de tres veces por 

semana, el resto de residuos será transportado y dispuesto en el 

vertedero municipal con frecuencia variada la que puede ser realizada 

hasta el llenado de cada recipiente. 

 

Los residuos sólidos orgánicos serán depositados en el vertedero 

municipal, previa aprobación de la Alcaldía de San Isidro. 

 

El volumen total esperado de residuos sólidos no peligros en la 

subestación Sébaco II será de 1.5 kilogramos aproximados por día (0.50 

kg/trabajador/día), lo que equivale a 10.5 kg/semana (45 kg/mes). Estos 
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residuos tienen una densidad promedio de 250 kg/m3, lo que resultaría 

0.18 m3 de residuos sólidos no peligrosos por mes (0.04 m3/semana). 

   

Las principales fuentes de desechos, son: 

 

 Residuos de limpieza de los predios de la subestación y los 

residuos generados por los trabajadores. Estos serán recolectados 

y transportados al vertedero municipal de San Isidro. 

 

 En el mantenimiento del derecho de vía de la servidumbre se 

obtendrá sobre todo restos vegetales que serán dejados apilados 

en la propiedad donde no interfiera con las actividades propias 

del sitio, parte del material vegetativo podrá ser utilizado por 

el dueño de la propiedad para leña, etc. 

  

c) Manejo de residuos sólidos peligrosos   

 

 Mantenimiento del equipo e instalaciones de la subestación. En 
esta actividad se obtendrán restos de hilazas impregnadas con 

aceites lubricantes y grasas. Los que serán trasladados a los 

almacenes centrales para su almacenamiento y posterior gestión, 

sea esta para la entrega a empresas autorizadas para su 

tratamiento y su disposición final. 

   

 Las baterías y aceites dieléctricos agotados, serán recolectados 
en la subestación y trasladados hacia los almacenes centrales de 

ENATREL donde se establecerá su disposición final. 

 

Las cuadrillas de mantenimiento cuando se generen este tipo de residuos 

peligrosos, lo depositarán en recipientes herméticos para su traslado 

seguro a los almacenes centrales de ENATREL, donde se establecerá las 

formas seguras para la disposición final entregándolas a empresas 

acopiadoras o recicladoras autorizadas para su reúso o eliminación 

final. 

 

7.2.5  Medidas de seguridad para esta etapa. 

 

Las medidas de seguridad para el proyecto “Subestación Sébaco II y 

Línea de Transmisión en 138 kV” para la etapa de operación están 

descritas en el plan de contingencia. 

 

Todos los trabajadores tanto de mantenimiento de línea de transmisión 

como de la subestación estarán contando con sus respectivos equipos de 

protección personal (EPP).  

 

7.3 Etapa de cierre 

 

La legislación moderna exige que todo proyecto deba ejecutarse 

previendo que tendrá una vida útil finita, después de la cual entrará 

en obsolescencia debido a que su capacidad no satisface el incremento 

de la demanda, o bien, a que las características de los elementos que 
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componen dicho proyecto tienen que ser sustituidos por diferentes 

motivos. La vida útil de un determinado proyecto también puede 

acortarse debido a los adelantos tecnológicos, ya que pueden surgir al 

mercado nuevos productos a menor costo u otros que sean más eficientes 

y obligan a sustituir parte o la totalidad de los componentes de un 

proyecto, en este tipo de proyectos que nos ocupa el cierre se da por 

la necesidad de modernización o ampliación del sistema eléctrico, por 

lo tanto cierra el proyecto para dar paso a uno nuevo que reemplazará 

el existente.  

 

Antiguamente era muy común, sobre todo en los países menos 

desarrollados, que al finalizar la vida útil de un proyecto, esa 

infraestructura simplemente se abandonaba y en corto tiempo adquiría un 

estado ruinoso transformándose en un factor de riesgo en su área de 

influencia, pasando a formar parte de pasivos ambientales con los 

consiguientes impactos negativos residuales de acción permanente sobre 

el entorno natural.  

 

Esta situación fue uno de los motivos principales que obligaron a 

incluir en la legislación ambiental disposiciones que aseguraran que al 

finalizar la vida útil de un proyecto se considerara lo que se ha 

denominado cierre de dicho proyecto.       

 

El cierre abarca todas las actividades de desmantelamiento que se 

realizarán para restaurar las áreas perturbadas o impactadas 

ambientalmente, como una forma de mitigar los efectos negativos después 

de concluida la vida útil del proyecto. 

 

En el caso que este proyecto “Subestación Sébaco II y Línea de 

Transmisión en 138 kV”, si se pretende cerrar, ENATREL estará 

actualizando el plan de cierre que se presenta en el Programa de 

Gestión Ambiental (PGA) y este se remitirá a MARENA, la Delegación de 

MARENA – Matagalpa, Ministerio de Energía y Minas (MEM) y la Dirección 

de Control Ambiental del Instituto Nicaragüense de Energía (INE). Es 

importante destacar que ENATREL deberá estar solicitando al MARENA el 

cierre de este proyecto con tres meses de anticipación, fecha en la que 

se debe disponer del plan de cierre actualizado. 

 

El equipo y herrajes, componentes de la subestación y línea de 

transmisión, serán adecuada y organizadamente desmantelados, siendo 

trasladados en camiones y/o rastras al Almacén de ENATREL para su 

debida revisión, mantenimiento y almacenamiento, y ser utilizados en 

otros Proyectos de electrificación o bien como repuestos para la red 

nacional de transmisión y/o subestaciones del Sistema Interconectado 

Nacional.  

 

7.3.1  Desmontaje  

 

Para realizar esta actividad, se hará un inventario del equipo de la 

subestación Sébaco II, que deberán ser desmontados para deshabilitarla.  
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El inventario contendrá las dimensiones, pesos y condiciones de 

conservación necesarias para su preservación y potencial uso en otra 

localidad. Todo el material resultante será transportado a los 

Almacenes centrales de ENATREL, determinando previamente las partes que 

podrán ser usadas.  

 

a) Actividades a realizar en el desmontaje de la subestación:  
 

 Inventario y dimensiones de las estructuras metálicas y sus 

condiciones de conservación  

 Inventario, dimensiones y pesos de las maquinarias y equipos de 
las Subestaciones.  

 Dimensiones de las obras civiles para su retiro, incluyendo las 
excavaciones que serán necesarias o bien cómo deberán ser 

recubiertas.  

 Dimensiones y especificaciones de las excavaciones que serán 

necesarias para el retiro de las líneas de drenaje, líneas 

eléctricas y otros componentes que se encuentren enterrados.  

 Determinación de captación, almacenamiento, traslado de aceites y 
lubricantes de las partes de la Subestación, ya sea para su 

reciclaje en otras actividades de ENATREL o para la venta a una 

empresa autorizada por MARENA.  

 Desmontaje del equipo y maquinaria de la Subestación.  

 Retiro de la maquinaria, equipo y demás componentes de la 

Subestación.  

 Demolición de las obras civiles; parte de las mismas podrán ser 
utilizadas en programas de recreación u otros usos, en caso que 

las comunidades cercanas lo solicitasen.  

 Actividades relacionadas a excavaciones, movimientos de tierras, 
nivelaciones etc.  

 El desmantelamiento de la Subestación será realizado por un 

Contratista, que no necesariamente deberá ser el Contratista 

encargado de la fase de construcción e instalación de la 

Subestación y/o línea de transmisión. Sin embargo, antes de 

realizarlo, ENATREL deberá suministrar al Contratista la 

documentación necesaria de manuales técnicos, planos etc. para 

que pueda tener el conocimiento suficiente para llevar a cabo 

dicha actividad.  

 

b) Actividades a realizar en desmontaje de línea de transmisión  
 

 Desconexión y desenergización de la línea de energía, retiro de los 

conductores y de los aisladores y del cable guarda. 

 Bloqueo y cierre temporal del tráfico vehicular. 

 Desmantelamiento y retiro de los postes de alta tensión luego del 

retiro de los cables y aisladores. 

 Demolición de las cimentaciones. 

 Valorizar los diversos componentes reciclables o reutilizables.  
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 Los vacíos creados por el retiro de los materiales (postes y torres) 

deberán ser sustituidos por material de préstamo con tierras aptas 

para actividades agrícolas o forestales según sea el caso. 

 Desarrollar un plan de reforestación en los sitios destinados al 

derecho de vía. 

 Durante la recomposición del derecho de vía, la superficie del suelo 

deberá acondicionarse con la pendiente y la forma del terreno 

natural, tanto al pie de las laderas como en las zonas laterales, 

evitándose durante el acabado final la formación de borde o formas 

irregulares en su base.  

 

c) Actividades a realizar en desmontaje de soportes de la línea 
 

 Desmantelamiento de la infraestructura y equipo. 

 Demolición de las cimentaciones. 

 Valorización de los diversos componentes (reuso reciclable).  

 Revegetación de áreas que fueron destinadas a la cimentación de los 

soportes. 

 

7.3.2  Manejo de residuos en etapa de cierre 

 

a) Residuos sólidos 
 

En el caso de demolición, esta actividad genera material particulado, 

que puede ser perjudicial a la salud. Todo el personal deberá estar 

debidamente protegido por máscaras.  

 

Todo el material que será desechado producto de los escombros, deberá 

ser depositado en los sitios previamente aprobados por la Alcaldía de 

San Isidro. Se cumplirá con las regulaciones vigentes. Aceites usados, 

hilazas y materia similar serán almacenados en recipientes herméticos y 

traslados a los Almacenes centrales de ENATREL para ser dispuesto a 

través de una empresa legalmente establecida para el tratamiento 

correspondiente.  

 

El área impermeabilizada donde se ubican las estructuras de la 

subestación serán removidas y el material generado (residuo) será 

evacuado y conducido hacia el vertedero municipal o a algún sitio que 

la alcaldía municipal disponga. 

 

Residuos resultantes de la alimentación del personal de demolición. 

 

 Restos de alimentos, bolsas plásticas y material no peligroso 

similar serán depositados en recipientes PVC con sus respetivas 

tapas para luego ser transportados y dispuestos en el vertedero 

municipal de San Isidro por lo menos dos veces a la semana, 

mientras duren las actividades de demolición de la subestación y 

la línea de transmisión. 

 Los residuos de origen orgánicos serán generados por los 

trabajadores (50 en total), esperando una producción total de 25 
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kilogramos por día (0.50 kg/trabajador/día). Estos residuos 

tienen una densidad promedio de 250 kg/m3, por lo que el volumen 

de los residuos sería de 0.10 m3 por día (aproximadamente cuatro 

barriles de 55 galones de capacidad cada semana). 

 

La disposición final de los residuos de demolición será en sitios que 

la municipalidad de San Isidro disponga, previa gestión de parte de 

ENATREL o la empresa contratista encargada de la demolición.  

 

El manejo de residuos de alambres, de aluminio y/ o cobre, restos de 

plástico, madera, cartón, etc.: serán comercializados, a empresas 

acopiadoras autorizadas por las autoridades competentes. 

 

Los residuos orgánicos serán dispuestos únicamente en el vertedero 

municipal de San Isidro. 

 

b) Residuos líquidos 
 

Para la etapa de cierre o clausura del proyecto “Subestación Sébaco II 

y Línea de Transmisión en 138 kV”, los residuos líquidos a generarse 

serán los producidos por los trabajadores que participan en la 

demolición de los componentes del proyecto. Estos residuos serán 

manejados en letrinas móviles a razón de 1 letrina por cada 25 

trabajadores por lo que solo requiere el manejo de dos unidades. Una 

vez concluida las labores de demolición y desconexión de la línea de 

transmisión serán recolectadas por una empresa especializada para 

prestar este servicio, esto estará a cargo de la empresa contratista de 

la demolición. 

 

c) Recuperación del Ambiente  
 

Una vez desmantelado y limpiado el terreno, se ejecutarán trabajos de 

nivelación y cobertura. Para ello se empleará suelo superficial, con 

los debidos desniveles y drenajes para evitar la procesos erosivos y /o 

sedimentación. Se hará la estabilización por medio de la revegetación 

del área de la subestación y línea de transmisión. Para facilitar el 

proceso, luego de retirar los residuos de demolición y nivelarlo, se 

podrá remover el terreno para disminuir su compactación y facilitar el 

crecimiento y desarrollo de la vegetación, readecuarlo a la morfología 

existente; como evaluar las actividades de uso del suelo futuro. 

 

Toda la ruta de la línea de transmisión afectada será compensada con un 

plan de reforestación y de esa manera recuperar las áreas dañadas por 

la operación de la línea de transmisión, cabe señalar que estas áreas 

en su mayoría son áreas públicas.  
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VIII.  LIMITE DEL AREA DE INFLUENCIA 

  

El criterio fundamental para identificar el área de influencia, es 

reconocer los componentes ambientales que pueden ser afectados por las 

actividades que se desarrollarán como parte del proyecto, tanto en la 

fase de construcción como en la fase de operación y mantenimiento y 

cierre.  

  

La determinación del área de influencia directa e indirecta del 

proyecto considera:    

• Áreas de ubicación de las diferentes obras e instalaciones de la 

subestación y línea de transmisión.   

• La totalidad de los componentes ambientales que podrían ser 

afectados por las actividades de construcción, operación y 

mantenimiento del proyecto.   

  

Tomando como referencia estas definiciones, se han establecido 

criterios para determinar las áreas de influencia tanto directa como 

indirecta del proyecto por las actividades que puedan ejercer 

transformaciones al medio. La identificación de estas áreas se hace 

necesaria para establecer una delimitación que permita realizar su 

análisis por medio de la identificación de los impactos y la definición 

de las medidas de mitigación respectivas en las áreas de influencia 

estudiadas.  

  

Existen diferentes maneras de establecer las áreas de influencia por lo 

que se ha determinado la realización de un esquema de los factores y 

recursos naturales que pudieran ser afectados que se han ilustrado por 

medio de fotografías, mapas y planos, tanto de la zona de emplazamiento 

como de las áreas de influencia indirecta que pudieran ser afectadas.  

  

8.1 Definición del área de influencia  

  

Dentro del área de influencia, se distinguen dos áreas: Área de 

Influencia Directa (AID) y Área de Influencia Indirecta (AII), las que 

se diferencian entre sí por la magnitud y significancia de los impactos 

ambientales y la consideración de que estos sean directos o indirectos, 

y/o acumulativos. Por lo expuesto, se ha considerado conveniente 

distinguir los siguientes conceptos:   

  

a. Área directamente afectada (AID):   

  

Definida por la porción de terreno o espacio, que es intervenida o será 

afectada por los impactos de la actividad por las obras o actividades 

del proyecto, como por ejemplo: área de construcción, instalaciones, 

áreas afectadas por disposición de residuos sólidos.  

  

Para el proyecto “Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 

kV”, el área de influencia directamente afectada se ha establecido el 

área de instalación de la subestación y a 10 metros a cada lado del 

trazado de la línea de transmisión.   
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Por lo tanto el área de influencia directa del proyecto será:  

  

 Área de la Subestación, equivalente a 56,411.87 m2 (5.64 ha) 

correspondiente al lote de terreno.  

 El área contemplada en la instalación de la línea de transmisión 
corresponde a la longitud de la línea (11 km) por el ancho del 

derecho de vía, el cual se establece en 10 metros a ambos lados 

de la línea para un área total de 220,000 metros cuadrados (22 

ha).  

  

Área total directamente afectada:  276,411.87 m2 (27.64 Ha).  

  

b. Área indirectamente afectada (AII):   

  

Porción de terreno o espacio circundante que pueden recibir impacto de 

forma indirecta de los efectos manifestados en las áreas directamente 

afectadas por las acciones del proyecto.  

  

Se relaciona a aquellos impactos generados sobre un componente 

ambiental, fuera del área geográfica de emplazamiento directo de las 

obras del proyecto.   

  

El proyecto ha considerado para efectos de evaluación, una franja de 

500 metros a ambos lados del trazado de la línea de transmisión y 500 

metros alrededor de la subestación Sébaco II.  

  

El Área de Influencia Indirecta del proyecto se desglosa así:  

  

 Área de Subestación, equivalente a (250,000 m2) ó 25 Ha. Esto es 
500 metros a la redonda del sitio de ubicación de la subestación, 

aunque el proyecto tiene mayor influencia por los beneficios que 

llevara a zonas más distantes del área de ubicación del mismo.   

 El área indirecta en la línea de transmisión corresponde a la 
longitud de la línea por un ancho establecido de 500 metros a 

ambos lados de la línea (1,000 metros de ancho por 11,000 metros 

de largo), el cual resulta en 11,000,000 m2 (1,100 ha).   

 

Área total indirectamente afectada: 250,000 m2 + 11,000,000 m2 = 

11,250,000 m2 (1,125 Ha).  
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 Figura 8.1   Mapa de Área de Influencia del Proyecto 
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Área de influencia directa, 10 

metros a ambos lados del eje de 

la Línea y terreno de Subestación 

(franja en amarillo) 

Área de influencia indirecta, 500 m 

a ambos lados del eje de la Línea y 

terreno de Subestación (franja 

sombreado en rojo) 

 Figura 8.2   Detalle de Área de Influencia directa e indirecta del Proyecto 
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IX. CARACTERIZACION AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

 

La caracterización ambiental del área de influencia de un proyecto es 

la base fundamental para identificar el estado actual del ambiente en 

la zona de desarrollo del proyecto, esto lo definimos como área de 

influencia directa del proyecto y área de influencia indirecta. Los 

componentes evaluados en este apartado son los solicitados en los TdR 

para elaborar el EIA, que comprenden los componentes abióticos, 

bióticos y medio socioeconómico. 

 

9.1 Medio Abiótico 

 

9.1.1 Geología 

 

El sitio de estudio se ubica en el municipio de San Isidro, región 

central de Nicaragua, en una superficie plana, el terreno de 

emplazamiento de la línea de transmisión y de la subestación presenta 

una topografía bastante plana. 

 

Cinco provincias geológicas forman el territorio nicaragüense: La 

Planicie Costera del Pacífico, El Graben de Nicaragua, La Provincia 

Volcánica Terciaria, La Provincia Geológica del Norte y la Planicie 

Costera del Atlántico. 

 

En los terrenos de la Provincia Volcánica Terciaria, dividida a su vez 

en Provincia Volcánica del Norte, Zona de Transición y Provincia 

Volcánica del Sur, se han formado numerosos valles intramontanos 

(depresiones rellenadas con sedimentos aluviales y coluviales), entre 

los que se destaca el Valle de Sébaco (parte del área en donde se ubica 

el proyecto), localizado en la Provincia Volcánica del Norte (Provincia 

Ignimbrita). Las rocas volcánicas más importantes son tobas, basaltos, 

andesitas e ignimbritas, agrupadas en los Grupos Matagalpa y Coyol. 

 

Localmente la cuenca de drenaje directa del área del proyecto se formó 

a partir de las rocas volcánicas del Cuaternario. La mayor parte del 

área está desarrollada sobre rocas agrupadas en la Formación Coyol, son 

rocas volcánicas del periodo Terciario. 

 

Estas erupciones tuvieron lugar entre las series del Mioceno-

Pleistoceno, con posterior levantamiento debido a las compresiones de 

las placas Coco- Caribe. 

 

En el área de influencia directa al proyecto no se identifican fallas 

locales, identificándose las más próximas al proyecto a distancias 

superiores a un kilómetro, ver figura 9.2. 
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Figura 9.2 Formaciones Geológicas en área de influencia del proyecto 
Fuente: UNAN, Managua. 

 

 

Figura 9.1 Mapa de Provincias Geológicas de 

Nicaragua y ubicación del proyecto SE Sébaco II y LT 

 

Graben de Nicaragua 

Planicie del Atlántico 

Núcleo paleozoico 

Plataforma Mesozoica 

Planicie del Pacífico 

Provincia Ignimbrita  

Provincia Volcánica Terciaria Sur 

Provincia de Transición  

LEYENDA 

SE Sébaco y línea de transmisión 

Ubicación del 

proyecto 
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Cuadro 9.1 Litoestratigrafía en el área de influencia del proyecto 

Periodo Espesor Formación  Litología  

Cuaternario 

Sedimentario 

Aproximadamente 

140 m 

Aluvial 

(QIV) 

Se presume que ocupa un 

pequeño graben, rellenado por 

los materiales de derrumbe de 

las montañas y de los 

aluviales arrastrados por las 

dos corrientes principales que 

atraviesan el valle. Está 

conformado por gravas, 

guijarros, bolones, arenas, 

suelos arenosos, arcillas. En 

esta formación geológica se 

localiza el proyecto. 

Terciario 

(Pleistoceno) 

- Grupo 

Coyol 

Superior 

(N2C2) 

Ocupan toda el área de drenaje 

directo al Valle de Sébaco. Se 

desarrolla en las partes altas 

de la microcuenca. Son rocas 

ignimbritas, tobas y brechas 

dacíticas, lavas basálticas y 

andesito-basálticas. 

Terciario 

(Mioceno) 

- Grupo 

Coyol 

Inferior 

(N1^2- 

3_C1) 

Afloran al oeste del valle, el 

terreno superior puede haber 

sido erosionado durante la 

comprensión. Son lavas 

basálticas y andesito-

basálticas, andesito-dacitas, 

riodacitas, tobas y brechas 

tobáceas de riolitas y 

dacitas: aglomerádicas. 

Fuente: UNAN, Managua; Actualización Hidrogeológica y disponibilidad del Acuífero del 

Valle de Sébaco, Nicaragua. 

 

 

9.1.2 Geomorfología 

 

El área de influencia directa del proyecto (Subestación Sébaco II y 

línea de transmisión en 138 kV) se caracteriza por poseer una 

topografía bastante regular, con pendientes que oscilan de 2 hasta 10% 

(todo el tramo de la carretera plano y desde las Mangas hasta la 

subestación con una leve pendiente) y el área de la subestación área 

plana. 
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9.1.3 Suelos 

 

Tipos de suelos  

 

Los suelos que predominan en el valle son vertisoles, seguidos de 

molisoles, inceptisoles, alfisoles y entisoles. Los suelos del valle 

por las características topográficas y tipo de suelo, son propicios 

para tierras cultivables (predominio del cultivo de arroz por 

inundación, con una lámina de agua utilizable de 10cm aproximadamente; 

y de hortalizas como zanahorias, chiltomas, tomates y cebollas), 

llegando a tener un área cultivable de 163,39 km2 la cual se extiende 

por todo el centro del Valle de Sébaco; y por la disposición de agua 

procedente del Río Viejo y del Río Grande de Matagalpa, así como de 

pozos perforados en todo el valle. 

 

Cuadro 9.2 Tipo de Suelo Valle de Sébaco 

Orden Subgrupo Área (Km2) 

Inceptisol Typic Ustropepts 30,61 

 

 

 

 

Molisol 

Udic Haplustolls + Pachic Haplustolls 15,04 

Entic Haplustolls + Fluventic Haplusrolls 

+ Udorthentic Haplustolls 

42,29 

Udic Argiustolls + Pachic Argiustolls 10,47 

Lithic Haplustolls + Lithic Argiustolls 11,84 

Alfisol Udic Haplustalfs + Ultic Haplustalfs 17,57 

Vertisol Typic Pellusterts 152,46 

Entisol Typic Troporthents 3,65 

Fuente: UNAN, Managua; Actualización Hidrogeológica y disponibilidad del Acuífero del 

Valle de Sébaco, Nicaragua. 

 

Foto 9.1 Geomorfología en trazado 

de línea sobre derecho de vía de 

carretera Malpaisillo – San Isidro 

Foto 9.2 Geomorfología en trazado de línea 

cercano a subestación (comunidad Las 

Mangas) 
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9.1.4 Hidrología 

 

La Línea LT 130 kV y terreno de subestación eléctrica se ubica en la 

cuenca no. 69 Río San Juan de Nicaragua, teniendo relevancia debido a 

que es una de las cuencas más grandes del país. 

 

De acuerdo con la nueva clasificación de cuencas hidrográficas 

presentada por el Gobierno de Nicaragua8, la cuenca del Río San Juan se 

clasifica en nivel 3 llevando el código 69-9529.  

 

En el área de influencia directa e indirecta del proyecto se 

identifican ríos del tipo intermitentes tales como El Junquillal, 

Quebrada Honda, Santa Rosa, San Andrés, El Sitio, La Sabaneta, Las 

Mangas y El Cerro, formando el Rio Las mangas el cual es afluente del 

rio Viejo. 

 

De igual manera en el área de influencia se identifican dos reservorios 

de agua artificial y privados que fueron construidos para el abrevadero 

de ganado. También se identifican dos pozos, uno ubicado en la 

comunidad Las Mangas (dotado de equipo de bombeo y utilizado para el 

abastecimiento de agua de la comunidad) y otro en la comunidad 

Nacascolo, este último seco y en propiedad privada. Estas fuentes de 

agua no representan obstáculo alguno para el desarrollo del proyecto, 

por estar fuera del área de influencia directa del proyecto. 

 

La cuenca del Río Viejo delimitado a nivel 6 tiene un área de 72.76 

km², con un perímetro de 49.93 km. Compuesto por ríos perennes e 

intermitentes, de tipo de drenaje detrítico, con una amplia densidad de 

1.08 km/km² de ríos, considerada de media. Es considerada como una 

intercuenca tomando como referencia la nueva delimitación que rige para 

el país. 

 

 

 

                       

8 Cuencas Hidrográficas de Nicaragua bajo la metodología Pfafstetter INETER, ANA, UNI, DIZ, PROATAS 2014. 
9 El prefijo 69 corresponde a la numeración establecida por el Programa Hidrometeorológico Centroamericano, PHCA, y el sufijo 952 al código 

establecido con la metodología Pfafstetter. 
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Figura 9.3 Mapa de cuencas hidrográficas de Nicaragua 

Fuente: INETER 
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Figura 9.4 Mapa de cuenca 69-952 donde se ubica el proyecto 

Fuente: INETER 
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Figura 9.5 Mapa de cuerpos de agua ubicados en el área de desarrollo del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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9.1.5 Clima 

 

El clima del municipio de San Isidro, según la clasificación de Koppen, 

es Tropical de Sabana (Aw). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.6 Mapa de climas de Nicaragua según Koppen 

Fuente: INETER 

 

Precipitaciones. 

 

Las precipitaciones son un componente del ciclo hidrológico, en el que 

se establece un flujo de renovación que constituye el agua disponible 

en determinada región, esto convierte el agua en un recurso finito. La 

magnitud de este flujo depende de la precipitación, que se representa 

con distintas intensidad en el tiempo causando variaciones en las 

estaciones e interanuales. 

 

Bosques matorralazos son propios de los llanos y lugares secos donde la 

precipitación pluvial es inferior a 1.200 milímetros, la vegetación 

está adaptada a resistir estaciones secas. 

 

Las intensidades de lluvias en el municipio varían de acuerdo a su 

topografía y relieve. El período lluvioso inicia en el mes de Mayo con 

precipitaciones de 114.5 mm, finalizando en el mes de Octubre con 
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precipitaciones de 296.9 mm, este último representa el mes de mayor 

intensidad de lluvia. Dentro de este período lluvioso se da la canícula 

o veranillo en los meses de Julio y Agosto, con precipitaciones de 85.8 

mm y 150 mm.  

 

La estación seca se inicia en Noviembre y finaliza en Abril con 

precipitaciones de 53.9 mm y 10.7 mm, siendo el mes de Febrero el más 

seco con 0.3 mm.  

 

De acuerdo a datos históricos y mapa de zonas climáticas basados en la 

metodología de Holdridge para el municipio de San Isidro los rangos de 

precipitación varían entre 800 y 1200 mm anuales en la mayor parte del 

territorio haciéndose un poco más intensa en la zona Nor-este del 

municipio conformada por altitudes mayor a los 1000 msnm y vegetación 

boscosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.7 Mapa de precipitaciones de Nicaragua 

Fuente: INETER 

 

 

Temperatura 

 

El clima del municipio de San Isidro es tropical de sabana con 

temperaturas media anual, que oscilan entre 31°C en las partes bajas y 

20 °C en las zonas más altas; registrándose un promedio anual de 26 °C.  

 

La dirección predominante de los vientos, es de Este a Oeste, y de 

acuerdo a información del INETER, la velocidad del viento varía entre 

2.2 m/seg hasta 3.6 m/seg. 

 

El régimen de los vientos tiene una variabilidad muy pequeña y las 

direcciones provienen del NE y SE con velocidad promedio de 7.98 km/h. 

quedaría desde los 24.5oC hasta los 28.6oC.  

 

 

 

Ubicación del proyecto 
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9.1.6 Fuentes de contaminación 

 

En el sitio de desarrollo del proyecto trazado de la línea de 

transmisión y el sitio de construcción de la subestación Sébaco II, se 

localizan sobre áreas colindantes con actividades agropecuarias y 

ganaderas, bodegas o beneficios de secado de granos y habitacionales, 

tráfico vehicular. 

 

En el sitio de ubicación de la subestación Sébaco II, la contaminación 

es por fuentes móviles por la presencia de la vía de circulación como 

es la carretera Malpaisillo - San Isidro, con las actividades de 

circulación vehicular de poca densidad y de algunos pobladores 

(viviendas de la comunidad El Zapote vecinas al proyecto de la 

subestación). 

 

Los pobladores vecinos generan residuos sólidos (manejados por la misma 

población con quemas eventuales y con el soterramiento de manera 

eventual) y residuos líquidos (manejados por sistemas individuales). 

Estos elementos de contaminación en el proyecto de la subestación 

Sébaco II son de poca incidencia, principalmente por ser poblaciones 

dispersas.  

 

En el trazado de la línea de transmisión las principales fuentes de 

contaminación están asociadas a fuentes móviles (tráfico vehicular 

sobre carretera Malpaisillo – San Isidro), actividades agropecuarias 

(cultivos de arroz y ganadería) ya que todo el trazado de dicha línea 

está proyectado paralelo a la carretera Malpaisillo – San Isidro y un 

tramo en área de pastizales y tacotales. 

 

Los niveles de ruido en el trazado de la línea de transmisión son de 

baja intensidad principalmente por ser una vía de baja circulación 

vehicular y en el sitio propuesto para la construcción de la 

subestación indican niveles de ruido inferiores a los 60 dBA.  

 

Se ha realizado un muestreo aleatorio en el área de influencia directa 

del proyecto, utilizando para ello un equipo Sonómetro. Este 

instrumento es usado para medir los niveles de presión sonora, en un 

determinado lugar y un determinado momento, su unidad de medición es el 

decibelio.  

 

Este muestreo fue realizado el 20 de septiembre del 2019, en horario 

diurno. 

 

Cuadro 9.3 Resultados de muestreo de ruidos  

No. Punto de muestreo Comunidad Coordenadas 

UTM WGS-84 

Valor 

encontrado 

(dBA) 

1. Entronque San Pablo X:  589430 

Y:  1426070 

 

48 

2. PI 20 Cruce de 

carretera del trazado 

de línea 

El Jocote, 

cruce de rio 

Los Mango 

X:  586073 

Y:  1421123 

 

44.5 
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3. PI 30 del trazado de 

línea, frente a 

vivienda 

Las Mangas X:  584964 

Y:  1419307 

 

56 

4. PI 31 Comunidad Las 

Mangas, salida hacia 

Malpaisillo. 

Las Mangas X:  584882 

Y:  1419165 

 

 

52 

5. Entrada a sitio de 

ubicación de 

subestación (frente a 

carretera Malpaisillo-

San Isidro) 

El Zapote X:  583242 

Y:  1417407 

 

53 

6. Terreno de la 

subestación (unos 150 

metros de carretera) 

El Zapote X:  583283 

Y:  1417220 

46 

Fuente: Elaboración propia (mediciones en campo) 

 

9.2 Caracterización del paisaje natural 

 

Desde el aspecto conceptual, la descripción del paisaje está en función 

de los aspectos ecológicos y no en relación a los aspectos estéticos 

culturales. Desde este punto de vista, el paisaje está determinado por 

las condiciones climáticas y orográficas que influencian directamente 

los diferentes tipos de vegetación y condiciones del suelo. Toda la 

zona del proyecto se caracteriza por presentar condiciones favorables 

para el desarrollo y establecimiento de formaciones naturales como el 

ecosistema del bosque del trópico seco, sin embargo, las 

características geológicas han repercutido a lo largo del tiempo en la 

formación de los suelos de la zona. Esta relación producto de los 

fenómenos geológicos produce suelos con gran riqueza de nutrientes, que 

determinan el asentamiento de cultivos de manera intensiva. 

 

El área dentro proyecto presenta un paisaje de llanura (parte del llano 

de Sébaco) con orografía de planicies y cerros en el área de influencia 

indirecta que forman parte de la cordillera Isabelia, con terrenos 

planos a suavemente ondulados en las mesetas y valles intramontanos y 

terrenos accidentados, quebrados y escarpados en las laderas y partes 

altas de la cordillera. 

 

Las áreas de ganadería y áreas para cultivos, son los mosaicos 

antropogénicas más relevantes en el contexto paisajístico y por el 

sector noroeste del trazado de la línea de transmisión se identifican 

elevaciones entre 500 a 1,000 msnm, pero localizadas fuera del área de 

influencia directa. 

 

En trayecto de la carretera Malpaisillo – San Isidro donde se localiza 

el proyecto, la vegetación encontrada corresponde a plantaciones 

aisladas (por ser derecho de vía de la carretera) y en un trayecto de 

unos dos kilómetros entre la comunidad Las Mangas y el sitio de 

ubicación de la subestación, se localizan áreas de pastizales y 

vegetación arbustiva. 
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Fotos indicando las condiciones en el área de desarrollo del proyecto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Haciendo un análisis sobre las condiciones de viabilidad de 

integración, el área de vegetación arbustiva en un corto tramo del 

trazado de línea y áreas intervenidas (derecho de vía de la carretera 

Malpaisillo – San Isidro) y las áreas de influencia indirecta del 

Foto 9.3 Vista paralela a la 

carretera Malpaisillo – San isidro 

Foto 9.4 Vista sobre la carretera 

Malpaisillo – San isidro 

(comunidad Las Mangas) 

Foto 9.5 Vista paralela a 

carretera Malpaisillo – San 

isidro (cultivos de arroz) 

Foto 9.6 Vista del sitio de 

ubicación de la subestación 
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proyecto se encuentra bajo una condición muy por debajo de lo regular, 

o sea que, los estratos de la vegetación se encuentran fuertemente 

fragmentados con reemplazo del paisaje para otros tipos de uso como la 

agricultura y la ganadería, asentamientos humanos y caminos de 

penetración existentes a comunidades vecinas. 

 

En el trazado de la línea de transmisión encontramos ríos del tipo 

intermitentes tales como El Junquillal, Quebrada Honda, Santa Rosa, San 

Andrés, El Sitio, La Sabaneta, Los Mangos, Las Mangas y El Cerro, 

formando el Rio Las Mangas el cual es afluente del rio Viejo. Cada uno 

de estos ríos presenta una belleza escénica propia, que se forma a lo 

largo del curso del agua (bosques de galería), los cuales cambian de 

acuerdo a la época lluviosa y seca del año. 

 

De igual manera se identifican áreas con plantaciones de arroz que 

muestran áreas verdosas durante todo el año y poblaciones dispersas en 

las márgenes de la carretera Malpaisillo – San Isidro que indican la 

intervención humana en el entorno.  

 

9.3 Medio biótico 

 

En el componente biótico en el área de influencia directa e indirecta 

del proyecto Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV, se 

analizaron dos variables que están relacionadas entre sí, flora y 

fauna. 

 

El proyecto “Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV” 

cubre un tramo lineal de 11.00 kilómetros aproximados de construcción 

de la línea de transmisión eléctrica, iniciando en el sitio propuesto 

para la subestación y finalizando en el punto de interconexión con la 

línea existente Sébaco - Estelí.  

 

Dentro del área de servidumbre trazada se encuentran propiedades 

privadas (finca) y en la mayoría del trayecto del trazado de línea se 

realizará sobre el derecho de vía de la carretera Malpaisillo – San 

Isidro. En el área de influencia directa del trazado de línea de 

transmisión se realizó un reconocimiento de la fauna silvestre 

existente y los niveles de afectación que puedan tener con la ejecución 

del proyecto.  

 

En la zona de desarrollo del proyecto se considera que la diversidad de 

fauna silvestre está reducida a causa de las actividades agropecuarias 

que se han practicado desde hace mucho tiempo, principalmente por el 

desarrollo de la ganadería, el cultivo de arroz este último con el uso 

de agroquímicos. La población con mayor riesgo de afectación son los 

mamíferos y reptiles y en menor escala la fauna avícola que gracias a 

su capacidad de vuelo les permite tener una mayor oportunidad de 

sobrevivencia y adaptabilidad, algo completamente diferente a lo que 

sucede con las otras clases de vertebrados. 
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9.3.1  Flora 

 

El entorno a la distribución de la zona de afectación directa en el 

transecto de la línea de transmisión corresponde mayormente a la 

agricultura y ganadería.  

 

En la zona de estudio se considera que la diversidad de flora es muy 

reducida a causa de las actividades pecuarias que se han practicado con 

el paso de los tiempos. En cuanto a las especies de fauna que habitan 

en la zona, estas se distribuyen coincidentemente con los pequeños 

lotes vegetales y zonas de mayor altura que se localizan en la parte 

noroeste del trazado de la línea de transmisión y que les brindan 

refugio y alimento, la cual viene determinada por su elevación sobre el 

nivel del mar. En la zona también se cultiva el arroz bajo riego 

(sistema de inundaciones). Este tipo de tecnología atrae consigo 

ciertas especies de aves especialmente; la garceta grande también 

conocida como garza blanca (Árdea alba).  

 

Durante la ejecución del inventario de los árboles se trabajó con tres 

ingenieros forestales un baqueano de la zona como reconocedor de 

especies forestales , se realizó un inventario forestal en todo el 

transecto de la línea al 100 % incluida el área de la subestación  con 

el objetivo de obtener datos de la composición florística de la zona 

con su respectiva ubicación geográfica, encontrándose árboles de las 

especies como: Michiguiste, Jícaro sabanero, Neem y Tigüilote como los 

más abundantes entre otras especies. 

 

a). Zona de vida y descripción de la vegetación 

   

La zona de vida en el transecto de 11 kilómetros de zona de vida bosque 

seco tropical en todo el transecto de la línea. 

 

(bs-T) BOSQUE SECO-TROPICAL: Es evidente en esta área El bs-T presenta 

en la zona las mejores condiciones para ganadería y, con riego 

suplementario, para la agricultura. La vegetación arbórea va 

desapareciendo poco a poco para dar paso a los potreros y zonas de 

cultivo. 

 

La vegetación característica de la zona varía en cuanto a la 

temperatura sean mayores a 24°C, con la predominancia de Bosques 

matorralozos y arboles espinosos, los cuales son propios de la zona; 

bosques bajos o medianos generalmente de 1 a 3 metros de altura, siendo 

en su mayoría caducifolios y subcaducifolios de zonas cálidas y secas. 

Además, la precipitación pluvial es inferior a 1,200 milímetros anuales 

y está adaptada a resistir estaciones secas. Las especies propias de 

dicho lugar son: cornizuelos, caraña, espino negro, nanciguiste, 

sacuanjoche, javillo, joco mico, escobillo, frijolillo, palo de arco, 

Chaperno negro, zorrillo, jícaro sabanero y guayacán, las que 

constituyen arbustos y matorrales. (Fuente: arboles de Nicaragua). 
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Foto 9.8 Tipo de bosque predominante en la zona (bosque seco tropical) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.9 Mapa de zonas de vida según Holdridge 

 
Las áreas boscosas en el área del proyecto se han reducido en un 40% 

en los últimos 30 años, dando espacio al aumento de uso de suelo en 

otro tipo de actividades como la agricultura y el pastoreo extensivo, 

entre otros, sumado a la tala indiscriminada de árboles para otros 

fines (energéticos) 
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b). Descripción de la metodología del inventario   

 

El inventario de acuerdo al método estadístico. Se implementó al 100% 

sobre una distancia de 11 Km, por 20 metros de ancho en la línea desde 

el PI 1, hasta la subestación con  los márgenes de 5 x 5 metros en el 

eje central y laterales de 5 x 5, siguiendo esta metodología se 

evaluaron variables de las especies forestales, como: Nombre común, 

DAP, altura, calidad de fuste para saber el estado actual del árbol y 

georreferenciación del transecto, estos datos fueron tomados a partir 

de 10 cm de DAP (diámetro a la altura del pecho) de cada árbol. 

 

Durante la ejecución del inventario de los árboles se trabajó con un 

baqueano conocedor de la zona y reconocedor de especies y tres 

ingenieros forestales 

 

A partir de los datos obtenidos de muestreo realizados se calculó el 

volumen de los árboles en pie utilizando la siguiente formula: 

 

V= п/4 (Dap)² * h * FF 

Donde 
 

V= Volumen en pie de la Madera 

П/4= 0.7854 

Dap= Diámetro en m² a la altura del pecho 

h= Altura del árbol 

FF= Factor de forma igual a 0.70 
  

Variables Dasométrica 

 

Diámetro:  

 

Se llevó a cabo la mensura forestal del diámetro a partir de 31 cm de 

la variedad florística presente en las parcelas de muestreo, la 

medición se realizó a través de instrumentos denominados: Cinta 

diamétrica graduada en cm. 

 

Altura: 

 

Se realizó la mensura forestal de la altura total de la variedad 

florística presentes en las parcelas de muestreo, la medición se 

realizó a través de instrumentos denominados clinómetros graduados en 

metros y de una vara graduado también en metros. 

 

Calidad de Fuste 

 

Para el análisis de esta variable se determinó a simple vista para 

obtener resultados de su formación desde la base hasta la primera rama, 

los rangos se expresaron en números arábigos del 1 al 4. 

 

Rangos: Bueno 

Regular 

Malo 
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c). Resultados del inventario 

 

Cuadro 9.4 Distribución por clase diamétricas (cm) 

Especies 10 - 19.9 100 a más… 20 - 29.9 30 - 39.9 40 - 49.9 5 - 9.9 50 - 59.9 60 - 69.9 70 - 79.9 80 - 89.9 90 - 99.9 Total general 

Acacia amarilla 9   3                 12 

Brasilillo 18   2 1   2   2       25 

Cacho de Venado 3                     3 

Caraño casero 6                     6 

Carbón 17                     17 

Cedro 1                     1 

Ceiba   1   1               2 

Chaperno 12   2                 14 

Chilca 1                     1 

Coma de ardilla 6   1 2               9 

Cornizuelo 22   4 3               29 

Cortez 10   1                 11 

Escobillo 7   1 1               9 

Espino blanca           3           3 

Espino negro 2   1                 3 

Eucalipto 7   1 4               12 

Eucalipto robusta 1         1   1       3 

Genízaro 2 1 3 2 1   1 1 3 2 2 18 

Guácimo de ternero 43   11 8   4 3 1       70 

Guanacaste blanco 2 2 2         1 1     8 

Guanacaste de oreja 6 1 4 3 3 1 1   1     20 

Guayabo 8         3           11 

Guayacán 3   1     5           9 

Jícaro sabanero 98   18 4 1 4 1         126 

Jiñocuabo 8       1             9 

Jocote     2                 2 

Laurel negro 5   2 1   2           10 



Estudio de Impacto Ambiental 

Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV 

130  

  

Especies 10 - 19.9 100 a más… 20 - 29.9 30 - 39.9 40 - 49.9 5 - 9.9 50 - 59.9 60 - 69.9 70 - 79.9 80 - 89.9 90 - 99.9 Total general 

Leucaena 2   1                 3 

Madero Negro 49   5 2               56 

Malinche 5   1                 6 

Mandagual 20   4               1 25 

Manzano de Playa 11   4 1   1           17 

Marango 1   1                 2 

Matapalo 2                 1   3 

Melero 67   4 6 1 1           79 

Melina 7   2                 9 

Michiguiste 97 4 48 42 25 16 14 12 2 2   262 

Nanciguiste     1       1         2 

Neem 169 1 26 7   24   2       229 

Pimienta           2           2 

Quebracho 18                     18 

Tamarindo 1                     1 

Tigüilote 65   15 14 1 30   2 1   1 129 

Vainilla 6   1                 7 

Total general 817 10 172 102 33 99 21 22 8 5 4 1293 

Fuente: Elaboración propia mediante levantamiento de campo 
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Cuadro 9.5 Usos por especies AB/ha y Vo/ha 

Especies 

No. 

especie

s 

Suma de 

AB 

(m2) 

Suma de 

VOL 

(m3) 

Comercial 

No 

comercia

l 

Ab/ha Vo/ha 

Acacia 

amarilla 
12 0.2384 1.0355   12 

0.0088 0.0384 

Brasilillo 25 1.0579 5.9786   25 0.0392 0.2214 

Cacho de 

Venado 
3 0.0683 0.2089   3 

0.0025 0.0077 

Caraño casero 6 0.0797 0.2519   6 0.0030 0.0093 

Carbón 17 0.2011 0.7041   17 0.0074 0.0261 

Cedro 1 0.0254 0.1069 1   0.0009 0.0040 

Ceiba 2 1.2017 9.896 2   0.0445 0.3665 

Chaperno 14 0.2432 1.0284   14 0.0090 0.0381 

Chilca 1 0.0201 0.0704   1 0.0007 0.0026 

Coma de 

ardilla 
9 0.2871 1.6179   9 

0.0106 0.0599 

Cornizuelo 29 0.6847 2.626   29 0.0254 0.0973 

Cortez 11 0.2342 0.9398   11 0.0087 0.0348 

Escobillo 9 0.2053 0.8924   9 0.0076 0.0331 

Espino blanca 3 0.0059 0.0082   3 0.0002 0.0003 

Espino negro 3 0.0746 0.2611   3 0.0028 0.0097 

Eucalipto 12 0.4928 3.6212   12 0.0183 0.1341 

Eucalipto 

robusta 
3 0.3024 2.8877   3 

0.0112 0.1070 

Genízaro 18 5.3367 36.7973   18 0.1977 1.3629 

Guácimo de 

ternero 
70 2.7311 14.7174   70 

0.1012 0.5451 

Guanacaste 

blanco 
8 3.8273 24.5245   8 

0.1418 0.9083 

Guanacaste de 

oreja 
20 3.3405 27.5993   20 

0.1237 1.0222 

Guayabo 11 0.1027 0.3192   11 0.0038 0.0118 

Guayacán 9 0.1382 0.5443   9 0.0051 0.0202 

Jícaro 

sabanero 
126 2.6528 11.1478   126 

0.0983 0.4129 

Jiñocuabo 9 0.2761 1.4902   9 0.0102 0.0552 

Jocote 2 0.0868 0.3038   2 0.0032 0.0113 

Laurel negro 10 0.2087 0.8767   10 0.0077 0.0325 

Leucaena 3 0.0648 0.2395   3 0.0024 0.0089 

Madero Negro 56 1.0191 3.9959   56 0.0377 0.1480 

Malinche 6 0.1512 0.6426   6 0.0056 0.0238 

Mandagual 25 1.1189 6.4585   25 0.0414 0.2392 

Manzano de 

Playa 
17 0.3963 1.8857   17 

0.0147 0.0698 
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Especies 

No. 

especie

s 

Suma de 

AB 

(m2) 

Suma de 

VOL 

(m3) 

Comercial 

No 

comercia

l 

Ab/ha Vo/ha 

Marango 2 0.0491 0.1374   2 0.0018 0.0051 

Matapalo 3 0.5254 3.9568   3 0.0195 0.1465 

Melero 79 1.5947 8.5941   79 0.0591 0.3183 

Melina 9 0.174 0.6818   9 0.0064 0.0253 

Michiguiste 262 22.7391 148.9754   262 0.8422 5.5176 

Nanciguiste 2 0.2454 1.8211   2 0.0091 0.0674 

Neem 229 6.0032 33.506   229 0.2223 1.2410 

Pimienta 2 0.0079 0.031   2 0.0003 0.0011 

Quebracho 18 0.2282 0.8678   18 0.0085 0.0321 

Tamarindo 1 0.0201 0.0704   1 0.0007 0.0026 

Tigüilote 129 4.7179 26.5487   129 0.1747 0.9833 

Vainilla 7 0.1244 0.5104   7 0.0046 0.0189 

Total general 1293 63.3032 389.3788 3 1290 2.3446 14.4214 
AB/ ha Área Basal por hectárea 

Vo/ ha Volumen por hectárea 

 

En los resultados del cuadro anterior nos arroja un total de 389.37 

metros cúbicos (m³) del total 1,293 árboles inventariados con un 

promedio de 14.42 m³ por hectárea. 

 

Cuadro 9.6 Número de árboles por frente de trabajo de subestación y 

línea de transmisión 

Etiquetas de fila SUBESTACION LINEA DE TRANSMISION Total general 

Acacia amarilla 

 

12 12 

Brasilillo 

 

25 25 

Cacho de Venado 

 

3 3 

Caraño casero 

 

6 6 

Carbón 17 

 

17 

Cedro 

 

1 1 

Ceiba 

 

2 2 

Chaperno 9 5 14 

Chilca 

 

1 1 

Coma de ardilla 

 

9 9 

Cornizuelo 12 17 29 

Cortez 

 

11 11 

Escobillo 

 

9 9 

Espino blanca 

 

3 3 

Espino negro 

 

3 3 

Eucalipto 

 

12 12 

Eucalipto robusta 

 

3 3 
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Etiquetas de fila SUBESTACION LINEA DE TRANSMISION Total general 

Genízaro 

 

18 18 

Guácimo de ternero 34 36 70 

Guanacaste blanco 4 4 8 

Guanacaste de oreja 6 14 20 

Guayabo 

 

11 11 

Guayacán 

 

9 9 

Jícaro sabanero 67 59 126 

Jiñocuabo 1 8 9 

Jocote 

 

2 2 

Laurel negro 

 

10 10 

Leucaena 

 

3 3 

Madero Negro 33 23 56 

Malinche 

 

6 6 

Mandagual 

 

25 25 

Manzano de Playa 

 

17 17 

Marango 

 

2 2 

Matapalo 

 

3 3 

Melero 60 19 79 

Melina 

 

9 9 

Michiguiste 7 255 262 

Nanciguiste 

 

2 2 

Neem 1 228 229 

Pimienta 

 

2 2 

Quebracho 5 13 18 

Tamarindo 

 

1 1 

Tigüilote 12 117 129 

Vainilla 

 

7 7 

Total general 268 1025 1293 

 

 

d). Análisis y discusión de los resultados.   

 

 El inventario se realizó al 100 por ciento de todo el 

trazado de la línea de transmisión y en el área de la 

subestación, partiendo del diámetro mínimo de 10 cm dentro 

del área de servidumbre de 20 metros en los 11 kilómetros de 

longitud de la línea de transmisión, que son los márgenes 

establecidos por las normativas eléctricas del área de 

servidumbre de protección sobre líneas eléctricas para 138 

kV. 
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 Durante la ejecución del inventario de los árboles se 

trabajó con un baqueano conocedor de la zona y reconocedor 

de especies y tres ingenieros forestales. 

 El inventario se desarrolló con el objetivo de obtener datos 

de la composición florística de la zona con su respectiva 

ubicación geográfica, encontrándose árboles de las especies 

como: Quebracho, guácimo, carbón, chaperno, Michiguiste, 

Guanacaste, eucalipto, madero negro y Neem entre otras. 

 

 La especie más abundante es la de Michiguiste con un total 

de 262 especies, seguidos del Neem con 229, Tigüilote con 

129 especies y el Jícaro Sabanero con 126 especies. 

 

 De los 1293 árboles contabilizados en el inventario, se han 

identificado 267 a extraer, 1021 a realizarles podas y 5 a 

reservar. Ver cuadro 9.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9.10 Número total por especies de arboles  

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Figura 9.11 Resumen de Números de árboles de extraer, podar y reservar 

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 9.7 Lista de especies a extraer, podar y reservar 

ESPECIES EXTRAER PODAR RESERVAR TOTAL GENERAL 

Acacia amarilla 1 11   12 

Brasilillo   25   25 

Cacho de Venado   3   3 

Caraño casero   6   6 

Carbón 17     17 

Cedro   1   1 

Ceiba   2   2 

Chaperno 9 5   14 

Chilca   1   1 

Coma de ardilla   9   9 

Cornizuelo 12 17   29 

Cortez   11   11 

Escobillo   9   9 

Espino blanca   3   3 

Espino negro   3   3 

Eucalipto   12   12 

Eucalipto robusta   3   3 

Genízaro 1 17   18 

Guácimo de ternero 34 36   70 

Guanacaste blanco 1 4 3 8 

Guanacaste de oreja 6 14   20 

Guayabo   11   11 

Guayacán   9   9 

Jícaro sabanero 66 59 1 126 

Jiñocuabo 1 8   9 

Jocote   2   2 

Laurel negro   10   10 

Leucaena   3   3 

Madero Negro 33 23   56 

Malinche   6   6 

Mandagual   25   25 

Manzano de Playa   17   17 

Marango   2   2 

Matapalo   3   3 

Melero 60 19   79 

Melina   9   9 

Michiguiste 8 254   262 
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ESPECIES EXTRAER PODAR RESERVAR TOTAL GENERAL 

Nanciguiste   2   2 

Neem 1 228   229 

Pimienta   2   2 

Quebracho 5 13   18 

Tamarindo   1   1 

Tigüilote 12 116 1 129 

Vainilla   7   7 

Total general 267 1021 5 1293 

Fuente: Elaboración propia 

 

Lista de especies a proteger por Ley de Veda 

 

Según la ley 585 Ley de Veda para el Corte, Aprovechamiento Y 

Comercialización del Recurso Forestal.  

 

Arto. 1.- La protección de los recursos naturales del país son objeto 

de seguridad nacional, así como de la más elevada responsabilidad y 

prioridad del Estado. Dentro de ese espíritu, se establece a partir de 

la entrada en vigencia de la presente Ley, una veda por un período de 

diez (10) años, para el corte, aprovechamiento y comercialización de 

árboles de las especies de caoba, cedro, pochote, pino, mangle y ceibo 

en todo el territorio nacional, que podrá ser renovable por períodos 

similares, menores o mayores. 

 

En el listado del inventario forestal realizado solo se identifica la 

especie de Cedro real y ceiba definida en el artículo anterior, sin 

embargo, de acuerdo al Decreto presidencial N° 01-2020, en su artículo 

1, queda temporalmente suspendida la veda para pochote y cedro por un 

periodo de 12 meses, el que podrá ser prorrogable. La ceiba es la única 

de las especies identificadas en el inventario forestal que está en 

veda. 

 

En el caso de los árboles que se encuentran en el margen de los 50 

metros en orillas de ríos y quebradas se debe de seguir lo estipulado 

en el siguiente artículo de la ley 462 Ley de conservación de fomento y 

desarrollo sostenible del sector forestal detallado a continuación: 

 

Artículo 27.- Son Áreas Forestales de Protección Municipal, bajo la 

responsabilidad y el cuido de las municipalidades, las ubicadas: 

 

En una distancia de 200 metros medida horizontalmente de la marca 

máxima de marea o fluctuación del cuerpo de agua a partir de las costas 

de los lagos, embalses naturales, embalses artificiales y fuentes de 

agua; 

 

En una distancia de 50 metros medidos horizontalmente a cada lado de 

los cauces y de los ríos. 
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Limitaciones identificadas y soluciones propuestas  

 

Biofísicas: 

 

Limitantes identificadas 

 

Existen riesgos de incendios forestales dentro del área de bosque 

debido a la gran cantidad de hojarasca producida por los árboles 

(caducifolio). 

 

Soluciones propuestas. 

 

Mantenimiento periódico de la vegetación en el área de servidumbre de 

la línea de transmisión, como también el manejo de los residuos fuera 

de las áreas de servidumbre. 

 

Es necesario la realización de rondas cortafuegos de 3 metros de ancho 

en la periferia del terreno de la subestación. 

 

Actividades de protección del bosque aledaño 

 

 Lo que se obtenga de la corta de árboles (material vegetativo) 
como la mayor afectación está en el derecho de vía de la 

carretera serán retirados y llevados al vertedero municipal. La 

madera utilizable de corte y/o poda será de uso exclusivo del 

dueño de la propiedad en el área que se vio afectada, o de la 

municipalidad correspondiente. 

 Apilamiento de residuos forestales. 

 En gran porcentaje se realizará podas de árboles en su mayoría de 
Michiguiste. 

 

Actividades de impacto social 

 

En la situación actual, este es positivo, debido a la generación de 

fuentes de empleo para los comercios de dicha actividad, en esta van 

incluidos las ventas al detalle improvisadas (pulperías) en las 

distintas comunidades que son atravesadas por la línea de transmisión 

(comunidades de Las Mangas, El Jocote, Las Lagunitas).  

 

Observaciones y recomendaciones 

 

Para lograr una buena actividad de corte y poda de los árboles, se debe 

de cumplir con cada uno de las actividades propuestas en dicho estudio. 

 

Es necesario cumplir con las señales dejadas con espray en rojo los de 

extraer y amarillo reservar.  

 

En anexo se integra el inventario general de las especies inventariadas 

en el área de servidumbre. 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental 

Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV 

138  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9.8 Fuste del árbol de Michiguiste indicando poda a 50 %. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9.9 Inventario forestal al 100%, coordenada (X: 590030 Y: 1425444) 
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Foto 9.10 Árbol de Guanacaste de oreja en el área de Subestación 

símbolo de reservar. 

 
9.3.2  Fauna 

 

Caracterización del ecosistema donde se desarrollara el proyecto 

 

Para determinar las afectaciones al medio ambiente y en especial a la 

fauna silvestre es necesario conocer el medio físico y socio económico 

del área, interrelacionarlo con los factores ambientales que puedan ser 

afectados por las acciones que se involucran con la ejecución del 

proyecto. 

 

Aunque la vegetación y el medio físico se han modificado en un proceso 

continuo a través del tiempo, la intervención humana en las últimas 

décadas ha jugado el papel más relevante. Tal y como se observa la 

fuerte intervención en el sitio del proyecto, el bosque transformado a 

zonas agrícolas y ganaderas con cultivos diversos y pasto utilizado 

como alimentos para ganado.  

 

La ganadería observada es típica a las prácticas ganaderas de las áreas 

de arbustos deciduos y arbustales deciduos en las regiones Central y 

Norte del país, donde se ralean los arbustos espinosos, dejando los 

árboles esparcidos. Sin embargo, la ganadería extensiva, es una 

práctica que genera el despale que va dejando remanentes y rebrotes de 

los bosques submontano y siempre verde. 

 

En el área del proyecto los mayores disturbios o afectaciones 

encontrados al medio natural se dan por la implementación de parcelas 

agrícolas y ganaderas, además de los asentamientos humanos. Muchas aves 

como las palomas, reinitas, zopilotes, cenzontles y zanates, han 
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aprendido a convivir en zonas humanizadas y a tolerar la presencia de 

humanos, mientras que el desarrollo agrícola ha mermado el hábitat para 

los reptiles, mamíferos y aves, principalmente por el uso de 

agroquímicos para el control de plagas. 

 

Los pequeños espacios que quedan de cobertura boscosa, actualmente 

sirven como corredores para la fauna. Estas áreas se ubican próximas al 

rio El Junquillal y dos espacios más entre La Lagunita y el rio 

Quebrada Honda. 

 

Identificación de la fauna existente. 

 

Para la toma de la muestra se utilizó el método de transectos. En total 

fueron 15 puntos de referencia tomados al azar en toda la línea. Se 

tomaron como límite de recorridos 500 m lineales en cada transecto en 

dirección noroeste y suroeste.  

 

Cuadro 9.8 Descripción de los transectos  

 

 

 

 

Nº 

Transectos  

Nombre  Coordenadas UTM WGS 84 

1 MAPROSA. Avistamiento vía de 

carretera. 

16P 0588573, UTM  1426006 

2 INTA 16P 0589030, UTM 1425452 

3  FINCA FABRETO 16P 0588780, UTM 1425171 

4 FINCA ST. LEONOR 16P 0588656, UTM 1424938    

5 ARROCERA LA CENTRAL 16P 0588777, UTM 1424829 

6 CAM. ANTES BENEFICIO 16P 0587686, UTM 1423809 

7 AVISTAMIENTO VÍA CARRETERA. 16P 0587504, UTM 1423225 

8 FINCA. LA POLLERA DON EDDY 16P 0586071, UTM 1420775 

9 FINCA. FRENTE A LA POLLERA 16P 0585707, UTM 1421043 

10 RIO AGUAS ARRIBA 16P 0584640, UTM 1419689 

11 RIO AGUAS ABAJO 16P 0585659, UTM 1419526 

12 FINCA EL GRINGO 16P 0584133, UTM 1418786 

13 PREDIO CASA EL GRINGO 16P 0584520, UTM 1418394 

14 FINCA MACHADO 16P 0583058, UTM 1417729 

15 SUBESTACIÓN SEBACO II 16P 0583464, UTM 1417089 
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Figura 9.12 Mapa de ubicación de transectos de muestreo de la fauna en el área del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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En la recolección de datos se utilizaron diferentes técnicas para cada 

orden: 

 

Aves: Muestreo en línea recta en cada transecto en la mañana, tarde y 

noche, se les identificó por observación con binoculares, cámara con 

lentes con alta resolución   identificación por estructura de nidos, 

guías ilustradas y encuestas informales a baqueanos y dueños de las 

propiedades, base de datos. 

 

Mamíferos: El equipo y la técnica varían según el orden que se estudie. 

El muestreo fue diurno y nocturno en cada transecto, identificación 

visual (rastros y huellas), con guías ilustradas, fotos, encuestas a 

baqueanos y pobladores de la zona, bases de datos. 

 

Reptiles y anfibios: recorridos y observación simple activa, diurna y 

nocturna, identificación visual, con guías ilustradas, capturas, claves 

dicotómicas, bases de datos encuestas informales a baqueanos y 

pobladores de la zona. 

 

Tiempo de estudio 

El estudio se realizó durante 6 días y 3 noches programadas para dos 

visitas al área de estudio de los días correspondientes del 8 al 10 y 

22 al 24 del mes de septiembre del año en curso. 

 

Zona de vida y descripción de la vegetación 

 

La vegetación corresponde al bosque tropical abierto latifoliado 

característico de la región del pacifico, presentando diferentes tipos 

de ecosistemas que en su mayoría son sistemas agrícolas intensivos y 

con algunos sectores con vegetación natural variada las cuales se 

encuentran en las zonas más altas del sector de las mangas. 

 

En la zona del proyecto convergen terrenos de fincas que son utilizados 

de manera perenne en un 100 %, para el cultivo del arroz, estas son 

tierras con alturas menores a los 300 msnm, principalmente presentan 

una topografía plana, llanas y ligeramente onduladas, con recarga de 

agua por acuíferos y pozos que son utilizados durante la época de 

siembra del cultivo y la cosecha, donde la vegetación de crecimiento 

natural es de algunas herbáceas y gramíneas.  

 

En algunos sectores de las fincas antes mencionadas se encuentran 

bosque de matorral, característico de los llanos y lugares secos, en 

otros casos se encuentran árboles con alturas mayores de 5m donde 

alguna vez existió el bosque seco latifoliado secundario. 

 

En el sector de la comunidad Las Mangas se encuentra localizado un río 

que lleva el mismo nombre (rio Las Mangas), que contiene un bosque de 

galería, con una vegetación y árboles de más de 5m de altura, cabe 

señalar que a orillas de este rio se encuentran áreas intervenidas 

destinadas para la agricultura, la ganadería y construcción de 

viviendas por lo que la vegetación y la fauna característica de este 

bosque se ve amenazada en muchos aspectos. 
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El sitio seleccionado para la construcción de la subestación, la 

cobertura boscosa está fuertemente intervenida, por las evidencias 

encontradas en el terreno es notable que fue utilizado para el pastoreo 

de ganado, en el que converge un bosque de matorrales de regeneración, 

donde las plantas características de este, son el cornizuelo y 

papaturro y de este último se alimentan diferentes especies de aves de 

su fruto maduro que produce. Se encuentran algunos árboles dispersos 

que superan los 5m de altura, pero es evidente que el proyecto no 

tendrá mayor influencia en la macro y microfauna que se encuentra en 

este sitio, por el deterioro que ha venido sufriendo durante el 

transcurso del tiempo. 

 

Cabe señalar que en algunos puntos del trayecto de la línea de 

transmisión, en terrenos privados existen pequeños parches con 

cobertura boscosa pero no fue posible estudiarlos debido a la falta de 

acceso, por tanto, se montaron sitios de avistamientos de aves y 

reptiles, sobre el derecho de vía de la carretera, esto con el fin de 

tener una muestra representativa confiable y así reforzar aún más 

nuestra información. 

 

Descripción de la fauna silvestre Fauna Silvestre y El Ecosistema 

Forestal 

 

Según Alvares et al, en su manual de métodos para el desarrollo de 

inventarios de biodiversidad el enfoque para la caracterización de los 

componentes de biodiversidad es la ecología del ecosistema. La 

composición se refiere a la abundancia de los tipos de fragmentos en un 

ecosistema y las relaciones espaciales entre los mismos componentes 

tanto abióticos y bióticos. 

 

Dado a que en la mayoría de los casos los ecosistemas originales han 

sido alterados en diversos grados por acción humana, los paisajes están 

compuestos por un mosaico de fragmentos de vegetación natural, 

topografía del terreno, condiciones ambientales, agrosistemas y etapas 

sucesionales de la vegetación (Halffter et al. Citado en el manual de 

métodos para el desarrollo de inventarios de biodiversidad). En este 

contexto podemos definir al bosque como un conjunto de partes 

interrelacionadas entre sí que coexisten en espacios territoriales 

tanto amplios como reducidos, conformados por una cobertura vegetal 

natural y transformada por las actividades antropológicas. 

 

Con el transcurso de los años el bosque deciduo seco que originalmente 

cubría los suelos de la zona pasó de un latifoliado denso a un ralo con 

maleza dispersa creando ambientes complejos en algunos casos donde la 

pérdida tanto de especies de flora y fauna es notable en gran medida. 

No obstante, quiere decir que en estos tipos de ambientes no 

prevalezcan ecosistemas complejos, pero para estudiar dicha complejidad 

debemos enfocarnos en las relaciones que se establecen en estas 

comunidades, para proponer medidas de conservación de los nichos 

ecológicos.  
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Un nicho ecológico se define como la unidad de distribución ultima 

dentro de la cual una especie se encuentra retenida por las 

limitaciones de su fisiología y su estructura física lo que corresponde 

al hábitat de una especie (Josseph Grinnell, 1917).  

 

Para explicar un nicho ecológico debemos conocer los niveles tróficos 

que ocupan de cada una de las especies basándose en su alimentación el 

primer nivel trófico pertenece a los productores o plantas; sus fuentes 

de energía y sus nutrientes provienen del suelo el agua y la atmosfera. 

El segundo nivel trófico pertenece a los herbívoros consumidores 

primarios o comedores de vegetales, como los artrópodos, los 

lagomorfos, los microorganismos (coprófagos), los herbívoros a su vez 

son la fuente de energía para los consumidores secundarios, como lo son 

zorros, comadrejas, águilas, y los consumidores terciarios mamíferos 

grandes que se alimentan de los consumidores secundarios, tales como 

los coyotes, carroñeros, etc, por último los omnívoros que son los que 

se alimentan de animales y vegetales que son algunos mamíferos 

silvestres más grandes y los seres humanos (Robert Leo Smith, Thomas M. 

Smith, 2001), pero estas consideraciones nos permite hacer 

aproximaciones y no conclusiones del objeto de estudio y así evaluar 

las perturbaciones que existen en el ecosistema del lugar. 

 

Desde el punto de inicio del trayecto que recorrerá la línea podemos 

encontrar grandes extensiones de tierra utilizadas para el cultivo de 

arroz y pastizales para ganado además de los asentamientos humanos, 

siendo estos los mayores disturbios encontrados. 

  

Algunos autores describen la desforestación de la zona con una doble 

intención: por una parte, de aclarar zonas de bosque para el cultivo de 

granos básicos y formación de pastizales para la ganadería extensiva y 

por otro lado la obtención de leña para comercializar localmente, esto 

no se aleja de la realidad del sitio de estudio, pero es evidente que 

la fauna no se limita a habitar en estos lugares intervenidos. 

 

Diversidad e Influencia de especies de aves. 

 

La composición de las especies, que incluye tanto su número de 

abundancia, define la estructura biológica de su comunidad. Para el 

caso que se nos ocupa se calculó el índice de diversidad de cada 

comunidad mediante el índice de Margalef. 

 

El índice de Margalef calcula la diversidad de especies relacionando el 

número total de especies con el número total de individuos donde los 

valores en escalas menores a 2 se consideran comunidades de baja 

diversidad y mayores a 2 como una buena variabilidad de especies. 

 

Formula del índice de Margalef: 

I Mg = (S-1)/Ln N 

I Mg= Índice de Margalef 

S: Número de especies 

N: Número de individuos por especie. 
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Diversidad de especies de aves por cada transecto muestreado. 

 

Transecto 1:  

 

Para el caso que se nos ocupa se describió a este punto con el nombre 

de MAPROSA en el cual se estableció como punto de muestreo un radio de 

500 metros por medio de avistamientos sobre la línea del derecho de vía 

de carretera, encontrando en todo el tramo cercas vivas como única 

formación vegetal con la influencia de tres especies de plantas: espino 

playa, Neem y guayaba. Se avistaron 17 especies con un conteo total de 

57 individuos.  En el índice de diversidad de avifauna calculada para 

este sitio se obtuvo como resultado una variabilidad de especies de 3,7 

y resultando las aves de mayor influencia tales como: la golondrina 

común (Hirundo rustica) y el Zanate grande componen el con el 59,2%, 

garrapatero común y paloma aliblanca con un 13,2%. Ocho especies 

componen un 2,6%, mientras que cinco especies el 1,3 %. 

 

Cuadro 9.9 Transecto 1. MAPROSA. Avistamiento vía de carretera 

 
Transecto 2 

 

Este sitio es un área abierta con una formación vegetal de árboles 

dispersos con altura mayor a 5m, también siembra de monocultivos de 

propiedad del INTA. Se encontraron un total de 13 especies de avifauna 

y 48 individuos con el 3,1 de índice de variabilidad de especies, las 

N. Nombre Común Nombre científico N.º de e 

Especies 

Trans1. 

Porcentaje 

de aves  

1 Carpintero nuquigualdo Melanerpes hoffmannii 2 2,6 

2 Chichiltote mayor Icterus gularis 2 2,6 

3 Chichiltote dorcilistado Icterus Postulatus 1 1,3 

4 Chichiltote maculado Icterus pectoralis  1 1,3 

5 Cuco ardilla Piaya cayana 2 2,6 

6 Garrapatero común Crotophagas sulcirostris 6 7,9 

7 Golondrina común  Hirundo rustica 30 39,5 

8 Guisito común Pitangus Sulphuratus 1 1,3 

9 Paloma aliblanca Zenaida asiática 4 5,3 

10 Salta piñuela Campylorhynchus rufinucha 2 2,6 

11 Cenzontle montañés Tordus Plebejus 1 1,3 

12 Tortolita colilarga Columbina inca 2 2,6 

13 Tortolita común  Columbina passerina 2 2,6 

14 Urraca copetona Calocitta formosa 2 2,6 

15 Zanate grande Quiscalus Mexicanus 15 19,7 

16 Zopilote cabecirrojo Cathartes aura 1 1,3 

17 Zopilote negro Coragys Atratus 2 2,6 

  Total, número de 

aves/Individuos  

76 100 

 Índice de diversidad/ 

Margalef 

I Mg = (S-1)/ Ln N 

 

3,7 
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especies de aves que presentaron mayor porcentaje en cuanto a fueron el 

zanate grande, el garrapatero común, conformando entre estas tres 

especies un 53,5%, seguido por paloma aliblanca, salta piñuela con el 

14 por ciento de las aves. Cinco especies oscilan entre 4,7 mientras 

que la cuatro restantes en un 2,3 % respectivamente.  

 

Cuadro 9.10 Transecto 2. INTA 
Nº Nombre Común Nombre científico  Nº de 

especies  

Trans 2   

Porcentaje 

de aves 

1 Chichiltote mayor Icterus gularis 1 2,3 

2 Chichiltote dorcilistado Icterus Postulatus 2 4,7 

3 Chichiltote maculado Icterus pectoralis  2 4,7 

4 Garrapatero común Crotophagas sulcirostris 8 18,6 

5 Guisito común Pitangus Sulphuratus 2 4,7 

6 Lechuza común Tyto alba 1 2,3 

7 Paloma aliblanca Zenaida asiática 3 7,0 

8 Reinita amarilla Setophaga petechia 1 2,3 

9 Salta piñuela Campylorhynchus rufinucha 3 7,0 

10 Cenzontle montañés Tordus Plebejus 1 2,3 

11 Tortolita colilarga Columbina inca 2 4,7 

12 Urraca copetona Calocitta formosa 2 4,7 

13 Zanate grande Quiscalus Mexicanus 15 34,9 

  Total, número 

aves/Individuos 

43 100 

 Índice de diversidad/ 

Margalef 

I Mg = (S-1)/ Ln N 

 

3,2 

 

 

 

Transecto 3. Finca Fabreto  

 

El tipo ecosistema de este punto está conformado por formaciones 

arbustivas y matorral y zonas abiertas destinadas para el monocultivo 

como es el caso de plantaciones de hortalizas, cultivo de arroz y 

árboles frutales. La variabilidad de especies de aves fue de 3,2 las 

que presentan mayor porcentaje de influencia de individuos fueron: 

tordo sargento y zanate grande con el 57,7%, seguido por loro 

frentiblanca y garrapatero común con el 11,6%. Seis especies oscilaron 

en 3.8% y cuatro de ella entre el 1.9 por ciento.  

 

Cuadro 9.11 Transecto 3. Finca Fabreto  
N.º Nombre Común Nombre científico  N.º de 

especies  

Trans 3  

Porcentaje 

de aves 

1 Carpintero nuquigualdo Melanerpes hoffmannii 1 1,9 

2 Chichiltote mayor Icterus gularis 1 1,9 

3 Chichiltote dorcilistado Icterus Postulatus 1 1,9 

4 Chocoyo barbi naranja Brotogeris jugularis 2 3,8 

5 Chocoyo frentinaranja Aratinga canicularis 2 3,8 

6 Colibrí canela Amazila Rutila 1 1,9 

7 Garrapatero común Crotophagas sulcirostris 3 5,8 

8 Loro frentiblanca Amazona Albifrons 3 5,8 
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N.º Nombre Común Nombre científico  N.º de 

especies  

Trans 3  

Porcentaje 

de aves 

9 Paloma aliblanca Zenaida asiática 2 3,8 

10 Sabanero cabesilistado Peuca radicada 2 3,8 

11 Salta piñuela Campylorhynchus rufinucha 2 3,8 

12 Tordo sargento Agelaius Phoniceus 20 38,5 

13 Tortolita colilarga Columbina inca 2 3,8 

14 Zanate grande Quiscalus Mexicanus 10 19,2 

  Total, numero de aves/ 

Individuos  

52 100 

 Índice de diversidad/ Margalef I Mg = (S-1)/ Ln N 

 

3,3  

 

Transecto 4. Arrocera Finca Santa Leonor. 

 

En este transecto se encuentra un área abierta de cultivo perenne sin 

árboles, utilizada para el cultivo de arroz, con algunas gramíneas y 

cercas vivas alrededor del cultivo en este sitio se encontraron la 

mayoría de especies de aves entre ellas acuáticas de estatus residentes 

y migratorias, encontrándose con un índice de variabilidad del 4,1, con 

una cantidad de 18 especies y un total 281 individuos, el porcentaje 

especies con mayor influencia en el transecto fueron: golondrina común, 

porrón mayor y menor con un 49,5%, seguidos por tordo sargento, zanate 

grande y piche piquirrojo con un 29.7%, la cigüeñuela de cuellinegro 

tiene 4%, las demás especies oscilan entre 0,3 y 3,6%. 

 



Estudio de Impacto Ambiental 

Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV 

148  

  

Cuadro 9.12 Transecto 4. Arrocera Finca Santa Leonor 
Nº Nombre Común Nombre científico  Nº de 

especies   

Trans4  

Porcentaje 

de aves 

1 Andarríos patiamarillo Tringa melanoleuca 1 0,3 

2 Avoceta americana Recuvirosta americana 1 0,3 

3 Querque Caracara cheriway 1 0,3 

4 Chichiltote mayor Icterus gularis 1 0,3 

5 Ciguelluela cuellinegro Himantopus mexicanus 12 4,0 

6 Correlimos común  Calidris alpina 2 0,7 

7 Espiguero canelo Sporophila minuta 7 2,3 

8 Garceta azul Egretta caurelea 1 0,3 

9 Garcilla capiverde Butorides virescens 1 0,3 

10 Garrapatero común Crotophagas sulcirostris 2 0,7 

11 Garza bueyera Bubulcus ivis 10 3,3 

12 Garza patiamarilla Egretta thula 5 1,7 

13 Garza real Ardea alba 1 0,3 

14 Golondrina común  Hirundo rustica 50 16,5 

15 Guisito común Pitangus Sulphuratus 2 0,7 

16 Jacana centroamericana Jacana spinosa 2 0,7 

17 Loro frentiblanca Amazona Albifrons 8 2,6 

18 Paloma aliblanca Zenaida asiática 4 1,3 

19 Piche piquirrojo Dendrocyna autumnalis 30 9,9 

20 Porrón mayor Aythya marila 50 16,5 

21 Porrón menor Aythya affinis 50 16,5 

22 Rascón moteado Pardirallus maculatus 2 0,7 

23 Tordo sargento Agelaius Phoniceus 30 9,9 

24 Zanate grande Quiscalus Mexicanus 30 9,9 

  Total, número de aves  303 100,0 

 Índice de diversidad/ 

Margalef 

I Mg = (S-1)/ Ln N 

 

4,0  

 

Transecto 5. Arrocera La Central 

 

En este punto en su mayoría es un área abierta de cultivo perenne si 

árboles utilizada para el cultivo de arroz, con algunas gramíneas y 

cercas vivas alrededor del cultivo, también encontramos un parche de 

bosque latifoliado ralo con predominancia de herbáceas arbustivas, 

abundancia de algunas gramíneas y pastizales y arboles dispersos con 

coberturas de copas menor del 5% y una laguneta la cual es un área de 

recarga de agua. La variabilidad de aves calculada de esta área fue de 

4,0. Las especies que tuvieron el mayor porcentaje frecuencia fueron: 

Golondrina común, porrón mayor y porrón menor con el 46.2%, zanate 
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grande, piche piquirrojo, tordo sargento con 27,6%, las demás especies 

fluctúan 0.6% a 3.7% respectivamente.  

 

Cuadro 9.13 Transecto 5. Arrocera La Central 
N.º Nombre Común Nombre científico  N.º de 

especies   

Trans 5  

Porcentaje 

de aves 

1 Andarríos patiamarillo Tringa melanoleuca 2 0,6 

2 Avoceta americana Recuvirosta americana 2 0,6 

4 Chichiltote mayor Icterus gularis 2 0,6 

5 Cigüeñuela cuellinegro Himantopus mexicanus 6 1,8 

6 Correlimos común  Calidris alpina 2 0,6 

7 Espiguero canelo Sporophila minuta 10 3,1 

8 Garceta azul Egretta caurelea 1 0,3 

9 Garcilla capiverde Butorides virescens 1 0,3 

10 Garrapatero común Crotophagas sulcirostris 2 0,6 

11 Garza bueyera Bubulcus ivis 12 3,7 

12 Garza patiamarilla Egretta thula 5 1,5 

13 Garza real Ardea alba 1 0,3 

14 Golondrina común  Hirundo rustica 50 15,4 

15 Guardabarranco común  Eumomota superciliosa 1 0,3 

16 Guisito común Pitangus Sulphuratus 2 0,6 

17 Jacana centroamericana Jacana spinosa 1 0,3 

18 Martin pescador norteño Megaceryte toquata 1 0,3 

19 Mochuelo hurrumbroso Glausidium brasilianum 1 0,3 

20 Paloma aliblanca Zenaida asiática 6 1,8 

21 Piche piquirrojo Dendrocyna autumnalis 30 9,2 

22 Porrón mayor Aythya marila 50 15,4 

23 Porrón menor Aythya affinis 50 15,4 

24 Reinita acuática norteña Parkesia noveboracencis 2 0,6 

25 Reinita amarilla Setophaga petechia 2 0,6 

26 Sabanero cabesilistado Peuca ruficauda 5 1,5 

27 Salta piñuela Campylorhynchus 

rufinucha 

4 1,2 

28 Cenzontle montañés Tordus Plebejus 2 0,6 

29 Tecolotito Sabanero Megascops sabanero 1 0,3 

30 Tordo sargento Agelaius Phoniceus 30 9,2 

31 Tortolita colilarga Columbina inca 2 0,6 

32 Tortolita común  Columbina passerina 2 0,6 

33 Tortolita rojiza Columbina talpacoti 2 0,6 

34 Urraca copetona Calocitta formosa 2 0,6 

35 Zanate grande Quiscalus Mexicanus 30 9,2 
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36 Zopilote negro Coragys Atratus 3 0,9 

  Total, numero de aves  325 100,0 

 Índice de diversidad/ Margalef 

 

I Mg = (S-1)/ Ln N 

 

6,1  

 

Transecto 6. Camino antes del beneficio. 

 

En este sitio se encuentran arboles dispersos en potreros en donde el 

objetivo principal es la ganadería y la agricultura tradicional, 

también se encuentran altiplanos con crecimiento natural con 

predominancia de gramíneas herbáceas y arbustivas. La variabilidad de 

especies de aves esta área es de 4,6. Las especies con mayor 

porcentaje de frecuencias con 36.3% garrapatero común, urraca copetona 

y sabanero cabesilistado. Las siguientes especies con mayor frecuencia 

oscilan entre 6.1% y 3% respectivamente.  

   

Cuadro 9.14 Transecto 6. Camino antes del Beneficio.  

 

Transecto 7: Zona de Avistamiento, Sobre el derecho de vía de la 

carretera. 

 

Se describió a este punto con el nombre sitio de avistamiento, sobre el 

derecho de vía de carretera en el cual se estableció como punto de 

muestreo un radio de 500 metros por medio de avistamientos sobre la 

línea del derecho de vía de carretera, encontrando en todo el tramo 

N.º Nombre Común Nombre científico N.º de 

especies 

Trans 6. 

Porcentaje 

de aves 

1 Carpintero nuquigualdo Melanerpes hoffmannii 1 3,0 

2 Chichiltote dorcilistado Icterus Postulatus 1 3,0 

3 Chichiltote maculado Icterus pectoralis  1 3,0 

4 Chocoyo barbi naranja Brotogeris jugularis 2 6,1 

5 Colibrí canela Amazila Rutila 2 6,1 

6 Colibrí rabiahorcada Chlorostilbon canivetii 1 3,0 

7 Cuco ardilla Piaya cayana 1 3,0 

8 Garrapatero común Crotophagas sulcirostris 4 12,1 

9 Paloma aliblanca Zenaida asiática 2 6,1 

10 Reinita amarilla Setophaga petechia 1 3,0 

11 Sabanero cabesilistado Peuca ruficauda 4 12,1 

12 Salta piñuela Campylorhynchus rufinucha 2 6,1 

13 Cenzontle montañés Tordus Plebejus 2 6,1 

14 Tortolita colilarga Columbina inca 2 6,1 

15 Tortolita común  Columbina passerina 2 6,1 

16 Urraca copetona Calocitta formosa 4 12,1 

17 Zopilote cabecirrojo Cathartes aura 1 3,0 

  Total, numero de 

aves/Individuos 

33 100,0 

 Índice de diversidad/ 

Margalef 

 

I Mg = (S-1) / Ln N 

 

4,6 
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formaciones vegetales de tacotal de cercas vivas en los terrenos 

privados. El índice de variabilidad de especies de aves de este 

transecto es de 4,5, las aves con mayor porcentaje de diversidad 

fueron; sabanero dorcilistado, zanate grande, loro frentiblanca, 

zopilote negro con un 50%, las demás aves fluctúan entre 1,8 y 5,5 por 

ciento respectivamente.  

 

Cuadro 9.15 Transecto 7: Derecho de vía de la carretera 

 

 

Transecto 8. Finca Don Eddy 

 

Este sitio es una zona agro silvícola en donde se da el asocio en dos 

componentes, el cultivo agrícola y las plantas leñosas perennes, 

también se pueden encontrar callejones con cercas vivas y cortinas 

rompe vientos para proteger los cultivos. El índice de variabilidad de 

especies de aves es d 4,0. Con un porcentaje de especies que predominan 

tales como: Sabanero cabesilistado, zanate grande con un 38.2%, las 

demás especies oscilan entre 2,9 y 5,9 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

N.º Nombre Común Nombre científico N.º SP 

Trans.

7 

Porcentaje 

de Aves  

1 Querque Caracara cheriway 1 1,8 

2 Chichiltote mayor Icterus gularis 1 1,8 

3 Chichiltote maculado Icterus pectoralis  2 3,6 

4 Colibrí canela Amazila Rutila 2 3,6 

5 Garrapatero común Crotophagas sulcirostris 3 5,5 

6 Guardabarranco común  Eumomota superciliosa 1 1,8 

7 Guisito común Pitangus Sulphuratus 1 1,8 

8 Loro frentiblanca Amazona Albifrons 6 10,9 

9 Paloma aliblanca Zenaida asiática 2 3,6 

10 Reinita amarilla Setophaga petechia 2 3,6 

11 Sabanero cabesilistado Peuca ruficauda 6 10,9 

12 Salta piñuela Campylorhynchus rufinucha 2 3,6 

13 Cenzontle montañés Tordus Plebejus 2 3,6 

14 Tortolita colilarga Columbina inca 2 3,6 

15 Tortolita común  Columbina passerina 2 3,6 

16 Urraca copetona Calocitta formosa 2 3,6 

17 Zanate grande Quiscalus Mexicanus 10 18,2 

18 Zopilote cabecirrojo Cathartes aura 2 3,6 

19 Zopilote negro Coragys Atratus 6 10,9 

  Total, número de aves / 

Individuos 

55 100,0 

 Índice de diversidad/ 

Margalef 

 

I Mg = (S-1) / Ln N 

 

4,5 
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Cuadro 9.16 Transecto 8. Finca Don Eddy 
 Nombre Común Nombre científico  N.º de 

especies  

 Trans 8. 

Porcentaje 

de Especies 

1 Alcaraván americano Burhinus bistriatus 2 5,9 

2 Chichiltote mayor Icterus gularis 2 5,9 

3 Chichiltote dorcilistado Icterus Postulatus 1 2,9 

4 Colibrí rabiahorcada Chlorostilbon canivetii 1 2,9 

5 Garrapatero común Crotophagas sulcirostris 2 5,9 

6 Guisito común Pitangus Sulphuratus 2 5,9 

7 Lechuza común Tyto alba 1 2,9 

8 Paloma aliblanca Zenaida asiática 2 5,9 

9 Sabanero cabesilistado Peuca ruficauda 7 20,6 

10 Salta piñuela Campylorhynchus rufinucha 2 5,9 

11 Cenzontle montañés Tordus Plebejus 2 5,9 

12 Tortolita colilarga Columbina inca 2 5,9 

13 Urraca copetona Calocitta formosa 2 5,9 

14 Zanate grande Quiscalus Mexicanus 6 17,6 

  Total, número de aves / 

Individuos 

34 100,0 

 Índice de diversidad/ Margalef I Mg = (S-1) / Ln N 

 

3,7 

 

 

 

Transecto 9: Frente a la Finca Don Eddy. 

 

Esta es un área dedicada al pastoreo de ganado con pasto natural, con 

predominancia de gramíneas y herbáceas arbustivas. En algunos sitios de 

tacotal con algunos árboles dispersos donde la cobertura de copas es 

menor al 5%. El índice de variabilidad de especies de aves es de 2,5. 

Con un porcentaje de especies que predomina es el garrapatero común con 

un 29,4%. Cinco especies; paloma aliblanca, pocoyo de carolina, salta 

piñuela, tortolita colilarga, tortolita común predominan con el 11,8 % 

mientras que dos especies; lechuza común, urraca copetona con 5.9%. 

 

Cuadro 9.17 Transecto 9. Frente a la finca Don Eddy 
N.º Nombre Común Nombre científico N.º SP 

Trans 9. 

Porcentaje 

de Especies 

1 Garrapatero común Crotophagas sulcirostris 5 29,4 

2 Lechuza común Tyto alba 1 5,9 

3 Paloma aliblanca Zenaida asiática 2 11,8 

4 Pocoyo de carolina Antrostomus carolinensis 2 11,8 

5 Salta piñuela Campylorhynchus rufinucha 2 11,8 

6 Tortolita colilarga Columbina inca 2 11,8 

7 Tortolita común  Columbina passerina 2 11,8 

8 Urraca copetona Calocitta formosa 1 5,9 

  Total, número de 

aves/Individuos 

17 100,0 

 Índice de diversidad/ Margalef I Mg = (S-1) / Ln N 2,5  
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Transecto 10. Rio Las Mangas aguas arriba. 

 

En el bosque de galería se encuentra árboles de mayor altura, pero la 

flora y la fauna esta diezmada por el avance de la frontera agrícola y 

asentamientos humanos a orillas del río. Según los cálculos realizados 

a las especies de avifauna encontrada es tipo de ecosistemas tiene una 

variabilidad de especies del 2,9, en cuanto el porcentaje de aves de 

mayor incidencia tenemos chocoyo frentinaranja, garza bueyera las 

cuales componen el 36.4 % de frecuencia seguido por cinco especies que 

oscilan con el 9,1 % respectivamente.  

 

Cuadro 9.18 Transecto 10. Río Las Mangas aguas arriba  

 

 

Transecto 11. Rio Las Mangas aguas abajo 

 

La vegetación que corresponde a este transecto es la misma del bosque 

de galería antes descrito, así como iguales disturbios que se 

distribuyen en todo el trayecto del río Las Mangas. Según los cálculos 

realizados a las especies de avifauna encontrada es tipo de 

ecosistemas, tiene una variabilidad de especies del 3,6, en cuanto el 

porcentaje de aves de mayor incidencia tenemos paloma aliblanca, 

sabanero cabesilistado y zopilote negro, y componen el 47.7 % de 

frecuencia de individuos, seguido por la especie de; zanate grande, 

salta piñuela, cenzontle montañés con el 25,5% respectivamente. Nueve 

especies oscilan entre 2,1 y 4,3% respetivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 Nombre Común Nombre científico  Nº de 

especies   

Trans 10. 

Porcentaje 

de Especies 

1 Chichiltote mayor Icterus gularis 1 9,1 

2 Chichiltote dorcilistado Icterus Postulatus 1 9,1 

3 Chichiltote maculado Icterus pectoralis  1 9,1 

4 Chocoyo barbi naranja Brotogeris jugularis 2 18,2 

5 Chocoyo frentinaranja Aratinga canicularis 2 18,2 

6 Colibrí canela Amazila Rutila 1 9,1 

7 Cuco ardilla Piaya cayana 1 9,1 

8 Garza bueyera Bubulcus ivis 2 18,2 

  Total, número de aves 

/Individuos 

11 100,0 

 Índice de diversidad/ 

Margalef 

 

I Mg = (S-1) / Ln N 

 

2,9 
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Cuadro 9.19 Transecto 11. Río Las Mangas aguas abajo   
 Nombre Común Nombre científico Nº SP 

Trans 11 Rio 

Aguas Abajo 

Porcentaje 

de 

Especies 

1 Carpintero nuquigualdo Melanerpes hoffmannii 1 2,1 

2 Chichiltote mayor Icterus gularis 1 2,1 

3 Chichiltote dorcilistado Icterus Postulatus 2 4,3 

4 Chichiltote maculado Icterus pectoralis  2 4,3 

5 Garza bueyera Bubulcus ivis 1 2,1 

6 Guisito común Pitangus Sulphuratus 2 4,3 

7 Paloma aliblanca Zenaida asiática 6 12,8 

8 Sabanero cabesilistado Peuca ruficauda 8 17,0 

9 Salta piñuela Campylorhynchus 

rufinucha 

4 8,5 

10 Cenzontle montañés Tordus Plebejus 4 8,5 

11 Tortolita colilarga Columbina inca 2 4,3 

12 Tortolita común  Columbina passerina 1 2,1 

13 Urraca copetona Calocitta formosa 2 4,3 

14 Zanate grande Quiscalus Mexicanus 4 8,5 

15 Zopilote negro Coragys Atratus 7 14,9 

  Total, número de aves/ 

Individuos  

47 100,0 

 Índice de diversidad/ 

Margalef 

I Mg = (S-1) / Ln N 

 

3,6 

 

 

 

Transecto 12: Finca el Gringo. 

 

En el punto localizado con el nombre Finca el Gringo, en el cual se 

encuentra un parche de bosque seco latifoliado secundario que se ha 

venido regenerando con el paso del tiempo, en este punto se obtuvo una 

variabilidad de especies del 3,9, las especies de mayor porcentaje de 

dominancia fueron: garrapatero común, zanate grande con el 32.6 %, 

urraca copetona, salta piñuela, zopilote negro con el 26.1% de 

incidencia.  

 

Cuadro 9.20 Transecto 12, Finca El gringo 
 Nombre Común Nombre científico  N.º de 

especies            

Trans 12 

Porcentaje de 

Especies 

1 Querque Caracara cheriway 1 2,2 

2 Chichiltote 

dorcilistado 

Icterus Postulatus 2 4,3 

3 Codorniz crestada Colinus cristatus 2 4,3 

4 Cuco ardilla Piaya cayana 2 4,3 

5 Eufonia gorginera Euphonia affinis 2 4,3 

6 Garrapatero común Crotophagas sulcirostris 5 10,9 

7 Guardabarranco común  Eumomota superciliosa 1 2,2 
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Transecto 13. Predios Casa el Gringo. 

 

Esta es un área abierta utilizada en su totalidad para cultivos de 

hortalizas, plantas ornamentales además de los frutales, la 

variabilidad de especies según el índice calculado de es 0,7, bajo en 

su totalidad ya que solo dos especies predominan el sitio carpintero 

nuquigualdo y salta piñuela con un 100% de dominancia por parte de las 

dos especies.  

 

Cuadro 9.21 Transecto 13, Predios casa el Gringo 

  
Transecto 14. Finca Machado 

 

El transecto número 14, es uno de los transectos con mayor altura en 

este punto se encuentra un bosque latifoliado denso con una clara 

evidencia de intervención humana en algunos sitios, existen árboles de 

la sucesión primaria y claros de la sucesión secundaria. De acuerdo a 

la diversidad de especies de aves presenta 4,0 de variabilidad de 

especies. Las especies que presentaron mayor porcentaje de dominancia 

de un 40.9% son las especies de Garza bueyera, loro frente blanco y 

zopilote negro. Las siguientes dos especies más abundantes son 

garrapatero común y salta piñuela con un 9.1% cada una.  

 

8 Paloma aliblanca Zenaida asiática 2 4,3 

9 Salta piñuela Campylorhynchus rufinucha 4 8,7 

10 Cenzontle montañés Tordus Plebejus 2 4,3 

11 Tortolita colilarga Columbina inca 2 4,3 

12 Tortolita común  Columbina passerina 2 4,3 

13 Urraca copetona Calocitta formosa 4 8,7 

14 Zanate grande Quiscalus Mexicanus 10 21,7 

15 Zopilote cabecirrojo Cathartes aura 1 2,2 

16 Zopilote negro Coragys Atratus 4 8,7 

  Total, numero de aves/ 

Individuos 

46 100,0 

 Índice de 

diversidad/ Margalef 

 

I Mg = (S-1) / Ln N 

 

3,9  

 Nombre Común Nombre científico  N.º de 

especies            

Trans 13. 

Porcentaje 

de 

Especies 

1 Carpintero nuquigualdo Melanerpes hoffmannii 1 25,0 

2 Salta piñuela Campylorhynchus rufinucha 3 75,0 

  Total, número de aves  4 100,0 

 Índice de diversidad/ 

Margalef 

 

I Mg = (S-1) / Ln N 

 

0,7  
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Cuadro 9.22 Transecto 14, Finca Machado. 
 Nombre Común Nombre científico  N.º de especies     

Trans 14.  

Porcentaje 

de Especies 

1 Chichiltote 

dorcilistado 

Icterus Postulatus 2 4,5 

2 Cuco ardilla Piaya cayana 1 2,3 

3 Garrapatero común Crotophagas sulcirostris 4 9,1 

4 Garza bueyera Bubulcus ivis 6 13,6 

5 Gavilán chapulinero Buteo magnirostris 1 2,3 

6 Guardabarranco común  Eumomota superciliosa 1 2,3 

7 Guisito común Pitangus Sulphuratus 2 4,5 

8 Lechuza común Tyto alba 1 2,3 

9 Loro frentiblanca Amazona Albifrons 7 15,9 

10 Paloma aliblanca Zenaida asiática 2 4,5 

11 salta piñuela Campylorhynchus rufinucha 4 9,1 

12 Cenzontle montañés Tordus Plebejus 2 4,5 

13 Tortolita colilarga Columbina inca 2 4,5 

14 Tortolita común  Columbina passerina 2 4,5 

15 Urraca copetona Calocitta formosa 2 4,5 

16 Zopilote negro Coragys Atratus 5 11,4 

  Total, número de aves  44 100,0 

 Índice de diversidad/ 

Margalef 

I Mg = (S-1) / Ln N 

 

4,0  

 

Transecto 15. Subestación Sébaco II 

 

El transecto 15 es el sitio seleccionado para la construcción de la 

subestación, la cobertura boscosa está fuertemente intervenida en el 

converge un área abierta con incidencia de matorrales y formaciones 

herbáceas arbustivas y algunos árboles dispersos que son los de mayor 

altura las especies con mayor porcentaje de frecuencia son; garza 

bueyera, paloma aliblanca y urraca copetona con un 44,7% el segundo 

mayor porcentaje lo tienen las 6 especies con un 41.4% respectivamente. 

 

Cuadro 9.23 Transecto 15, Terreno Sub-Estación Sébaco II 
 Nombre Común Nombre científico  N.º de 

especies     

Trans.15  

Porcentaje de 

Especies 

1 Carpintero nuquigualdo Melanerpes hoffmannii 1 3,4 

2 Chichiltote 

dorcilistado 

Icterus Postulatus 2 6,9 

3 Cuclillo sabanero Morococcyx erytropygus 2 6,9 

4 Garrapatero común Crotophagas 

sulcirostris 

4 13,8 

5 Garza bueyera Bubulcus ivis 3 10,3 

6 Gavilán chapulinero Buteo magnirostris 1 3,4 

7 Guisito común Pitangus Sulphuratus 1 3,4 

8 Paloma aliblanca Zenaida asiática 3 10,3 
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9 Reinita amarilla Setophaga petechia 2 6,9 

10 Cenzontle montañés Tordus Plebejus 2 6,9 

11 Cenzontle tropical Mimus gilvus 2 6,9 

12 Tortolita colilarga Columbina inca 2 6,9 

13 Urraca copetona Calocitta formosa 3 10,3 

14 Zacatero común  Sturnella magna 1 3,4 

  Total, número de aves/ 

Individuos 

29 100,0 

 Índice de diversidad/ 

Margalef 

 

I Mg = (S-1) / Ln N 

 

3,9 

 

 

 

Reproducción de Aves  

 

El inicio de la época reproductiva de las aves para el caso de 

Nicaragua está asociada a la época de lluviosa y seca. La reproducción 

de la mayoría de las especies avícolas en el país está asociados al 

inicio del verano, con la floración de los árboles y la presencia de 

mayor cantidad de alimentos (Balvort, 2015). La técnica utilizada para 

determinar a qué tipo de especies pertenecen los nidos fue por su 

estructura y la presencia, ocupación o no del nido por parte de la 

especie. 

 

La mayor parte de espacios que quedan como corredores naturales también 

sirven de puntos de anidación para algunas especies especialmente las 

que tienen u estatus residente. Los nidos más frecuentes que 

encontramos en toda el área de estudio fue los nidos de Chichiltote 

dorcilistado, seguido por el nido de salta piñuela y garrapatero común.  

Durante el avistamiento y recorrido del área de estudio en septiembre 

2019 en el transecto 2 se encontró un nido de chocoyo frentinaranja, en 

el cual se encontraban dos individuos adultos y se pudo constatar que 

ocupaban dicho nido. En este mismo transecto se encontró un nido de 

chichiltote el cual no se pudo confirmar la presencia de individuo 

adulto, huevo o polluelo. 

 

Es importante resaltar que en el transecto 7, se encuentra una zona la 

cual es un punto de anidación de muchas aves el cual georreferenciamos 

como sitio de anidación con coordenadas 16 P 0588780, N1425006, en este 

punto se contabilizaron los nidos hasta un total de 20 nidos entre la 

especies más frecuentes con nidos en este sitio son; zanate grande, 

paloma aliblanca, paloma colilarga, salta piñuelas, tordo sargento, 

urraca copetona, chichiltotes, garrapatero común, chocoyo barbi 

naranja, cenzontle, carpintero. Cada una de esta especie está jugando 

su papel en el ambiente natural, pero no por su calidad sino a la 

disponibilidad de comida a la cual ellas tienen acceso de manera 

perenne y a las necesidades que les exige el cambio del ecosistema 

mismo. 

 

Es importante resaltar que  la mayor parte de la variabilidad lo 

comparten especies en su mayoría acuáticas con estatus migratorio y 

residente entre ellas garzas, palomas, tordos, zanates, gallinas de 
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agua, golondrinas, gavilanes, piches, chocoyos, lechuza, zopilotes,  

cada una de estas especies es evidente que realizan vuelos altos y en 

grupos, en estos sitios de estudio en todo el trayecto de la línea ya 

sea para movilizarse en grupos de un potrero a otro y anidar en los 

árboles sobre pantanos o cercanos a cuerpos de agua, ejemplo de ello 

fue haber encontrado con  polluelos de piches nadando y alimentándose  

en el transecto 5, descrito como finca Santa Leonor. Es importante 

señalar cada una de esta especie de aves está jugando su papel en el 

ambiente natural, pero no por ser su hábitat natural sino por la 

disponibilidad de comida a la cual ellas tienen acceso de manera 

perenne y a las necesidades de sobrevivencia por la modificación del 

ecosistema mismo. En el transecto 12 localizado con el nombre Finca el 

Gringo con coordenadas 16P 0584437, UTM 1418895 se encontró un nido con 

un huevo el cual no se pudo identificar a que especie pertenece. 

 

Reptiles y Anfibios 

 

Se lograron avistar reptiles como neonatos de iguanas verdes y garrobo 

negro, lagartijas rayadas, tortuga pecho quebrado, sapos y ranas 

arbóreas serpientes ratoneras y boa excavadora. Según los pobladores de 

la zona y baquianos comúnmente se encuentran serpientes de cascabel, 

boa constrictor. 

 

Mamíferos 

 

En la búsqueda de mamíferos encontramos solamente dos especies de 

mamíferos, los cuales son: el zorrillo y el zorro cola pelada. Lo 

difícil de encontrar más ejemplar se debe a la intervención humana y 

alteración del hábitat hace que algunas especies se alejen de la zona. 

Los mandadores de la finca y baqueanos al ser consultados, aseguran la 

existencia de estos. Entre los mamíferos se mencionaron cusucos o 

armadillos, gato de monte, Conejos, coyotes, zorros de agua entre 

otros. 

 

Especies de aves encontradas 

 

En los siguientes cuadros se presenta el resultado del muestreo a la 

fauna (Avícola, mamíferos anfibios y reptiles), que indica las 

especies, la cantidad de ejemplares por especies, su condición con 

respecto a la migración, Vedas nacionales y Apéndice CITES. 

 

Cuadro 9.24, Fauna Avícola 
Nº Nombre Común Nombre científico T. SP VEDA CITES MIGRACION 

1 Alcaraván americano Burhinus bistriatus 2 VNI III R 

2 Andarríos patiamarillo Tringa melanoleuca 3   M 

3 Avoceta americana Recuvirosta americana 3   R 

4 Querque Caracara cheriway 3 VNI II R 

5 Carpintero nuquigualdo Melanerpes hoffmannii 7   R 

6 Chichiltote mayor Icterus gularis 12 VPN  R 

7 Chichiltote 

dorcilistado 

Icterus Postulatus 15   R 
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Nº Nombre Común Nombre científico T. SP VEDA CITES MIGRACION 

8 Chichiltote maculado Icterus pectoralis  9 VPN  R 

9 Chocoyo barbi naranja Brotogeris jugularis 6 VNI II R 

10 chocoyo frentinaranja Aratinga canicularis 4 VNI II R 

11 Ciguelluela cuellinegro Himantopus mexicanus 18   R 

12 Codorniz crestada Colinus cristatus 2   R 

13 Colibrí canela Amazila Rutila 6  II R 

14 Colibrí rabiahorcada Chlorostilbon canivetii 2  II R 

15 Correlimos común  Calidris alpina 4   M 

16 Cuclillo sabanero Morococcyx erytropygus 2   R 

17 Cuco ardilla Piaya cayana 7   R 

18 Espiguero canelo Sporophila minuta 17   R 

19 Eufonia gorginera Euphonia affinis 2   R 

20 Garceta azul Egretta caurelea 2   R/M 

21 Garcilla capiverde Butorides virescens 2   R/PNM 

22 Garrapatero común Crotophagas sulcirostris 48   R 

23 Garza bueyera Bubulcus ivis 36   R 

24 Garza patiamarilla Egretta thula 10   R/M 

25 Garza real Ardea alba 2 VNI  R 

26 Gavilán chapulinero Buteo magnirostris 2 VNI II R 

27 Golondrina común Hirundo rustica 130   M 

28 Guardabarranco común Eumomota superciliosa 4   R 

29 Guisito común Pitangus Sulphuratus 15   R 

30 Jacana centroamericana Jacana spinosa 3   R 

31 Lechuza común Tyto alba 4   R 

32 Loro frentiblanca Amazona Albifrons 24 VNI II R 

33 Martin pescador norteño Megaceryte toquata 1   M 

34 Mochuelo hurrumbroso Glausidium brasilianum 1  II R 

35 Paloma aliblanca Zenaida asiática 40   R/M 

36 Piche piquirrojo Dendrocyna autumnalis 60 VPN  R 

37 Pocoyo de carolina Antrostomus carolinensis 2   R 

38 Porrón mayor Aythya marila 100   M 

39 Porrón menor Aythya affinis 100   M 

40 Rascón moteado Pardirallus maculatus 2   R 

41 Reinita acuática norteña Parkesia noveboracencis 2   R 

42 Reinita amarilla Setophaga petechia 8   R 

43 Sabanero cabesilistado Peuca ruficauda 32   R 

44 Salta piñuela Campylorhynchus 

rufinucha 

34   R 

45 Cenzontle montañés Tordus Plebejus 20 VPN  R 

46 Cenzontle tropical Mimus gilvus 2   R 

47 Tecolotito Sabanero Megascops sabanero 1  II R 

48 Tordo sargento Agelaius Phoniceus 80   R/ PBM 

49 Tortolita colilarga Columbina inca 24   R 

50 Tortolita común Columbina passerina 15   R 

51 Tortolita rojiza Columbina talpacoti 2   R 

52 Urraca copetona Calocitta formosa 26   R 

53 Zacatero común Sturnella magna 1   R 

54 Zanate grande Quiscalus Mexicanus 130   R 
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Nº Nombre Común Nombre científico T. SP VEDA CITES MIGRACION 

55 Zopilote cabecirrojo Cathartes aura 5   R/M 

56 Zopilote negro Coragys Atratus 27   R 

 

Cuadro 9.25, Anfibios y reptiles 
 

* Su presencia en la zona fue informado por la población. 

 
Cuadro 9.26, Mamíferos  

N.º Nombre Común Nombre científico T. SP VEDA SITES MIGRACION 

1 Conejo de 

montero* 

Sivylagus 

brasiliensis 

   R 

2 Armadillo* Dasypus novemcintus  VPN  R 

3 Mapache*  Procyon lotor    R 

4 Cuatro ojos* Philander opossum     R 

5 Coyote* Canis latrans    R 

6 Gato de monte* Leopardus wiedii  VNI I R 

7 Zorro cola pelada Didelphis 

marsupialis 

   R 

8 Zorrillo Mephitis macroura    R 

* Su presencia en la zona fue informado por la población. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

N.º Nombre Común Nombre científico T. 

S

P 

VEDA SITES MIGRACION 

1 Serpiente cascabel* Crotalus simus    R 

2 Serpiente ratonera  1   R 

3 Boa de tierra Loxocemus bicolor 1   R 

4 Garrobo negro Ctenosaura similis 2 VPN  R 

5 Iguana verde Iguana iguana 3 VPN II R 

6 Sapo común  Rhinella marina    R 

7 Rana arbórea* Smilisca baudinii    R 

10 Boa* Boa constrictor  VPN II R 

11 Tortuga pecho 

quebrado 

Kinosternuon 

scorpoides 

1   R 

12 Pichetes común Sceloporus 

variabilis 

3   R 

R/M= Con poblaciones 

Residentes y Migratorias 

R/PNM=Poblaciones Norteñas 

Migratorias 

R/PBM=Poblaciones Boreales 

Migratorias 

 

 

LEYENDA 

Vedas 

Vedas 

 VPN =Veda Parcial Nacional 

VNI = Veda Nacional Indefinida 

CITES: Appendices I, II, III 

VC = Valor comercial, LR = Lista roja UICN 

R= Residente 

M= Migratorias 
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Conclusiones del estudio de fauna 

 

1. Las aves acuáticas en su mayoría se encontraron en los transectos 

4 y 5 que corresponden a los tramos utilizados para el cultivo de 

arroz, algunas de estas aves son residentes y otras migratorias, 

cabe señalar que cuando se realizó el muestreo se encontraba en 

época de cosecha del cultivo de arroz. Algunas especies que 

fueron encontradas, como el porrón mayor y menor, estos realizan 

migraciones estacionales en grandes bandadas de cientos de miles 

de individuos, no existe reporte de pobladores sobre colisiones 

con las líneas de transmisión y distribución existentes que 

atraviesan las arroceras el avistamiento es solo en tiempo del 

cultivo. 

 

2. En el caso de las aves que presentan vuelo alto como piches, 

garzas, zopilotes y gavilanes se encontraron en las arroceras y 

en las orillas del rio de la comunidad de Las Mangas. Estas aves 

son consideradas residentes y no realizan migraciones 

estacionales, al contrario, realizan desplazamientos dentro de un 

mismo territorio y algunas de las aves realizan vuelos arriba de 

los 100 m de altura. 

 

3. La mayoría de las otras aves avistadas se encontraron en los 

árboles de tramos ubicados en fincas que atravesarán la línea de 

transmisión, hacia el Este y Oeste, otras especies de aves fueron 

avistadas en los transectos correspondientes al derecho de vía 

comprendido 

 

4. En el área de la subestación se lograron avistar 14 especie de 

aves en su mayoría comunes, como son las especies de carpinteros, 

guises, palomas (tortolitas), urracas entre otros pocos comunes 

con número de individuos muy reducidos como lo son el cenzontle 

tropical y el cuclillo sabanero.  Se lograron observar nidos de 

chichiltote y salta piñuela, pero debido a su estatus de especies 

común y a las densidades poblacionales de estas especies en el 

sitio de estudio la construcción de la subestación no 

representará amenaza alguna en el hábitat de estas especies.  

 

5. Se lograron identificar 56 especies de aves de las cuales 4 se 

encuentran enlistadas en las Vedas Nacional parcial (VNP), y 

siete especies en Veda Nacional Indefinida (VNI). 

 

6. Se lograron identificar 8 especies de mamíferos de los cuales uno 

se encuentran en VNP, una en VNI y apéndice I en la lista CITES. 

 

7. Se lograron identificar 12 especies de reptiles de las cuales 3 

se encuentran en veda parcial nacional (VNP) y dos en apéndice II 

de lista CITES. 

 

8. Entre las especies de aves más afectadas a nivel nacional que se 

pudieron avistar durante el estudio, se encuentran dentro del 
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apéndice II y III de la lista CITES y algunas con vedas 

nacionales indefinidas, se realizaron consultas a los dueños de 

propiedades, si han observado la muerte de aves a causa de 

electrocución o que hayan colisionado con las líneas de 

transmisión existentes, los que han indicado que no han observado 

ninguna situación de lo consultado.  

 

Es importante destacar que, aunque no existan estudios o reportes 

en Nicaragua de muerte de aves por electrocución o colisión en 

líneas de transmisión, se debe tomar en consideración la 

instalación de dispositivos para disuadir la trayectoria de aves 

en zonas donde se han identificado la presencia de este tipo de 

aves, específicamente en los transeptos 1, 3, 4 y 5. La figura 

12.1 indica los tramos para instalación de los dispositivos.  

 

9. El proyecto no afectara las zonas de humedales, ríos y arroceras 

que es donde se encontraron las especies acuáticas tantos de aves 

como reptiles, ya que se encuentra a distancia mayor de 1000 

metros, respetando la ley de zonas costeras del país. 

 

10. Es importante destacar que desde el entronque de la línea de 

transmisión pasando por zonas de cultivo de arroz, tramos de las 

fincas hasta el rio de la comunidad de Las Mangas son sitios en 

donde las especies de aves se concentran durante las mañanas y 

tardes, albergan igualmente algunos mamíferos y reptiles, como es 

el caso de iguana verde y garrobos negro. 
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Fotos 9.11 Imágenes de aves observadas en los transectos 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Guisito común Trans; 

1,2,4,5,7,8,11,14 y 15 

Sabanero cabesilistado Trans; 

3,5,6,7,8 y 11 

Cucu ardilla Trans; 1,6,10 y 14 Jacana centroamericana. Trans;4 

Zopilote cabecirrojo Trans; 

1,6,11,12 y16 
Zopilote cabecinegra Trans;1,5,7 y11 
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Polluelos de Pato piche 

piquirrojo Trans; 5 
Chocoyos frentinaranja observado en 

Trans;3,10 

Pato piche piquirrojo observados 

en Trans; 4,5 
Martin pescador Trans; 5 

Garrapatero común 

Trans;1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,14 y15 Querque Trans; 4 
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Garza real Trans; 4,5 

Garcilla capiverde Trans; 4 y 5 

 

Garceta azul Trans; 4 

 

Garceta patiamarilla Trans;4 y 5 

Garza bueyera Trans;4,5,10,11,14,15 Rascón Moteado Trans; 4 
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Mochuelo Trans; 5 Tordo sargento Trans; 3,4,5 

Eufonia gorginegra Trans;12 

Tórtola aliblanca Avistamiento 

en casi en todos los Transecto 

Tortolita común. Avistamiento en 

casi en todos los Transectos 

Golondrina común Trans; 1,4,5 
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Fotos 9.12 Imágenes de nidos observadas en los transectos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fotos 9.13 Imágenes de mamíferos observadas en los transectos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zorrillo. Avistamiento Trans 2 

Zorro cola pelada. Avistamiento 

Trans 2 

Nido de Salta piñuela  

 Nido de carpintero, Trans;2 

Nido con presencia de huevo; 

Especie no identificada finca, 

El gringo 

Nidos de Chichiltotes Trans; 5 y 15 
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9.4 Medio socioeconómico 

 

9.4.1 Distribución espacial de la población de San Isidro 

 

El municipio de San Isidro posee una extensión territorial de 282.71 

km2, se estima, un total de 19,521 habitantes; lo que respectivamente 

genera una densidad poblacional aproximada de 70.3 hab/Km2, condición 

que obedece a la extensión territorial que presenta el municipio, y la 

dispersa distribución de la población rural. Cabe destacar que la 

población rural correspondería al 54% con una densidad poblacional de 

52 hab/ha; siendo actualmente el sector rural con mayor población, y el 

46% restante es el que conforma la población urbana equivalente a una 

densidad de 45 hab/ha. 

 

Población Rural y Urbana. 

 

En un lapso de tiempo de 10 años, comprendidos en el periodo 1995-2005, 

la población rural de San Isidro sufrió un aumento de 2,598 habitantes, 

a diferencia de este crecimiento en la población urbana se generó un 

incremento poblacional equivalente a 2,239 habitantes lo que representa 

un aumento de 51.24%. Para el periodo de 2005-2015 la población rural 

tuvo un incremento de 1,221 habitantes, y la urbana de 883 habitantes. 

 

Estos datos estadísticos nos permiten identificar que el área rural con 

el paso de los años ha registrado cuantioso incrementos poblacionales, 

atribuibles a diversos factores, lo que convierte al área rural en la 

fuente potencial importadora de recursos humanos. 

 

Al observar la tendencia de crecimiento poblacional ascendente que ha 

presentado el municipio de San Isidro, se puede estimar la continuidad 

progresiva de esta tendencia. Según proyecciones realizadas por el 

INIDE en el censo 2005, y cuantificaciones elaboradas por la alcaldía 

municipal, se estima que la población rural se incrementa con un TAC 

promedio de 1.23%, y la población urbana presentara una tendencia de 

aumento con un TAC del 1.05%, porcentajes que nos permiten realizar 

proyecciones poblacionales a corto, mediano y largo plazo. 

 

San Isidro presenta cierta perspectiva de crecimiento poblacional, se 

debe destacar que las tendencias de crecimiento proyectadas muestra un 

mayor crecimiento poblacional en el área rural; teniendo en cuenta que 

el municipio presenta un altibajo en los años 2005-2010 en su tasa de 

crecimiento demostrando que el área urbana deja de presentar aumento 

poblacional esto a consecuencia de las migraciones del municipio de la 

parte rural a la parte urbana. A consecuencia de estas migraciones el 

municipio presento un déficit de crecimiento por que los habitantes que 

se trasladaban a la parte urbana, eran compensados nuevamente en la 

parte rural generando un crecimiento poblacional directamente 

proporcional. 
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Cuadro 9.27 Proyección de poblacional de San Isidro 

 Áreas   

Años  Urbana Rural Total TAC 

 Habitantes Urbana Rural 

1995 5,784 6,791 12,575  

3.33% 

 

3.29% 2005 8,023 9,389 17,412 

2010 8,453 9,981 18,436  

 

1.23% 

 

 

1.05% 

2015 8,906 10,610 19,521 

2020 9,384 11,279 20,670 

2025 9,887 11,990 21,886 

2030 10,417 12,745 23,174 

Fuente: San Isidro en cifras 2005; Alcaldía Municipal 

 

Estas tendencias de crecimiento nos permite puntualizar diversos 

comportamientos del municipio a nivel de crecimiento poblacional, esto 

da la tendencia de generar los siguientes puntos de vista: 

 

 Mayor concentración de la población a nivel rural influenciado 
por el área urbana. 

 Migración de la población a otros territorios y principalmente al 
casco urbano. 

 Incremento de la población Rural a corto, mediano y largo plazo. 
 

Distribución Administrativa de la población Rural y Urbana. 

 

San Isidro está constituida en el área rural por 41 comarcas, las 

cuales están distribuidas en 3 zonas: 

 

La zona 1 está compuesta por las comunidades de: San Francisco, Valle 

Los Valdivia Tamarindo, Santa Rosa, El Bocón, El Plan, San Andrés, La 

Lagunita, El Jocote, Paso Real con una población de 12,644 habitantes, 

un área de 16,424 ha, con una densidad poblacional de 28 habitantes/ha. 

 

La Zona 2: Está comprendida por las comunidades de: Las Mangas, Honda 

Sur, La Majadita, Sabana Larga.  

 

La zona 3: Está comprendida por las comunidades de: Tatascame, La 

Unión, Real de la Cruz, Soledad de la Cruz, Winston Castillo y El 

Cacao; con una población de 1,744 habitantes un área de 4,261 ha, con 

una densidad poblacional de 41 hab/ha. Es importante destacar que la 

distribución de la población por sexo está representada por el 49.50% 

hombres y el 50.50% mujeres. 

 

La comarca con mayor cantidad de habitantes es Las Mangas con 1,135 

personas, y el menor número de habitantes radican en las comarca de San 

Ramón de las Uvas con 42 personas. Ver cuadro siguiente. 
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Cuadro 9.28 Zonas y comunidades del sector rural de San Isidro 

Rango por peso poblacional a nivel comarcal 

Zonas Poblados Población Densidad Observación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA I 

La Corredera  61  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

28 

 

Las Cidras 768  

El Plan 106  

El Bocón  215  

San Andrés  547  

Santa Rosa  715  

Quebrada Honda Norte  116  

Santo Domingo  67  

El Carrizal  215  

El Cóbano  215  

La Lagunita  351 Cerca pasa línea 

Paso Real  51  

Villa Guadalupe  343  

Los Valdivias  90  

La Perla  77  

El Tamarindo  151  

El Jocote  450 Pasa LT 

 

 

 

 

 

 

 

ZONA II 

Los Ochoa 119  

 

 

 

 

 

 

 

37 

 

El Almendro  204  

Las Sabaneta  191  

El Carrizo  120  

El Tule  172  

Mal Paso  130  

Llano Boquerón  188  

Cerro La Mina  168  

San Ramón de las Uvas  42  

Las Mangas  1,135 Pasa LT 

Quebrada Honda Sur  80  

El Zapote  86 Cerca se ubica SE 

Sébaco II 

Sabana Larga  68  

La Majadita 152  

 

 

 

 

 

ZONA 

III 

Santa Isabel 96  

 

 

 

 

41 

 

La Ceiba  61  

Real De La Cruz  139  

Tatascame  289  

La Unión  208  

Winston Castillo  205  

Soledad la Cruz  375  

Monte Grande  168  

El Cacao  103  

 Agua Fría  100   

Fuente: Trabajo monográfico, Propuesta de Desarrollo Urbano (2015 – 2030) de 

los centros poblados del municipio de San Isidro, UNI, Diciembre 2015. 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental 

Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV 

171  

  

 

 

Figura 9.13 Mapa de distribución por zonas del municipio de San Isidro 

 

Fuente: Trabajo monográfico, Propuesta de Desarrollo Urbano (2015 – 2030) de los centros 

poblados del municipio de San Isidro, UNI, Diciembre 2015. 

LT a construir 

SE a construir 
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9.4.2  Aspectos económicos del municipio San Isidro 

 

9.4.2.1 Población Económicamente Activa (PEA). 

 

La población económicamente activa PEA del municipio de San Isidro está 

representada por el 41.00%; que equivale a nivel departamental al 3.95% 

de la fuerza laboral y la población inactiva alcanza el 59% compuesta 

por: amas de casa, estudiantes, ancianos, jubilados e incapacitados 

permanente entre otros; en el sector primario según datos de INIDE se 

encuentra el 49.8% de la PEA, en el sector secundario que comprende el 

trabajo en la industria, manufactura y construcción se encuentra el 

16.1% y en el sector terciario que comprende el comercio con un 33.8% 

de la PEA. 

 

El cambiante desarrollo económico del municipio queda reflejado en la 

estructura porcentual de la PEA, que está vinculado especialmente a las 

actividades agropecuarias. Es importante destacar que la dinámica de 

crecimiento del sector primario se debe al peso que este ejerce de la 

parte urbana a la parte rural y a la vez la oportunidad de empleo es en 

este punto donde los movimientos migratorios están directamente 

dirigidos al casco urbano. La mayor aglomeración poblacional se 

encuentra en el sector económico primario, con un equivalente a 49.8% 

del total de la población económicamente activa de San isidro. 

 

9.4.2.2 Sectores económicos del municipio 

 

a). Sector Primario: Actividad Agropecuaria. 

 

El sector primario incluye actividades agropecuarias, silvicultura, 

pesca, relacionadas con la obtención de recursos de la naturaleza, 

implican la extracción y obtención de materias primas procedentes del 

medio natural, del suelo y ríos. A este sector pertenecen los medianos, 

pequeños y grandes productores del municipio.  

 

El sector agrícola es el que más ingresos y empleo genera a la economía 

del municipio, históricamente se practicaba la siembra de ajonjolí y 

algodón y de todos los cultivos tradicionales de la zona, 

estableciéndose, maíz, frijol, sorgo y arroz como rubro de mayor 

importancia. A partir de los últimos años este rubro es el que tiene 

las mayores áreas cosechadas, es el principal cultivo por las divisas y 

el empleo que genera, a pesar de estar condicionado a la variación de 

precios del mercado internacional. 

 

La producción agropecuaria del municipio se concentra en el casco 

urbano y en las comunidades de Las Mangas, Las Cidras, La Majadita, 

Quebrada Honda, Soledad de la Cruz y el Jocote; con más del 75% de la 

producción total; beneficiando de manera directa al 63.74% de la 

población; el cultivo de arroz, es el que obtiene los más altos precios 

del mercado y se concentra con un 60% en el área del casco Urbano, lo 

que implica un desbalance dentro de las actividades económicas, cuyas 

consecuencias son la sobre explotación de los recursos y servicios 

económico sociales, limitando a los productores a invertir en otros 
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rubros que sean factibles a la zona y evitando así la contaminación 

masiva de los recursos naturales. 

 

La actividad ganadera cuenta con 9,022 cabezas de ganado (vacas, 

terneros, bueyes, sementales), existiendo un manejo técnico en cuanto 

al pasto y una aceptable metodología del cuido de animales en 

desarrollo, producción y comercialización de leche y carne en los 

mataderos. La relación de las fincas y el porcentaje que representa el 

hato ganadero es de 1.4 cabezas de ganado por manzana, y el número de 

fincas propiamente ganaderas representan el 32.81% en tierras del total 

que existen en el municipio. 

 

b). Sector Secundario: Agroindustrial. 

 

El desarrollo de las actividades secundarias se concentran en el área 

del casco urbano en la cual se desarrollan las diversas actividades de 

transformación de la materia prima, como industrias, carpinterías, 

talleres de mecánica, molinos, sastrería entre otros y de la 

construcción como ladrilleras y bloqueras; en la cual existen algunas 

microempresas y talleres artesanales, destacándose 08 trillos de arroz 

que generan un total de 438 empleos, las panaderías, carpinterías, 

ladrilleras entre otros, generan aproximadamente 226 empleos en la 

zona. 

 

En la actividad industrial se registran ocho beneficios de arroz, 

ubicados sobre la carretera panamericana, teniendo un gran potencial 

económico en la comercialización. Con el apoyo de Misión Taiwán se han 

instalado tres secadoras industriales que inciden en la producción y 

calidad del rubro exportador, incrementando el ingreso per cápita del 

municipio, creando mayor competitividad de la calidad del cultivo y 

mejorando las condiciones de vida de la población. 

 

De igual forma existen ocho fábricas de ladrillo cuarterón, una ubicada 

al este del distrito U003, y la otra al norte del distrito U002; seis 

ubicadas en diferentes comunidades del municipio; este producto es 

comercializado en los municipios más próximos; Sébaco y La Trinidad. 

Este sector corresponde al tercer orden de importancia en el municipio 

y pertenecen 860 habitantes; que equivalen al 16.1% de la Población 

Económicamente Activa ocupada. 

 

c). Sector Terciario: Comercios y Servicios. 

 

Este sector constituye el segundo de importancia en el municipio, con 

el porcentaje más alto de la Población Económicamente Activa que 

integra este rubro, con un 33.8% es decir, 1,805 habitantes; se 

caracteriza por prestar servicios básicos a la población, el cual 

comprende las actividades de comercio, servicio, y transporte.  

 

La estructura económica está concentrada principalmente en el comercio 

y servicio, siendo abastecidas en su mayoría por distribuidoras de la 

ciudad de Sébaco; aunque la actividad comercial reúne la mayor cantidad 
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de PEA en el municipio, estas no se encuentran consolidadas ya que 

carecen de fuertes centros de expendios para abastecer a la población. 

 

El sector terciario; es el que más empleo genera teniendo un aproximado 

de 302 empleos a nivel municipal, de los cuales el 65% de los puestos 

de trabajo ocupados están dirigidos a las mujeres y 35% a los hombres. 

Las actividades terciarias más desarrolladas en el municipio son el 

comercio y los servicios, sin embargo, en el área rural estas 

actividades se limitan a la existencia de pequeños negocios, 

especialmente en el ramo de pulperías, cantinas y algunos destazadores 

de reses y cerdos; en general en el municipio existen los servicios de 

pulperías, misceláneas, bares, restaurantes, salones, destazadores, 

venta de carne de res, fritangas y refresquerías. 

 

9.4.3 Usos de suelos 

 

De acuerdo al mapa de uso de suelo del MAGFOR 2017 y mediante la 

verificación de campo se constató que en la mayoría del área del 

trazado de la línea de transmisión y en el sitio de la subestación 

Sébaco II el uso actual del suelo predominante en el área de estudio 

(radio de 500 metros del proyecto), se corresponde a los usos actuales 

de pastizales, cultivos anuales, vegetación arbustiva, tacotales, 

centros poblados y una pequeña porción de bosque latifoliado abierto. 

En la siguiente figura 9.8 se observa lo descrito.  

 

En la trayectoria de la línea de transmisión también se identifican 

asentamientos humanos dispersos pero que el proyecto garantizará que en 

el derecho de vía de la línea de transmisión no se afecten viviendas. 

 

El aprovechamiento de los recursos naturales se limita a la extracción 

de leña para cocinar alimentos, cultivos de arroz en grandes 

cantidades, frijoles y sorgo. También en las partes altas donde se 

identifican la presencia de bosques latifoliados son aprovechados como 

fuente de energía (leña). 
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Documentación gráfica de los componentes del paisaje 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9.14 Imágenes indicando el uso de suelo en el sitio del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 

 

Cultivos 

de arroz 

Pastizales en 

subestacion 

Finca ganadera 

Tacotales 
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Figura 9.14 Mapa de uso de suelo en el área de influencia del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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9.4.4 Asentamientos humanos identificados, cuerpos de agua, 

infraestructura. 

 

En el área de desarrollo del proyecto se identifican las siguientes 

comunidades: 

 

En el sitio de ubicación de la subestación se identifican viviendas 

dispersas de la comunidad El Zapote, pero que se localizan a más de 100 

metros de las estructuras de la subestación. 

 

Sobre el trazado de la línea de transmisión se identifican las 

comunidades de Las Mangas, El Jocote y Nacascolo y cerca del entronque 

entre la línea a construir y la línea existente Sébaco - Estelí se 

identifica la finca San Pablo, a unos 1000 m del empalme de la 

carretera Sébaco - Estelí. 

  

Coordenadas geográficas en UTM y distancias de las casas aledañas a la 

línea de transmisión de 138 kV, la mayoría de las viviendas se ubican 

fuera del área de servidumbre y algunas en el margen de 10 m, medidos 

del eje de la línea de transmisión. 

 

Cuadro 9.27 Viviendas y distancias a trazado de línea de transmisión 

Id x y 
Distancia 

en metros 
Comunidad Id x y 

Distancia 

en metros 
Comunidad 

0 584479 1418700 80 
Las 

Mangas 
25 585198 1419700 12 Las Mangas 

1 584489 1418710 80 
Las 

Mangas 
26 585211 1419730 12 Las Mangas 

2 584502 1418720 85 
Las 

Mangas 
27 585242 1419790 10 Las Mangas 

3 584510 1418750 70 
Las 

Mangas 
28 585250 1419810 12 Las Mangas 

4 584628 1418860 70 
Las 

Mangas 
29 585267 1419850 10 Las Mangas 

5 584646 1418870 76 
Las 

Mangas 
30 585279 1419870 12 Las Mangas 

6 584650 1418890 65 
Las 

Mangas 
31 585309 1419940 10 Las Mangas 

7 584713 1418950 56 
Las 

Mangas 
32 585320 1419960 11 Las Mangas 

8 584724 1418960 46 
Las 

Mangas 
33 585338 1419990 14 Las Mangas 

9 584736 1418980 47 
Las 

Mangas 
34 585375 1420050 10 Las Mangas 

10 584747 1418990 10 
Las 

Mangas 
35 585436 1420170 11 Las Mangas 

11 584905 1419220 11 
Las 

Mangas 
36 585528 1420330 12 Las Mangas 

12 584926 1419240 11 
Las 

Mangas 
37 586363 1421610 10 El Jocote  

13 584946 1419280 10 
Las 

Mangas 
38 586694 1422100 10 El Jocote  
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Id x y 
Distancia 

en metros 
Comunidad Id x y 

Distancia 

en metros 
Comunidad 

14 584966 1419320 12 
Las 

Mangas 
39 586726 1422140 11 El Jocote  

15 584970 1419340 10 
Las 

Mangas 
40 586737 1422160 10 El Jocote  

16 584988 1419360 12 
Las 

Mangas 
41 586761 1422190 10 El Jocote  

17 584997 1419380 14 
Las 

Mangas 
42 586777 1422220 12 El Jocote  

18 585009 1419400 10 
Las 

Mangas 
43 586796 1422250 12 El Jocote  

19 585014 1419410 12 
Las 

Mangas 
44 586823 1422280 11 El Jocote  

20 585103 1419490 18 
Las 

Mangas 
45 586888 1422380 10 El Jocote  

21 585108 1419510 15 
Las 

Mangas 
46 586938 1422450 10 Nacascolo 

22 585111 1419510 10 
Las 

Mangas 
47 587126 1422720 11 

Nacascolo 

23 585121 1419530 12 
Las 

Mangas 
48 587183 1422810 14 

Nacascolo 

24 585192 1419660 15 
Las 

Mangas 
49 587244 1422900 13 

Nacascolo 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el cuadro siguiente se presentan otras infraestructuras ubicadas 

cerca del trazado de la línea de transmisión de 138 kV. 

 

Cuadro 9.28 Otras infraestructuras con distancia al trazado de línea de 

transmisión 

ID Observación 

Coordenadas UTM Distancia 

en metros Comunidad X Y 

1 

INSTITUCION ESTATAL 

(INTA) 589030 1425444 15 

Finca San 

Pablo 

2 BENEFICIO SECADO DE CAFÉ 587253 1422894 14 Nacascolo 

3 POZO 587179 1422793 11 Nacascolo 

4 IGLESIA 586748 1422159 12 El Jocote 

5 GRANJA 586031 1421063 11 El Jocote 

6 FERRETERIA 585338 1419986 13 Las Mangas 

7 VIVERO FORESTAL 584829 1419064 48 Las Mangas 

8 

CASA MAS CERCANA A SUB 

ESTACION  583325 1417034 580 El Zapote 

9 IGLESIA  585049 1419242 102 Las Mangas 

10 ESCUELA 585319 1418926 494 Las Mangas 

11 POZO PUBLICO  585579 1418998 693 Las Mangas 

Fuente: Elaboración propia, levantamiento de datos en campo 
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Figura 9.15 Ubicación de vivienda más cercana al trazado de línea de transmisión 

Fuente: Elaboración propia 
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Figura 9.16 Otras infraestructuras ubicadas cerca del proyecto 

Fuente: Elaboración propia 
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Vista en dos ángulos de vivienda ubicada cerca de la vía de carretera. 

 

Fotos 9.15 Imágenes de sitios del trazado de la línea de transmisión 

 

 

Punto de entronque de línea 
Vivienda cercana al trazado de 

línea (comunidad Las Mangas) 
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9.4.5 Sitios de interés cultural, arqueológicos, paleontológicos e 

históricos. 

 

En la zona de influencia del proyecto, tanto en el sitio de ubicación 

de la subestación como en el trazado de línea de trasmisión, no se 

identifica recursos culturales tales como, estructuras y restos con 

valor histórico, religioso, social o estético para intereses locales, 

nacionales o internacionales. 

    

En la evaluación realizada y en consultas con pobladores de la zona no 

se identifican sitios históricos, arqueológicos ni sitios en donde se 

hayan encontrado huesos, caracoles y fósiles de plantas y animales en 

el suelo o embebidos en formaciones rocosas. 

 

9.4.6 Población a ser afectada por el desarrollo del proyecto 

 

En el levantamiento de información (diagnóstico ambiental) se ha 

involucrado pobladores de la zona que han apoyado en la realización de 

este trabajo, principalmente como guías de campo y además de 

informantes sobre el estado ambiental de la zona. 

 

Se afectarán siete (7) terrenos de propiedades privadas en la 

construcción e instalación de la línea de transmisión, donde ENATREL 

realizará la negociación del derecho de servidumbre de la línea de 

trasmisión. 

 

Cabe señalar que bajo ningún aspecto se afectará viviendas, en el 

diseño y planificación se han considerado los retiros pertinentes para 

evitar cualquier reasentamiento involuntario y crear incomodidad a la 

población, como se presenta en los cuadros 9.27 y 9.28, todas las 

viviendas están fuera del área de servidumbre, en menor grado en un 

tramo de 2 km aproximadamente se afectarán 7 parcelas privadas por 

donde discurrirá la línea de transmisión. El terreno de la subestación 

es propiedad adquirida por ENATREL.  

 

ENATREL, en sus procedimientos internos cuenta con los lineamientos 

para la compensación de tierras para el establecimiento de la 

servidumbre de la Línea de Transmisión en concordancia con la 

Legislación Nacional, los procedimientos administrativos para la 

adquisición de servidumbre del sector energía, como las políticas de 

salvaguardas de las entidades financieras internacionales. En el 

Programa de Gestión Ambiental de este documento se presenta el Plan de 

Compensación y Adquisición de Tierras. 

 

9.4.7 Incidencia del proyecto (ámbito local, regional y nacional) 

 

9.4.7.1 Incidencia en el ámbito Local  

 

Técnico: En el ámbito local el desarrollo del proyecto conllevará a 

los siguientes beneficios técnicos:  
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o Crear las condiciones para la realización de los planes de 

mantenimiento en la Subestación Sébaco I de forma periódica 

y segura. 

 

o Mejora de la confiabilidad en el transformador de 25 MVA 

conectado a la barra de 24.9 kV en la Subestación Sébaco I, 

el cual provee del servicio eléctrico a los municipios de 

Ciudad Darío, San Isidro, La Trinidad, Sébaco, Santa Rosa 

del Peñón y zonas aledañas. 

 

Económico: En el aspecto económico, con el proyecto se continuará 

beneficiando directamente con un servicio de calidad a un total de 

29,400 clientes que se abastecen eléctricamente desde la Subestación 

Sébaco I. 

 

Ambiental: La construcción de la nueva subestación será sobre un área 

intervenida y no tendrá incidencia negativa por el desarrollo del 

proyecto. 

 

La ruta de la línea de transmisión ha sido seleccionada de tal manera 

que sea compatible con la infraestructura existente y que el impacto a 

los recursos naturales sea lo menor posible, tomando como ruta, la vía 

de la carretera Malpaisillo – San Isidro. 

 

El terreno que se tiene seleccionado para la construcción de la nueva 

subestación es un lote de terreno que actualmente es utilizado para 

actividades de ganadería, por lo que, por las condiciones existentes 

del mismo, no habrá afectación significativa a los recursos de suelo y 

vegetación y el corte de árboles será mínima. 

 

Un aspecto importante a considerar en el aspecto social y que está 

asociado al aspecto ambiental, es que en el sitio actual de la 

subestación Sébaco no existe área para la ampliación y por otra parte 

estas tierras se encuentran inmersas en áreas correspondientes a 

pueblos indígenas, lo que puede desencadenar en una negativa de los 

vecinos a aceptar la ampliación, cosa que no es esperada en el sitio de 

ubicación de la subestación Sébaco II. 

 

9.4.7.2 Incidencia en el ámbito regional  

 

Técnico: En el ámbito regional el desarrollo del proyecto traerá los 

siguientes beneficios técnicos: 

 

o Garantizar el despacho de generación de aproximadamente 85 

MW hidroeléctricos de las plantas Centroamérica, 

Larreynaga, Hidropantasma y El Diamante. 

 

o Mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico de las 

subestaciones Sébaco, Matagalpa, San Ramón, El Tuma, 

Matiguás, Mulukukú, Siuna, Centroamérica, Estelí, Yalagüina 

y Santa Clara, las que suplen en total una carga próxima a 

los 65 MW. 
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Económico: Con el proyecto se beneficiará a un total de 228,075 

clientes que son servidos por las subestaciones que dependen del nodo 

de Sébaco (Sébaco, Matagalpa, San Ramón, El Tuma, Matiguás, Mulukukú, 

Siuna, Centroamérica, Estelí, Yalagüina y Santa Clara).   

 

Cuadro 9.29 Número total de beneficiarios 

Subestación N° de Clientes 

Estelí 32,482 

El Tuma 13,700 

Matiguás 9,631 

Matagalpa 25,969 

Centroamérica 29,503 

Sébaco 29,398 

Santa Clara 23,176 

San Ramón 15,462 

Yalagüina 39,906 

Mulukukú 3,729 

Siuna 5,119 

Total 228,075 

Fuente: DISNORTE-DISSUR 

 

Ambiental: Con la aplicación de tecnología moderna, se hará un uso más 

eficiente en la transformación de energía, con menores riesgos directos 

y/o indirectos de contaminación, como lo son el uso de fuentes de 

energía tales como biomasa y combustibles fósiles por las comunidades 

de este circuito que demandan mayor potencia. Así mismo, garantizará la 

recepción segura de energía renovable proveniente de plantas 

generadoras. 

 

Por otra parte con la ejecución del proyecto no se estarán afectando 

áreas ambientalmente protegidas de la región norte, ni estará ubicado 

sobre rutas de corredores de aves migrantes.  

 

9.4.7.3 Incidencia en el ámbito nacional  

 

Técnico: Cumplimiento de las metas establecidas por el Gobierno de 

Reconciliación y Unidad Nacional de incrementar el suministro de 

energía eléctrica con confiabilidad y calidad a través del 

reforzamiento del sistema de transmisión en zonas de interés económico 

del país. 

 

Incremento progresivo en la confiabilidad, en la capacidad de 

transformación y mejora en la calidad del suministro de electricidad en 

el Sistema Interconectado Nacional. También se pretende lograr metas 

para aumentar el índice de cobertura energética hasta lograr un 98.42% 

a nivel nacional a alcanzar a finales del año 2020. 
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Económico: Reducción del costo de la Energía No Servida (ENS) por 

disminución de cortes imprevistos del servicio eléctrico. La ENS tiene 

un costo económico mayor que el consumo eléctrico normal, puesto que 

produce daño, pérdida de producción, en algunos casos pérdida de 

insumos y pérdida de tiempo y de ocio. 

 

 

Ambiental: Las aplicaciones de tecnologías nuevas en el proceso de 

modernización de las subestaciones y del fortalecimiento del Sistema 

Nacional de Transmisión permite la aplicación de sistemas modernos de 

control, medición y protección que redundan a un sistema ambiental más 

seguro y con menor impacto.  
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X. IDENTIFICACIÓN, EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE IMPACTOS AMBIENTALES 

 

10.1 Identificación de Impactos 

 

Toda actividad que desarrolla el ser humano genera diferentes efectos 

sobre el entorno natural, efectos que en los últimos años han recibido 

el nombre de impactos ambientales constituyendo una de las principales 

preocupaciones, tanto de las autoridades de gobierno como de la 

sociedad en general, de tal manera que ha obligado a la promulgación de 

leyes que obligan a los desarrolladores de proyectos a incluir en su 

programa de inversiones la cantidad de recursos necesarios que les 

permita prevenir, mitigar o corregir tales impactos ambientales, 

mediante lo que se conoce como Estudio de Impacto Ambiental. 

  

La experiencia ha demostrado que la calidad de un Estudio de Impacto 

Ambiental depende, en gran medida de que se identifiquen 

convenientemente estos impactos ambientales, para lo cual se han 

desarrollado diferentes metodologías.     

 

El presente capítulo contempla un ejercicio para identificar los 

impactos ambientales que puede generar la ejecución del proyecto, para 

lo cual se hace uso inicialmente de una lista de cheque (“check list”) 

seguido de una metodología matricial que permite correlacionar las 

actividades del proyecto con los diferentes factores ambientales 

presentes en el sitio de desarrollo de cada actividad. 

 

Los sistemas de transmisión de energía eléctrica incluyen la línea de 

transmisión, el derecho de vía, las bahías de distribución, las 

subestaciones, y los caminos de acceso o mantenimiento. Las estructuras 

principales de la línea de transmisión son la línea misma, los 

conductores y los soportes. 

 

El proyecto objeto de este Estudio de Impacto Ambiental, corresponde al 

conjunto de estructuras (subestación, soportes de la línea y la línea 

misma), conductores, cadenas de aisladores, herrajes y accesorios que 

transportan la energía eléctrica a niveles altos de voltaje, desde los 

centros de generación hasta los centros de consumo. Las principales 

actividades que se realizan incluyen las siguientes: 
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Cuadro 10.1  Acciones a ser realizadas por el proyecto: 

 

Etapas 

 

Acciones 

Etapa de 

prediseño  

 

Planeación y estudios preliminares  

Etapa de diseño 

y pre 

construcción 

 Selección de ruta, trazado y replanteo  

 Adquisición de servidumbre  

 Replanteo de área de construcción de subestación 

Sébaco II 

 Censo Forestal y gestión de permisos  

 

 

 

 

 

Etapa de 

construcción  

 

 Organización laboral. 

 Adecuación de instalaciones provisionales y de 

almacenamiento de materiales. 

 Limpieza del derecho de vía de la LT y área del 

proyecto donde se construirá la subestación Sébaco II. 

 Replanteo de construcción de línea y subestación. 

 Adecuación de los sitios de las estructuras de apoyo 

(remoción vegetal, descapote, explanación y 

excavaciones estructurales). 

 Construcción de fundaciones, relleno y compactación  

 Montaje de equipos de la Subestación (equipos de la 

bahía, equipos de control y mando). 

 Transporte y montaje de soportes. 

 Corte o retiro de los árboles en el área de 

servidumbre.  

 Despeje de servidumbre e izado de las estructuras de 

soporte e instalación del conductor. 

 Limpieza de escombros y desechos de los soportes de 

línea. 

 Desmantelamiento de bodega, limpieza de escombros de 

construcción. 

 

Etapa de 

operación  

 

 Transporte de energía  

 Mantenimiento electromecánico  

 Control de estabilidad de sitios de soportes  

 Mantenimiento de áreas verdes en la subestación 

 Mantenimiento y reparación de línea 

 Limpieza periódica del derecho de servidumbre de 

vegetación arbórea nativa o exótica e invasora. 

 

Etapa de 

desmantelamient

o (Plan de 

cierre) 

 Desmontar del conductor  

 Desmontaje y retiro de soportes 

 Clasificación, empaque y transporte de material 

sobrante. 

 Desmontaje de equipos de la Subestación (equipos de la 

bahía, equipos de control y mando).  

 Derrumbe de edificio de control de la subestación 

 Rehabilitación del área 
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El Transporte de energía eléctrica mediante líneas de alta tensión, por 

ser un proceso pasivo, no afecta excesivamente al medio ambiente. La 

incidencia medioambiental de estas instalaciones es mucho menor que las 

de producción de energía eléctrica ya que, en ellas, no se realiza 

ningún tipo de transformación físico-químico, ni se consumen recursos 

naturales, ni se producen recursos de manera continua.  

 

Por otra parte, y debido especialmente a la proximidad de algunas de 

ellas a personas y bienes, se debe tener en cuenta determinados efectos 

que se derivan de las mismas.  

 

Encontramos impactos de las líneas eléctricas sobre el medio ambiente 

tanto en la fase de construcción de la misma como en la de operación. 

El alcance de estos efectos depende en gran medida del lugar por el que 

discurra el trazado de la línea, por lo que es necesaria una detallada 

planificación y una exhaustiva selección de alternativas. 

 

Podemos hacer una clasificación de los diferentes impactos que ocasiona 

una línea en el medio ambiente: 

  

a)   Impacto por ocupación y limitación de uso de espacio y suelo 
b)   Impacto visual 
c)   Impacto de los trabajos de construcción y mantenimiento 
d)   Impacto de la subestación y línea en servicio 

 

Las acciones planteadas en el cuadro anterior derivan en diferentes 

impactos ambientales los cuales se expresan a continuación. 

 

Cuadro 10.2  Principales impactos ambientales derivados de acciones 

del proyecto en sus diferentes fases 

Acciones del 

Proyecto 

 

Impactos ambientales 

Generación de 

expectativas 

en la 

población: 

El desarrollo de un proyecto de este tipo genera 

expectativas (curiosidad, interés, temor o rechazo) en los 

pobladores localizados en el área de influencia de dichos 

proyectos, referidas al uso de la servidumbre, a la 

contratación de mano de obra, a los impactos del proyecto, 

al cumplimiento de los acuerdos del Plan de Gestión 

Ambiental y a los posibles beneficios que les pueda traer 

el proyecto. En el caso de la Subestación Sébaco II, este 

tipo de efectos se hará sentir principalmente en el área de 

influencia del sitio de ubicación de la subestación. 

Para el caso del tendido de la línea, este impacto estará 

dado sobre el derecho de vía de dicha línea. 

Generación de 

molestias a la 

comunidad: 

El diseño, construcción y operación de los proyectos, genera 

molestias a las comunidades residentes en el área de 

influencia de las obras, motivada por los daños que se 

puedan causar en la infraestructura y propiedades, 

movimientos de vehículos, ruido, polvo y tensión por la 

presencia de personal ajeno a la zona con lo cual se altera 

la cotidianidad de los pobladores. 

El mayor impacto de las líneas de transmisión de energía 
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Acciones del 

Proyecto 

 

Impactos ambientales 

eléctrica se produce en los recursos terrestres. Se 

requiere un derecho de vía exclusivo para la línea de 

transmisión de energía eléctrica. Si bien no son muy anchos 

20 m, los derechos de vía, pueden interrumpir o fragmentar 

el uso establecido de la tierra en toda su extensión. Para 

el caso del proyecto Subestación Sébaco II y línea de 

transmisión en 138 kV, esto tendrá menores impactos por que 

se construirá la línea sobre el derecho de vía de la 

carretera Malpaisillo – San isidro, en un área intervenida 

por la carretera como actividades agropecuarias, 

principalmente. 

 

La ocupación de espacio reservado al derecho de vía puede 

provocar la pérdida o fragmentación del hábitat, o la 

vegetación que encuentra en su camino.  

En el proyecto que se estudia habrá impactos moderados a 

espacios naturales y la fragmentación de hábitats es menor 

porque la mayor parte del trazado ocupa una franja de 

terreno que corresponden a derecho de vía de la carretera y 

una pequeña parte del trazado de la línea cruza áreas 

totalmente intervenidas. Los impactos se harán sentir sobre 

todo en la etapa de construcción donde se podrá generar 

cambios significativos en el hábitat.  

Potenciación de 

conflictos 

Los conflictos sociales, culturales y políticos existentes 

en las regiones pueden ser potencializados debido al 

desconocimiento y a la ausencia de pautas de comportamiento 

basadas en el respeto y la prudencia que debe guardar el 

personal vinculado al proyecto; incumplimiento en la 

ejecución del PGA, falta de espacios para la participación 

comunitaria; inadecuada negociación de servidumbres donde 

corresponda y expectativas por beneficios del proyecto. 

Generación 

temporal de 

empleo:  

Es el requerimiento de mano de obra temporal en la 

construcción y operación de las líneas de transmisión y 

subestación. Generalmente es un impacto positivo porque 

disminuye transitoriamente el índice de desempleo. 

Daños a los 

accesos:  

El incremento en el tránsito de vehículos, durante todas las 

etapas del proyecto, principalmente en las vías de 

circulación vehicular (Vía de comunicación Malpaisillo – 

San Isidro) sin las correspondientes medidas de control, 

puede generar alteraciones en el desarrollo normal de las 

actividades cotidianas y de uso de esta vía. 

Incremento del 

riesgo de 

accidentalidad

:  

Es la posibilidad de que se presenten accidentes sobre la 

población local y los usuarios de la vía vehicular, debido 

a la presencia de vehículos y a la construcción de obras 

asociadas al proyecto.   

Afectación del 

patrimonio 

histórico y 

Arqueológico:  

Consiste en limitar o privar a la Nación y a la humanidad en 

general de la posibilidad de conocer, recuperar y 

reconstruir su historia social, de la cual el registro 

arqueológico constituye una evidencia material, cuyo valor 

como patrimonio cultural se pierde cuando se altera su 

contexto. Todo el tramo de la línea en estudio y sitio de 
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Acciones del 

Proyecto 

 

Impactos ambientales 

construcción de subestación constituye una zona de mucha 

importancia en la historia precolombina de Nicaragua, sin 

embargo, durante el proceso de colonización que ha 

experimentado esta zona en las últimas décadas no se han 

encontrado evidencias arqueológicas que pudieran 

clasificarse como de importancia y en caso de ocurrir algún 

hallazgo, se procede a coordinar con las autoridades 

correspondientes.  

Modificación 

del uso del 

suelo:  

El tendido de la línea y la presencia de la subestación 

modifica el uso del suelo donde éstas se localizan. En la 

construcción de la subestación Sébaco II habrá cambios en 

el uso de tierra. En todo el derecho de vía de la línea de 

transmisión a instalar son áreas que corresponde al derecho 

de vía de la carretera por lo que no se esperan cambios en 

su comportamiento sobre el uso actual del suelo, por lo 

tanto, no habrá modificación en el uso del suelo 

continuarán las mismas actividades que se ejecutan, por lo 

que en términos generales se puede afirmar que no hay 

incompatibilidad del proyecto con el uso actual de la 

tierra. Sin embargo, se requiere de medidas que disminuyan 

posibles impactos a las actividades que se desarrollan 

sobre esta ruta.  

Alteración del 

paisaje:  

Es un cambio visible del paisaje natural y cultural, 

ocasionado por la inserción de líneas y la subestación o 

por los cambios topográficos y del uso del suelo asociado a 

éstas, el corte de vegetación, la generación de residuos 

entre otras. 

Generación de 

radio 

interferencia 

e inducciones 

eléctricas: 

Consiste en la interferencia no deseada en la banda de 

comunicaciones de radiofrecuencia (ondas de radio), 

ocasionadas por las descargas del efecto corona en una 

línea de transmisión. Las inducciones eléctricas pueden 

causar a personas o animales, descargas de corriente al 

contacto con objetos metálicos inducidos por la cercanía a 

las líneas de transmisión en operación, como consecuencia 

del campo eléctrico generada por éstas. Sin embargo, se 

estarán realizando las medidas adecuadas como el 

establecimiento del área de servidumbre para disminuir los 

impactos.  

Generación de 

residuos: 

La generación de residuos se liga principalmente con los 

residuos domésticos y de la construcción así como los 

residuales líquidos generados por los trabajadores.   

Contaminación 

atmosférica: 

Es la afectación de la atmósfera por: Emisión de CO2 y CO a 

causa de la combustión de hidrocarburos por parte de 

vehículos y maquinaria pesada, que estarán realizando 

trabajos durante la fase de construcción. Escape de gases 

tales como: SF6 (hexafluoruro de azufre). Emisión de 

vapores ácidos en las salas de baterías. Generación de 

ruido en los patios de transformación y planta diésel. 

Emisión de material particulado por el tráfico vehicular y 

obras civiles. 

Afectación de Es la alteración de la cantidad y calidad física, química o 
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Acciones del 

Proyecto 

 

Impactos ambientales 

cuerpos de 

agua: 

biológica del recurso hídrico o modificación del drenaje 

natural, originados por el aporte de sedimentos, 

represamientos, formación de barreras y zonas de depósito 

de materiales, alteración de la dinámica fluvial, aporte de 

material orgánico, aguas residuales o residuos líquidos con 

altos contenidos de grasas y aceites. 

Perdida de 

cobertura 

vegetal: 

Es la eliminación de la vegetación, este impacto puede darse 

sobre individuos aislados o asociados de especies 

endémicas, raras, amenazadas, en peligro de extinción u 

objeto de protección jurídica como las vedas, la cual 

produce entre otros:  

 La disminución de la biomasa vegetal. 

 La alteración de la calidad del paisaje. 

 La modificación del hábitat para la fauna silvestre de 

la región.  

 La inducción o aceleración de procesos erosivos.  

 La alteración de la calidad y cantidad de agua. 

Afectación a 

comunidades 

faunísticas: 

Es la afectación a fauna silvestre por:  

 Alteración y disminución de hábitats por afectación de 

la matriz de vegetación.  

 Incremento en la cacería sobre especies de valor 

comercial por parte del personal vinculado al proyecto.  

 Aumento de accidentalidad debido a la presencia de 

vehículos.  

 Muerte de individuos de especies consideradas 

venenosas.  

 Dispersión o fuga de algunos individuos debido al 

incremento del ruido.  

 Colisión de avifauna con los conductores o cable 

de guarda.  

 Intrusión a las instalaciones de la Subestación 

de algunas aves, mamíferos, reptiles (culebras), 

anfibios, etc., los cuales se electrocutan al 

entrar en contacto con equipos energizados. 

Además, pueden afectar la operación eléctrica 

causando: apagones, incendios, daños en equipos y 

riesgos físicos para el personal.  

Afectación al 

patrimonio 

natural: 

Es la pérdida o afectación de biodiversidad (especies y/o 

información) causada por la eliminación o afectación de las 

formaciones vegetales localizadas en bosques primarios o 

secundarios. Esto no tendrá incidencia en este proyecto, 

porque se identifican pocas especies de flora a eliminar. 
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Cada acción actúa sobre el medio, ya sea físico, biótico, 

socioeconómico y estético. A continuación, se presenta una lista de 

factores ambientales a ser afectados potencialmente por las actividades 

del proyecto, mismos que fueron considerados a partir de la 

zonificación ambiental. 

  

Cuadro 10.3  Factor ambientales vs impactos ambientales 

Factores ambientales Impactos 

Factores abióticos 

Suelo 

Compactación del suelo  

Alteración del relieve y características 

topográficas  

Erosión del suelo  

Alteración de interface subsuelo-agua  

Leve alteración de los patrones de drenaje  

Cambios en el uso del suelo solo en 

subestación 

Atmósfera 

Aumento de la intensidad y duración de 

ruidos  

Emisión de material particulado 

Contaminación por campos electromagnéticos  

Contaminación visual  

Contaminación del aire  

Emisión de vapores ácidos 

Agua 

Afectación a las características de drenaje 

natural  

Afectación a la calidad de agua  

Posible alteración de caudales de los 

cuerpos de agua   

Factores biótico 

Flora y fauna 
Afectación a la vegetación  

Afectación a la fauna  

Factor ecológico y paisajístico 

 Afectación a especies y poblaciones 

terrestres de fauna 

Alteración del paisaje natural del área del 

proyecto  

Contaminación visual  

Factor socioeconómico 

Socioeconómico 

Afectaciones a las poblaciones 

Cambios en la economía del área de 

influencia del proyecto 

Incremento / Disminución de la Fuerza 

laboral  

Plusvalía de propiedades 

 

 

Identificadas las actividades del proyecto y los factores ambientales 

señalados en el cuadro anterior, identificamos los impactos 

ambientales.  
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Con base a las variables del cuadro anterior se genera una Matriz de 

Interacciones Proyecto-Ambiente, la cual considera cada una de las 

actividades del proyecto y los factores ambientales.  

 

La matriz de interacción muestra las acciones del proyecto o 

actividades en un eje y los factores ambientales pertinentes a lo largo 

del otro eje de la matriz, cuando se espera que una acción determinada 

provoque un cambio en un factor ambiental, éste se apunta en el punto 

de interacción de la matriz, así, permite identificar los factores que 

registran un mayor efecto por parte de alguna o algunas de las 

actividades inherentes al proyecto, las actividades que no tendrán 

efecto sobre el medio y las que por sus efectos potenciales tendrán 

efecto y requieren de la aplicación de alguna medida de mitigación para 

contrarrestar su efecto adverso significativo. 

 

Bajo este análisis, se permitió identificar las interacciones 

potenciales Proyecto - Ambiente, determinando los factores y 

componentes ambientales que pueden ser impactados.  

 

La simbología usada en la matriz de interacción se resume en el 

siguiente cuadro:  

 

Cuadro 10.4 Simbología de la Matriz de Interacción 

SIMBOLOGÍA DE LA MATRIZ 

DE IMPACTO. 

SIGNIFICADO 

- Impactos adversos negativos 

+ Impactos Benéficos 

0 Nulo 

 

10.2 Valoración de los Impactos Identificados 

 

Para la valoración de los impactos potenciales del proyecto, se utilizó 

el método de Índice de Significancia. Por medio de este método, se 

valoraron todas las interacciones identificadas.  

 

La significancia (S) es un índice o valor numérico que permite tener 

una idea de importancia del impacto ambiental a partir de la evaluación 

de criterios ambientales. Esta significancia se obtiene en función de 

la magnitud del impacto (m), su extensión (e), acumulación (a) duración 

(d) y sobre la base de la fragilidad del componente ambiental afectado 

(f). Estas características se asociaron a una puntuación entre 1 y 5. 

El valor numérico de significación se obtiene haciendo uso de la 

siguiente expresión:  

 

Índice de Significancia = [(2m + d + e + a)/125]*f.  

 

Los resultados se agrupan en impactos de acuerdo al valor de 

significancia favorable o adversa en 5 rangos: muy bajo (0,10 – 0,25), 

bajo (>0,25 – 0,40), moderado (>0,40 – 0,60), alto (> 0,60 – 0,80) y 

muy alto (> 0,80 – 1,00). En el cuadro siguiente se muestran los 

criterios y la calificación cuantitativa de los parámetros que permiten 
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estimar los índices o valores numéricos de significancia. A 

continuación se explican los criterios utilizados para establecer el 

Índice de Significancia:  

 

10.2.1 Criterios Usados para la Valoración de Impacto.  

 

 Magnitud (m)  
 

Es el grado de incidencia o afectación de la actividad sobre un 

determinado componente ambiental en el ámbito de extensión específico 

en que actúa. Este parámetro mide el cambio cuantitativo o cualitativo 

de un parámetro ambiental, provocado por una acción. La calificación 

comprendió la puntuación siguiente: (1) muy baja magnitud, (2) baja 

magnitud, (3) mediana magnitud, (4) alta magnitud y (5) muy alta 

magnitud.  

 

 Duración (d)  
 

Es el tiempo que se presume durará un impacto. Este puede tener 

duración muy corta si involucra pocos días (1); corta si son semanas 

(2); moderada si son meses (3); extensiva si son años (4) y permanente 

si dura varias décadas después del Proyecto (5). 

 

 Extensión o Área de Influencia del Impacto (e)  
 

Se refiere al área de influencia teórica del impacto ambiental en 

relación con el entorno del proyecto. Califica el impacto de acuerdo al 

ámbito de influencia de su efecto, pudiendo ser “áreas puntuales” si se 

restringe a áreas puntuales muy pequeñas dentro o aledañas al proyecto 

(1); en algunas zonas del área de influencia del proyecto (2), En toda 

el área de influencia del proyecto (3), A nivel comarcal o municipal 

(4) y “nivel departamental/regional” si el efecto se extiende a nivel 

departamental o región del pacífico (5).  

 

 Acumulación (a)  
 

Los impactos acumulativos se definen como los efectos ambientales 

esperados de los impactos combinados de proyectos pasados, presentes y 

razonablemente esperados para el futuro, dentro del área del proyecto.  

 

La calificación numérica comprende los valores siguientes: (1) si el 

efecto no es acumulativo; (2) si el efecto acumulativo es bajo; (3) si 

el efecto acumulativo es moderado; (4) si el efecto acumulativo es 

alto, y (5) si el efecto acumulativo es muy alto.  

 

 Fragilidad del Componente (f)  
 

Es el grado de susceptibilidad de ser deteriorado que tiene el 

componente ambiental ante el desarrollo de las diferentes etapas del 

proyecto. Al respecto, se debe tener presente que la sensibilidad es 

una propiedad inherente al medio o componente ambiental como un todo, 
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mientras que la fragilidad se refiere a la respuesta del componente a 

un aspecto ambiental específico. Así, un componente puede tener un sólo 

valor de sensibilidad –independientemente del aspecto ambiental que lo 

afecte– pero varios índices de fragilidad, para diferentes aspectos del 

proyecto.  

 

La calificación numérica comprende los siguientes valores: (1) Muy baja 

fragilidad; (2) Baja fragilidad; (3) medianamente frágil; (4) Frágil y 

(5) Extremadamente frágil. La fragilidad del medio se considera un 

aspecto determinante para evaluar la significación del impacto, de modo 

que en la matriz actúa como un coeficiente o factor de ajuste sobre los 

otros aspectos. 

 

Cuadro 10.5 Resumen de Criterios y Calificaciones 

RANGO

S 

CRITERIOS 

MAGNITUD 

(m) 

DURACIÓN 

(d) 

EXTENSIÓN 

(e) 

ACUMULACIÓN 

(a) 

FRAGILIDAD 

(f) 

1 Muy baja Días 
Áreas 

puntuales  

No 

acumulativo 

Muy baja 

fragilidad 

2 Baja Semanas 

En algunas 

zonas del 

Área de 

Influencia 

del Proyecto  

Bajo Baja fragilidad 

3 Mediana Meses 

En toda el 

área de 

influencia  

Moderado 
Medianamente 

frágil 

4 Alta Años 
Comarcal/Muni

cipal  
Alto Frágil 

5 Muy alta Décadas 
Departamental 

/ Regional  
Muy alto 

Extremadamente 

frágil 

 

10.3 Identificación de Impactos Potenciales del Proyecto 

 

En el cuadro siguiente, se presenta una lista de posibles impactos que 

pudieran presentarse durante la ejecución de las diferentes fases del 

proyecto. El cuadro 10.7 presenta la matriz de interacción, en esta se 

realiza el análisis de la identificación de impactos sociales y 

ambientales referidos a las etapas de construcción, operación y 

mantenimiento y cierre del proyecto, a fin establecer las medidas y 

planes técnicos que permiten evitar o reducir los impactos ambientales 

a niveles aceptables o límites permisibles.  

 

En la matriz de interacciones, se analiza cómo interactúan las acciones 

del proyecto con los factores ambientales identificados. Donde el 

evaluador ha considerado que existe una interacción, se ha marcado con 

el signo (-) que indica que una acción provoca un estrés sobre el 

factor identificado o algún tipo de impacto social o ambiental. 
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Cuadro 10.6 Acciones del proyecto y sus impactos 

ACCIONES DEL PROYECTO DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS 

ETAPA DE DISEÑO 

 Planes y estudios 

preliminares  

 Definición de 

servidumbre  

 

Los impactos no son mayores, no se requiere de 

maquinaria y equipo especial, pues solo se necesita 

un vehículo para el traslado del personal y equipo 

de topografía. El impacto que se puede dar es la 

generación de expectativas por parte de los 

pobladores vecinos a la subestación y los dueños de 

fincas o parcelas por donde se aproxima la línea a 

las cercas de las propiedades.  

FASE DE CONSTRUCCIÓN 

Adecuación de 

instalaciones 

provisionales y de 

almacenamiento de 

materiales  

El establecimiento de bodegas temporales y sitio de 

trabajo, crea expectativas de posibilidades de 

empleo y posibles efectos sobre el medio ambiente  

Replanteo  Generación de expectativa por parte de la 

población. Malestar de los pobladores por la 

presencia de personal en los sitios de implantación 

de estructuras para realizar el replanteo. Daño a 

la cobertura vegetal por la limpieza y desbroce que 

se debe realizar en los sitios de ubicación de 

estructuras por levantamiento topográfico. Posible 

daño a los cercos de las fincas por la circulación 

del personal de topografía.  

Derechos de paso y 

servidumbre  

Malestar de los dueños de las parcelas que se 

ubican paralelos al derecho de vía de la carretera 

por donde se instale la línea o donde atravesará la 

línea, pues dentro de la faja de servidumbre se 

restringe el uso del suelo, ya que no podrá tener 

cultivos y vegetación de gran altura y tampoco 

podrán realizar edificaciones. Daño a la cobertura 

vegetal y a la vegetación, debido a que se debe 

realizar el desbroce de la franja de servidumbre. 

Impacto sobre la fauna por el desbroce y tumba de 

árboles y arbustos.  

Impacto a las fuentes de agua por disposición 

inadecuada de desechos. 

Limpieza, descapote y 

movimiento de tierra 

del área donde se 

construirá la SE y 

corte y poda de 

árboles en el trazado 

de la línea de 

transmisión  

Producción de ruido, generación de material de 

desechos (suelo residual, restos vegetales) para 

cumplir con especificaciones del diseño, con 

potencial afectación al drenaje, compactación del 

suelo.  

Afectación a flora y fauna.  

Afectación a los patrones de drenaje naturales 

aledaños a las obras. 

Excavaciones  Generación de ruido y vibraciones por el equipo 

requerido para la excavación. Afectación al suelo y 

daño en la cobertura vegetal por la presencia de 

materiales para la construcción. Afectación a la 
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ACCIONES DEL PROYECTO DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS 

flora y fauna.  

Generación de residuos sólidos.  

Generación de material particulado. 

Construcción de 

cimentaciones  

Generación de ruido y vibraciones por el equipo 

requerido para la mezcla del hormigón. Afectación 

al suelo y daños a la vegetación herbácea por la 

presencia de materiales para la construcción. 

Afectación a la flora y fauna. Afectación al suelo 

y agua por la compactación. Generación de material 

particulado.  

Construcción de 

Subestación y 

fundaciones para el 

anclaje de las 

estructuras 

Generación de ruido y vibraciones por el equipo 

requerido para la mezcla del hormigón, movilización 

de camiones de carga de materiales, desechos, 

cisterna de riego, etc. Afectación al suelo y daño 

en la cobertura vegetal por la presencia de 

materiales para la construcción. Afectación a la 

flora y fauna. Afectación al suelo y agua por la 

compactación.  

Afectación de la atmósfera por emisión de gases a 

causa de la combustión de hidrocarburos por parte 

de vehículos y maquinaria pesada, material 

particulado, generación de residuos sólidos y 

líquidos. 

Montaje de estructuras 

metálicas y de postes 

de concreto y acero 

(subestación y 

soportes de línea de 

transmisión) 

Generación de ruido por el montaje de las 

estructuras y debido al movimiento de vehículos con 

los materiales. Afectación al suelo y daño en la 

cobertura vegetal durante el movimiento de los 

elementos para el armado de las estructuras. 

Afectación al paisaje por la presencia de los 

soportes de la línea, generación de residuos.  

Ensamblaje de 

aisladores y 

accesorios  

Generación de ruido debido al movimiento de 

vehículos con los materiales. Afectación al suelo y 

daño en la cobertura vegetal durante el acceso de 

los materiales; afectación al paisaje. Generación 

de residuos. 

Tendido de conductores 

e hilo de guardia  

Generación de ruido y vibraciones por el equipo 

utilizado para esta actividad. Afectación al suelo 

y daño en la cobertura vegetal por el paso de los 

trabajadores con el hilo guía para el tendido de 

los conductores y cable de guardia. Probable 

colisión de aves en sitios críticos. Generación de 

residuos sólidos. 

 

Inspecciones y pruebas  Afectación al suelo y cobertura vegetal, a la 

flora, a la fauna debido al acceso a los sitios en 

donde se ubicarán las estructuras.  

Desmantelamiento de 

bodega  

Generación de residuos, generación de ruido, área 

compactada.  
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ACCIONES DEL PROYECTO DESCRIPCION DE LOS IMPACTOS 

FASE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

 

Mantenimiento del área 

de  servidumbre  

Alteración de la cubierta vegetal, dispersión de la 

fauna y alteración del paisaje, por el mal manejo 

de desechos. 

Generación de residuos. 

Reparaciones de líneas  Daños a la cubierta vegetal existente al entorno, 

generación de residuos sólidos. 

 

Operación y 

mantenimiento de la SE  

Generación de ruidos por funcionamiento de equipos, 

generación de desechos sólidos y líquidos.  

Operación de línea de 

transmisión 

Generación de radio interferencia e inducciones 

eléctricas, contaminación acústica. 

Posibles afectaciones a las aves por posible 

colisión con los conductores, aunque no es zona de 

ruta migratoria de aves. 

Generación de residuos sólidos y líquidos. 

FASE DE ABANDONO 

 

Retiro de las 

estructuras(soportes),

conductores, 

infraestructura, 

equipos en la 

subestación, etc  

Daños a la cubierta vegetal, suelo y afectación a 

la propiedad privada 

Generación de residuos.  

Generación de material particulado. 

Recuperación de áreas 

degradadas por el 

proyecto  

Paisaje recuperado y reconexión del funcionamiento 

del ecosistema. 

Clasificación, empaque 

y transporte de 

material sobrante 

Generación de residuos. 
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Cuadro 10.7   Matriz de interacción de impactos 

FACTORES 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 

Fase de Diseño y construcción Fase de operación 
Abandono del 

proyecto 
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s 
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 D
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 p
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E
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 c
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 d
e 
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 d
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 p
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m

pi
ez

a 
de

 s
er

vi
du

m
br

e 

R
ep

ar
ac

io
ne

s 
de

 lí
ne

as
 

O
pe

ra
ci

ón
 y

 m
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 d
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R
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 d

eg
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s 
po

r 
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pr
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FACTORES ABIOTICO 

Suelo 

Compactación del suelo  0 0 - - 0 - 0 - - - 0 0 0 - 0 0 0 0 - 0 

Alteración del relieve y 
topografía  

0 0 - 0 0 - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Erosión del suelo  0 0 - 0 0 - - - - - 0 0 0 - - 0 0 0 - 0 

Alteración de interface 
suelo-agua  

0 0 0 0 0 - - - - 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Alteración de los patrones 
de drenaje  

0 0 - 0 0 - - - - - 0 0 0 0 -  0 0 0 0 0 

Cambios del uso del suelo  0 - - 0 - - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 - + 

Atmosfera 

Aumento de la intensidad 
y duración de ruidos  

0 0 - - 0 - - - - - - - 0 - - 0 - - - + 

Emisión de material 
particulado 

0 0 - 0 0 - - - - - - - 0 - 0 0 0 0 - + 

Contaminación por 
campos 
electromagnéticos  

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - 0 + 

Contaminación visual  0 0 - 0 0 - - - - - - - 0 0 - 0 0 0 0 0 

Contaminación del aire  0 0 - 0 0 - - - - - 0 0 0 - 0 0 - - - + 

Emisión de vapores 
ácidos 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - 0 0 0 

Agua 

Afectación a las 
características de drenaje 
natural  

0 0 - 0 0 - - - - - 0 0 0 0 - 0 0 0 0 + 

Afectación a la calidad de 
agua  

0 0 - 0 0 - - - - - 0 0 0 0 - 0 - 0 - + 

Afectación del flujo de 
agua subterránea  

0 0 - 0 0 - - 0 - 0 0 0 0 0 0 0 - - - + 

Alteración de caudales de 
los cuerpos de agua   

0 0 - - 0 - - - - 0 0 0 0 0 - 0 - 0 0 + 
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FACTORES 
AMBIENTALES 

IMPACTOS 

Fase de Diseño y construcción Fase de operación 
Abandono del 

proyecto 
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 D
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FACTORES BIOTICO 

Flora y fauna 
Afectación a vegetación  0 0 - - - - - - - - 0 - 0 0 - 0 0 0 0 + 

Afectación a la fauna  0 0 - - - - - - - - - - 0 + - - - - + + 

FACTOR ECOLÓGICO Y PAISAJÍSTICO 

 Afectación a especies y 
poblaciones terrestres 
de fauna 

0 0 0 - 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 0 - 0 + 

Alteración del paisaje 
natural del área del 
proyecto  

0 0 - 0 0 - - - - - - - 0 + - 0 - - 0 + 

Contaminación visual  

 
0 0 - 0 - - - - - - - - 0 + - 0 - - 0 + 

FACTOR SOCIOECONOMICO 

Socioeconómico 

Afectaciones a las 
poblaciones 

0 - - 0 - - - - - - 0 - + 0 - - 0 - - + 

Cambios en la economía 
del área de influencia del 
proyecto 

0 0 + + + 0 0 0 + 0 0 0 0 - + + + + 0 0 

Fuerza laboral  0 0 + + 0 + + + + + + + + + + 0 + + + + 

Plusvalía de 
propiedades 

+ 0 0 0 0 0 - 0 + - 0 - - 0 - - 0 - + + 

 
Simbología: (+) Impacto positivo 

   (0) Impacto neutro 

   (--) Impacto negativo 
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10.4 Valoración de los impactos ambientales. 

 

Una vez identificada las acciones y los factores a ser impactados por 

el proyecto y a través de la aplicación del método de los 

Indicadores, el grupo técnico procedió a valorar los posibles 

impactos ambientales a generarse durante la ejecución del proyecto. 

 

Es importante destacar que luego de aplicar los índices de calidad 

ecológica la valoración global apunta a una mayor cantidad de los 

impactos negativos, pero luego de valorar éstos mismos impactos y 

sumadas las medidas de mitigación se manifiesta un cambio 

significativo en relación con el balance final de los impactos, 

donde los positivos superan claramente a los negativos. 

 

En el cuadro siguiente se presenta el análisis de la valoración de 

los impactos ambientales. 
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Cuadro 10.8 Valoración de los impactos ambientales. 

 

Factores 
ambientales  

Impactos 

ETAPA DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCION ETAPA DE OPERACIÓN EATA DE ABANDONO 

M
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FACTORES ABIOTICOS 

Suelo 

Compactación del 
suelo  3 3 2 3 2 0.224 

Muy baja 
significancia 

1 5 2 1 1 0.08 
Muy baja 

significancia 
2 2 2 2 2 0.16 

Muy baja 
significancia 

Alteración del relieve 
y topografía  

3 4 2 3 3 0.36 
Baja 

significancia 
1 5 1 1 1 0.072 

Muy baja 
significancia 

1 3 2 2 2 0.144 
Muy baja 

significancia 

Erosión del suelo  
3 3 2 3 3 0.336 

Baja 
significancia 

1 5 1 1 1 0.072 
Muy baja 

significancia 
1 2 2 1 1 0.056 

Muy baja 
significancia 

Alteración de 
interface suelo-agua  

2 2 2 2 3 0.24 
Muy baja 

significancia 
1 5 1 1 1 0.072 

Muy baja 
significancia 

1 1 1 1 1 0.04 
Muy baja 

significancia 

Alteración de los 
patrones de drenaje  

2 3 2 2 2 0.176 
Muy baja 

significancia 
2 5 2 2 2 0.208 

Muy baja 
significancia 

2 3 2 2 2 0.176 
Muy baja 

significancia 

Cambios en el uso 
del suelo  

3 4 3 4 3 0.408 
Moderada 

significancia 
2 5 3 2 2 0.224 

Muy baja 
significancia 

3 3 3 2 2 0.224 
Muy baja 

significancia 

Atmosfera 

Aumento de la 
intensidad y 
duración de ruidos  

3 4 2 3 2 0.24 
Muy baja 

significancia 
1 5 2 3 2 0.192 

Muy baja 
significancia 

3 3 3 2 2 0.224 
Muy baja 

significancia 

Emisión de material 
particulado 

3 3 2 2 2 0.208 
Muy baja 

significancia 
1 1 1 1 1 0.04 

Muy baja 
significancia 

3 3 2 2 2 0.208 
Muy baja 

significancia 

Contaminación por 
campos 
electromagnéticos  

0 0 0 0 0 0 
No hay 

impactos 
3 4 2 3 3 0.36 

Baja 
significancia 

0 0 0 0 0 0 
No hay 

impactos 

Contaminación 
visual  

4 4 3 4 3 0.456 
Moderada 

significancia 
4 5 3 4 3 0.480 

Moderada 
significancia 

3 3 3 2 2 0.224 
Muy baja 

significancia 

Contaminación del 
aire  

5 3 2 3 2 0.288 
Baja 

significancia 
2 5 2 4 3 0.36 

Baja 
significancia 

4 3 2 3 2 0.24 
Muy baja 

significancia 

Emisión de vapores 
ácidos 

0 0 0 0 0 0 
No hay 

impactos 
3 3 2 2 2 0.208 

Muy baja 
significancia 

0 0 0 0 0 0 
No hay 

impactos 

Agua 

Afectación a las 
características de 
drenaje natural  

2 2 2 1 1 0.072 
Muy baja 

significancia 
1 1 1 1 1 0.04 

Muy baja 
significancia 

1 1 1 1 1 0.04 
Muy baja 

significancia 

Afectación a la 
calidad de agua  

2 3 2 2 2 0.176 
Muy baja 

significancia 
3 4 2 3 3 0.36 

Baja 
significancia 

2 1 2 2 2 0.144 
Muy baja 

significancia 

Afectación del flujo 
de agua 
subterránea  

1 3 2 2 2 0.144 
Muy baja 

significancia 
1 1 2 1 1 0.048 

Muy baja 
significancia 

1 1 2 1 1 0.048 
Muy baja 

significancia 
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Factores 
ambientales  

Impactos 

ETAPA DE DISEÑO Y 

CONSTRUCCION ETAPA DE OPERACIÓN EATA DE ABANDONO 
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Alteración de 
caudales de los 
cuerpos de agua   

2 3 3 2 2 0.192 
Muy baja 

significancia 
2 5 2 2 2 0.208 

Muy baja 
significancia 

1 2 4 1 2 0.144 
Muy baja 

significancia 

 
 

                     

FACTORES BIOTICOS 

Flora y fauna 

Afectación a la 
vegetación  

4 3 3 3 4 0.544 
Moderada 

significancia 
2 5 3 2 3 0.336 

Baja 
significancia 

1 2 3 1 2 0.128 
Muy baja 

significancia 

Afectación a la 
fauna  

4 3 3 3 3 0.408 
Moderada 

significancia 
3 5 3 3 3 0.408 

Moderada 
significancia 

1 2 3 1 1 0.064 
Muy baja 

significancia 

FACTORES ECOLOGICO Y PAISAJISTICO 

Ecosistemas 

Afectación a 
especies y 
poblaciones 
terrestres de fauna 

4 3 3 3 4 0.544 
Moderada 

significancia 
2 3 3 3 2 0.208 

Muy baja 
significancia 

1 2 3 1 1 0.064 
Muy baja 

significancia 

Alteración del 
paisaje natural del 
área del proyecto  

4 3 3 4 3 0.432 
Moderada 

significancia 
2 5 3 2 3 0.336 

Baja 
significancia 

2 2 3 1 1 0.08 
Muy baja 

significancia 

Contaminación 
visual  

5 3 3 3 3 0.456 
Moderada 

significancia 
5 5 3 4 3 0.528 

Moderada 
significancia 

2 2 3 1 1 0.08 
Muy baja 

significancia 

FACTOR SOCIOECONOMICO 

Socioeconómico 

Afectaciones a las 
poblaciones  

5 3 4 4 3 0.504 
Moderada 

significancia 
4 5 3 4 3 0.48 

Moderada 
significancia 

4 2 3 2 3 0.36 
Baja 

significancia 

Cambios en la 
economía del área 
de influencia del 
proyecto 

5 3 3 2 3 0.432 
Moderada 

significancia 
(Positivo) 

4 5 4 3 3 0.48 
Moderada 

significancia 
(Positivo) 

4 3 4 3 3 0.432 
Moderada 

significancia 
(Negativo) 

Fuerza laboral  
5 3 3 4 4 0.64 

Alta 
significancia 

(Positivo) 
1 5 3 2 4 0.384 

Baja 
significancia 

(Positivo) 
3 2 3 2 2 0.208 

Muy baja 
significancia 

(Positivo) 

Plusvalía de 
propiedades 1 3 3 1 2 0.144 

Muy baja 
significancia 

2 5 3 3 2 0.336 
Baja 

significancia 
2 3 3 2 2 0.192 

Muy baja 
significancia 

(Positivo) 

 

 

 



Estudio de Impacto Ambiental 

Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV 

204  

  

10.5 Jerarquización de impactos identificados 

 

Tomando como referencia los resultados de la valoración de los impactos 

ambientales, se presenta el cuadro siguiente con una lista de impactos 

de mayor incidencia por el desarrollo del proyecto, esta jerarquización 

de impactos se plantea en función de las fases del proyecto. 

 

Cuadro 10.9 Impactos Priorizados 

FACTORES 

AMBIENTALES 
IMPACTOS TIPO DE IMPACTO 

ETAPA DE DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN 

Suelos Cambios en el uso del suelo  Moderada Significancia  

Atmosférico  Contaminación visual Moderada Significancia  

Flora y fauna 
Afectación a la vegetación Moderada Significancia  

Afectación a la fauna Moderada Significancia  

Ecosistemas  

Afectación a especies y 

poblaciones terrestres de fauna 
Moderada significancia  

Alteración del paisaje natural 

del área del proyecto  

Moderada significancia  

Contaminación visual Moderada significancia  

Socioeconómicos  

Afectaciones a las poblaciones  Moderada Significancia  

Cambios en la economía del área 

de influencia del proyecto  

Positivo, Moderada 

Significancia 

Fuerza laboral 
Alta significancia 

(Positivo) 

ETAPA DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 

Atmosférico Contaminación visual Moderada significancia  

Flora y fauna Afectación a la fauna Moderada Significancia  

Ecosistemas  Contaminación visual Moderada significancia 

Socioeconómicos  

Afectaciones a las poblaciones Moderada significancia 

Cambios en la economía del área 

de influencia del proyecto 

Moderada Significancia 

(Positivo)  

ETAPA DE ABANDONO DEL SITIO 

Socioeconómicos  
Cambios en la economía del área 

de influencia del proyecto  

Moderada significancia 
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10.6 Descripción de Impactos Identificados 

  

10.6.1 Descripción de impactos identificados durante la fase de diseño 

y construcción 

 

a) Cambios en el uso del suelo   

 

Durante la construcción, será necesario garantizar una franja de 

servidumbre exclusiva para la línea, que se estima en 20 metros (10 

metros a cada lado del eje de la línea), en los cuales no se prohíbe el 

pastoreo o uso agrícola, aunque otros usos son incompatibles, por 

ejemplo construcción de viviendas, siembra de árboles de porte alto. Si 

bien el corredor del derecho de servidumbre, no es muy ancho y será 

parte del derecho de vía de la carretera Malpaisillo – San Isidro, sin 

embargo, pudiera interrumpir o fragmentar el uso establecido de la 

tierra en toda su extensión para algunas actividades.  

  

Este cambio de uso de suelo se da a partir del momento que se define la 

ruta de la línea de transmisión y es a partir de ese momento que esa 

porción de terreno solo es compatible con la transmisión de energía. 

 

En la mayor parte del trazado de la línea de transmisión el uso de 

suelo es parte de un derecho de vía de la carretera Malpaisillo – San 

Isidro y una pequeña parte son terrenos con uso agropecuario. Cabe 

señalar que, en la franja de servidumbre de la línea de transmisión, 

estas actividades se pueden seguir desarrollando, siempre y cuando no 

se siembren árboles de porte alto, en este sentido el cambio de uso del 

suelo puede seguir siendo de uso público (caso de carretera) y uso 

agropecuario con ciertas restricciones. 

   

Esto mismo ocurre en el terreno para la construcción de la subestación 

eléctrica que es un área actualmente utilizada para actividades 

ganaderas y será transformado su uso para estructuras de la 

subestación. En este lote de terreno, prácticamente se hará cambio de 

uso del suelo.  

  

Calificación: Impacto negativo, directo, permanente, recuperable una 

finalice la vida útil del proyecto, de Moderada Significancia  

   

b) Contaminación visual   

 

Es importante hacer mención que, con el desarrollo de este proyecto, se 

presentará un cambio de moderada significancia en la zona de influencia 

del mismo dado el uso actual del suelo principalmente por el corte de 

árboles para el establecimiento de los componentes de la línea de 

transmisión y la construcción de la subestación, principalmente por las 

actividades constructivas y la generación de desechos. No obstante, 

desde el diseño y la planificación del proyecto se trata de reducir los 

impactos, priorizando en mayor medida el trazo de la ruta por las áreas 

intervenidas, para disminuir el grado de afectación a la vegetación, 

aplicando también las buenas prácticas ambientales en la etapa de 

construcción. 
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Esta contaminación también ha sido identificada en el factor ambiental 

de ecosistemas en la etapa de diseño y construcción del proyecto. El 

impacto principal se da por el cambio de uso de suelo y la presencia de 

estructuras relacionadas con transmisión de energía eléctrica, aunque 

como se mencionó anteriormente el área es intervenida por la carretera, 

actividades agropecuarias y habitacionales, en el medio se encuentran 

redes de transmisión y redes primarias de distribución eléctrica. 

 

Calificación: Impacto negativo, permanente. 

  

En ambos factores ambientales (Atmosférico y ecosistemas), el resultado 

encontrado es directo de moderada significancia.  

          

c) Afectación a la vegetación:    

 

A pesar de que la vegetación en el área de influencia del proyecto está 

altamente intervenida, como se ha descrito en el diagnóstico de la 

flora, se ha determinado que, durante las actividades constructivas, 

será necesaria la remoción de algunos árboles dispersos en el sitio de 

construcción de la Subestación y unos pocos a lo largo del derecho de 

vía de la línea de transmisión. 

 

Los parches de vegetación que adquieren mayor relevancia son los 

encontrados principalmente entre la comunidad Las Mangas y el sitio de 

ubicación de la subestación, en el resto de la trayectoria del trazado 

de la línea se identifican pocos arboles por ser parte del derecho de 

vía de la carretera Malpaisillo – San Isidro, sin embargo, se estarán 

cortando arboles de baja altura y también se hará poda. 

   

Se considera que este componente ambiental es bastante frágil en la 

zona, debido a los diferentes grados de intervención que se observan, 

especialmente por actividades antropogénicas de uso agropecuario.  

   

Calificación: Impacto negativo, temporal, directo de moderada 

significancia. 

  

d) Afectación flora y fauna: 

 

Es importante destacar que, con la afectación a la flora en el área de 

influencia del proyecto, la fauna también es afectada mínimamente y de 

manera indirecta, principalmente para la etapa de construcción que la 

fauna local puede ser desplazada por el ruido generado en la 

construcción de la línea de transmisión y la subestación. Aunque es 

importante destacar que en el levantamiento de campo se pudo comprobar 

que la mayoría de la fauna identificada se encuentra en el sitio por 

las oportunidades de alimentación (cultivos agrícolas), sin embargo, 

toda la zona es parte de su movilidad. 

 

De igual manera la tumba y poda de árboles sobre el trazado de la línea 

de transmisión y la construcción de la subestación tendrá un impacto 

relativamente negativo en la fauna ya que verá reducido en corto plazo 

su hábitat natural. 
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Calificación: Impacto negativo, temporal, directo de moderada 

significancia. 

   

e) Afectación especies y poblaciones terrestres de fauna   

 

Con la introducción de un nuevo proyecto en el área estudiada, se 

estarán generando impactos negativos principalmente a especies de fauna 

terrestres, por el riesgo de que trabajadores del proyecto realicen 

actividades de caza, por el ruido generado, por la intervención del 

hábitat ocupado, por la presencia de personas trabajadoras y equipos en 

el área del proyecto tendrán impacto negativo desplazando las especies 

de fauna terrestre hacia otros sitios. 

 

Calificación: Impacto negativo, temporal, directo de moderada 

significancia. 

 

f) Alteración del paisaje natural del área del proyecto   

 

En esta etapa del proyecto la afectación al paisaje natural se da 

principalmente por el corte y poda de árboles tanto en el área de 

construcción de la subestación como en el trazado de la línea, para la 

incorporación de nuevos elementos al paisaje; sin embargo, para los 

pobladores  de las comunidades del área de influencia del proyecto 

estos elementos no son desconocidos por la presencia en el medio de las 

redes eléctricas de distribución y transmisión de los alumbrados 

públicos y de actividades de transporte terrestre sobre la carretera 

Malpaisillo – San Isidro. 

 

Calificación: Impacto negativo, temporal, directo de moderada 

significancia.   

 

g) Afectaciones a las poblaciones   

 

Debido a que la línea de transmisión discurre en casi todo su trayecto 

en el derecho de vía de la carretera Malpaisillo – San isidro y una 

parte menor en terrenos dedicados a las actividades agropecuarias y de 

ganadería. Durante las actividades de instalación de soportes y tendido 

de la línea de transmisión, las tareas cotidianas de los pobladores que 

circulan por los bordes de la carretera y en medios de transporte en 

algunas ocasiones, se verán afectados por los trabajos constructivos y 

en la instalación de las estructuras de soporte y conductores, también 

puede haber riesgo de que las personas o animales que circulan por el 

sitio de caer en las excavaciones donde se instalaran las fundaciones 

para los apoyos, así como, la obstaculización temporal de parte de la 

vía por la operación de equipo (manual y mecanizado) para la 

instalación de la línea, entre otras actividades.  

 

Otros impactos que se pueden generar y que pueden afectar a la 

población como a los trabajadores, es la generación de ruido por la 

presencia de equipos de construcción, la presencia en las comunidades 

de personal extraño del proyecto, la generación de polvo por los 
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movimientos de tierra principalmente en los alrededores del terreno de 

la subestación. 

 

Calificación: Impacto negativo, temporal, directo de corta duración, de 

moderada significancia    

 

h) Cambios en la economía del área de influencia del proyecto   

 

Con la apertura de nuevos proyectos, traerán consigo la realización de 

una serie de actividades constructivas, que a su vez requieren de un 

cierto número de mano de obra temporal, tanto calificada como no 

calificada, para realizar todas las actividades relacionadas con la 

construcción de las obras. 

  

En la fase de construcción, se generarán oportunidades de empleos 

temporales, especialmente de mano de obra no calificada, para los 

habitantes de las poblaciones cercanas al proyecto, también se 

dinamizará la economía de negocios locales como pulperías, comideras, 

hospedajes, estaciones de servicio, entre otros aportando a la economía 

familiar, aumentando el poder adquisitivo temporal. El impacto no es de 

carácter permanente, sin embargo, aportará a la economía local. 

  

Calificación: Impacto positivo, directo, temporal y de Moderada 

Significancia. 

 

g) Fuerza laboral 

 

Con el desarrollo de este proyecto se estarán generando fuentes de 

empleo que fortalecerán la economía local y especialmente se garantiza 

el empleo directo a la fuerza laboral existente en el área de 

desarrollo del proyecto, principalmente para los pobladores de las 

comunidades El Zapote, Las Mangas y El Jocote. 

 

Calificación: Impacto positivo, directo, temporal y de Alta 

Significancia. 

 

10.6.2 Descripción de los impactos identificados durante la fase de 

operación y mantenimiento 

   

a) Afectación a la fauna. 

 

En la etapa de operación del proyecto de Subestación Sébaco II y línea 

de transmisión en 130 kV, existe el riesgo de afectación a la fauna, 

principalmente las especies de aves que pueden tener colisiones con las 

líneas de alta tensión. 

 

En la línea base se han identificado especies de aves que presentan 

vuelos altos como piches, garzas, zopilotes y gavilanes, localizadas en 

las arroceras y en las orillas del rio de la comunidad de Las Mangas. 

Estas aves son consideradas residentes y no realizan migraciones 

estacionales, al contrario, realizan desplazamientos dentro de un mismo 

territorio. De acuerdo a las consultas con propietarios de fincas, en 
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el sitio no se han observado electrocuciones o colisiones de aves en 

las líneas de transmisión existentes, en el país tampoco existen 

estudios ni reportes sobre este fenómeno, por lo que este riesgo no es 

cuantificable al no disponer de estadísticas, sin embargo, se deben 

tomar en cuenta la instalación de dispositivos para disuadir la 

trayectoria de aves y evitar muertes por colisión. 

 

Calificación: Impacto negativo, permanente, de moderada significancia.   

 

b) Contaminación visual   

 

Con la operación de este proyecto, se mantendrá el cambio significativo 

del aspecto visual de la zona, por la presencia de estructuras de 

soportes de línea de transmisión y la línea misma. 

 

Lo mismo ocurre con las estructuras de la subestación que serán 

elementos integrados al entorno actual, creando cambios significativos 

en el espectro visual del área de emplazamiento. 

  

Calificación: Impacto negativo, permanente, directo de moderada 

significancia.   

 

c) Afectaciones a las poblaciones 

 

La operación del proyecto tendrá impactos negativos principalmente por 

la generación de contaminación por campos electromagnéticos a lo largo 

del tendido de la línea de transmisión. Lo que no permite la 

construcción de viviendas debajo de la línea de transmisión. 

 

Pero también, los pobladores de la zona tendrán la oportunidad de 

disponer de fuentes de trabajo, principalmente en el mantenimiento de 

servidumbre de la línea de transmisión y como operarios o guardas de 

seguridad en la subestación.  

 

Calificación: Impacto negativo, permanente, directo de moderada 

significancia. 

 

d) Cambios en la economía del área de influencia del proyecto   

 

Con la operación del proyecto “Subestación Sébaco II y Línea de 

Transmisión en 138 kV” se estará incidiendo positivamente en la 

economía de la zona, principalmente en los municipios de Sébaco y San 

Isidro y sus comunidades. 

   

Con este proyecto se logrará satisfacer el crecimiento de la demanda de 

energía en la zona, permitiendo satisfacer los nuevos requerimientos de 

demanda de energía.  

 

Con este proyecto se podrá abastecer la ampliación de la demanda 

eléctrica por el desarrollo de nuevos proyectos en la zona, esto trae 

consigo el desarrollo económico de los municipios vecinos al proyecto y 

por lo tanto mejora el nivel de vida de la población. 
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Calificación: Impacto positivo, directo, de moderada Significancia. 

   

10.6.3 Descripción de impactos identificados en la fase de abandono.    

 

a) Cambios en la economía del área de influencia del proyecto 

 

De ocurrir el cierre temporal o permanente del proyecto, afectará a 

todas las comunidades urbanas y rurales de los municipios de Sébaco y 

San Isidro, pero también tendrá su impacto negativo en 14 subestaciones 

más de la zona norte del país por ser parte de un nodo, ya que limitará 

el suministro de energía, la implementación de proyectos de desarrollo, 

el intercambio comercial y por lo tanto traerá consecuencias negativas 

para el desarrollo económico de la zona; no obstante, estos tipos de 

proyectos de energía eléctrica se cierran para dar paso a nuevos 

proyectos o por el cambio de tecnología nuevas. 

   

Calificación: Impacto negativo, directo, de moderada Significancia.    

 

10.7 Interpretación de resultados y valoración de impactos   

 

De acuerdo a la metodología planteada en esta evaluación ambiental y 

analizando los tipos de impactos se han encontrado en la fase de diseño 

y construcción del proyecto un total de 1 (un) impacto de Alta 

Significancia (Incidencia positiva) y 9 (nueve) impactos de moderada 

significancia (uno de ellos de incidencia positiva).  

 

Durante la fase de operación y mantenimiento se identifican 5 (cinco) 

impactos de moderada significancia, siendo uno de ellos de incidencia 

positiva. 

 

Para la fase de abandono del proyecto se ha identificado 1 (un) impacto 

de moderada significancia.  

 

El resto de impactos identificados en la evaluación del proyecto son de 

muy baja a baja significancia. 

 

Es importante resaltar que también se han identificado algunos impactos 

positivos en otros factores ambientales identificados de muy baja a 

baja significancia, pero que de alguna manera tienen incidencia 

positiva en el desarrollo del proyecto.   

 

Los impactos positivos se les considera compatibles o de beneficio para 

el proyecto y para los factores ambientales que interactúen en el 

desarrollo del mismo. 

 

Aplicando las medidas ambientales, el plan de gestión ambiental y la 

coordinación con las autoridades locales y la comunidad, se estará 

garantizando que los impactos ambientales generados por el desarrollo 

del proyecto sean mitigables y además se garantice la sostenibilidad 

ambiental del proyecto. 
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XI. ANÁLISIS DE RIESGO 

  

11.1 Introducción  

  

El territorio nacional y sobre todo, la región del Centro - Norte está 

sometido a una cantidad de amenazas naturales que sumado a la 

vulnerabilidad que han creado las actividades antropológicas en esa 

región geográfica genera una serie de riesgos que es importante conocer 

a la hora de desarrollar un proyecto, con el objetivo de definir una 

serie de medidas para enfrentar situaciones de emergencia creadas al 

desencadenarse una de estas amenazas naturales.   

  

El manejo integral del riesgo se orienta a la planificación de 

respuestas a siniestros que puedan presentarse en las distintas etapas 

de los proyectos de transmisión de energía (construcción, operación, 

repotenciación, modificación y/o ampliación y desmantelamiento), los 

cuales potencialmente puedan afectar, los bienes, recursos humanos e 

intereses empresariales, la comunidad y el medio ambiente que lo rodea. 

Para realizar esta planeación se propone utilizar una metodología, 

basada en ingeniería de riesgos, que permite identificar, analizar y 

evaluar la amenaza, la vulnerabilidad y el riesgo, buscando adoptar 

estrategias integrales para la administración de dichos riesgos.   

   

11.2 Objetivo 

  

Objetivo General   

  

Identificar las amenazas, prever las posibles situaciones de riesgo e 

implantar el Plan de Contingencias, con el fin de adoptar estrategias 

para reducir los efectos sobre los participantes en los procesos, las 

comunidades y los recursos de la zona de influencia; en un siniestro 

asociado a los procesos de construcción, operación, repotenciación, 

modificación y/o ampliación y desmantelamiento de las líneas de 

transmisión y subestaciones.   

  

Objetivos Específicos  

   

• Identificar las amenazas del proceso, técnicas, naturales y 

antrópicas, que puedan materializarse sobre los recursos 

empresariales, comunitarios y el medio ambiente en las diferentes 

etapas del proyecto.   

• Identificar los escenarios sobre los cuales pueden materializarse 

las amenazas en las diferentes etapas del proyecto.   

• Estimar los riesgos y evaluar la vulnerabilidad de los recursos 

empresariales, comunitarios y el medio ambiente ante las amenazas 

identificadas en las diferentes etapas del proyecto.  

• Formular un plan de emergencia que articule estrategias 

(procedimientos, recursos, instrumentos) para la prevención, control 

y atención de los riesgos evaluados para las actividades descritas 

asociados a las etapas del proyecto.   
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• Contribuir a la consolidación de la cultura de administración de 

riesgos para asegurar los recursos empresariales: humanos, físicos, 

bióticos, financieros, información estratégica e imagen corporativa.   

• Concienciar y capacitar al personal participante en los procesos, a 

los grupos comunitarios y población del área de influencia del 

proyecto sobre los posibles riesgos. Y desarrollar en ellos la 

capacidad de respuesta inmediata, eficiente y coordinada.   

• Establecer procedimientos, recursos y apoyos interinstitucionales 

necesarios para activar el plan de contingencias en la construcción, 

operación, repotenciación, modificación y/o ampliación y 

desmantelamiento de líneas y subestaciones de transmisión.   

 

11.3 Identificación de amenazas 

  

Identificación de causas inherentes al proceso o causas externas a él 

son las situaciones más comunes en las que la amenaza puede llegar a 

materializarse. Se relacionarán las amenazas más conocidas con 

antecedentes efectivos de siniestros y las de lejana probabilidad de 

ocurrencia.   

  

Ejemplo de amenazas identificadas en las actividades de construcción de 

la subestación Sébaco II y montaje de estructuras de apoyo de la línea 

de transmisión  

   

• Amenaza sísmica 

• Deslizamientos 

• Amenaza volcánica 

• Sequia 

• Inundaciones   

• Incendios y/o Explosiones 

• Accidentes  

 Caídas de altura, heridas punzo cortantes, electrocución, 

quemaduras   

 Uso de equipos mecánicos   

 Falla de equipos o infraestructura y caída de cables 

energizados  

 Derrames de combustibles  

 Proyección de fragmentos o partículas  

 Manejo manual de cargas y sobreesfuerzos posturales  

• Atentados y sabotaje   

  

Para el análisis de amenazas y vulnerabilidades del área de estudio se 

ha considerado información generada por INETER. Con el fin de 

identificar las amenazas que podrían afectar la construcción de la 

línea de transmisión. 

    

Según la clasificación de las amenazas realizado por INETER, la mayor 

amenaza para el área de estudio (Municipio de San Isidro) donde se 

pretende construir la Línea de Transmisión y la subestación corresponde 
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a las amenazas por sequía (10 puntos de 10 puntos probables), 

inundaciones (8 puntos de 10 puntos probables), seguido de sismos y 

huracanes (5 puntos cada uno de 10 puntos probables) y los 

deslizamientos (3 puntos de 5 puntos probables), pero también es 

importante considerar los incendios forestales que están asociados al 

fenómeno de la sequía, se consideran como amenazas los accidentes y los 

atentados y sabotajes que han sido amenaza permanente en las 

estructuras soportes de las líneas de transmisión eléctrica.   

  

11.3.1  Amenazas de Origen Geológico  

  

Los fenómenos de origen geológico están asociados a las erupciones 

volcánicas y sismos, los cuales cuando se presentan afectan el estado 

normal de los recursos naturales, pero principalmente significan un 

alto riesgo para la seguridad física de la población y de la 

infraestructura. Específicamente en el sitio donde se pretende 

construir la Línea de Transmisión y subestación se ha realizado 

revisión de la información existente en INETER, considerando las 

siguientes amenazas:  

  

a) Amenaza Sísmica  

  

El municipio de San Isidro está localizado en una zona de baja 

sismicidad que cubre la parte central de Nicaragua. Se localizan en un 

área geológicamente inestable, con una aceleración entre 1.5 y 2.4 

m/segundo (Mapa de amenaza sísmica del INETER).  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11.1 Mapa de amenaza sísmica de Nicaragua  

Fuente: INETER 
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b) Amenaza por deslizamientos   

 

De acuerdo al documento de amenazas naturales de Nicaragua, el 

municipio de San Isidro presenta una probabilidad de ocurrencia de 

deslizamientos del 60% (3 puntos de 5 puntos probables), principalmente 

por la presencia de laderas con pendientes hasta del 50%, sin embargo, 

en la zona de ubicación del proyecto no se identifican áreas sujetas a 

deslizamientos y estas se localizan fuera del área de influencia del 

mismo, sin embargo, no se descarta que por la presencia de fallas 

locales en el trazado de la línea se puedan generar deslizamientos, 

principalmente en el tramo desde la comunidad Las Mangas hacia el sitio 

de la subestación.  

 

c) Amenaza volcánica  

 

El municipio de San Isidro no está sujeto a riesgos por vulcanismo. 

 

11.3.2 Amenazas de Origen Meteorológico  

  

a) Amenaza por sequia   

 

El municipio de San Isidro, según el Informe sobre la Gestión Integral 

del Riesgo de Desastres en Nicaragua, 2013, indica que pertenece al 

corredor seco de Nicaragua 

 

El comportamiento de este fenómeno está relacionado con la presencia de 

forma cíclica de la variabilidad climática natural y se relaciona 

estrechamente con el período “El Niño” de la Oscilación Sur (ENOS). La 

sequía tiene que ver más con la distribución anómala de la 

precipitación dentro del período lluvioso, especialmente en los inicios 

de la lluvia, el receso canicular y su reinicio.  

 

Existe un período seco estacional que abarca desde noviembre a abril y 

otro intraestacional o “canícula” (15 de julio al 15 de agosto 

aproximadamente). 

 

En el período lluvioso también se producen varios días consecutivos sin 

lluvias (2, 3, 4, 5, 8 o más), que se llaman períodos caniculares 

errantes. Esto ocurre por el dominio de la influencia de los sistemas 

de altas presiones en el área, lo que origina una inhibición de los 

sistemas productores de lluvia. 

 

Según MAGFOR, 2012, existen 25 municipios denominados como los más 

críticos en cuanto a la amenaza por sequía: San Lucas, Somoto, 

Yalagüina, Palacagüina, Totogalpa, Telpaneca, Santa María, Ocotal, 

Dipilto, Macuelizo, Mozonte, San Fernando, Condega, La Trinidad, Pueblo 

Nuevo, Estelí, La Concordia, San Isidro, Sébaco, Ciudad Darío, 

Terrabona, Teustepe, San Lorenzo, San Francisco Libre, Tipitapa. 
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Figura 11.2 Mapa del corredor seco Centro – Nicaragua 

Fuente: SINAPRED 

 

b) Amenaza por inundación   

 

En el sitio donde se construirá la subestación y la línea de 

transmisión no se presentan mayores amenazas por inundaciones, 

solamente en un punto de intersección de la línea de transmisión se 

localiza un punto crítico de inundación, según funcionarios de la 

alcaldía municipal. Esta área de inundación no representa ningún riesgo 

para el proyecto ya que el trazado se hará en la banda contraria de la 

carretera. 
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  Leyenda: 

 

Figura 11.3 Punto crítico de inundación en el trazado de la línea 

Fuente: Programa Ambiental de Gestión de Riesgos de Desastres y Cambio 

Climático PAGRICC 2415/BL-Nl, MARENA/DGCC 
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11.3.3  Amenazas antropogénicas   

  

El 17% del recurso forestal de Nicaragua se encuentra establecido en la 

zona norte-centro, donde la población rural continúa aplicando quemas 

no controladas para las actividades agropecuarias. Según el informe 

final del plan contra incendios forestales 2013, el 40% del total de 

hectáreas afectadas a nivel nacional se registraron en esta zona, con 

mayor incidencia en el departamento de Nueva Segovia.  

 

Lo incendios forestales en área del proyecto son una amenaza, ya que la 

población continúa aplicando quemas no controladas para las actividades 

agropecuarias. Realizadas en los alrededores y dentro del área.  

  

La quema de pastizales en el área de influencia del tendido de la línea 

de transmisión puede generar recalentamiento en conductores de 

electricidad, aunque esta práctica no es realizada en la mayor parte 

del trazado de la línea de transmisión por encontrarse en el derecho de 

vía de la carretera Malpaisillo – San Isidro y esta ruta se mantiene en 

limpieza constantemente por el FOMAV, lo que reduce el riesgo de daños 

a las líneas de transmisión por quemas no controladas.  

 

Para el caso del sitio de ubicación de la subestación, existe el riesgo 

por quemas en las parcelas vecinas al proyecto, por lo que se deben 

considerar medidas ambientales de prevención para que el proyecto sea 

afectado por esta amenaza. 

  

En este grupo de amenazas también se incluyen los accidentes por las 

actividades de trabajo y las relacionadas con sabotajes.  

  

Estas amenazas pueden ser controladas por la administración del 

proyecto, si se cumplen con las medidas de prevención y se lleva un 

control sobre aspectos que pueden provocar una incidencia de estas 

amenazas, también se requiere de estricto control y vigilancia sobre 

los elementos del proyecto para evitar que ocurra el evento de esta 

naturaleza.  

  

La vulnerabilidad del medio y sus recursos (ambientales y humanos) es 

de mayor incidencia con estas amenazas si no se ponen en práctica las 

medidas ambientales de prevención y mitigación.   

  

11.4 Evaluación de vulnerabilidad  
  

La evaluación de la vulnerabilidad es un proceso mediante el cual se 

determina el nivel de exposición y la predisposición a la pérdida de un 

elemento o grupo de elementos ante una amenaza específica, se debe 

analizar la frecuencia de ocurrencia y la severidad de la amenaza. La 

evaluación se realiza con una matriz de valoración relativa, tanto de 

frecuencia como de gravedad o severidad para cada uno de los recursos 

de la empresa y mediante modelos de simulación conociendo y teniendo 

acceso al comportamiento histórico de una amenaza.   
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Para evaluar la probabilidad de que se materialice una amenaza y la 

gravedad de sus consecuencias, cada empresa debe formular sus propias 

escalas de valoración para cada uno de los recursos que se pueden 

afectar.   

  

Ante la dificultad de evaluar en forma exacta la frecuencia y severidad 

de las consecuencias de cada uno de los riesgos, la metodología de la 

Administración Integral de Riesgos posibilita la definición de escalas 

de valoración relativa establecidas de acuerdo con el conocimiento que 

se tenga del sistema, del proceso y de la amenaza que se está 

evaluando.   

  

A continuación se ilustra a manera de ejemplo, la definición de escalas 

relativas de valoración, de la frecuencia y de la severidad sobre los 

recursos: humano, ambiental e imagen corporativa. Los valores 

propuestos de la escala para el análisis planteado en la metodología de 

Ingeniería de Riesgos pueden ser variados según los intereses de cada 

empresa y estas los pueden definir en función de los recursos 

financieros y de información estratégica.   

  

Escala de valoración para la frecuencia:   

  

• Poco probable: El siniestro ha ocurrido al menos una vez en 

los últimos 10 años o más. = 1   

• Remoto: El siniestro ha ocurrido al menos una vez en los 

últimos cinco años. = 2   

• Ocasional: El siniestro ha ocurrido al menos una vez en los 

últimos dos años. = 3   

• Frecuente: El siniestro ha ocurrido más de una vez en el 

último año. = 4   

  

Para cada recurso se establecen escalas de valoración relativas a la 

severidad de las consecuencias, ante la materialización de una amenaza 

con consecuencias en:  

  

El recurso humano   

  

• Insignificante = 1: El siniestro puede afectar al menos una 

persona, generando lesiones sin o con incapacidad temporal.   

• Marginal = 2: El siniestro puede afectar al menos una 

persona, generando incapacidad parcial permanente.    

• Crítico = 3: El siniestro puede afectar al menos una persona 

con incapacidad total permanente o producir accidente mortal 

de una persona.   

• Muy Crítico = 4: Puede presentarse accidente mortal de más 

de una persona.   
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El recurso ambiental    

• Insignificante = 1: El siniestro no afecta ecosistemas 

ambientalmente frágiles como bosques, fauna y flora amenazada o 

en peligro de extinción, puede afectar cultivos o áreas no 

cultivadas; y no afecta fuentes de agua superficial. Es 

controlable por las personas que intervienen directamente en el 

proceso.   

• Marginal = 2: Podría afectarse la disponibilidad de recursos 

naturales comunitarios o ecosistemas altamente intervenidos. No 

compromete el hábitat de especies en vía de extinción. Para su 

control se requiere la intervención de expertos.   

• Crítico = 3: Puede producir afectación alta y progresiva de la 

disponibilidad de recursos naturales comunitarios, se compromete 

el hábitat de especies en vía de extinción y ecosistemas poco 

intervenidos. Implica la intervención y coordinación con 

entidades externas   

• Muy Crítico = 4: Puede implicar la indisponibilidad total de un 

recurso natural comunitario. También pueden afectarse especies en 

vía de extinción y ecosistemas que no han sido intervenidos por 

el hombre. Implica la intervención de entidades gubernamentales, 

hasta restablecer la normalidad en el sector o la región.    

 

La imagen corporativa  

   

• Insignificante: El siniestro es sólo de conocimiento interno en 

la empresa.   

• Marginal: El siniestro puede llegar a ser de conocimiento local o 

regional pero no implica el incumplimiento de compromisos 

comerciales ni reacciones de entidades reguladoras o de control.   

• Crítico: El siniestro puede llegar a ser de conocimiento 

nacional, puede implicar el incumplimiento de compromisos 

comerciales y reacciones de entidades reguladoras o de control.   

• Muy Crítico: El siniestro puede llegar a ser de conocimiento 

internacional; puede implicar el incumplimiento de compromisos 

comerciales, generar reacciones políticas y de entidades 

reguladoras o de control, que pueden afectar la estabilidad de la 

empresa.   
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Cuadro 11.1 Identificación de amenazas y Evaluación de la vulnerabilidad Basado en la 

metodología de Ingeniería de Riesgos  

  

  
IDENTIFICACIÓN  
DE AMENAZAS   

 

Amenaza por 

Sismo 

 

Deslizamiento  Amenaza 

volcánica 
Amenaza por 

Sequia 

Amenaza de 

inundaciones  

 

Incendios y 

explosiones  
Accidente de 

trabajo 

Actos mal 

intencionados 

de terceros  

Descarga 

eléctrica 

atmosférica  

EVALUACIÓN DE VULNERABILIDAD  

Valoración de 

la frecuencia  
         

 Poco probable Poco probable  Poco probable  Remoto Remoto Remoto Frecuente  Ocasional Ocasional 

SEVERIDAD  DE LAS CONSECUENCIAS  

Recurso humano  Critico  Marginal  Insignificante  Marginal  Marginal  Marginal  Critico  Insignificante  Critico  

Recurso 

Económico  Critico  Marginal  Insignificante  Marginal  Critico  Critico  Marginal Critico  Marginal  

Recurso 

ambiental  Marginal  Critico  Insignificante  Critico  Marginal  Critico  Marginal Marginal  Marginal  

Imagen 

corporativa  Critico  Marginal  Insignificante  Insignificante  Insignificante  Marginal  Critico  Marginal  Marginal  
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11.5 Conclusiones del análisis de riesgo  
  

Las amenazas de mayor incidencia en el desarrollo del proyecto son las 

descargas eléctricas atmosféricas, los accidentes de trabajo, las 

sequias y las inundaciones (esta última puntual y sin mucha incidencia 

en el proyecto), quienes en la valoración de la frecuencia indican una 

ocurrencia de dichas amenazas.  

 

Con relación a la severidad de las consecuencias por las amenazas 

evaluadas, el recurso económico es el que presenta mayor frecuencia del 

variable crítico, presentando esta condición 4 amenazas de las 9 

evaluadas, lo que indica que este recurso es el más expuesto a las 

diferentes amenazas identificadas en la zona del proyecto.   

  

Como segundo elemento se ubica el recurso humano que presentan una alta 

incidencia de la variable crítico (3 amenazas de las 9 evaluadas), lo 

que debe ser objeto de observación en el desarrollo del proyecto, y 

como siguiente elemento de importancia en este análisis se ubica el 

recuro ambiental con una incidencia de la variable crítico de 3 

amenazas de las 9 evaluadas. A pesar de ubicarse en segunda posición 

(ambos con el mismo valor critico) estos recursos son de mayor valor 

porque tiene que ver con vidas humanas.   

  

La imagen corporativa es la que presenta la menor incidencia de crítico 

con 2 amenazas (sismos y accidentes de trabajo), el resto de las 

amenazas indican severidad de las consecuencias insignificante y 

marginal.   

  

Esta evaluación coincide con la clasificación de las amenazas definidas 

según la clasificación de las amenazas realizado por el INETER, en 

donde  se indica que la mayor amenaza para el área de estudio donde se 

pretende construir la Línea de Transmisión y la subestación corresponde 

a las amenazas por sequía (10 puntos de 10 puntos probables), 

inundaciones (8 puntos de 10 puntos probables), seguido de sismos y 

huracanes (5 puntos cada uno de 10 puntos probables) y los 

deslizamientos (3 puntos de 5 puntos probables). 

 

Según la clasificación de las amenazas realizado por INETER, la mayor 

amenaza para el área de estudio (Municipio de San Isidro) donde se 

pretende construir la Línea de Transmisión y la subestación corresponde 

a las amenazas por sequía (10 puntos de 10 puntos probables), 

inundaciones (8 puntos de 10 puntos probables), seguido de sismos y 

huracanes (5 puntos cada uno de 10 puntos probables) y los 

deslizamientos (3 puntos de 5 puntos probables), pero también es 

importante considerar los incendios forestales que esta asociados al 

fenómeno de la sequía, se consideran como amenazas los accidentes y los 

atentados y sabotajes que han sido amenaza permanente en las 

estructuras soportes de las líneas de transmisión eléctrica.   

 

 



Estudio de Impacto Ambiental 

Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV 

222  

  

 

XII. IDENTIFICACIÓN Y DESCRIPCIÓN DE MEDIDAS AMBIENTALES 

  

12.1 Introducción  

  

Los impactos ambientales identificados en el capítulo de evaluación de 

los impactos deben ser abordados por los ejecutores del proyecto desde 

la fase de diseño hasta la etapa de cierre con el objeto de definir la 

aplicación de medidas, acciones y obras de ingeniería que permitan 

reducir los efectos de tales impactos.   

  

Las medidas ambientales son una herramienta de planificación que 

establece lineamientos y procedimientos para manejar los potenciales 

impactos ambientales del proyecto en ejecución. Este programa de 

medidas presenta la guía del proyecto sobre la estrategia del manejo 

ambiental, procedimiento especializado, de construcción ambiental, 

prevención y control de impactos ambientales.  

  

Las estrategias para controlar los impactos ambientales y sociales 

deben generalmente ser consideradas en el siguiente orden:  

  

• Prevención -evitar el impacto potencial  

• Minimización - disminuir la escala espacial/temporal del impacto.  

• Remedio - aplicar las técnicas de la rehabilitación después de que 

el impacto ha ocurrido.  

• Compensación - aceptar el impacto o el impacto residual y compensar 

apropiadamente (monetariamente o en otras formas - por ejemplo, 

entrenamiento, restauración en el lugar, programas de desarrollo 

comunal para manejo de recursos naturales, entre otras.).  

  

Las medidas consisten en modernizar, rediseñar y elegir alternativas 

tecnológicas a nivel de diseño y operación, así como todas las acciones 

tendientes a minimizar hasta niveles aceptables, de acuerdo a las 

normativas vigentes y a criterios de protección, los efectos adversos 

de un proyecto sobre el medio ambiente.  

  

Las acciones contenidas en las medidas de mitigación, así como las 

expresadas en los planes de contingencia, riesgos, monitoreo y 

seguimiento deberán ser incorporadas en la parte contractual entre el 

inversionistas de proyecto y la empresa ejecutora de la obra.  

  

Durante la fase de ejecución del proyecto, ENATREL contará con un 

Unidad Ambiental y de Seguridad para la supervisión de las empresas 

contratistas y garantizará que estas contraten un Regente Ambiental con 

experiencias comprobables, que tendrán bajo su responsabilidad la 

ejecución y buen cumplimiento de las medidas ambientales y de los 

planes de seguridad y contingencias. 
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12.2 Medidas ambientales de fase de construcción del proyecto 

 

  

MEDIDA AMBIENTAL No. 1 

“Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV” 

ACCIONES IMPACTANTES: limpieza y desmonte del área de la subestación 

EFECTO A CORREGIR SOBRE UN FACTOR AMBIENTAL: Impacto sobre el recurso atmosfera, 

suelo, agua, biodiversidad, paisaje y recurso humano 

MOMENTO O ETAPA DE INTRODUCCION: Fase de Construcción 

COSTO DE LA MEDIDA: Incluidos en costos del proyecto 

RESPONSABLE DE GESTION DE LA MEDIDA: Contratista y Supervisión de ENATREL 

DESCRICPCION DE LAS MEDIDAS: 

 Se humedecerá periódicamente las vías de acceso a la 

obra de la subestación al menos dos veces al día o 

cuando sea necesario. 

 En la circulación por poblados se controlará la 

velocidad de los vehículos que no sobrepase los 30 

km/h para evitar accidentes. 

 La maquinaria utilizada para esta actividad deberá 

mantenerse en las mejores condiciones, considerando 

motores y silenciadores, minimizando el nivel de 

ruido. 

 Los escombros y material de excavación se 

transportaran sin superar la capacidad del vehículo de 

carga. 

 Los residuos de la construcción se verterán en sitios 

autorizados por la municipalidad de San Isidro.   

 Se evitará el paso de maquinaria sobre suelo con 

cobertura vegetal fuera del área de la obra. 

 Los vehículos deben contar con alarma reversa. 

 Se afectarán y señalizarán solamente las áreas de 

cobertura vegetal a ser intervenidas por la obra, las 

cuales deben ser conocidas por las autoridades 

competentes. 

 Se recuperará y restaurará el espacio público o 

privado afectado, una vez finalizada la actividad, 

retirando todos los materiales y residuos generados. 

 En casos que se requiera adelantar obras en horas 

nocturnas el proyecto se compromete a solicitar los 

permisos pertinentes de parte de las autoridades 

competentes, siempre y cuando sean zonas despobladas.  

 Se implementará un plan de manejo de residuos sólidos 

(escombros, material reutilizable, material 

reciclable). 

 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 

 Emisión de gases y 

material particulado 

y polvo 

 Incremento en los 

niveles de ruido 

 Desplazamiento de 

especies de fauna 

terrestre 

 Afectación de la 

cobertura vegetal  

 Incremento en los 

niveles de 

accidentabilidad 

 Impacto visual 

 Pérdida del valor 

paisajístico  

 Daños a la población 

vecina 
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MEDIDA AMBIENTAL No. 2 

“Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 

kV” 

ACCIONES IMPACTANTES: Cortes y rellenos, excavaciones, zanjeo, cimentaciones y 

acondicionamiento para el tendido de la línea de transmisión 

EFECTO A CORREGIR SOBRE UN FACTOR AMBIENTAL: Impacto sobre el recurso atmosfera, 

suelo, agua, biodiversidad, paisaje y recurso humano 

MOMENTO O ETAPA DE INTRODUCCION: Fase de Construcción 

UBICACION DE LA MEDIDA: SE Sébaco II (área de construcción) y ruta de línea de 

transmisión. 

COSTO DE LA MEDIDA: Incluidos en costos del proyecto 

RESPONSABLE DE GESTION DE LA MEDIDA: Ejecuta el Contratista y Supervisa ENATREL 

(Supervisión de Ingeniería y Proyecto y UGA). 

DESCRICPCION DE LAS MEDIDAS: 

 Se transportará el material de excavación cubierto con 
lona. 

 Se humedecerá la superficie a excavar para evitar 

partículas suspendidas. 

 Se controlará la velocidad de los vehículos (no superen 
los 30 km/h) en el área de construcción de la 

subestación y en sitios de intersección de la ruta de 

línea de transmisión. 

 Se retirarán, transportarán y dispondrán los residuos 

sobrantes, en lugares autorizados por la municipalidad 

de San Isidro. 

 Las jornadas laborales se realizarán en horarios 

diurnos. 

 Se removerá inmediatamente, en caso de derrames 

accidentales de combustible, el suelo impactado con 

combustible y se restaurará el área afectada con 

materiales y procedimientos sencillos. El suelo 

contaminado se almacenará en barriles herméticos para su 

posterior tratamiento en sitios autorizados. 

 Se mantendrá en las mejores condiciones mecánicas los 
vehículos, para reducir al mínimo las emisiones de 

ruido. Estos deberán contar con la respectiva inspección 

y certificado de emisión de gases actualizado. 

 Se señalizará solamente las áreas de cobertura vegetal a 
ser intervenidas por la obra, las cuales deben contar 

con el permiso de corte o poda por las instituciones 

competentes. 

 Separar la capa de material orgánico del material 

inerte; el material orgánico se utilizará en la 

implementación del área verde en la subestación. 

 En casos de encontrar hallazgos arqueológicos, se 

suspenderán las obras y se informará a la municipalidad 

de San Isidro y al Instituto de cultura. 

 

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE MITIGAR: 

 Emisión de gases y 

material 

particulado y 

polvo 

 Generación de 

residuos sólidos 

(domésticos) 

 Incremento de los 

niveles de ruido 

 Cambios en la 

estructura del 

suelo (propiedades 

físico-químicas) 

 Desplazamiento de 

especies de fauna 

terrestre, aérea y 

acuática 

 Remoción y 

afectación de la 

cobertura vegetal  

 Impacto visual 

 Daño al patrimonio 

cultural 
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MEDIDA AMBIENTAL No. 3 

“Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV” 

ACCIONES IMPACTANTES: Realización de tumba y poda de arboles  

EFECTO A CORREGIR SOBRE UN FACTOR AMBIENTAL: Impacto sobre el recurso agua, 

biodiversidad, paisaje y recurso humano 

MOMENTO O ETAPA DE INTRODUCCION: Fase de Construcción 

UBICACION DE LA MEDIDA: Ruta de línea de transmisión  

COSTO DE LA MEDIDA: Incluidos en costos del proyecto 

RESPONSABLE DE GESTION DE LA MEDIDA: Ejecuta el Contratista y Supervisa ENATREL 

(UGA). 

DESCRICPCION DE LAS MEDIDAS: 

 Despeje de la cobertura vegetal: Se reducirá y restringirá el 

corte innecesario de vegetación especialmente en zonas arborizadas 

y rastrojos altos. Para el despeje se tendrá en cuenta el tipo de 

vegetación (altura, hábito de crecimiento, dosel, etc.)  

 En la franja de servidumbre el despeje se hará implementando el 

método de señales guías y direccionando la caída de la vegetación 

arbórea en el proceso de corte y se realizará de la siguiente 

forma.  

o Corte o poda selectiva de la vegetación con el fin de permitir 

las labores de tendido del conductor y cable de guarda y 

garantizar que una vez energizada la línea no se presente 

acercamiento.  

o En las zonas que no se presente acercamiento se minimizará el 

despeje de trocha para instalación, realizando poda y cortando 

solamente los individuos que impidan el paso del pescante; para 

lo cual en el tendido se utilizarán técnicas alternas tales 

como: uso de pórticos de madera, izado lateral o central con 

desviantes, entre otros. 

Las labores de cortes en la vegetación serán dirigidas por un 

Ingeniero forestal Regente, quien dirigirá el trabajo de los obreros 

encargados del despeje de vegetación del derecho de vía.   

 Los árboles cortados serán compensados al propietario de la finca 
y ENATREL establecerá con INAFOR un Contrato para la Reposición 

del Recurso Forestal conforme a lo que estipula la Regulación 

vigente (Resolución Administrativa No. CODF 14-2019); Del 

mismo modo establecerá acciones de este contrato de reposición 

forestal con INAFOR puede ir destinado a la entrega de plantas, 

materiales y herramientas para el establecimiento de viveros o el 

control de incendios forestales, entre otros de manera que las 

afectaciones al recurso forestal sea resarcido. 

 Disposición de desechos vegetales: En el derecho de vía de la 

carretera, los residuos generados del corte o poda de árboles del 

área de servidumbre serán recogidos y depositados en los sitios 

indicados por la alcaldía municipal. En propiedad privada los 

troncos, ramas y material vegetal sobrante del corte podrán ser 

utilizados por el propietario de la parcela. El resto del material 

vegetal se dispondrá en el sitio de tal forma que no afecte las 

actividades propias y este se integre al ciclo de descomposición a 

través del repicado y fraccionamiento de éste. Se evitará la caída 

de material en los drenajes naturales que cruzan a lo largo del 

trazado de la línea y se prohibirán las quemas.  

 

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE 

MITIGAR: 

 Remoción y 

afectación 

de la 

cobertura 

vegetal  

 Pérdida de 

vegetación  

 Impacto 

visual 
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MEDIDA AMBIENTAL No. 4 

“Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV” 

ACCIONES IMPACTANTES: Construcción de obras y tendido de línea (señalización) 

EFECTO A CORREGIR SOBRE UN FACTOR AMBIENTAL: 

Riesgos ambientales sobre la población y el medio físico natural. 

MOMENTO O ETAPA DE INTRODUCCION: Fase de Construcción 

COSTO DE LA MEDIDA: Incluidos en costos del proyecto 

UBICACION DE LA MEDIDA: Subestación Sébaco II y ruta de línea de transmisión  

RESPONSABLE DE GESTION DE LA MEDIDA: Ejecuta el Contratista y Supervisa ENATREL 

(UGA). 

DESCRICPCION DE LAS MEDIDAS: 

 Se evitará y reducirá la posibilidad de accidentes 

de los usuarios de la carretera, accesos 

secundarios, por influencia del proyecto, para lo 

cual se señalizarán los sitios ubicados en las áreas 

de actividades que puedan generar algún riesgo de 

accidentalidad, tales como:  

 Los accesos a áreas de trabajo. Intersecciones 

entre vías. 

 Lugares de excavaciones, tanto en la subestación 

a construirse y sobre las excavaciones de los 

soportes de la línea de transmisión.  

 Intersección de caminos inter comarcales, ingreso 

a sitio de subestación y salida de vehículos 

pesados. 

 En caso de ser necesario labores nocturnas se 

utilizarán señales fosforescentes o lumínicas de 

tal forma que puedan ser fácilmente identificadas 

o visualizadas por conductores y población en 

general.  

 Sobre los cruces de caminos vecinales se 

instalarán señales que alerten a los conductores 

de vehículos que se aproximen en ambos sentidos, 

las que estarán ubicadas a 300 metros, 200 metros 

y 100 metros del sitio donde se estarán 

desarrollando las operaciones. 

 

 Para agilizar el tráfico principalmente a la entrada 

a la subestación Sébaco II y evitar atascamientos que 

provoquen la presencia de gran cantidad de motores 

funcionando al mismo tiempo de forma estática, el 

proyecto contratará personal que dirija el flujo 

vehicular.   

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE MITIGAR: 

 Impacto sobre la 

población y 

circulación de 

vehículos 

 Prevenir y reducir 

los riesgos 

ambientales 
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MEDIDA AMBIENTAL No. 5 

“Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV” 

ACCIONES IMPACTANTES: Manejo de residuos líquidos, combustibles y lubricantes.  

EFECTO A CORREGIR SOBRE UN FACTOR AMBIENTAL: 

 Riesgos ambientales sobre la población y el medio físico natural. 

MOMENTO O ETAPA DE INTRODUCCION: Fase de Construcción 

COSTO DE LA MEDIDA:800 dólares 

UBICACION DE LA MEDIDA: Subestación y ruta de línea de transmisión. 

RESPONSABLE DE GESTION DE LA MEDIDA: Contratista y Supervisión de ENATREL (UGA). 

DESCRICPCION DE LAS MEDIDAS: 

 No se realizará el lavado, reparación y mantenimiento 

correctivo de vehículos y maquinaria en el área de la 

obra; esta actividad será desarrollada en centros 

destinados para tal fin en las ciudades de Sébaco o 

San Isidro. 

 En el sitio no se realizará actividades de 

mantenimiento de la maquinaria pesada (engrases y 

chequeo de niveles de aceite y líquidos), estas se 

realizarán en talleres destinados a esa actividad, en 

caso de realizar alguna reparación de emergencia, se 

deberá realizar en áreas impermeabilizadas que se 

evite la contaminación del suelo. 

 No se realizarán vertimientos de aceites usados y 

demás residuos líquidos a los drenajes pluviales, 

cauces, cuerpos de agua. 

 En caso que se presente un derrame accidental de 

combustible sobre el suelo se removerá lo más rápido 

posible el suelo impactado, almacenándolo en 

recipientes herméticos para su traslado a sitios 

autorizados para su tratamiento. 

 No se realizará el almacenamiento temporal en grandes 

cantidades de combustibles en los frentes de la obra, 

el combustible para la maquinara y equipo que se 

emplearan en la fase de preparación de suelo será 

proveído por medio de camiones lúbricos de empresas 

que brindan este servicio, los cuales están dotados 

con todos las medidas de seguridad para evitar 

derrames, cuando no se disponga de este medio será 

adquirido en la estación de combustible vecinas al 

proyecto. 

 En el caso que se requiera de combustible para el 

empleo de equipos menores (mezcladores, plantas 

eléctricas) se almacenará en bidones herméticos. El 

sitio de almacenamiento estará impermeabilizado, con 

suficiente ventilación y resguardado y señalizado para 

evitar el acceso a personal ajeno a esa actividad. 

 En la bahía del transformador de potencia se 

construirá una fosa de contención de aceite la que va 

conectada a un tanque de separación agua - aceite para 

contener posibles derrames de aceite dieléctrico y 

proteger el suelo y acuífero.   

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE MITIGAR: 

 Impacto visual 

 Pérdida del valor 

paisajístico  

 Contaminación 

sobre el recurso 

atmosfera, suelo, 

agua y 

Biodiversidad 
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MEDIDA AMBIENTAL No. 6 

“Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV” 

Acciones Impactantes:Manejo de residuos sólidos 

 

EFECTO A CORREGIR SOBRE UN FACTOR AMBIENTAL: 

Riesgos de contaminación de suelo y agua 

MOMENTO O ETAPA DE INTRODUCCION: Fase de construcción  

COSTO DE LA MEDIDA:2500 dólares 

UBICACION DE LA MEDIDA: Subestación Sébaco II y Ruta de línea de transmisión. 

RESPONSABLE DE GESTION DE LA MEDIDA: Contratista y Supervisión del proyecto.  

DESCRICPCION DE LAS MEDIDAS: 

Dirigida a controlar, manejar y disponer los residuos 

sólidos y el material inerte generados por la ejecución de 

obras del proyecto, con el fin de prevenir la generación de 

procesos de movimientos de masa y contaminación de suelos; 

deterioro del paisaje, sedimentación y alteración de la 

calidad de cuerpos de agua.  

 Capacitación al personal para la aplicación de buenas 

prácticas ambientales en el manejo de los residuos 

sólidos 

Manejo y disposición del material inerte:  

 Se evitará el almacenamiento temporal de materiales 

cerca de drenajes o cauces pluviales.  

 Se evitará la disposición de material en los cauces o 

drenaje.  

 El suelo residual se almacenará temporalmente en el 

sitio en montículos que no sobrepasen los 2 m de altura, 

el material sobrante se dispondrá en botaderos 

autorizados. La disposición se realizará semanalmente 

para evitar que éste se disperse por acción de la lluvia 

o el viento. 

 

Manejo y disposición adecuada de residuos sólidos comunes:  

 Separación y reducción de la producción de residuos en 

la fuente. 

 Reutilización de residuos tales como: recipientes, 

pedazos de estructuras, cables y aisladores, entre 

otros. 

 Reciclaje de residuos no biodegradables, para la 

donación a entidades y organizaciones con propósitos 

sociales.  

 Los residuos domésticos se depositaran temporalmente en 

recipientes herméticos. 

 La disposición final se realizará en los sitios 

autorizados por la Alcaldía municipal de San Isidro. 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 Contaminación de 

suelos 

 Deterioro del paisaje 

 Contaminación de 

cuerpos de agua 
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MEDIDA AMBIENTAL No. 7 

“Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV” 

Acciones Impactantes:Medidas higiene y seguridad ocupacional  

 

EFECTO A CORREGIR SOBRE UN FACTOR AMBIENTAL: 

 Prevenir y reducir los riesgos ambientales sobre la población y el medio 

físico natural. 

 

MOMENTO O ETAPA DE INTRODUCCION: Fase de Construcción 

COSTO DE LA MEDIDA: 2000 dólares 

UBICACION DE LA MEDIDA: Subestación Sébaco II y ruta de línea de transmisión. 

RESPONSABLE DE GESTION DE LA MEDIDA: Contratista y Supervisión del proyecto. 

DESCRICPCION DE LAS MEDIDAS: 

 

 El contratista está en la obligación de 

proveer el equipo apropiado de protección 

personal a todos los trabajadores tales como: 

casco, lentes de protección, mascarillas, 

orejeras o tapones de seguridad, guantes de 

cuero, protectores lumbares, arneses, ropa y 

zapatos de seguridad. 

 

 El contratista está obligado a garantizar las 

condiciones de seguridad en las áreas de 

trabajo, los sitios deberán estar resguardo, 

señalizados y restringido a toda persona ajena 

a la actividad.  

 

 El contratista está obligado en garantizar 

condiciones higiénicas al personal que labora 

en el proyecto en cuanto a orden, limpieza, 

proveer de suficiente agua potable para el 

consumo humano.   

 

 La obra contará con letrinas temporales para 

el manejo de excretas en una relación de una 

por cada veinticinco trabajadores. 

 

 Capacitará a los trabajadores sobre aspectos 

de higiene y seguridad en la etapa de 

construcción del proyecto, para incidir en la 

reducción de riesgos de accidentes. 

 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 Reducir los riesgos sobre 

el recurso humano 
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MEDIDA AMBIENTAL No. 8 

“Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV” 

Acciones Impactantes: Sobre la propiedad privada  

EFECTO A CORREGIR SOBRE UN FACTOR AMBIENTAL: 

 Prevenir y reducir los riesgos ambientales sobre la población y el medio 

físico natural. 

MOMENTO O ETAPA DE INTRODUCCION: Fase de construcción 

COSTO DE LA MEDIDA: Incluidos en costos del proyecto 

UBICACION DE LA MEDIDA: Subestación y ruta de línea de transmisión. 

RESPONSABLE DE GESTION DE LA MEDIDA: Contratista y Supervisión del proyecto.  

DESCRICPCION DE LAS MEDIDAS: 

 No se construirá ningún acceso o apertura de 

caminos para el transporte de materiales, 

equipos y personal, requeridos en la 

construcción del proyecto, se acondicionaran o 

mejoraran los caminos, trochas o senderos 

existentes. 

 Se evitará generar daños a servicios públicos, 

propiedades privadas, cultivos cercanos, 

drenajes naturales, obras y taludes adyacentes 

en el área de influencia, en el caso de daños a 

terceros se está en la obligación de 

resarcirlos de mutuo acuerdo entre las partes. 

 Se reducirán los cortes y terraplenes. La 

topografía del terreno a lo largo del trazado 

facilita este criterio para definir el trazado. 

 Se establecerán acuerdos con propietarios de 

accesos privados, para el uso temporal de los 

mismos, servidumbre de paso de la línea de 

transmisión.  

 No se realizaran daños a cercos de propiedades 

y aquella que resulte dañada será reparada. 

 Se aplicará la política del buen vecino y el 

respeto por la propiedad privada. 

 Se evitará fragmentar los predios utilizando 

los linderos de los mismos.  

 Se reducirá y restringirán áreas de desmonte y 

descapote, al área efectiva de la obra.  

 Se almacenará el material orgánico removido, 

donde no se presente el tránsito de vehículos y 

maquinaria o el cruce de corrientes de agua 

para su disposición adecuada. 

 Se colocarán sacos de nylon con material de 

excavación para evitar rodamiento del mismo. 

 Una vez finalizadas las obras civiles y de 

instalación se realizará la conformación del 

suelo en las áreas afectadas para evitar 

erosión, almacenamiento de aguas pluviales. 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 Impacto visual 

 Pérdida del valor 

paisajístico  

 Contaminación sobre el 

recurso atmosfera, suelo, 

agua y Biodiversidad 

 Erosión del suelo 
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MEDIDA AMBIENTAL No. 9 

“Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV” 

Acciones Impactantes:Manejo de la fauna y riesgo a aeronaves 

EFECTO A CORREGIR SOBRE UN FACTOR AMBIENTAL: 

 Prevenir y reducir los riesgos ambientales sobre la fauna aérea y 

terrestre. 

MOMENTO O ETAPA DE INTRODUCCION: Fase de construcción 

COSTO DE LA MEDIDA: Incluidos en el proyecto 

UBICACION DE LA MEDIDA: Ruta de línea de transmisión. 

RESPONSABLE DE GESTION DE LA MEDIDA: Contratista y Supervisión del 

proyecto.  

DESCRICPCION DE LAS MEDIDAS: 

 

 Se prohibirá a los trabajadores de la empresa 

contratista, la caza de los animales que se 

encuentren en las áreas de influencia del proyecto 

durante la instalación de las obras.  

 Se realizará el rescate de la fauna que por alguna 

razón quede atrapada y su liberación a lugares 

seguros para su sobrevivencia.  

 Se dejará la vegetación cortada y picada en sitios 

donde no interfieran con las actividades propias 

de los dueños de las propiedades para crear 

hábitat y zonas de refugio para aves y reptiles. 

Estos desbroces al descomponerse serán sitios 

propicios e idóneos para la proliferación de 

hongos e insectos que a su vez servirán de 

alimento para otras especies mayores. 

 Instalación de dispositivos para disuadir la 

trayectoria de aves en los tramos PI4 a PI5; PI8 a 

PI9; PI10 a PI11; PI12 a PI13 y PI16 a PI17, 

instalando dispositivos cada 10 metros de 

separación en zona de cultivo de arroz y presencia 

de aves de alto vuelo (Ver figura 12.1). 

 Instalación de esferas a colores (balizas) a cada 

40 metros entre sí, desde entronque(X=589430, 

Y=1426070) hasta PI 11(X=587654, y=1423411) para 

orientar a avionetas que son utilizadas en el área 

de influencia del proyecto para la fumigación de 

los cultivos de arroz (Ver figura 12.2). 

 Pintar las estructuras de apoyo con colores rojo y 

blanco según lo indicado por aeronáutica civil, 

con la finalidad de orientar a la navegación aérea 

sobre la existencia de estructuras (Ver figura 

12.3). 

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE MITIGAR: 

 Daños a fauna 
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Figura 12.1 Mapa de dispositivos para disuadir trayectoria de aves en zona del proyecto 

Fuente:  Elaboración propia 
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Figura 12.2 Ubicación y separación de balizas en línea de transmisión 

Fuente: Agencia Estatal de Seguridad Aérea (España) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12.3 Forma de señalización en soportes de líneas de transmisión 

Fuete: Agencia Estatal de Seguridad Aérea (España) 
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MEDIDA AMBIENTAL No. 10 

“Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV” 

Acciones Impactantes: Manejo Paisajístico y ornamentación 

 

EFECTO A CORREGIR SOBRE UN FACTOR AMBIENTAL: 

 Minimizar el impacto visual del proyecto con relación a la apreciación 

panorámica del paisaje 

MOMENTO O ETAPA DE INTRODUCCION: Fase de construcción 

COSTO DE LA MEDIDA: Incluidos en costos del proyecto 

UBICACION DE LA MEDIDA: Subestación Sébaco II y Ruta de línea de transmisión. 

RESPONSABLE DE GESTION DE LA MEDIDA: Contratista y Supervisión del proyecto.  

DESCRICPCION DE LAS MEDIDAS: 

 

 La limpieza inmediata y disposición adecuada de los 

residuos que eviten ocasionar impactos visuales 

negativos. Durante la realización de las 

operaciones de construcción de cada soporte de 

línea se mantendrá en el sitio de trabajo al menos 

dos recipientes donde se recolectarán todos los 

residuos sólidos los que serán evacuados al final 

de cada jornada.    

 La realización de movimientos de tierras adaptados 

a la topografía natural.  

 La formación y estabilización de taludes con 

pendientes adecuadas para su posterior tratamiento 

de revegetación.   

 Se evitarán las alteraciones al drenaje natural. 

 Localización de parqueo de maquinaria en lugares de 

mínimo impacto visual.  

 El control de la emisión de partículas en 

suspensión, mediante humedecimiento de los 

montículos de tierra sometidos a la erosión eólica.   

 El corte y poda será dirigida de la vegetación a 

afectar. 

 Se cumplirá con el manejo de vegetación y 

compensación al impacto biótico definidos en el 

Contrato de Reposición del Recurso Forestal 

establecido con la autoridad competente.  

 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 Impacto visual 
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MEDIDA AMBIENTAL No. 11 

“Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV” 

Acciones Impactantes:Manejo del parque automotor 

 

EFECTO A CORREGIR SOBRE UN FACTOR AMBIENTAL: 

Prevenir y controlar los efectos derivados del uso del parque automotor 

 Incremento del riesgo de accidentalidad.  

 Contaminación atmosférica por emisión de gases, material particulado y ruido. 

Todos los vehículos automotor que participen en el proyecto portarán su 

certificado de emisiones actualizado 

MOMENTO O ETAPA DE INTRODUCCION: Fase de construcción 

COSTO DE LA MEDIDA: Incluidos en costos del proyecto 

UBICACION DE LA MEDIDA: Subestación y Ruta de línea de transmisión. 

RESPONSABLE DE GESTION DE LA MEDIDA: Contratista y Supervisión del proyecto.  

DESCRICPCION DE LAS MEDIDAS: 

 

 Se verificará que los vehículos vinculados a la 

construcción y operación de los proyectos dispongan 

del certificado de emisiones, se encuentren en buen 

estado mecánico para minimizar las emisiones de 

gases y de ruidos. 

 La realización de lavado y mantenimiento del parque 

automotor se realizará fuera del área del proyecto, 

en los sitios que brinden el servicio, evitando la 

contaminación del suelo y cuerpos de agua con 

residuos sólidos y aceitosos en zona del proyecto.  

 Se cubrirán los volquetes cuando transportan 

material de construcción y se humedecerá 

frecuentemente las áreas de trabajo para evitar la 

dispersión del material particulado en el aire.  

 Se incluirá en el programa de educación ambiental 

dirigido al personal operario de la maquinaria:  

- La responsabilidad de conservar las señales y 

normas de tránsito. 

- El tránsito a velocidades controladas (menor 

de 30 kph) al circular por las vías 

secundarias y accesos con el fin de no causar 

daños a la propiedad privada o pública, ni 

atropellar personas y/o animales.  

- La operación y mantenimiento adecuado de la 

maquinaria.  

- Las relaciones respetuosas con la comunidad. 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 Impacto a la 

atmosfera 
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MEDIDA AMBIENTAL No. 12 

“Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV” 

Acciones Impactantes:Manejo del drenaje natural 

 

EFECTO A CORREGIR SOBRE UN FACTOR AMBIENTAL: 

Evitar la afluencia de material sedimentable hacia los cauces existentes 

MOMENTO O ETAPA DE INTRODUCCION: Fase de construcción  

COSTO DE LA MEDIDA:  2000 dólares  

UBICACION DE LA MEDIDA: Subestación y Ruta de línea de transmisión. 

RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA MEDIDA: Contratista y Supervisión del proyecto.  

DESCRICPCION DE LAS MEDIDAS: 

 

 El manejo de materiales y sedimentos con el fin de 

evitar su arrastre por la escorrentía, se realizará 

instalando barreras provisionales y permanentes, 

evitando el almacenamiento de materiales cerca a 

los drenajes superficiales, cubriendo con plástico 

los materiales almacenados temporalmente y 

almacenando los mismos en zonas planas, entre 

otras. 

 Se minimizará la afectación y remoción de la 

vegetación protectora de los cuerpos de agua.  

 La recuperación de la cobertura vegetal en las 

orillas de los cauces que hayan sido afectados por 

el proyecto.  

 El manejo de aguas de escorrentía con obras de 

drenaje como cunetas perimetrales, disipadores de 

energía, filtros, corta corrientes y/o zanjas de 

coronación, tuberías en el área de bahía, para 

transportar las escorrentías hasta la estructura de 

descarga final, principalmente en la subestación 

Sébaco II.  

 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 Sedimentación en 

cuerpos de agua 

superficiales 
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MEDIDA AMBIENTAL No. 13 

“Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV” 

Acciones Impactantes: Restauración de los sitios de usos temporales 

 

EFECTO A CORREGIR SOBRE UN FACTOR AMBIENTAL: 

Calidad ambiental y paisajística, erosión de suelos. 

MOMENTO O ETAPA DE INTRODUCCION: Fase de construcción  

COSTO DE LA MEDIDA: Incluidos en costos del proyecto 

UBICACION DE LA MEDIDA: Subestación  

RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA MEDIDA: Contratista y Supervisión de 

ENATREL.  

DESCRICPCION DE LAS MEDIDAS: 

Adecuación de los sitios de uso temporal y la 

posterior restauración de las condiciones 

preexistentes, calidad paisajística, aptitud y 

uso del suelo acorde con los compromisos y 

acuerdos logrados con la comunidad y/o 

propietarios de los sitios de uso temporal, tales 

como: Accesos transitorios, almacenamiento de 

materiales y acopio de agregados, patios o 

estaciones de tendido 

 Se optimizarán los sitios de uso temporal 

para minimizar los efectos negativos.  

 Se incorporarán criterios ambientales en la 

selección y diseño de los mismos.  

 Se reducirá el área requerida.  

 Se construirán cerramientos provisionales en 

los sitios de trabajo.  

 Se realizará restauración de la cobertura 

vegetal preexistente (plantas ornamentales 

en el perímetro de la subestación y 

gramíneas), con material proveniente del 

salvamento vegetal, producido en viveros.  

 Se dispondrá el material inerte sobrante de 

excavaciones en área establecidas por la 

municipalidad. 

 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 Calidad paisajística 
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MEDIDA AMBIENTAL No. 14 

“Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV” 

Acciones Impactantes:Contaminación atmosférica 

EFECTO A CORREGIR SOBRE UN FACTOR AMBIENTAL: 

 Minimizar el impacto de contaminación a la atmosfera 

MOMENTO O ETAPA DE INTRODUCCION: Fase de construcción y operación 

COSTO DE LA MEDIDA: 3.000 dólares 

UBICACION DE LA MEDIDA: Subestación Sébaco II y Ruta de línea de transmisión. 

RESPONSABLE DE GESTION DE LA MEDIDA: Contratista y Supervisión del proyecto.  

DESCRICPCION DE LAS MEDIDAS: 

 

Con el fin de prevenir, controlar y mitigar la 

contaminación del aire por emisión de material 

particulado, gases y ruido, se realizarán las siguientes 

medidas para prevenir y controlar la contaminación 

atmosférica ocasionada por los vehículos las que están 

indicadas en la medida “Manejo del parque automotor” y 

para las demás fuentes se realizarán las siguientes 

acciones:  

 

Material particulado disperso por el viento:  

 Protección del material de excavación y/o 

construcción en los sitios de almacenamiento 

temporal.  

 Reducir el área y tiempo de exposición de los 

materiales almacenados.  

 Humectar los materiales expuestos al arrastre del 

viento.  

 Revegetar con especies rastreras lo más rápido 

posible las áreas de suelo desnudo.  

Gases especiales 

 Realizar permanentemente inspecciones a los 

equipos, con el fin de detectar fugas y proceder a 

su inmediata corrección.  

 Evitar la acumulación de gases en las salas de 

batería, asegurando una adecuada ventilación del 

sitio y colocando extractores de gases.  

Ruido  

 Instalación de equipos que no superan los niveles 

de ruido establecidos en las normas ambientales. 

 Construir barreras contra ruido y/o encerramiento 

de los equipos generadores de ruido tales como: 

plantas eléctricas, entre otros. Algunos tipos de 

barreras pueden ser: las pantallas en concreto y 

paredes con revestimiento; con el fin de asegurar 

que no se supere el límite máximo permisible 

establecido por las normas. 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 Impacto a la 

atmosfera 
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12.3 Medidas ambientales de fase de operación del proyecto 

 

  

MEDIDA AMBIENTAL No. 15 

“Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV” 

Acciones Impactantes: Manejo ambiental en subestación  

 

EFECTO A CORREGIR SOBRE UN FACTOR AMBIENTAL: 

 Prevenir y reducir los riesgos ambientales sobre la población y el medio 

físico natural. 

 

MOMENTO O ETAPA DE INTRODUCCION: Fase de operación   

COSTO DE LA MEDIDA: Incluidos en costos de operación  

UBICACION DE LA MEDIDA: Subestación  

RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA MEDIDA: Contratista y Supervisión de ENATREL.  

DESCRICPCION DE LAS MEDIDAS: 

 

 Mantenimiento del transformador para prevenir 

fugas, manejo eficiente de aceite dieléctrico en 

desuso evitando cualquier posible derrame y 

proteger el suelo y acuífero. 

 En la subestación se establecerán áreas verdes 

con el fin de mejorar la estética del sitio. 

 El aceite del transformador a utilizar estará 

completamente libre de PCB (Bifenilos 

Policlorados).  

 Los equipos descartados que contengan FS6 

(Hexafloruro de azufre), se realizará el manejo 

adecuado de estos desechos para evitar la fuga 

de este gas que deteriora la capa de ozono. 

 Los aceites dieléctricos usados se venderán a 

empresas autorizadas por las autoridades 

competentes para su reúso. 

 Las baterías usadas se entregarán a empresas 

autorizadas para su acopio. 

 La subestación contará con su cerca o muro 

perimetral, provista de señales que indiquen el 

peligro, restricción de acceso. 

 Las instalaciones de la subestación estará 

dotada de equipos de extinción contra incendio.  

 En toda la instalación de la misma existirá un 

buen drenaje pluvial para evitar inundaciones y 

erosión. 

 Se garantizará en la subestación Sébaco II la 

correcta operación del sistema de tratamiento 

para el manejo de las residuales domésticas 

constituido de una fosa séptica, FAFA y pozo de 

absorción. 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 Contaminación 

ambiental y 

atmosférica 
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MEDIDA AMBIENTAL No. 16 

“Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV” 

Acciones Impactantes: Interferencias e inducciones eléctricas 

 

EFECTO A CORREGIR SOBRE UN FACTOR AMBIENTAL: 

Prevenir, controlar y mitigar la afectación a terceros por radio 

interferencia, inducciones eléctricas, ruido audible e interferencia de la 

señal de televisión. 

 

MOMENTO O ETAPA DE INTRODUCCION: Fase de operación  

COSTO DE LA MEDIDA: 2.000 dólares 

UBICACION DE LA MEDIDA: Línea de transmisión y subestación 

RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA MEDIDA: ENATREL Supervisión, Servidumbre, 

(UGA).  

DESCRICPCION DE LAS MEDIDAS: 

 

 Se respetarán y conservarán las distancias de 

seguridad contempladas en el diseño.  

 Se realizarán las obras necesarias para 

“puesta a tierra” de las estructuras y la 

malla de encerramiento, cumpliendo con las 

especificaciones de diseño y las medidas de 

protección denominadas voltajes de paso y de 

contacto, las cuales tienen en cuenta los 

niveles máximos de tensión que una persona 

puede soportar en caso de contacto con 

cualquier parte metálica de la Subestación. 

 Se vigilará y coordinará con la alcaldía 

municipal para evitar la construcción de 

estructuras dentro del área de servidumbre la 

línea de transmisión que puedan ser afectadas 

por interferencias eléctricas, garantizando 

para toda la vida útil del proyecto el derecho 

de servidumbre libre de cualquier estructura. 

 En aquellas viviendas que el trazado de la 

línea quede a distancia menores de 15 metros 

se utilizarán aisladores en los soportes, tipo 

bandera, y ubicados en dirección contraria a 

la vivienda para aumentar la distancia de la 

línea a la vivienda. 

 

IMPACTO QUE SE PRETENDE 

MITIGAR: 

 Interferencias 

eléctricas 

 Protección a 

trabajadores 

 Protección a 

pobladores de 

comunidades 
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MEDIDA AMBIENTAL No. 17 

“Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV” 

Acciones Impactantes:Mantenimiento del derecho de vía y línea de transmisión 

 

EFECTO A CORREGIR SOBRE UN FACTOR AMBIENTAL: 

Prevenir afectaciones por el contacto de árboles con los cables de la línea de 

transmisión. 

 

MOMENTO O ETAPA DE INTRODUCCION: Fase de operación  

COSTO DE LA MEDIDA:10.000 dólares anuales 

UBICACION DE LA MEDIDA: Línea de transmisión y subestación 

RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA MEDIDA: ENATREL (Departamento de Líneas de 

Transmisión y Subestaciones y UGA).  

DESCRICPCION DE LAS MEDIDAS: 

 Se cumplirá con el plan de mantenimiento de la línea de 

trasmisión y subestación  

 En el control de maleza en el área de servidumbre no se 

utilizará ningún defoliante químico o uso de fuego. 

Esta actividad se realizará de forma manual, se 

establecerán las medidas de control de crecimiento de 

vegetación, las que se realizarán al inicio y final de 

la estación lluviosa (1 vez al año). 

 Una vez realizada la poda de árboles, el residuo se 

picará en trozos pequeños dejándolo apilado a un lado 

del terreno y evitar molestias innecesarias a los 

propietarios de parcelas o bien depositado en el 

botadero aprobado por la municipalidad de San Isidro. 

 Se solicitarán de previo los permisos pertinentes con 

los propietarios de las propiedades privadas por donde 

pasa la línea de transmisión, en caso de realizar 

mantenimiento o reparaciones de los soportes como de la 

misma línea; el manejo del área de servidumbre y evitar 

malos entendidos e inconformidades. Cualquier daño, se 

realizarán las correcciones respectivas de mutuo 

acuerdo con el propietario. 

 Los operarios de la subestación, como el personal de 

las cuadrillas de mantenimiento serán dotados de Equipo 

de Protección Personal (EPP).  

 El EPP estará compuesto por Gorra, Mascarilla, Guantes, 

Uniforme completo, Botas de hule, Chaleco, Casco, Arnés 

(cuadrillas de mantenimiento) y Botas dieléctricas. 

 Así mismo, se le practicará un chequeo médico 

semestralmente, según lo indica la leyes del trabajo. 

 Se establecerá una franja cortafuego perimetral 

alrededor de la subestación.  

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE MITIGAR: 

 Malestar a dueños 

de fincas 

 Problemas de 

operación de la 

línea de 

transmisión y 

subestación 

 Seguridad de los 

trabajadores 
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12.4 Medidas ambientales de fase de cierre del proyecto 

 

  

MEDIDA AMBIENTAL No. 18 

“Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV” 

Acciones Impactantes:Desmontaje del equipo, maquinaria y línea de transmisión 

EFECTO A CORREGIR SOBRE UN FACTOR AMBIENTAL: 

Cambios del uso de suelo por desmantelamiento de la subestación y el tendido de la 

línea de transmisión. 

MOMENTO O ETAPA DE INTRODUCCION: Fase de cierre  

COSTO DE LA MEDIDA: Incluidos en costos del desmantelamiento del proyecto (25,000 

dólares)  

UBICACION DE LA MEDIDA: Línea de transmisión y subestación 

RESPONSABLE DE LA GESTION DE LA MEDIDA: ENATREL (UGA).  

DESCRICPCION DE LAS MEDIDAS: 

 

 Se garantizará la seguridad a los trabajadores 

realizando desconexión y desenergización de la línea de 

energía. 

 Se garantizará los medios de protección personal al 

personal involucrado en las actividades de 

desmantelamiento y demolición de subestación y 

desmantelamiento de línea de transmisión. 

 Los vacíos creados en el suelo por el retiro de los 

soportes (torres) serán sustituidos por material de 

préstamo con tierras aptas para actividades agrícolas o 

forestales según sea el caso. 

 Se desarrollarán mecanismos de reposición con 

instituciones pertinentes ajustados al plan de 

reforestación en el derecho de vía, para la 

restauración de esta área intervenida por el proyecto 

con una relación de reposición apegado a la ley de 

10:1. 

 Durante la recomposición del derecho de vía, la 

superficie del suelo deberá acondicionarse con la 

pendiente y la forma del terreno natural, tanto al pie 

de las laderas como en las zonas laterales, evitándose 

durante el acabado final la formación de borde o formas 

irregulares en su base. 

 Después de la nivelación final del área de la 

subestación, los materiales del suelo serán 

redistribuidos en una superficie estable con el fin de 

eliminar la erosión y prevenir la compactación de dicho 

material. 

 El transporte de escombros debe realizarse en camiones 

cubiertos con carpas para evitar la dispersión de 

polvo. Estos deben ser dispuestos en el vertedero 

municipal de San Isidro o donde la municipalidad lo 

disponga.  

IMPACTO QUE SE 

PRETENDE MITIGAR: 

 Cambio de uso de 

suelo 
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XIII. PRONÓSTICO DE LA CALIDAD AMBIENTAL DEL ÁREA DE INFLUENCIA 

  

13.1 Calidad Ambiental sin Proyecto   

 

El área donde se pretende desarrollar el proyecto Subestación Sébaco II 

y Línea de Transmisión en 138 kV está sometida a un proceso de 

degradación progresivo que es una consecuencia del uso que se le ha 

dado a la tierra, situación que es generalizada en el sitio de 

desarrollo del proyecto.   

 

Todos los componentes del ecosistema se encuentran afectados por las 

acciones humanas (antrópicas), principalmente por el desarrollo de 

actividades agropecuarias, ganadería, agricultura (tecnificada y no 

tecnificada) y por la proximidad a asentamiento humano provocados por 

la afluencia del crecimiento poblacional que entran en contradicción 

con el uso de suelo asignado a la zona de emplazamiento del proyecto.     

 

Este proceso de degradación es independiente completamente del proyecto 

y es una tendencia que continuará afectando todos los componentes del 

ambiente aunque el proyecto no se ejecute.   

 

Desde el punto de vista biótico: En forma general, las condiciones 

actuales en el área de influencia del proyecto se mantendrían, es 

decir, se continuaría realizando las actividades agrícolas y pecuarias 

de la zona. El proceso de degradación de las zonas boscosas y la escasa 

vegetación existente que aún se identifica en el área de influencia 

indirecta del proyecto continuaría deteriorándose aún más, 

principalmente por las acciones desarrolladas por los propietarios de 

parcelas dedicadas a la cosecha de arroz, quienes mantienen una 

vigilancia permanente de sus cultivos pero con incidencias negativas al 

ambiente por el tipo de práctica en el cultivo de arroz (inundaciones y 

uso de agroquímicos). 

 

Las condiciones del sitio seleccionado para la construcción de la 

subestación Sébaco II, continuarían siendo las mismas con 

características alteradas, poca presencia de vegetación natural, suelo 

dedicado a actividades agropecuarias (Ganadería). Aunque en el 

inventario forestal realizado en toda la parcela de la subestación, se 

identificaron 268 árboles, para el área específica que ocuparán las 

infraestructuras de la subestación (cerca de la carretera), se 

identifican algunos arbustos dispersos.  

 

Desde el punto de vista abiótico, las condiciones del sitio no 

variarían, se mantendrían similares, ya que no se realizarían 

actividades que puedan modificar las características existentes del 

suelo, clima, temperatura, topografía, etc.  

 

Desde el punto de vista socioeconómico las condiciones de vida de la 

población continuarían en las mismas condiciones, ya que los pobladores 

en esta zona son de escasos recursos y cuentan con fuentes de trabajos 

diversos principalmente como obreros de actividades de construcción y/o 

peones de las fincas vecinas.   
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El suministro actual de energía en la zona al área del proyecto 

continuaría siendo igual y con deficiencias por la sobrecarga de 

demanda. El deficiente servicio de energía eléctrica en la zona 

mantendría limitada la inversión en proyectos importantes para la 

economía local y nacional y también demandará un mejor manejo de 

planificación de la distribución de energía en los sectores de Estelí, 

Sébaco, San Isidro y comunidades de estos municipios. 

 

13.2 Calidad Ambiental con Proyecto y sin aplicación de medidas   

   
La instalación de la Subestación con su línea de transmisión resulta en 

impactos ambientales negativos, algunos de los cuales, por las 

características del entorno resultarían de moderada a baja 

significancia derivados principalmente de las actividades propias de la 

fase de construcción.    

 

El aspecto visual en el área de la construcción de la subestación 

Sébaco II tendría su impacto negativo, principalmente por haber un 

cambio de uso de suelo, de agropecuario a industrial (industria 

eléctrica) por instalación de los componentes de la subestación, no 

obstante, por no ser la zona netamente agropecuaria ya que encontramos 

en el área de influencia del proyecto viviendas (comunidad El Zapote), 

redes eléctricas de distribución, la población se acostumbra a este 

nuevo elemento incorporado en el paisaje rural. 

 

La construcción e instalación de la línea de transmisión y la 

subestación requerirá de la remoción de la vegetación para el 

establecimiento de los componentes del proyecto, ya sea en el terreno 

donde se emplazará la subestación, como el establecimiento del área de 

derecho de servidumbre para la construcción e instalación de la línea 

de trasmisión, aunque esta será construida en casi todo el trazado 

sobre el derecho de vía de la carretera Malpaisillo – San Isidro. 

Debido a que la vegetación en las zonas de influencia del proyecto se 

encuentra bastante intervenida (todo el derecho de vía de la carreta), 

la no implementación de las medidas necesarias, ocasionaría un impacto 

acumulativo sobre un medio bastante frágil.  

 

Para la construcción y operación de la línea será necesario realizar 

labores pero se estarían realizando en la mayor parte del trazado de la 

línea en área publica (derecho de carretera) y en aquellos sitios a 

intervenir de espacios privados, los que se encuentran su mayoría con 

diferentes grados de intervención antropogénica principalmente por la 

actividad ganadera, y que para la construcción y operación del proyecto 

se requieren de la implementación de medidas de seguridad técnica de 

operación, sin la aplicación de medidas se crearía inconformidad con 

los vecinos al trazado de la línea de transmisión y aquellos dueños de 

las parcelas por donde pasa la línea de transmisión, como problemas 

técnicos e incidirían en garantizar a la población un sistema eléctrico 

eficiente.  

  



Estudio de Impacto Ambiental 

Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV 

245  

  

Desarrollar el proyecto sin la aplicación de medidas ambientales se 

estaría violentando la legislación ambiental Nicaragüense 

principalmente por que al no desarrollar medidas de mitigación para 

reducir o disminuir los impactos negativos a los cuerpos de agua, el 

suelo y aire, estos recursos se exponen a la degradación. Esto también 

estaría ocurriendo con la flora, fauna y población en general que 

estarían expuestas a riesgos naturales y antropogénicos. 

 

13.3 Calidad Ambiental con Proyecto y con Medidas Ambientales   

  

Cuando se consideran las medidas ambientales y se hace de nuevo una 

valoración de la calidad ecológica, la situación cambia aunque es 

importante señalar que este cambio no es drástico en algunos 

componentes afectados tales como la atmósfera, el suelo y el paisaje. 

   

La valoración efectuada demostró que siempre se mantienen efectos 

negativos sobre la atmósfera, el paisaje y el suelo, sin embargo, la 

magnitud de estos impactos se reduce considerablemente aplicando el 

programa de gestión ambiental que se ha formulado para el proyecto. 

  

Los efectos sobre los aspectos socio-económicos se potenciarán con la 

ejecución del proyecto aplicando el programa de gestión ambiental. En 

este caso se espera la dinamización en los sistemas productivos locales 

generados por las mejoras del servicio de energía y por la contratación 

de servicios a empresas contratistas que actúan como proveedoras de 

ENATREL, y el incremento en la demanda de bienes y servicios producto 

del gasto de los salarios pagados a los empleados. Se producirán tanto 

impactos directos vinculados a las compras y contrataciones que realice 

el proyecto como impactos indirectos generados por las compras y 

contrataciones que realicen sus contratistas, proveedores y empleados. 

  

De acuerdo a la evaluación realizada, el componente económico alcanzará 

una calidad ecológica clasificada como muy buena, aún en el caso que el 

proyecto se ejecute sin la aplicación de las medidas ambientales 

identificadas en la Evaluación Ambiental, principalmente por la 

generación de empleo en la fase de construcción y la facilidad de 

diversificar la economía por la operación del proyecto.  

  

Desde el punto de vista biótico: La implantación de medidas ambientales 

en los diferentes componentes del Proyecto, en sus fases de desarrollo 

garantiza la prevención, control, y de mitigación de prácticamente la 

totalidad de los impactos. Las medidas propuestas deben ser de 

obligatorio cumplimiento para los contratistas por cuanto son parte de 

las especificaciones técnicas de sus contratos, siendo responsabilidad 

de ENATREL garantizar su cumplimiento. 

   

La construcción de la Subestación y de las fundaciones de los apoyos, 

serán realizadas considerando las especificaciones técnicas como las 

medidas ambientales para prevenir, controlar y/o mitigar daños 

ambientales. 
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La viabilidad ambiental del Proyecto se refuerza aún más con la 

implantación de las medidas propuestas y el Programa de Gestión 

Ambiental, ya que se disminuyen los riesgos en las inversiones a ser 

realizadas, además de prevenir los riesgos concernientes al ambiente 

por la implantación de las obras. 

  

Dado que todos los elementos del proyecto se emplazan en áreas 

fuertemente intervenidos por la actividad humana (actividades 

agropecuarias), incide que los impactos ambientales sobre la 

biodiversidad sean de poca magnitud. 

    

Al implementar el proyecto, la Subestación y línea de transmisión, se 

sumaran al paisaje existente, el cual continuará reduciendo su calidad 

visual de un medio netamente natural, por el desarrollo de la zona, 

encontrándose la mayor parte del entorno intervenido por las 

actividades antropogénicas, la percepción de la población al incorporar 

estos nuevos elementos al medio es de crecimiento y desarrollo por los 

que los internaliza como un componente más del medio ambiente.  
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XIV. MAPA DE ZONIFICACIÓN AMBIENTAL 

  

La zonificación ambiental, es la base para determinar cómo se deben 

utilizar de la mejor manera los espacios del territorio, de una forma 

armónica entre quienes lo habitan y la oferta de los recursos 

naturales; Es la carta de navegación para orientar a los actores 

sociales quienes intervienen y toman decisión sobre sus actuaciones en 

la zona, buscando así un equilibrio hombre naturaleza, de tal manera 

que se garantice para las generaciones futuras la sostenibilidad en 

términos ambientales, socioeconómicos y culturales.   

  

La zonificación para la ordenación y manejo de la subcuenca, se 

constituye además en un ejercicio dinámico, flexible el cual debe ser 

revisado y ajustado constantemente de acuerdo a las dinámicas sociales 

y a las eventualidades imprevistas como son las catástrofes naturales.  

  

El mapa de zonificación ambiental muestra las condiciones existentes 

actualmente y la coexistencia de infraestructura, poblaciones con 

riesgos (derrumbes, deslizamientos, fallas geológicas e inundaciones), 

los recursos existentes (recursos hídricos, bosques, áreas de cultivo, 

etc) y el desarrollo del proyecto “Subestación Sébaco II y Línea de 

Transmisión en 138 kV”, en el área de influencia del mismo.   

  

El contexto ambiental en que el proyecto se desarrolla corresponde a un 

área altamente intervenida en las actividades agropecuarias (ganadería 

extensiva, áreas destinadas a la producción de arroz y en algunas áreas 

para la producción agrícola no tecnificada). 

 

En el mapa de zonificación ambiental se puede observar que tanto en el 

sitio de la subestación como en el trazado de la línea de transmisión, 

se ubican áreas clasificadas como pastizales (la mayor parte), áreas de 

tacotales y cultivos de arroz bajo riego y mínimamente (tres parches) 

de áreas de bosques latifoliado abierto y áreas de vegetación 

arbustiva, que se ubican en el área de influencia indirecta. 

 

De igual manera se identifica en el mapa un punto identificado por la 

alcaldía municipal como punto crítico de inundación, localizado cerca 

de un pozo de agua para riego en la hacienda El Nacascolo, que a pesar 

de estar en el área de influencia del proyecto no tendrá incidencia 

negativa en este por ser un sitio puntual y que solo representa un 

punto de estancamiento de agua. 

 

También en los mapas de zonificación ambiental se pueden observar los 

recursos hídricos identificados en el área de influencia del proyecto 

(quebradas, pozos, estanques), siendo las quebradas y ríos los que 

serán atravesados por la línea de transmisión, no siendo así los pozos 

y estanques que se localizan fuera del área de influencia directa, 

ninguno de estos recursos hídricos disponen de áreas de protección 

(vegetación) y no serán afectados directamente por el proyecto, de 

igual manera se identifican las poblaciones localizadas en el área de 

influencia del trazado de la línea y el sitio de construcción de la 

subestación, todas fuera del derecho de vía. 
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Figura 14.1 Mapa de zonificación ambiental (usos de suelo) 

L/T Estelí - Sébaco 

L/T Carlos Fonseca - Sébaco 
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Figura 14.2 Mapa de zonificación ambiental (Poblaciones, área de inundación y cuerpos de agua) 

 

Zona de 

inundación 
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XV. PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL  

  

15.1 Introducción  
  

En el marco de la ejecución del proyecto “Subestación Sébaco II y Línea 

de Transmisión en 138 kV” se elabora el presente programa de gestión 

ambiental, a través del cual se deberá contribuir a la concreción de 

tres objetivos complementarios entre sí:  

  

1. Verificar eventuales cambios en parámetros en la línea de base en el 
área de ejecución del proyecto.   

2. Detectar si los cambios ocurridos en los indicadores de línea base 
son causados o están relacionados con la construcción u operación 

del proyecto subestación Sébaco y línea de transmisión en 138 kV. 

3. Evaluar la efectividad de las medidas ambientales o de mitigación 
aplicada en el desarrollo del EIA.  

  

En este programa se presenta el conjunto de planes y medidas 

preventivas y correctivas que el proyecto “Subestación Sébaco II y 

Línea de Transmisión en 138 kV” implementará para la adecuada 

conservación y protección de la calidad del ambiente en el área de 

influencia del proyecto. El Programa de Gestión Ambiental (PGA) está 

conformado por planes de manejo específicos, diseñados para garantizar 

que la ejecución y operación del proyecto se realice de conformidad con 

la legislación ambiental. 

 

El PGA incluye los siguientes componentes:  

  

Plan de implantación de medidas ambientales,  

Plan de contingencia,  

Plan de reforestación,  

Plan de Capacitación y Educación Ambiental,  

Plan de control y monitoreo ambiental 

Plan de adquisición y compensación de tierras 

  

Cada uno de estos planes del PGA son “lineamientos” y como tales, deben 

desarrollarse, evaluarse, actualizarse y mejorarse periódicamente en 

respuesta a nueva información, a nuevas condiciones del sitio, a 

cambios en las operaciones y a modificaciones en la organización.  

  

15.2 Plan de Implementación de Medidas Ambientales  

  

Las acciones contenidas en las medidas de mitigación, así como las 

expresadas en los planes de contingencia, riesgos, monitoreo y 

seguimiento deberán ser incorporadas en los planes de inversión del 

proyecto, así con en la parte contractual entre ENATREL y el 

contratista o responsable de la ejecución de las obras.  

  

Por otro lado, la implementación de las medidas ambientales en la etapa 

de operación y mantenimiento de la subestación y línea de transmisión, 

serán responsabilidad exclusiva del proponente (ENATREL) siendo este el 

responsable de garantizar la ejecución de las mismas. 
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El objetivo del plan de implementación de las medidas ambientales es 

asegurar los recursos técnicos, humanos y financieros que aseguren la 

efectividad en la aplicación del programa de gestión ambiental.  

  

ENATREL a través de la Unidad de Gestión Ambiental y la supervisión de 

Gerencia de Ingeniería y Proyectos tendrá a su cargo la dirección y 

supervisión de la gestión ambiental del proyecto.  

  

La Unidad ambiental de la empresa tendrá un plan semestral de sus 

operaciones y elaborará un presupuesto para la gestión ambiental que 

será aprobado en conjunto con el presupuesto general del proyecto. Será 

función de la misma definir los requerimientos de personal y tecnología 

para llevar adelante sus operaciones.  

  

El plan de implementación contempla también el control y seguimiento y 

medirá la efectividad de la gestión ambiental desarrollada de forma 

simultánea a la ejecución del proyecto con miras a desarrollar una 

efectiva gestión ambiental.  

  

Para garantizar los objetivos y requerimientos ambientales específicos 

trazados para cada fase del ciclo de vida del proyecto se deberá: 

   

• Revisar en forma continua los objetivos y metas de las fases de 

planeamiento e Implementación.   

• Garantizar y apropiar los recursos humanos, físicos y financieros 

necesarios para el desarrollo de dichos requerimientos y objetivos.   

• Integrar dichos recursos dentro del sistema de gestión ambiental, 

orientados a dar cumplimiento a dichos requerimientos y objetivos.   

• Motivar a las personas involucradas en el sistema de gestión 

ambiental para garantizar el logro de los objetivos y trascender a 

otros niveles de la organización.   

• Mantener un sistema de capacitación continuo para las personas 

involucradas y no involucradas en el sistema de gestión ambiental, 

con el fin de crear una “cultura ambiental” sólida y generalizada 

dentro del personal de ENATREL.   

• Crear un sistema de reportes y registros que garantice el 

seguimiento continuo de cada fase del ciclo de vida del proyecto 

objeto de la gestión ambiental y de la gestión ambiental global de 

ENATREL.   

• Procesar la información para obtener los escenarios de aciertos y 

desaciertos en torno al sistema de gestión.   

• Garantizar y resaltar la importancia de llevar en forma paralela, 

simultánea y mancomunada el ciclo técnico con el ciclo ambiental del 

proyecto, con miras a lograr un mejor y efectivo desempeño de ambas 

partes.  

• Garantizar la adecuada participación comunitaria y el mayor 

beneficio social del proyecto objeto de la gestión ambiental en 

coordinación con la municipalidad de San Isidro. 
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Cuadro 15.1 Medidas de control ambiental – Etapa de construcción  

ACTIVIDADES IMPACTOS MEDIDAS AMBIENTALES ALCANCES 
UBICACIÓN 

ESPACIAL 

COSTOS 

ESTIMADOS 

(US$) 

PERIODO 
RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 

Preparación 

del Sitio 

Afectación a la 

vegetación en 

el área del 

proyecto 

 

Previo al corte y poda de árboles se contará 

con permiso previo de INAFOR se afectará 

únicamente árboles que están en el derecho 

de vía de la línea de transmisión y en el 

área a construir, supervisado por un Ing. 

Regente Forestal. 

Cortar los árboles y disponer la madera 

ordenadamente en la propiedad y dejar los 

restos vegetales bien picados y apilados en 

un sitio de la propiedad que no interfiera 

en las actividades propias del sitio. 

Reducir la afectación a la 

vegetación.  

Donde se 

construirá la 

SE y en el 

área de 

servidumbre 

de la LT  

Incluidos en 

costos del 

Proyecto  

Durante la 

preparación del 

terreno  

Contratista y 

UGA ENATREL  

Firma del Contrato de Reposición con INAFOR 

de San Isidro para la reposición forestal.  

Fortalecer la capacidad 

operativa de la Alcaldía de 

San Isidro e INAFOR para la 

supervisión y control en la 

protección forestal.  

Áreas a ser 

definidas por 

INAFOR y la 

alcaldía  

Incluidos en 

costos del 

Proyecto  

Antes de 

iniciar 

ejecución del 

proyecto  

INAFOR, 

Alcaldía 

municipal con 

apoyo de 

ENATREL  

Afectación de 

la fauna 

terrestre 

Prohibición de caza furtiva en el área del 

Proyecto, así como la extracción de especies 

de fauna silvestre para fines comerciales o 

cualquier otro fin.  

Protección de fauna.  Área del 

proyecto  

Incluidos en 

costos del 

Proyecto  

Durante la 

preparación del 

terreno.  

Contratista y 

ENATREL (UGA), 

Supervisión 

Gerencia de 

Ingeniería y 

Proyectos  

Emisiones de 

ruido 

Buen mantenimiento del equipo maquinaria, 

medios de transporte en buen estado 

mecánico. Realizar labores durante el día 

conforme horario normal de trabajo.  

Uso obligatorio de Equipos de protección 

personal EPP. 

Evitar afectaciones mayores 

a trabajadores y población 

vecina a las áreas de 

trabajo.  

Área del 

proyecto.  

Incluidos en 

costos de 

construcción  

Durante la 

preparación del 

terreno.  

Contratista y 

ENATREL 

supervisión 

Gerencia de 

Ingeniería y 

Proyectos  

Deterioro y 

Alteración de 

lo Estético. 

Orden y limpieza del área de construcción en 

la Subestación y en el área de servidumbre 

de la línea. Implementación de áreas verdes 

en la Subestación. 

Reducir riesgo a 

trabajadores. Reducir el 

impacto visual.  

Área de la SE 

y en área de 

servidumbre 

de LT.  

Incluidos en 

costos de 

construcción  

Durante la 

preparación de 

terreno  

Contratista y 

ENATREL 

supervisión 

Gerencia de 

Ingeniería y 

Proyectos  

Etapa de 

Construcción 

Contaminación 

por Generación 

de Desechos 

sólidos. 

 

Manejo de desechos no peligrosos y 

disposición de los mismos en sitios 

previamente acordados con la Alcaldía 

Municipal de San Isidro.  

Evitar que el proyecto sea 

fuente de generación de 

contaminación. Disponer 

residuos no peligrosos en 

vertedero municipal.  

Sitio 

aprobado por 

la Alcaldía 

Municipal   

Incluidos en 

costos de 

construcción  

Durante la 

construcción  

Contratista y 

ENATREL 

supervisión 

Gerencia de 

Ingeniería y 

Proyectos  

Los residuos serán segregados por tipo, 

almacenados para su disposición final en los 

sitios autorizados por la alcaldía de San 

Isidro, los residuos que se reutilizan serán 

transportados a los Almacenes de ENATREL 

central para su reutilización, o venta a 

empresas recicladoras autorizadas.  

Aprovechamiento y reciclaje.  Sitio del 

proyecto 

Incluidos en 

costos de 

construcción  

En fase de 

construcción.  

Contratista, 

Supervisión 

Gerencia de 

Ingeniería y 

Proyectos y UGA 

ENATREL  

El manejo de Residuos peligrosos el 

tratamiento o disposición final será a 

través de empresa autorizada.  

Evitar contaminación y /o 

acumulación de residuos 

sólidos peligrosos en área 

de trabajo.  

En área del 

Proyecto  

Incluidos en 

costos de 

construcción  

En fase de 

construcción.  

Gerencia de 

Ingeniería y 

Proyectos y UGA 

ENATREL,  

Alteración de 

lo Estético y 

potencial 

riesgo de 

inundaciones  

Orden y limpieza en los sitios de trabajo y 

traslado periódico de la tierra removida a 

un sitio autorizado por la municipalidad. 

Mantener cercas, portones o similares de la 

propiedad en buen estado.  

Que el impacto visual sea 

reducido. Reducir riesgo a 

trabajadores. Reducir 

riesgos de erosión, de 

inundaciones en sitios de 

disposición.  

En área del 

Proyecto  

Incluidos en 

costos de 

construcción  

En fase de 

construcción.  

Contratista y 

ENATREL 

supervisión  
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ACTIVIDADES IMPACTOS MEDIDAS AMBIENTALES ALCANCES 
UBICACIÓN 

ESPACIAL 

COSTOS 

ESTIMADOS 

(US$) 

PERIODO 
RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN 

Incremento de 

los niveles de 

ruido  

 

Buen mantenimiento del equipo. Realizar 

labores durante el día conforme horario 

normal de trabajo.  

Uso obligatorio de Equipos de protección 

personal EPP. 

Evitar afectaciones a la 

salud de los trabajadores y 

población vecina a las 

áreas de trabajo.  

Área del 

proyecto.  

Incluidos en 

costos de 

construcción  

Durante la fase 

de 

construcción.  

Contratista y 

ENATREL 

supervisión 

Gerencia de Ing 

y Proyectos  

Contaminación 

atmosférica 

Riego de área de construcción al menos 2 

veces al día para el control de polvos. 

Certificado actualizado de emisiones de 

gases a los equipos automotor empleados en 

la construcción. 

Reducir la contaminación 

atmosférica y daños a los 

vecinos del proyecto. 

Área del 

proyecto.  

Incluidos en 

costos de 

construcción  

Fase de 

construcción 

Contratista y 

ENATREL 

(supervisión 

Gerencia de Ing 

y Proyectos) 

Riesgos de 

accidentes  

Señalización adecuada, instalación de vallas 

o cercas en las áreas de trabajo, suministro 

y uso de EPP conforme riesgo de trabajo. 

Empleo de equipo de protección personal. 

Contar un botiquín de primeros auxilios.  

Instalación de esferas de colores para 

orientar a avionetas de fumigación de 

cultivos de arroz. 

Evitar accidentes de 

trabajadores, de la 

población circunvecina. 

 

 

Evitar accidentes de 

aeronaves.   

Área del 

Proyecto.  

Incluidos en 

costos de 

construcción  

Etapa de 

construcción  

Contratista 

Gerencia de 

Ingeniería y 

Proyectos, 

Oficina de 

Higiene y 

seguridad 

ENATREL 

Afectación a 

aves de alto 

vuelo 

Instalación de dispositivos para disuadir la 

trayectoria de aves de alto vuelo). 

Evitar colisiones y 

electrocuciones de aves. 

De entronque 

hasta PI 17 

(cultivo de 

arroz). 

Incluidos en 

costos de 

construcción  

Etapa de 

construcción  

Contratista, 

GIP, UGA, 

ENATREL 

Inundaciones en 

Subestación  

Instalación de sistema de drenaje interno y 

externo de la Subestación; obras 

complementarias de drenaje fuera del área 

del proyecto.  

Reducir riesgos de 

inundación o proliferación 

de mosquitos con aguas 

estancadas.  

Área del 

proyecto  

Incluidos en 

costos de 

construcción  

Etapa de 

construcción  

Contratista y 

supervisión 

Gerencia de Ing 

y Proyectos 

ENATREL  

Contaminación 

por riesgos de 

derrames de 

aceites  

Construcción de fundación del transformador 

impermeabilizado (fosa de captación) y 

tanque de separación de agua – aceite.  

Evitar riesgo de 

contaminación del suelo y 

acuífero por derrame o 

accidentes que puedan 

ocurrir en transformador  

 Subestación  Incluidos en 

costos de 

construcción  

Etapa de 

construcción  

Contratista y 

ENATREL  

supervisión  

Contaminación 

por aguas 

residuales 

domésticas 

Construcción de letrinas temporales a razón 

de 1 por 25 trabajadores. 

 

Evitar contaminación al 

ambiente (suelo, agua). 

Subestación y 

línea. 

 

Incluidos en 

costos de 

construcción 

Etapa de 

construcción  

Contratista y 

ENATREL y 

supervisión  

Afectación de 

restos 

arqueológicos  

Suspender inmediatamente actividades y 

comunicarlo inmediatamente al Ministerio de 

cultura, para implementar el plan de 

rescate. 

Prevenir daños al patrimonio 

cultural.  

Área de 

excavaciones  

Incluidos en 

costos de 

construcción  

Etapa de 

construcción  

Supervisión 

Gerencia de 

Ingeniería y 

Proyectos 

ENATREL  

Accidentes de 

trabajadores y 

en el medio 

ambiente. 

Capacitación en planes de seguridad y manejo 

ambiental.  

Buenas prácticas ambientales 

y de construcción.  

Área del 

proyecto  

US$2,000.00  Etapa de 

construcción  

Contratista y 

supervisión 

Gerencia de 

Ingeniería y 

Proyectos, 

Oficina de 

Higiene y 

seguridad. 

área de almacén 

de materiales 

abandonado 

Desmantelamiento de bodega, oficinas 

temporales, limpieza, conformación de 

terreno, reforestación / arborización.  

Recuperación de área 

utilizada como bodega, 

oficina de trabajo  

Áreas de 

almacén de 

materiales  

US$ 1,000  Al finalizar 

fase de 

construcción  

Contratista y 

supervisión 

Gerencia de Ing 

y Proyectos, 

Oficina de 

Higiene y 

seguridad.   

Incumplimiento 

de Medidas 

Ambientales  

Seguimiento y Supervisión Ambiental. Cumplir con las medidas 

ambientales resultantes del 

estudio  

área del 

proyecto  

Incluidos en 

costos de 

construcción  

Etapa de 

construcción 

del proyecto  

Supervisión 

Gerencia de 

Ingeniería y 

Proyectos. 
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Cuadro 15.2 Medidas de control ambiental – Etapa de operación  

ACTIVIDADES  IMPACTOS  MEDIDAS AMBIENTALES  ALCANCES  
UBICACIÓN 

ESPACIAL  
COSTOS  

ESTIMADOS  
(US$)  

PERIODO  
RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN  

Etapa de 

operación  

Contaminación 

por residuos  
sólidos y/o 

líquidos  

Aplicación del plan de recepción, manejo y 

disposición de desechos sólidos y 

líquidos.   

Evitar riesgos de 

contaminación del suelo y 

aguas subterráneas   

Subestación   Incluidos 

en costos 

de 

operación   

Etapa de 

construcción 

y operación 

del proyecto   

Supervisión 

Gerencia de 

Ingeniería y 

Proyectos 

Gerencia de 

Transmisión  de 

ENATREL 
Supervisión ambiental de la Aplicación del 

Plan de Mantenimiento de los equipos de la 

subestación.  

Operación y funcionamiento 

óptimo de los compontes 

del proyecto   

subestación   US$  
700.00/año   

Etapa de 

operación del 

proyecto   

Gerencia de  
transmisión UGA   

Instalación de recipientes, Limpieza de 

desechos y disposición de los mismos en 

sitios previamente acordados con la 

Alcaldía Municipal de San Isidro.  

Evitar que el proyecto sea 

fuente de generación de 

contaminación. Disponer 

basura doméstica en 

botadero   

Subestación   US$  
750.00/año   

Durante fase 

de operación 

del Proyecto   

Supervisión  
Gerencia 

transmisión  
Unidad Ambiental  
ENATREL   

Operación eficiente de sistema de 

tratamiento (tanque séptico, FAFA y pozo 

de Absorción) para la fase de operación. 

Limpieza de sistema y evacuación de lodos.  

Evitar contaminación al 

ambiente (suelo, agua) 

Subestación. 

 

Incluidos 

en costos 

de 

operación  

Etapa de 

operación   

Gerencia de  
transmisión 
Unidad Ambiental 

Afectación en 

calidad de 

suministro de 

energía   

Poda de derecho de servidumbre y 

subestación.   
Ronda corta fuego perimetral a la 

subestación; control de plagas,  
Ornamentación.   
Realizar plan de supervisión periódica y 

plan de mantenimiento de área de 

servidumbre, áreas verdes de SE.   
Aplicación de buenas prácticas de manejo 

de la vegetación. Capacitación a personal.  

Mantenimiento ornamentación Subestación   

Garantizar la operación 

óptima   de los 

componentes del Proyecto   

Subestación 

y su 

perímetro, 

servidumbre  
LT   

Incluidos 

en costos 

de 

operación   

Etapa de 

operación del 

Proyecto   

Gerencia de  
Ingeniería y  
Proyectos y  
Unidad Ambiental 

, seguridad 

ocupacional 

ENATREL   

Accidentes, 

inseguridad 

laboral y 

riesgos de 

contingencias   

Implantación de Planes de Seguridad y de  
Contingencia.   
Cumplimiento de medidas, Fortalecimiento 

con capacitación en uso y mantenimiento de 

equipo. Uso obligatorio de equipo 

seguridad.  Implementación de señalización 

sobre riesgos y rutas de evacuación.   

Reducir los accidentes 

laborales, de inseguridad 

laboral y de contingencias  

Que el trabajador tenga 

conocimiento los 

procedimientos para la 

realización de las 

actividades y las medidas 

de seguridad 

correspondientes   

Subestación   Conforme 

plan de 

operación 

del  
Proyecto   
US$  
1,500/año   

Etapa de 

operación del 

Proyecto   

Oficina de  
Higiene y  
Seguridad y  
Unidad Ambiental  
ENATREL   

Incumplimiento 

de Medidas 

Ambientales   

Seguimiento y Supervisión Ambiental.   Prevenir, controlar, 

mitigar riesgos 

ambientales   

SE y área de 

servidumbre 

de la LT   

Conforme 

las medidas 

ambientales 

Operación y 

mantenimiento   
Gerencia de  
Transmisión y  
Unidad Ambiental   
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 Cuadro 15.3 Medidas de control ambiental – Etapa de cierre  

ACTIVIDADES  IMPACTOS  MEDIDAS AMBIENTALES  ALCANCES  
UBICACIÓN 

ESPACIAL  
COSTOS  

ESTIMADOS  
(US$)  

PERIODO  
RESPONSABLE DE 

EJECUCIÓN  

Etapa de 

cierre o  
abandono del 

proyecto  
(subestación y 

línea de 

transmisión)  

Contaminación 

por pasivos 

ambientales   

Elaboración y presentación ante 

autoridades ambientales y del sector 

energía el Plan de cierre.    

Realizar el cierre y 

rehabilitación ambiental 

del sitio.   

Subestación 

y su línea 

de 

transmisión   

En costos del 

proyecto / 

ENATREL   

Finalizada 

la vida 

útil del 

proyecto  

ENATREL/ UGA  

Alteración en 

la calidad del 

aire por 

emisiones de 

polvo , 

material 

particulado   

Riego durante la mañana y la tarde y 

mantenimiento de equipos en buenas 

condiciones.   
Transporte de material cubierto con 

carpas.  Los vehículos de transporte en 

desmantelamiento de línea deben llevar 

velocidad de marcha no más 20 km/hora.  

Mitigar las partículas de 

polvo en el aire y las 

provenientes de las 

emisiones vehiculares y del 

traslado de material.   

Área del 

proyecto   
Incluidos en 

costos de cierre 

del proyecto  

Etapa de 

cierre   
Contratista,  
Gerencia de  
Transmisión y  
Unidad  
Ambiental   

Contaminación 

por desechos 

sólidos.   

Limpieza de desechos y disposición de los 

mismos en sitios previamente acordados con 

la Alcaldía correspondiente.  
Aplicar el plan de manejo de residuos 

considerando reutilización, reúso de 

equipos y materiales y/o venta de desechos 

para reciclaje a empresa autorizada por 

MARENA.   

Reducir la generación de 

desechos   
Sitios 

ocupados 

por el 

proyecto   

Materiales 

áridos: US$ 

3,000..00  

Control de 

emisiones de 

polvo US$ 

1,000.00  Plan de 

manejo residuos: 

US1,000.00   

Etapa de 

cierre   
Contratista,  
Gerencia de  
Transmisión y  
Unidad  
Ambiental   

Contaminación 

atmosférica 

por incremento 

de niveles de 

ruido y gases  

Exigir a contratistas el uso de equipos 

con certificado de emisión de gases 

actualizado.  
Buen mantenimiento del equipo. Realizar 

labores durante el día conforme horario 

normal de trabajo. Uso de EPP.   

Evitar contaminación sonora   
Evitar afectaciones mayores 

a trabajadores y población 

vecina a las áreas de 

trabajo   

Área del 

proyecto.   
Incluidos en 

costos de cierre 

del proyecto  

Etapa de 

cierre   
Contratista y 

ENATREL 

supervisión   

Accidentes por 

falta de 

aplicación de 

medidas de 

seguridad   

Cumplimiento de medidas, uso y 

mantenimiento de equipo. Uso obligatorio 

de equipo seguridad. Mantener capacitación 

a trabajadores.  

Prevenir y evitar riesgos y 

accidentes laborales. El 

trabajador tenga 

conocimiento de las 

actividades que realizará y 

medidas de seguridad. 

Evitar accidentes   

En el área 

del 

proyecto   

U$2,000.00  Etapa de 

cierre   
ENATREL, 

supervisión 

ambiental   

Afectación al 

paisaje   
Cumplimiento de las medidas de 

rehabilitación ambiental del sitio.   
Mitigar impactos visuales. 

Restablecer las condiciones 

ambientales del sitio   

Área del 

proyecto   
Conforme plan de 

cierre  
Cierre del 

proyecto   
ENATREL, UGA   

  
Generación de 

pasivos 

ambientales  

Ejecución del Plan de cierre para la 

implementación de las condiciones que 

propicien la recuperación natural de la 

flora, descompactación del suelo, retiro 

de áridos, reposición de capa vegetal, 

reforestación.   

Recuperación natural y 

ambiental del área del  
Proyecto   

Área del 

Proyecto   
US$25,000.00   Etapa de 

cierre   
Contratista, 

supervisión, 

Unidad  
Ambiental   
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15.3 Plan de Contingencias   
  

El esquema general del Plan de Contingencias considera las acciones 

globales a tomar en consideración en el caso de eventualidades 

relativas al Proyecto. En algunas eventualidades se puede ejercer 

dominio en su prevención, como es el caso de derrames, incendios, 

explosiones, etc. En cambio, existe la otra categoría en la que no se 

ejerce control, como es el caso de las procedencias de fenómenos de 

índole natural tales como huracanes, terremotos, que requieren acciones 

o planes de contingencias.   

  

El Plan de Contingencias siempre se mantendrá activo, realizando 

actividades de entrenamiento y simulacros periódicos al personal, así 

como llevando a cabo de forma continua acciones de revisión y 

actualización de los datos físicos, de operación, así como de los 

equipos y productos   

  

15.3.1 Organización del Plan  

  

Sobre la base de la descripción del proyecto, sus actividades y los 

posibles impactos del proyecto, el Plan de Contingencia evalúa 

principalmente los riesgos y las áreas sensibles, determinando los 

requisitos de equipos, técnicas de control y entrenamiento. También 

establece un procedimiento de comunicación e información con las 

comunidades locales.   

  

Conforme la estructura energética, el Centro Nacional de Despacho de 

Carga, actúa como coordinador nacional de emergencias y en las 

subestaciones, el operador de turno actúa como coordinador de 

emergencias de la Subestación a su cargo, coordinados con la oficina de 

Higiene y Seguridad que funciona como enlace técnico de la Empresa ante 

SINAPRED. En el caso de eventualidades naturales, el SINAPRED, ejerce 

la coordinación en la ejecución de los planes. 

   

15.3.2 Objetivos del Plan  

  

Objetivo General  

  

Generar una herramienta de prevención, mitigación, control y respuesta 

a posibles contingencias generadas en la construcción, operación y 

abandono de la obra.  

  

Objetivos Específicos  

  

• Prevenir y/o mitigar los efectos sobre el ambiente.  

• Evitar que ocurra una cadena de accidentes que cause un problema 

mayor que el inicial.  

• Garantizar la seguridad del personal involucrado en las 

actividades de emergencia y de terceras personas.  
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• Prevenir o controlar emergencias operativas, desastres naturales 

o posibles accidentes industriales que puedan presentarse en las 

instalaciones de la Línea de Transmisión y subestación.   

• Establecer los procedimientos y planes de respuesta para atender 

en forma oportuna, eficiente y con los recursos necesarios, 

incendios, accidentes, desastres naturales, atentados y cualquier 

otra situación de emergencia que se presente.   

• Prevenir que las consecuencias de un evento mayor (incendio, 

derrames de productos peligrosos) se traduzca en daños a vidas 

humanas y a los bienes de la empresa y de terceros.   

  

Uno de los propósitos fundamentales de un plan de contingencia es 

proteger y salvaguardar la vida humana de todos los involucrados y 

reducir las pérdidas de las propiedades públicas y privadas. 

    

15.3.3  Alcance  

  

El plan de contingencia está orientado a la ejecución de las acciones 

preventivas y de control de emergencias ante la eventualidad de un 

suceso, y debe comprender medidas de carácter:   

• Preventivo. Donde se define la localización y diseño básico de 

los proyectos para minimizar o controlar las amenazas del 

ambiente sobre las obras, y de éstas sobre el ambiente.  

• Estructural. Para incorporar obras de protección, con el fin de 

minimizar el impacto de las consecuencias de los riesgos asumidos 

por las obras.  

• Correctivo. Para controlar rápidamente las consecuencias del 

desencadenamiento de una amenaza, recuperando en el menor tiempo 

posible la capacidad funcional de la subestación y sus obras 

conexas.  

  

15.3.4  Ámbito de aplicación  

  

El Plan de contingencias será aplicable a todo el ámbito del proyecto. 

Los eventos de origen natural o humano que podrían ocurrir en estas 

zonas, deberá tener una oportuna acción de respuesta en las diferentes 

etapas del proyecto, teniendo en cuenta las prioridades siguientes:  

  

• Garantizar la integridad física del personal (trabajador de obra 

y empleado) y de los pobladores.  

• Minimizar los estragos producidos sobre el medio y su entorno. 

  

15.3.5 Organización del Personal  

  

Para la operación y funcionamiento del Comité Operativo se establecerá 

un cuadro estructural definido, que utilizará al máximo los recursos 

humanos existentes, manteniendo los niveles de autoridad y delegación, 

con el propósito de desarrollar el Plan en forma mancomunada.  
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Cuadro 15.5 Organización, funciones y atribuciones del Comité Operativo  

Responsabilidad  Funciones y actividades  

  

  

  

Responsable 

del 

Comité  

Emergencia  

  

 

de   
• Asume o delega funciones y conducción a los 

miembros  

• Instruye la movilización recibe y centraliza toda 

la información general del personal y equipo.  

• Evalúa la magnitud del problema y planifica e 

instruye las acciones a seguir.  

• Declara estado de emergencia en la empresa.  

• Informa a la prensa oral y escrita.  

• Recopila la documentación referente a la emergencia  

• Coordina y asesora a la compañía de seguros para la 

evaluación del daño.  

• Coordina con el servicio médico.  

• Autoriza el movimiento del equipo de respuesta a la 

emergencia.   

• Mantiene comunicación con organismos del Estado 

(Ejército, Policía, Defensa civil y otros), para 

coordinar acciones en caso necesario.  

• Mantiene un registro documentado sobre las causas, 

efectos, daño y procedimientos seguidos, durante y 

después de la emergencia.         

  

Mantenimiento 

regional,  

Oficina de  

Higiene y   

Seguridad  

Unidad  de  

Gestión     

Ambiental  

  

• Fiscalizan la ejecución de las acciones instruidas 

e informan continuamente al presidente sobre el 

desarrollo de las acciones y lo asesoran.  

• Facilitan personal, equipos y medios de transporte 

que le sean solicitados.  

• Son los responsables de coordinar y hacer cumplir 

el Plan de Acción.  

• Disponen, en coordinación con el presidente, la 

movilización del personal y equipos de seguridad 

industrial, médico y de control ambiental.  

• Se hacen presente en el lugar del accidente para 

coordinar y dirigir las acciones de seguridad 

industrial, salud y control ambiental.  

• Coordinan con el presidente sobre el apoyo 

logístico como ser personal, vehículos, equipos, 

radiocomunicaciones, alimentación, hospedaje, 

relaciones públicas y otras.  

  

15.3.6 Procedimiento en Caso de Emergencia  

  

ENATREL utilizará a los equipos de respuesta debidamente identificados 

y localizados en la zona por donde se construirá la línea de 

transmisión.  Si la gravedad del caso así lo amerita, ENATREL requerirá 

ayuda a escala nacional, para responder a la emergencia en forma rápida 

y efectiva.   
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ENATREL contará para este cometido con un grupo permanente de personal 

capacitado para intervenir en cualquier momento de emergencia.  

  

El siguiente procedimiento de las acciones específicas que se deberán 

seguir en caso de emergencia. Este procedimiento podrá ser modificado 

para incorporar información adicional que sea pertinente.  

  

1.- Determinar la ubicación del incidente, estimar la magnitud y el 

tipo de incidente.  

2.- Llevar a cabo acciones específicas para corregir los daños 

3.- Notificar la ocurrencia a la gerencia.  

4.- Llevar a cabo acciones específicas para la reparación y 

restauración del fluido eléctrico.  

5.- Notificar a las autoridades gubernamentales correspondientes.  

6.- Modificar las operaciones para evitar la recurrencia potencial del 

incidente.  

7.- Documentar el incidente en un formulario de informe de averías o 

daños  

  

15.3.7  Entrenamiento del Personal  

  

Todo el personal que forme parte del equipo de respuestas o de 

emergencias, deberá ser adecuadamente entrenado en la operación y 

mantenimiento de los equipos para prevenir daños. Se desarrollarán 

varias sesiones para informar, instruir y entrenar al personal del 

contenido del plan de contingencia y del programa de respuestas a 

emergencias, asegurando que el personal posea un completo entendimiento 

de las acciones específicas de los mismos y de la forma como el equipo 

de respuesta a emergencias será organizado.  

  

Se realizarán prácticas o simulacros semestralmente, en coordinación 

con el Cuerpo de Bomberos local para ejercicios en el sitio, 

comportamiento del personal que no interviene en el combate del fuego y 

otros riesgos según las amenazas de la zona. 

    

15.3.8  Respuestas Operacionales  

  

Prevención: ENATREL, protegerá el ambiente, empleando los mejores 

procedimientos de prevención que sean técnicamente y económicamente 

factibles. Se usará el mejor equipo disponible y todas las operaciones 

se conducirán de manera cuidadosa y ordenada para prevenir cualquier 

incidente. Todo el personal recibirá entrenamiento adecuado en materia 

de reparación de redes.  

  

Detección: la vigilancia constante y la adherencia a procedimiento 

prescritos son esenciales no sólo para prevenir incidentes de 

manipulación de equipos, o cables energizados, sino también para 

asegurar que cualquier avería sea detectada inmediatamente.  

  

Iniciación de Acción de Respuestas: La persona que detecte el incidente 

dará inmediatamente aviso al responsable de la construcción y/o 
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operación de la subestación, quien, a su vez, alistará al equipo de 

respuesta para emergencias.  

  

Relaciones Públicas y Comunicación con la Prensa: Durante el curso de 

las operaciones, se hará necesario hablar con los representantes de 

medios de comunicación (prensa, radio y televisión), especialmente 

cuando se presente una emergencia como interrupción total a fin de 

informar sobre la situación y para prevenir a la población sobre los 

riesgos que ésta implica.  

  

La relación con los medios de comunicación tiene los siguientes 

objetivos:  

  

 Asegurar que todos los informes sean verídicos.  

 Representar la posición de la empresa en forma justa.  

 Demostrar el deseo de la empresa de responder adecuadamente a 

la emergencia.  

 Informar al público sobre las acciones correctivas que se 

están tomando en relación con la contingencia planteada.  

  

ENATREL por medio de la Oficina de Relaciones Públicas designará el 

portavoz autorizado como responsable para proporcionar información a la 

prensa antes del restablecimiento del servicio eléctrico.  

  

15.3.9 Responsabilidades ante emergencias en las diferentes fases del 

proyecto  

  

a) Fase de Construcción   
  

Debido a que el Proyecto se concibe como Llave en Mano, la 

responsabilidad en la gestión de riesgos es responsabilidad de la 

empresa Contratista, siendo compartida con los sub-contratistas que 

intervengan. No obstante, ENATREL tendrá su participación en la 

responsabilidad, como Supervisor y Dueño del Proyecto por medio de la 

Unidad de Higiene y Seguridad Laboral, garantizando que las acciones de 

responsabilidad en el manejo de riesgos y contingencias sean llevadas a 

cabo en tiempo y forma. Por tanto, se establecerá en los contratos que 

contratistas y/o subcontratistas sigan de manera obligatoria los 

procedimientos de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente para 

culminar y entregar la obra con récord de cero accidentes y minimizar 

los efectos en la salud. Durante la fase de construcción, el programa 

debe ser revisado para que, en el caso que sea necesario, sea adaptado 

conforme los requerimientos apropiados a las actividades.   

  

El Contratista velará por el cumplimiento de las normas en cada una de 

sus obras, por puestos de trabajo o disciplinas y esto será cláusula de 

obligatorio cumplimiento. Entre tales obligaciones se mencionan:   

  

 Garantizar a los trabajadores condiciones de prevención, salud, 
seguridad y bienestar en los sitios de trabajo.   
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 Instruir y capacitar a los trabajadores respecto a los planes de 
contingencia y de respuesta ante eventos naturales y antrópicos, 

prevención de accidentes, enfermedades laborales, los riesgos a 

que están expuestos en el desempeño de sus labores; así como en 

lo referente al uso de los equipos de protección personal 

conforme al trabajo realizado, mediante charlas, afiches, etc.   

 Mantener las áreas de trabajo señalizadas, con rutas de 

evacuación establecidas, información sobre la portación de 

equipos de protección, entre otros.  

 Diseñar un programa de seguridad y salud ocupacional conforme la 
actividad a realzar y que contenga las medidas a implementar, a 

fin de evitar lesiones al personal o daños a la propiedad.   

 Dotar a los trabajadores de los equipos de protección personal, 
de acuerdo al trabajo realizado para prevenir lesiones.   

 En materia de vehículo, maquinaria y equipo, cumplir con los 

programas de mantenimiento preventivo y/o correctivo y con los 

requerimientos de seguridad.   

 Organizar y mantener los servicios tales como botiquín de 

primeros auxilios equipados, extinguidores en sitios accesibles y 

de conocimiento de personal.   

 Oír y tomar por escrito los planteamientos hechos por los 

trabajadores en relación a condiciones inseguras y medio ambiente 

del trabajador, realizando además, la participación 

correspondiente y tomando las medidas correctivas de inmediato.   

 Denunciar con carácter obligatorio, las enfermedades laborales, 
los accidentes de trabajo y cualquier otra condición insegura que 

esté presente dentro del ámbito laboral.   

  

También los trabajadores tendrán obligaciones que cumplir: 

   

 Ejercer las funciones específicas derivadas del contrato de 

trabajo, en relación con los riesgos vinculados con el mismo, 

tanto en su seguridad personal y su salud, como en la de sus 

compañeros de labores.   

 Reportar a sus supervisores inmediatos, en forma directa y 

rápida, cualquier condición insegura que pudiera amenazar la 

integridad física o la salud propia y/o la de los otros 

trabajadores.   

 Usar obligatoriamente, reclamar, aceptar y mantener en buenas 

condiciones de los equipos de protección personal, dando cuenta 

inmediata al responsable de su suministro, de la pérdida, 

deterioro o vencimiento de los mismos.   

 Reportar ante su superior, cuando con fundadas razones, los 

implementos no se correspondan con el riesgo a cubrir.   

 Acatar de inmediato cualquier observación que le sea hecha en 

beneficio de su seguridad y de la de los demás.   

 Cuidar, y mantener las instalaciones de saneamiento y seguridad 
facilitadas para el desarrollo de sus actividades relacionadas 

con el trabajo, etc.   

 Respetar los carteles y avisos colocados para información y 

seguridad.   
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 Aceptar las disposiciones del servicio médico y de los organismos 
competentes en materia de seguridad laboral para la prevención, 

tratamiento rehabilitación de enfermedades profesionales o no y 

de accidentes de trabajo.   

  

b) Fase de operación   
  

Es responsabilidad de ENATREL  

 Garantizar a los trabajadores condiciones, equipos y medios de 
prevención, salud, seguridad y bienestar en los sitios de 

trabajo.   

 Garantizar la señalización en las diferentes áreas de trabajo, 
equipos, sobre riesgo y seguridad laboral, medidas de protección 

personal, contingencia, rutas de evacuación, restricción de 

acceso entre otros.  

 Capacitar a todo el personal involucrado en la operación de las 
subestaciones y personal de mantenimiento de líneas de 

transmisión.  

 Instruir y capacitar a los trabajadores respecto a la prevención 
de accidentes, enfermedades laborales, los riesgos a que están 

expuestos en el desempeño de sus labores; así como en lo 

referente al uso de los equipos de protección personal conforme 

al trabajo realizado, mediante charlas, afiches, etc.   

 Dotar a los trabajadores de equipos de protección personal, de 
acuerdo al trabajo realizado para prevenir lesiones.   

 Cumplir con los programas de mantenimiento preventivo y/o 

correctivo y con los requerimientos de seguridad de vehículo, 

maquinaria y equipo.   

 Organizar y mantener los servicios tales como botiquín de 

primeros auxilios equipados, extinguidores en sitios accesibles y 

de conocimiento de personal.   

 Garantizar la atención medica del personal.  

 Informar con carácter obligatorio, las enfermedades laborales, 

los accidentes de trabajo y cualquier otra condición insegura que 

esté presente dentro del ámbito laboral.   

  

15.3.10 Medidas de Contingencia por Tipo   

 

Como resultado del análisis de riesgo se lograron identificar las 

siguientes amenazas para el desarrollo del proyecto:  

 

• Amenaza sísmica  

• Deslizamientos 

• Incendios y/o Explosiones   

• Caídas de altura, heridas punzo cortantes, electrocución, 

quemaduras   

• Uso de equipos mecánicos   

• Falla de equipos o infraestructura y caída de cables 

energizados  

• Derrames de combustibles  
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• Proyección de fragmentos o partículas  

• Manejo manual de cargas y sobreesfuerzos posturales  

• Atentados y sabotaje 

 

a) Acciones a realizar ante una amenaza de sismo  

  

Aunque en la zona de desarrollo del proyecto no son tan frecuentes las 

actividades sísmicas, sin embargo, tomando en cuenta el alto riesgo por 

actividad sísmica en el territorio nacional, se hace de extrema 

necesidad la formulación de medidas de contingencias para enfrentar 

dichos eventos. 

  

La sismicidad probablemente es la más importante de las amenazas 

relevantes, por los niveles y extensión que este fenómeno tiene en 

Nicaragua y por la diversidad de efectos asociados peligrosos 

(licuación, deslizamientos, deformación de suelos, etc.) que genera en 

las condiciones climáticas y topográficas del territorio nacional.  

  

Las vibraciones sísmicas tienen más influencia en las estructuras 

superficiales y pueden sufrir daños que ocasionen desde pequeñas 

grietas hasta la destrucción total o parcial de las estructuras, lo que 

depende de la configuración, diseño estructural, la calidad de la 

construcción y la magnitud del sismo.  

  

El presente establece medidas de prevención, control y respuesta que 

sean factibles de aplicar y que permitan salvaguardar y/o minimizar los 

daños a la integridad física del personal y terceros por ocurrencia de 

eventos de geodinámica interna (sismos).  

  

Preparación antes del Sismo  

  

 El proyecto cumplirá con las recomendaciones de los estudios 

técnicos del sitio en lo que respecta al estudio geológico, 

geotécnico para el diseño de las obras.  

 Todas las obras civiles, sus diseños cumplirán con las normas y 
criterios técnicas en el ramo de la construcción, eléctrico. 

 Capacitar al personal operativo para actuar ante emergencias por 
temblores de tierra o terremotos, mediante simulacros de 

evacuación, a fin de que el personal esté preparado para estos 

eventos. 

 

La señalización vertical y horizontal de las rutas de evacuación 

en casos de sismos y su facilidad de tránsito.   

 

 Coordinación con las entidades de socorro de los distritos del 
ámbito del proyecto y participación en las prácticas de 

salvamento que éstas programen.  

 Todas las distribuciones de la edificación en la subestación 

contará con señalizaciones y lugares de evacuación.  
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 Mantener en la subestación un stock de equipos y materiales 

(extintores, linternas, botiquín) para contrarrestar cualquier 

eventualidad natural o antrópica. 

 Los trabajadores en general recibirán un instructivo básico sobre 
qué hacer en situaciones de sismos, además de participar en los 

simulacros.  

  

Durante el sismo   

 Al tratarse de un sismo de gran intensidad, el operador y guardas 
de seguridad evacuan hacia el punto reunión previamente 

señalizado.   

 El operador de la subestación monitoreará los canales de 

comunicación oficiales, con el objetivo de recepcionar 

información veraz sobre el fenómeno registrado y las 

probabilidades de réplica.   

 Si el sismo es de gran magnitud (mayor de 5 en escala Richter) se 
cortará el suministro de fluido eléctrico a todos los equipos.   

 De encontrarse dentro de edificaciones, se alejará de estantes y 
objetos altos que puedan caerse, así como de ventanas y vidrios.  

 Alejarse de estructuras energizadas y de soportes del tendido 

eléctrico.  

 Si el sismo ocurriese durante la noche se utilizarán linternas, 
nunca fósforos, velas o encendedores.  

 Paralización de las operaciones y/o equipos a fin de evitar 

accidentes.   

 El sismo podrá provocar daños a las estructuras de la 

subestaciones, equipos y oficinas.  

 El personal accidentado será trasladado al centro de salud de más 
cercano, dependiendo de la gravedad de sus lesiones.  

  

Después del sismos   

 Por lo anterior, pasado el sismo el operador realizará una 

revisión total de las instalaciones físicas, de haber daños 

significativos solicita apoyo de las cuadrillas de mantenimiento.  

 En dependencia de la etapa del proyecto, el personal retirará de 
la zona de trabajo toda maquinaria y/o equipo que haya resultado 

averiado y/o afectado, así como de los elementos afectados que 

conforman las instalaciones e infraestructura de apoyo de la 

obra.  

 Revise si el inmueble está habitable y si el suministro 

eléctrico, así como las conexiones de agua están en buen estado, 

a fin de evitar incendios o inundaciones.  

 Si es de noche solo haga uso de su linterna. No encender fósforos 
ni velas.  

 Para comunicarse, si esta averiado el sistema de comunicación   

de la subestación, usar mensajes de texto, también se puede 

utilizar el sistema de comunicación por radio que opere dentro de 

la subestación.  

 En lo posible, evitar mover personas heridas o con fracturas, sin 
ayuda profesional; salvo que corran peligro de lesiones mayores.  
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Los empleados retornarán a sus puestos de trabajo hasta que se haya 

realizado una valoración de la amenaza sísmica y que ésta no representa 

ya peligro para el personal, con información oficial de las autoridades 

competentes.  

  

Las operaciones se reanudarán cuando las autoridades competentes 

oficialicen que el peligro ha cesado, si hay daños y averías de 

equipos, de cables del tendido eléctrico las cuadrillas de 

mantenimiento realizan las reparaciones para su restablecimiento y 

operación.  

  

c) Acciones ante deslizamientos   

 

En el área de estudio (municipio de San Isidro) se caracteriza por 

presentar geomorfología de terreno montañoso, lo que permite ser un 

factor condicionante para que se produzca inestabilidad de laderas 

(deslizamientos avalanchas de rocas y derrumbes). Esto se localiza en 

zonas fuera del área de influencia del proyecto. 

 

El área de construcción de la subestación y los puntos de los soportes 

de la línea, no presentan probabilidad de este fenómeno, por estar 

proyectada su construcción sobre el derecho de vía de la carretera 

Malpaisillo – San Isidro y es una zona plana. 

 

Aunque en la zona de desarrollo del proyecto no se identifican áreas de 

deslizamiento, es importante estar preparado ante cualquier evento, 

principalmente durante las obras de construcción del proyecto. 

 

Fase de Construcción   

 

Antes del deslizamiento 

 Capacitar al personal para actuar ante emergencias por 

deslizamientos, a fin de que esté preparado para estos eventos.  

 Verificar si se han dado incidencias de aterramiento en el área 
del proyecto para tomar las medidas preventivas. 

 Señalizar áreas de derrumbes, excavaciones, para evitar el riesgo 
ante transeúntes, trabajadores etc.  

 No dejar la maquinaria y equipo en lugares vulnerables a este 
tipo de fenómeno. 

 

Durante 

 Al momento de ocurrir este tipo de evento se debe detener las 
labores y evacuar a un lugar seguro al personal que pueda estar 

expuesto.  

 Aislar con cintas, vallas de seguridad el sitio de derrumbe o 
deslizamiento 

 Brindar socorro a los trabajadores que pudieron quedar atrapados 
y valorar su estado, en caso de requerir ayuda para el rescate 

llamar al Cuerpo de Bomberos, SINAPRED. 

 Traslado de heridos al hospital o centro de salud más cercano. 
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Después 

 Aislar el sitio para evitar la exposición del personal, o 

personal ajeno a la obra. 

 Evitar la realización de nuevas excavaciones en áreas afectadas 
por deslizamientos. 

 Valorar los daños para la limpieza, restauración del sitio. 

 Notificar a la compañía de seguridad, al personal de Higiene y 
seguridad de la empresa contratada como de ENATREL para el 

acompañamiento a los trabajadores accidentados.   

 Una vez pasado el incidente, se debe valorar el estado de las 
operaciones, recursos humanos para restablecer las obras 

constructivas.   

 

Fase de Operación   

  

Antes del deslizamiento 

 Capacitar al personal operativo para actuar ante emergencias por 
deslizamientos, a fin de que el personal esté preparado para 

estos eventos.   

 Identificar a lo largo de la línea de transmisión, como en la 
subestación los sitios que pudieran presentar riesgo ante 

deslizamientos. 

 Establecer obras complementarias para la protección del suelo y 
evitar el colapso de las estructuras de apoyo. 

 Señalizar las áreas vulnerables a este tipo de evento. En caso de 
las subestación identificar sitios de evacuación. 

 Poseer botiquín de primeros auxilios, linternas a pilas, pilas 
adicionales, etc. 

 

Durante el deslizamiento    

 

 Apagar el interruptor eléctrico de los equipos y de las 

instalaciones de acuerdo al grado de incidencia del evento e 

instrucciones del comité de emergencia.   

 Resguardase en los sitios seguros durante la ocurrencia del 

evento.   

  

Después de ocurrido el deslizamiento    

 

 Hacer un recorrido y determinar los daños causados, hacer una 

evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN).   

 Proceder a reparar los daños y aquellos necesarios para dar 

servicio inmediato.   

 Proceder a limpiar los escombros y artefactos que obstruyan las 
operaciones del mismo.   

 Preparar un informe por escrito al finalizar la emergencia. Dicho 
informe contendrá los resultados de estimación de daños a la 

propiedad de la Empresa, personas afectadas, daños a propiedades 

privadas, al ambiente, etc.   

 No energizar equipos y línea de transmisión hasta haber sido 

revisados por las cuadrillas especializadas.   
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En caso de derrames, goteo o incendio, proceder de acuerdo a las 

secciones relacionadas con estos problemas en el plan de 

contingencias.   

  

d) Acciones a realizar ante Incendios y/o Explosiones   

  

Un incendio en alguno de los equipos de la subestación significa 

interrumpir la energía eléctrica y la posibilidad de daños graves a los 

equipos, la actuación de la organización del Plan de Contingencia de 

proceder tiene como misión atacar el fuego oportunamente, para sofocar 

el fuego en el mínimo tiempo posible. Para esto se deberá cumplir con 

lo siguiente:   

  

Antes del Incendio    

 Capacitación del personal operador mediante cursos contra 

incendio, prácticas y simulacros de siniestros, uso de 

extintores, etc. 

 Todas las obras del proyecto contarán con los sistemas de 

protección, red a tierra, para prevenir este tipo de evento ante 

rayerías.  

 Contar con infraestructura y equipos de contra incendio y de 

protección de las Unidades de transformación, como los sistemas 

de parada automática, extintores de CO2 y PQS tipo BC portátiles 

y rodantes y finalmente extintores portátiles del mismo tipo para 

los transformadores de alta tensión. Mantener los extintores en 

buen estado.  

 Elaborar rigurosos programas de mantenimiento preventivo para las 
Unidades de Transformadores, así como para los equipos auxiliares 

y sistemas de parada automática, revisión y recarga de 

extintores, etc.   

 Identificación y señalización de áreas seguras y establecer rutas 
de evacuación en toda instalación o frente de trabajo.   

 Revisar los puntos de electricidad y calor comprobando que no se 
presenten fallos.   

 Poseer botiquín de primeros auxilios, linternas a pilas, pilas 
adicionales, etc.   

 Mantener limpio de vegetación, malezas o cualquier material 

combustible en los alrededores de la subestación, área de 

servidumbre donde se pueda propagar el fuego. 

 

 Durante el Incendio   

  

 Paralización de toda tarea que se esté ejecutando.   

 Evacuar de la zona de trabajo y/o instalaciones a áreas seguras, 
previamente acordado en el plan de capacitación y de simulacros 

de riesgos.   

 Comunicarse con la Dirección General de Bomberos, Policía 

Nacional, Centro de control o Mantenimiento Regional según la 

gravedad de la emergencia.   

 Proteger boca y nariz con paños húmedos.   

 Mantener la calma y evitar correr.   
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 Atender a personas afectadas de manera inmediata, si las hubiere.   

 De ser procedente, tratar de apagar el incendio con el uso de 
extintores y otros medios existentes.   

 Si algún equipo está involucrado en el incendio o explosión, el 
operador deberá desconectar manualmente la energía eléctrica que 

alimenta dicho equipo, siempre y cuando pueda realizarse en forma 

segura ni riesgo para la vida humana.   

Si el incendio es de baja magnitud, se podrá hacer uso de los 

extintores portátiles disponibles en la Subestación. Para tal 

efecto, siempre y periódicamente deberán ser revisados para 

determinar la calidad mecánica de los extintores y del producto 

usado contra incendios.   

 El operador de turno reportará inmediatamente a Centro de Control 
para la coordinación con el Coordinador de Emergencias, 

informándole de la situación, describiendo la amenaza existente, 

el riesgo potencial y las medidas tomadas hasta ese momento.   

 Que las protecciones de la Subestación actúen automáticamente y 
despejen la Subestación.   

 

Después del Incendio   

  

 Una vez determine la Dirección General de Bomberos que la 

emergencia ha finalizado, se deberá informar al Coordinador de 

Emergencias.  

 Hacer un recorrido y determinar los daños causados, hacer una 

evaluación de daños y análisis de necesidades (EDAN).   

 Al apagarse el siniestro, proceder junto con la brigada de 

mantenimiento a un inventario de daños y posteriormente realizar 

informe detallado al respecto, para su respectiva reparación y 

normalización del sistema eléctrico.   

 Limpieza del área afectada.   

 Eliminación y retiro de escombros.   

 Reparación y/o demolición en caso de daños mayores.   
 

Caso de incendio o conato en predios cercanos a la subestación.  

  

 Si el personal del proyecto detecta fuego o incendios en predios 
vecinos lo comunicará en el acto a los propietarios y en 

dependencia de la magnitud solicita apoyo a Centro de control y a 

los Bomberos.  

 Si el incendio o el conato de incendio es muy próximo a los 

linderos del proyecto se activará el sistema contra incendio y se 

prepararán las condiciones para suspender operaciones en 

cualquier momento y colaborar en la extinción del fuego.  

  

e) Acciones ante caídas de altura, heridas punzo cortantes, 

electrocución, quemaduras.   

  

Antes   

 La empresa dispone de normativas de higiene y seguridad para que 
el trabajador realice su trabajo de forma segura. 
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 La empresa cuenta con la oficina de higiene y seguridad para el 
seguimiento al cumplimiento de las normas en materia de higiene y 

seguridad por el empleador como por los trabajadores; y da 

acompañamiento al trabajador en caso de algún acontecimiento 

donde se vea afectada su salud, seguridad. 

 Capacitación al personal en seguridad industrial a fin de que no 
cometa actos inseguros y utilice sus implementos de protección, 

como casco, botas, anteojos de seguridad, correaje de sujeción, 

etc.   

Asimismo, capacitación del personal en el curso de primeros 

auxilios, a fin de prepararlos para auxiliar al compañero 

accidentado, hasta la llegada del personal médico o paramédico al 

lugar del accidente o su traslado a un nosocomio para su atención 

profesional.   

 Dotación de equipos de protección personal a todos los 

trabajadores de operaciones y mantenimiento. 

 Dotación de botiquín, equipos de primeros auxilios. 
  

Durante   

  

En caso de ocurrir un accidente en las instalaciones, el personal 

actuará de la siguiente forma:   

  

 De tratarse de un accidente leve, aplicar primeros auxilios al 
accidentado y trasladarlo de inmediato a la clínica u hospital 

más cercano para que sea visto por un médico, a fin de descartar 

posibles secuelas a posteriori.   

 De tratarse de una caída de altura con síntomas de gravedad, 

abrigar al accidentado y solicitar una ambulancia para su 

traslado inmediato a un hospital.   

 Si presenta síntomas de asfixia, darle respiración artificial 

boca a boca y de igual forma solicitar una ambulancia para 

atención médica de urgencia.   

 En caso de quemadura, no aplicar remedios caseros al accidentado 
sólo agua al tiempo y solicitar una ambulancia para su traslado a 

la brevedad a una clínica u hospital.   

 De tener hemorragia por herida punzocortante, sujetar una gasa en 
el lugar para evitar la pérdida de sangre, de estar ubicada en 

las extremidades, hacer un torniquete para cortar la pérdida de 

sangre, aflojando el torniquete cada 10 minutos para evitar 

gangrena y hacer trasladar al accidentado a un centro asistencial 

cercano.   

 De quedar atrapado con peso encima del pecho, palanquear el 

elemento pesado y retirarlo para que el accidentado no se 

asfixie, hasta la llegada de la ambulancia.   

 En caso de haber sufrido el accidentado una descarga eléctrica, 
cuidar que respire, de otra forma darle respiración boca a boca 

para reanimarlo, simultáneamente solicitar asistencia médica o 

traslado a una clínica u hospital.   
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 La atención inmediata al accidentado mediante conocimientos de 

Primeros Auxilios puede salvarle la vida, así como su traslado 

rápido a un centro de atención médica.    

 

Después    

 La oficina de higiene y seguridad analiza las causas del 

accidente y las acciones tomadas en todo lo relacionado al caso. 

 Da acompañamiento al accidentado para la atención segura en el 
centro médico destinado para este tipo de eventualidades, 

cumpliendo con lo establecido en la legislación del código 

laboral.   

 Finalmente, preparar el Informe preliminar y final del accidente 
industrial.  

 

f) Acciones ante riesgo por uso de equipos mecánicos   

  

 Uso de equipos y máquinas herramientas en buen estado y con los 
protectores adecuados (cuando esto aplique).  

 Delimitación de zonas de seguridad respecto a la circulación de 
maquinarias y vehículos.  

 No sobrepasar en el sitio de la construcción y con los vehículos 
de carga interna (durante la operación) velocidades de 20 a 30 

km/h.  

 Utilizar conos y señales luminosas en zonas de trabajo.  
  

g) Acciones ante riesgos por falla de equipos o infraestructura y 

caída de cables energizados  

  

La caída de un cable energizado de la línea de transmisión de energía 

puede ocasionar accidentes graves, como electrocución de 

trabajadores, vecinos e incendios de vehículos. El Plan de 

Contingencia debe actuar rápida y eficientemente para evitar daños al 

personal e interrupciones de la operación de las redes.  

  

Antes   

 Cumplimiento de las normativas de higiene y seguridad de acuerdo 
al tipo de trabajo que realiza. 

 Mantenimiento adecuado de los elementos que componen la línea de 
transmisión, de los sistemas de protección y equipos en general 

en las subestaciones. Por ejemplo el reemplazo de cables 

fatigados o en mal estado, el aislamiento de equipos energizados.   

 Capacitación del personal de las normativas de higiene y 

seguridad para el desarrollo de las actividades designadas, como 

las medidas de actuación en forma rápida y racional ante 

emergencias de este tipo.  

 Proveer al personal de equipos de protección de acuerdo al 

trabajo que realiza para prevenir o minimizar cualquier accidente 

(leves o fatales) por electrocución.  

 Instalación de sistemas de protección para cubrir la posibilidad 
de daños por su caída como el interruptor cut–out que desconecta 
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el fluido eléctrico al interrumpirse el circuito de 

transferencia.  

 Mantenimiento de los sistemas de seguridad de los equipos para 
cortar la corriente ante cualquier contingencia.  

 

 Durante:  

  

La aplicación inmediata de las guías de actuación en las 

instalaciones de la subestación, ante el aviso de la emergencia.  

  

Después:   

  

Realizar la evaluación de daños y necesidades (EDAN) y la elaboración 

de un informe detallando los daños ocasionados al medio ambiente, 

personal e instalaciones de las redes, para que este informe sea 

analizado por las Entidades gubernamentales y que estas tomen 

acciones en forma correcta y oportuna.  

  

Guías de Acción  

  

En caso de ocurrir la caída de un cable energizado en las 

instalaciones de las redes, el personal actuara de la forma 

siguiente:  

  

 La persona que detecte la falla, avisará de inmediato a 

Supervisor o Jefe de Operaciones identificándose e indicando el 

lugar y el tipo de emergencia.  

 Tratará en lo posible de aislar la zona o de impedir que se 

acerquen vehículos o personas al cable caído.  

 El responsable de mantenimiento de redes accionará la alarma para 
alertar a las cuadrillas de mantenimiento y procederá a la zona 

del problema.  

 Al arribar verificará que el cable ha quedado desenergizado por 
acción del cut - out de protección, de lo contrario ordenará 

cortar el fluido eléctrico al cable.  

 Mientras tanto las cuadrillas de mantenimiento habrá procedido a 
aislar completamente la zona para vehículos y personas.  

 Luego de superarse el problema, se analizan las causas de la 

caída del cable y de la falla del cut-out de protección, de ser 

el caso.  

 De haber ocurrido algún accidente con los equipos de la 

Subestación, se procede a realizar una evaluación para 

identificar las posibles causas de la falla y proceder a su 

reparación. 

 Se cumplirá con los informes preliminares y finales a las 

autoridades de la empresa en forma correcta y oportuna.  

  

h) Acciones ante riesgos por derrames de combustibles  

  

Este plan de contingencias tiene su mecanismo de activación en el 

momento en que ocurre un derrame en suelo o agua, aunque es 
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importante señalar que el proyecto solo en la etapa de construcción 

estará utilizando combustibles específicamente para la operación de 

los equipos, por lo tanto el plan tendrá su validez únicamente para 

la etapa de construcción.  

  

Cuando se tenga información sobre un derrame, el Comité Atención de 

Emergencias evaluará la situación y determinará los posibles daños 

que se puedan causar sobre los recursos hídricos. En caso de que se 

produzca un derrame en el frente de obra (construcción y habilitación 

de subestaciones), se deben tomar las siguientes medidas, no 

necesariamente una después de otra, y si son aplicables:  

 

 La primera persona que observe el derrame deberá dar la voz de 

alarma.  

 

Mientras persista el derrame, se eliminarán las fuentes de 

ignición en el área así:  

  

 No permitir fumar en el área.  

 No permitir el actuar de interruptores eléctricos.  

 No permitir la desconexión de las tomas de corriente. 

 Hacer que la electricidad sea cortada en el área.  

 Interrumpir el flujo de vehículos en el área. No permitir 

encender los motores de los vehículos localizados en el área 

bajo control.  

  

 Determinar hasta donde ha llegado el producto (líquido o vapor), 

tanto en superficie como de forma subterránea.  

 Mantener el personal no autorizado fuera del área.  

 Colocar los extintores de polvo químico seco alrededor del área 

del derrame. No se debe aplicar agua sobre el producto derramado.  

 Se tratará que el producto derramado quede confinado dentro del 

área en la que se presentó el derrame, construyendo diques de 

arena, tierra o absorbentes sintéticos, para evitar que fluya 

hacia otras zonas de cuerpos superficiales de agua.  

 El objetivo de toda respuesta de un derrame de combustible es la 

minimización de los impactos ecológicos; por lo tanto se debe 

realizar una selección apropiada del procedimiento de limpieza, 

observando las siguientes consideraciones: características de los 

hidrocarburos, época del año y la sensibilidad biofísica (se 

pretende con la limpieza restaurar el sitio a las condiciones en 

que se encontraba antes del derrame)  

 En caso de grandes volúmenes de derrames, se recogerá el producto 

con baldes de aluminio o plástico o material absorbente. Se deben 

usar guantes de Nitrilo- Látex.  

 Si el derrame es de gran magnitud se deberá notificar a las 

autoridades competentes (INE, MARENA, MEM) para que sean ellas las 

que dirijan la actuación de la contingencia. 
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 Si el volumen derramado es pequeño, se deberá secar el combustible 

restante con arena, trapos, aserrín, esponjas o absorbentes 

sintéticos.  

 En el caso de derrames de hidrocarburos en la tierra, las áreas 

con vegetación serán aireadas y acondicionarse haciendo huecos 

pequeños y añadiendo nutrientes para acelerar el proceso de 

biodegradación.  

 En caso de ser necesario, se solicitara ayuda a entidades externas 

para el control de la emergencia, caso en el cual se deberá 

informar a las comunidades asentadas alrededor de las 

subestaciones.  

 Sólo se deberá reanudar la operación normal en el frente de obra, 

cuando el área esté libre de vapores combustibles. Los olores de 

gasolina son muy notorios aún por debajo de la concentración 

inflamable (en la cual pueden explotar o incendiarse si es 

encendida). Unas cuantas partes por millón pueden ser detectadas a 

través del olor por la mayoría de las personas; cualquier olor es 

una señal de peligro.  

  

Aceites dieléctricos 

 

De cualquier manera, durante el cambio del aceite de un transformador o 

por fugas, accidentes en la manipulación del mismo, es oportuno tener 

en cuenta lo siguiente: 

 

a. El transformador a instalar estará sobre una fundación de concreto 

con pila impermeabilizada con drenaje hacia el tanque de separación 

agua aceite, para contenerlos y evitar fuga al medio.  

 

b. En las subestaciones se brinda chequeo a la calidad del aceite en el 

transformador, para lo cual se realizan pruebas extrayendo aceite y se 

valora su estado, estas muestras extraídas no se vuelven a ingresar al 

transformador, sino que se trasladan al taller de transformadores para 

su análisis. 

 

c. De requerir el cambio de aceite total del transformador, se traslada 

este al Taller de Transformadores, el cual cuenta con un ambiente seco 

o de baja humedad relativa, con las condiciones de seguridad para 

recolectar el aceite y evitar la contaminación al ambiente. 

 

Procedimientos ante derrames de aceite dieléctrico: 

 

1. Evaluación rápida de las características del derrame, 

determinando principalmente el volumen y características del 

material derramado. 

2. Si el aceite cayó en el suelo se debe contener el derrame o 
descarga para prevenir la diseminación de la contaminación. El 

derrame deberá represarse mediante paños, arena u otros 

materiales. 
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3. Limpieza del derrame, para tal efecto se usarán paños 

absorbentes, palas, picos, entre otros, de acuerdo al sitio 

donde ocurra el derrame.   

4. Almacenamiento de los residuos contaminados en barriles 

herméticos y traslado a los almacenes centrales para el 

tratamiento en empresas especializadas y autorizadas por las 

autoridades competentes.  

5. Si el aceite quedó contenido en el tanque de separación agua 
aceite, se procede a trasegar con una bomba a tanques 

herméticos y se trasladan al taller de transformadores para su 

evaluación y tratamiento.  

6. Todo aceite agotado se almacena recipientes herméticos, en 

superficies impermeabilizadas, ventiladas. 

7. Todo aceite dieléctrico agotado se vende a empresas acopiadoras 
autorizadas por MARENA. 

8. Reporte del incidente a las autoridades de ENATREL así como al 
MARENA, MEM e INE 

 

A continuación se presentan medidas de protección laboral, para la 

manipulación de aceite dieléctrico y otro tipo de aceites generados 

durante las actividades de mantenimiento, las cuales serán asumidas por 

ENATREL y los contratistas: 

 

1. No ingerir o tener contacto con la piel, o con los ojos. 
2. Usar ropa de protección personal entera, tal como un traje de una 

sola pieza resistente a los químicos, botas, guantes de PVC y 

lentes de seguridad. 

3. Los materiales que ofrecen mejor resistencia al aceite 

dieléctrico, son los cauchos fluorados resistentes a los químicos 

y los elastómeros. 

4. Una máscara de tipo CC, puede ser utilizada cuando la exposición 
al aceite sea baja. 

5. Todo recipiente que contenga aceite dieléctrico deberá estar 

herméticamente cerrado. 

6. Se deberá almacenar en lugares impermeabilizados, ventilados, con 
drenaje y cubeto de contención para contener derrames. 

7. No se deberá fumar en los lugares donde se trabaje con aceite 
dieléctrico.  Para ello es necesario ubicar rótulos alusivos. 

8. A temperaturas sobre 60ºC se generan vapores altamente tóxicos, 
por lo cual al manipular sobre esta temperatura se deberá usar 

máscara con aire forzado o máscara con filtro orgánico. 

9. No usar la ropa contaminada con derrames de aceite dieléctrico. 
10. Al contaminarse la piel, retire el aceite dieléctrico de ella 

lavando con agua y jabón neutro, ya que este aceite se mezcla 

fácilmente con la grasa de la piel, facilitando así su ingreso al 

torrente sanguíneo. Su contacto prolongado puede producir fisuras 

y sequedad de la piel. 

11. No se recomienda el uso de solventes para limpiar la piel. 
12. En caso de contacto con los ojos se debe lavar con abundante agua 

por espacio de 15 minutos. 
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i) Acciones ante riesgos por proyección de fragmentos o partículas  

  

Medidas Preventivas Sugeridas  

  

 Suministrar y velar por el uso de equipo de protección personal 

(casco, lentes de seguridad, guantes, zapatos de seguridad).  

 Ejercer un control estricto sobre el personal en relación con esta 

acápite  

 

j) Acciones ante riesgos por manejo manual de cargas y sobreesfuerzos  

  

Medidas Preventivas Sugeridas  

  

 Realizar levantamientos de carga entre dos personas.  

 Realizar levantamientos mediante la siguiente técnica:  

• Mantener pies separados y firmes.  

• Doblar las rodillas para levantar la carga del suelo y 

mantener la espalda recta.  

 Capacitar al personal en levantamiento de cargas y posturas 

adecuadas.  

 Tener jornadas de trabajo con descansos planificados.  

 Ejercer un control estricto sobre el uso de los medios y 

recomendaciones por personal. 

  

k) Acciones ante riesgos por atentados y sabotaje   

  

Se debe mantener un control riguroso del ingreso de personal a las 

instalaciones por una Empresa de Seguridad contratada, así como 

vigilancia en áreas estratégicas fuera de las instalaciones.   

  

 En caso de atentado o sabotaje la persona que lo detecte, 

avisará de inmediato al supervisor de turno de la emergencia 

indicando el lugar y el equipo afectado.   

 En caso de detectar daños a las estructuras soportes de línea de 

transmisión se debe proceder a informar a las autoridades 

policiales, para su investigación y dar con los responsables del 

daño.  

 De detectarse personal ajeno a la empresa y que estuviera 

armado, el personal se cubrirá para salvaguardar su seguridad.   

 El jefe de turno informará de inmediato a la delegación de 

Policía correspondiente y personal encargado de la vigilancia de 

las instalaciones, para neutralizar a los agresores.   

 Según sea el evento originado por el atentado, se determinará la 

estrategia de respuesta al tipo de emergencia específico y dará 

instrucciones a las unidades de apoyo externo para actuar, a 

como se describe en las guías de acción para incendios, 

derrames, caída de cables, etc.   

 Se cumplirá con el informe preliminar y final a las autoridades 

gubernamentales.   
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15.4 Plan de Reforestación   
  

El plan de reforestación es un acuerdo plasmado en un Compromiso de 

Reposición o Compensación del Recurso afectado por el proyecto, 

materializado en acta con la institución rectora de los recursos 

forestales INAFOR.   

  

El proyecto Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV 

presenta un plan de mitigación ambiental, en función a los posibles 

impactos ambientales que se generen de las diferentes actividades 

durante la etapa construcción de la Subestación y la línea de 

trasmisión, se programan una serie de actividades para realizar una 

reforestación con diferentes especies forestales y ornamentales 

generalmente de porte bajo.   

  

A lo largo de la ruta de la línea de transmisión y en el sitio de 

emplazamiento de la Subestación Sébaco II se han identificado 1293 

árboles y arbustos, y de estos serán afectados directamente con 

extracción (267 del total identificados), considerando mecanismos de 

reposición diferenciado en el municipio, bajo compromiso de reposición 

forestal en consenso con la institución competente (INAFOR).  

 

Además de cumplir con las disposiciones administrativas del cual en su 

artículo. 90. Expresa que PARA GARANTIZAR LA REPOSICIÓN DEL RECURSO 

FORESTAL se debe de reponer el recurso forestal con una relación de 

diez arbolitos por cada árbol tumbado. Dicho artículo es adecuado a 

dicho plan. En este caso se ha planteado 2,700 plantas a reponer por el 

porcentaje de mortalidad de cada especie.   

 

Numero poblacional por especies encontradas en línea de inventario 
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En el cuadro siguiente se presenta el consolidado de mecanismos de 

reposición forestal que se podrían implementar en el municipio de San 

Isidro.  

  

Cuadro 15.6 Mecanismo de reposición forestal 

 

Mecanismo de reposición  

Municipio 

Plantas a 

facilitar a 

INAFOR 

Equipos a facilitar 

Alcaldía 

Brigada contra 

incendios 

San 

Isidro 

2,700 

Plantas  

forestales 

Equipos para el 

fortalecimiento del 

vivero municipal, 

utensilios como: 

Piochas ,Barra, aspersor, 

bolsas de polietileno de 

8“ x5” y bomba de mochila 

de 20 lts.  

Equipamiento a 

brigadas ecológicas 

los utensilios a 

utilizar son: Bomba 

Mochila capacidad de 

20 Lts, azadón, 

pulaski y  

Rastrillo McLeod 

 

Es importante mencionar que las propiedades por donde pasa el proyecto 

son de uso agropecuario, sin embargo, con la intervención del hombre 

durante varios años se ha venido regenerando naturalmente con especies 

energéticas dispersas en algunas áreas. No obstante los incipientes 

esfuerzos de los propietarios de las parcelas por mejorar la densidad 

boscosa en todas las propiedades siguen siendo bastante bajos ya que la 

necesidad de recursos para la satisfacción de sus necesidades básicas 

es más elevada que su conciencia ecológica. 

      

Objetivos    

  

Implementar un plan de reposición forestal integral dirigido a la 

entrega de plantas o apoyo al INAFOR para la generación de plántulas en 

vivero, repoblación y protección forestal y el equipamiento de brigadas 

ecológicas municipales, con énfasis en la recuperación del recurso agua 

y recuperación de áreas descubiertas de vegetación, mediante el 

establecimiento de sistemas agroforestales,  plantaciones forestales en 

las riveras de ríos y quebradas o mixtas en diferentes áreas de las 

propiedades a lo largo de la línea de transmisión del proyecto (fuera 

del área de influencia directa).    

  

Fortalecer las capacidades instaladas de INAFOR para fomentar la 

reforestación en el municipio de San Isidro en el área de influencia 

del proyecto.  

  

Apoyar las brigadas ecológicas municipales para desarrollar acciones de 

reforestación y educación ambiental.  

  

Facilitar plantas frutales de excelente calidad al INAFOR para ser 

entregadas a los propietarios de fincas ubicados en el área de 

influencia de la línea y a propietarios de fincas vecinas para de esta 

manera apoyar al desarrollo de la diversificación de fincas. 
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 Otros objetivos del plan son:   

  

 Garantizar que la cobertura vegetal sea propia del ecosistema de la 

zona, incluyendo principalmente especies nativas y ornamentales de 

porte bajo.   

 

 Contribuir a mejorar la calidad visual o belleza escénica de la 

zona.   

 

 Protección del suelo de procesos erosivos.  

 

Tamaño del proyecto de reforestación:   

  

El proyecto pretende facilitar plantas al INAFOR para que en 

coordinación con la municipalidad de San Isidro (2,700 plantas) para 

establecer la siembra ya sean por el establecimiento de plantas 

forestales en los sistemas de Cercas Vivas y áreas compactas, además 

coordinen acciones con los productores de la zona de influencia del 

proyecto y éstos reciban de la municipalidad las plantas y realicen la 

siembra en sus propiedades (fuera del área de influencia directa del 

proyecto).  

  

Otro elemento importante en el desarrollo de este proyecto es el apoyo 

a la municipalidad para la obtención de equipos para fortalecer el 

vivero municipal y apoyo a las brigadas ecológicas municipales, todo 

esto como una medida compensatoria por el corte de árboles y arbustos 

sobre la ruta de la línea de transmisión.   

  

Fuente de las especies a sembrar  

  

Todas las plantas procederán de los viveros más cercanos al sitio del 

proyecto, se comprarán en viveros locales de San Isidro o Sébaco sean 

estos de las municipalidades o viveros privados ubicados en el 

municipio de San Isidro o bien en el municipio de Sébaco, dando 

prioridad a los del municipio de desarrollo del proyecto. 

 

El transporte se realizara en camiones cerrados o con barandas y lona 

encima para proteger del viento y sol durante el trayecto, además de la 

aplicación de anti estresantes a las plantas. 

 

Recomendaciones para las plantaciones 

 

En lugares con pendiente bien pronunciadas de 45 % a mas se deben de 

realizar obras de conservación de suelo y agua barreras vivas con 

gramínea (vetiver) o muertas con piedras o material vegetal, en 

pendientes menores del 45 % se realizara la plantación de árboles 

forestales u ornamentales en el caso de áreas compactas se debe de 

implementar una densidad de siembra de 3 x 3 equivalente a 1,111 por 

hectárea. 
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Costos  

  

Para llevar a cabo el proyecto, se determinó los costos así como de la 

mano de obra, la asistencia técnica, el cuadro siguiente nos muestra 

los costos de la actividad.     

  

Cuadro 15.6 Presupuesto Forestal    

Descripción  CANTIDAD  $ COSTO  

UNITARIO  

$ COSTO 

TOTAL  

Compra de Plantas  2,700  0.25  675  

Transporte de plantas  2,700  0.05  135  

Fertilizante15-15-15  8 qqs  32  256 

Urea  8 qqs  32  256  

Fertilizante Foliar  10lts  12  120  

Insecticida  10 lts  13  130  

Fungicida  10lts  13  130  

Mano de  Obra        

Equipos para establecimiento de  

vivero  

    8,000  

Equipos para apoyo a brigadas  

contra incendio  

    10,000  

Sub-total      19,702.00  

Imprevisto 10%      1,970.20  

TOTAL      21,672.20  

  

Cuadro 15.7 Especies propuestas a facilitar y reforestar en el 

proyecto.    

No.  ESPECIES  NOMBRE CIENTIFICO  

1  CEDRO  Cedrella Odarata  

2  POCHOTE  Bombacopsis quinata.  

3  CAOBA  Swietenia humilis  

4  MALINCHE  Delonix regia  

5  ROBLE  Tabebuia rosea  

6  JACARANDA  Tabebuia chrysantha  

7  GUANACASTE Enterolobioum ciclocarpum  

8 MADROÑO  Calycophyllum candidissimum  

9 MADERO NEGRO Gliricidia sepium  

10 MANGO Manguifera indica 

11 AGUACATE Persea americana 
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ACTIVIDADES DE PROTECCIÓN 

 

 La prevención, detección y control de los incendios forestales 
dentro de la propiedad de emplazamiento de la subestación, 

realizando constantes vigilancia para evitar estos. 

 

 Se realizarán rondas cortafuego de 3 metros de ancho para evitar 
que se propaguen los incendios dentro del terreno de ubicación de 

la subestación y en las demás que colindan con ésta. 

 

 Se aplicará la limpieza del área para evitar accidentes durante 
la ejecución del plan. 

 

 Lo que se obtenga de la limpieza será destinados a la aplicación 
de obras de conservación de suelo directamente sobre los pequeños 

revenidos causados por las escorrentías de agua en invierno. 

 



Estudio de Impacto Ambiental 

Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV 

281 
 

15.5 Plan de capacitación y educación ambiental   
  

15.5.1. Generalidades  

  

La capacitación permanente del personal, tanto de ENATREL como de las 

empresas contratistas y subcontratistas, en temas de salud, seguridad, 

medio ambiente y aspectos socio-culturales, es un elemento esencial del 

Plan de Gestión Ambiental.  

  

La capacitación del personal en temas de seguridad considera como 

premisa los aspectos inductivo, instructivo y formativo; incidiendo 

fuertemente en el aspecto inductivo. En tal sentido, el plan establece 

que cada trabajador, independientemente de su nivel técnico y su 

vínculo laboral (contratación directa o subcontratado), deberá recibir 

al ingresar a la obra, una charla de inducción inicial y firmar un 

compromiso individual de cumplimiento, sin el cual no podrá iniciar su 

trabajo.  

  

El presente documento recoge los lineamientos determinados en los 

planes de manejo del proyecto “Subestación Sébaco II y Línea de 

Transmisión en 138 kV”, y desarrolla el Plan de Capacitación a 

implementarse en las fases de construcción, operación y abandono del 

Proyecto.  

  

Estos lineamientos serán la base para el desarrollo e implementación de 

los programas de capacitación específicos en función de la cantidad de 

personal, presupuesto, nivel de capacitación y requerimientos de cada 

puesto de trabajo. En la elaboración de los mismos, se tendrá en 

consideración, la normativa nacional, los lineamientos aceptados a 

nivel internacional y los estándares internos de ENATREL.  

  

15.5.2  Objetivos  

  

Concientizar y capacitar al personal en aspectos concernientes a la 

salud, medio ambiente, seguridad y componentes sociales con el fin de 

prevenir y/o evitar daños personales, al medio ambiente y a las 

instalaciones, durante el desarrollo de las actividades asociadas a las 

etapas de construcción , operación y abandono del proyecto   

  

15.5.3  Alcance  

  

Este Plan abarca a todo el personal que estará laborando en el proyecto 

Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV, de las empresas 

Contratistas y Subcontratistas; para las áreas y actividades 

relacionadas específicamente a las etapas de construcción, operación, y 

abandono del Proyecto.  

  

15.5.4   Metodología  

  

La capacitación se realizará con el apoyo de cartillas de instrucción, 

hojas informativas, folletos de bolsillo, videos, equipo audiovisual, 

equipos y dispositivos para contingencias, sesiones de discusión, entre 
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otros. En general, el material de capacitación deberá ser didáctico, de 

fácil lectura y entendimiento.  

  

Asimismo, se hará uso de banderolas, carteles, y otros medios de 

comunicación gráficos, donde se muestren temas referentes a MEDIO 

AMBIENTE, HIGIENE Y SEGURIDAD OCUPACIONAL, con el objeto de motivar a 

los trabajadores sobre la seguridad en el trabajo, el respeto al medio 

ambiente y a las comunidades locales.  

  

15.5.5  Actividades de capacitación  

  

Antes de iniciarse las actividades de construcción de las subestaciones 

y el tendido de la línea de transmisión, se presentará el Programa de 

Capacitación a aplicarse durante esa campaña y durante la fase de 

construcción y operación del proyecto.  

  

Complementariamente los Contratistas, impartirán la capacitación 

específica en función a los puestos de trabajo de acuerdo al programa 

presentado dentro de su Plan de Seguridad y Medio Ambiente. La unidad 

ambiental de ENATREL participará y llevará control de los registros de 

estas actividades.  

  

Las actividades de capacitación incluirán: 

 

 Inducción en Medio Ambiente, Salud, Seguridad y Acción 

Comunitaria; 

 Curso Básico de Seguridad ; 

 Causas y consecuencias de los accidentes de trabajo. 

 Cuidados que se deben tener durante el proceso constructivo. 

 La prevención de accidentes y riesgos. 

 Procedimientos para el control y cumplimiento de normas de 

seguridad y procedimientos de trabajo seguro. 

 Calificación de la conducta preventiva del trabajador. 

 Procedimiento para casos de accidentes o emergencias 

médicas. 

 Actitud y conducta personal en obra. 

 Planes de Contingencias; 

 Capacitación por Puesto de Trabajo; 

 Primeros Auxilios; 

 Plan de Manejo Ambiental. 

 

Las actividades de capacitación serán realizadas por personal 

competente y debidamente capacitado, incluso en metodologías de 

aprendizaje y empleo de métodos didácticos.  

  

a) Inducción de Medio Ambiente, Salud, Seguridad    
  

Todo el personal (propio y contratado) recibirá una inducción previa a 

la entrada al proyecto. Además, en el sitio del proyecto se impartirá 
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una charla de seguridad para todos los trabajadores relacionados con 

las actividades del proyecto para cada etapa.  

  

Antes de iniciar las actividades constructivas la empresa contratista 

debe realizar la inducción al personal que incluya información sobre 

las principales actividades del proyecto para cada etapa detallándose 

los principales lineamientos en temas de salud, seguridad y medio 

ambiente, así como también sobre el entorno social del área de 

influencia del Proyecto.  

  

En la inducción de ingreso que se desarrollará en el sitio, el personal 

será informado sobre la ubicación de las instalaciones, así como del 

sistema de alarmas y puntos de reunión, y se darán a conocer las 

medidas de respuesta ante emergencias en las distintas fases del 

proyecto, que son parte del Plan de Contingencias.  

  

b) Curso Básico de Seguridad (CBS)  
  

Previo a su ingreso al proyecto todo el personal recibirá el Curso 

Básico de Seguridad.  

   

Para el desarrollo del CBS se contará con material didáctico como son 

texto de consulta y cuadernillos de trabajo. Los temas difundidos en 

este curso incluirán la prevención de accidentes de trabajo, incendios, 

medicina laboral (primeros auxilios), uso de equipo de protección 

personal, sustancias y materiales peligrosos, entre otros.  

  

c) Charla de 5 Minutos  
  

La capacitación por puesto de trabajo empleará como herramienta la 

Charla de 5 Minutos, que es un medio de sensibilización de los 

trabajadores en un tema específico, para el análisis de una mala 

práctica o incidente sucedido, y para informar una buena práctica al 

personal. Estas sesiones tendrán una frecuencia diaria y no 

necesariamente serán parte de un registro formal dentro de la empresa 

(ENATREL) o contratistas.   

  

Periódicamente, los Supervisores de la unidad ambiental, sugerirán a la 

Supervisión de Campo sobre diversos temas a incorporar en estas 

sesiones diarias, e identificarán aquellos que deban ser incluidos 

obligatoriamente. En los frentes de trabajo y durante la ejecución de 

los mismos, los supervisores serán los responsables del entrenamiento 

diario de su personal y podrán ser asistidos por los Supervisores de la 

Unidad Ambiental de ENATREL, si así lo requieran.  

  

Se realizará un registro de Asistencia y de Evaluación de las Charlas.  

  

15.5.6  Peligros particulares asociados al proyecto  

  

En las actividades indicadas a continuación, se han identificado los 

peligros particulares asociados a su ejecución.  
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 Construcciones provisionales de las áreas para contratistas, 

servicios, almacenes. 

 Excavación superficial y eliminación de desmonte. 

 Cortes de talud 

 Transporte vertical de materiales de construcción. 

 Encofrado y desencofrado de estructuras de acero en superficie  

 Preparación y colocación de concreto. 

 Operación de las instalaciones eléctricas 

 Instalaciones de líneas de transmisión eléctrica 

 Trabajo en alturas (instalación de postes y  conductores) 

 

15.5.7  Contenido  

 

a) Inducción de Ambiente y Seguridad Industrial  

 

 Política de Medio Ambiente, Salud y Seguridad de ENATREL 

 Legislación Ambiental aplicable al Proyecto. 

 Aspectos sociales y culturales en el área de influencia y 

divulgación del Plan de Relaciones Comunitarias, con especial 

énfasis en el Programa de Contingencia. 

 Zonas sensibles desde el punto de vista ecológico, social y 

arqueológico. 

 Código de Conducta para el personal de supervisión y empresas 

contratistas y subcontratistas. 

 Aspectos Socio ambientales relacionados al Proyecto. 

 Lineamientos en materia de Seguridad y Salud Ocupacional. 

 

b) Contingencias 

 

El objetivo de la capacitación respecto del Plan de Contingencias será 

proporcionar al personal una guía sobre cómo actuar en caso de 

emergencia, así como, la información sobre procedimientos, personal y 

equipos específicos para prevenir, controlar y dar respuesta a 

contingencias. 

 

Todo el personal recibirá entrenamiento sobre este Plan, incluyendo 

actividades de campo, como simulacros y pruebas. La capacitación sobre 

el Plan de Contingencias buscará lograr una respuesta oportuna y 

eficiente de ENATREL, contratistas y entidades de apoyo externo, ante 

los diversos tipos de emergencias que pudieran presentarse durante las 

actividades del Proyecto, en todas las etapas del mismo (construcción, 

operación y abandono). 

 

El alcance del Plan de Contingencias cubrirá las emergencias con 

potencial daño a personas, ambiente o bienes materiales, que pudieran 

generarse de acuerdo con las exigencias legales indicadas en el marco 

legal ambiental y de seguridad laboral. 

 

El personal seleccionado para formar parte de las Brigadas de Respuesta 

ante Emergencias, recibirá capacitación específica al respecto. 
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La capacitación en aspectos de contingencias cubrirá los tipos de 

emergencia aplicables a las actividades de Construcción y operación de 

subestaciones y línea de transmisión, por mencionar los principales: 

 

 Descargas de Fluidos. 

 Incendios. 

 Explosiones. 

 Lesiones Personales. 

 Fenómenos Naturales (sismos, eventos lluviosos) 

 

c) Condiciones Seguras de Trabajo 

 

 Actos inseguros: peligros y riesgos. 

 Higiene personal. 

 Limpieza y mantenimiento de las áreas de trabajo. 

 Manipulación de materiales peligrosos. 

 Tránsito terrestre 

 Reporte de accidentes e incidentes. 

 

d) Prevención Médica 

 

 Vacunación obligatoria para entrada a campo. 

 Enfermedades ocupacionales. 

 Polvo y ruido. 

 Alimentación sana. 

 Protección contra picaduras, mordeduras y control de vectores. 

 Procedimiento de evacuación médica. 

 Primeros auxilios. 

 

e) Protección ambiental 

 

 Estándares Ambientales. 

 Responsabilidad personal sobre protección ambiental. 

 Medidas de prevención y mitigación de impactos ambientales. 

 Manejo de residuos sólidos. 

 Manejo de sustancias peligrosas. 

 Control de erosión y revegetación. 

 Técnicas silviculturales para el corte y poda como el mantenimiento 

de la vegetación en el área de servidumbre 

 Manejo de efluentes líquidos y contaminación de aguas. 

 Prevención de derrames y manejo en caso de ocurrencia. 

 Protección y conservación de recursos naturales. 

 Restauración de áreas alteradas. 

 Conservación del patrimonio arqueológico y procedimiento en caso de 

un hallazgo.  

 

15.5.8 Educación ambiental (Acción de sensibilización) 

 

Las acciones o actividades de educación ambiental van dirigida a la 

población del área de influencia del proyecto con temas del medio 

ambiente relacionadas con el mismo y su área de influencia, por medio 

de visitas, volantes, entre otros donde se les brinde información sobre 
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los principales impactos que el proyecto genera y se orienten 

directrices sobre las medidas preventivas a seguir durante las etapas 

del proyecto. 

 

La principal estrategia para que la población conozca sobre el 

desarrollo del proyecto, su involucramiento en el mismo y el 

conocimiento de los riesgos asociados en la operación de este proyecto, 

ha sido en la etapa de diseño y estudios y en la realización de visitas 

a cada una de las viviendas ubicadas cerca del derecho de vía de la 

línea propuesta y próximas a al sitio de la subestación, que serán 

afectados por el proyecto dando a conocer los alcances del mismo y al 

mismo tiempo exponiendo sobre los derechos de ellos y los acuerdos que 

sostendrán con ENATREL. 

 

15.5.9  Presupuesto del plan de Capacitación y Educación ambiental.  

  

En el punto de sensibilización se va a generar las siguientes acciones 

como Impresión de volantes, elaboración e instalación de mantas, 

elaboración e impresión de documentos con mensajes alusivos al medio 

ambiente y recursos forestales y relacionadas con el proyecto de la 

subestación y obras conexas, además de participar en eventos con temas 

cuyos componentes sean la protección y cuido del medio ambiente, 

también es recomendable la elaboración e instalación de rótulos 

internos y externos en la propiedad.  

 

La ejecución de estas acciones de capacitación será desarrollada por 

ENATREL en un plazo de 5 años obligatorios, aunque en los siguientes 

años se continúan desarrollando acciones que son incluidos en los 

costos de operación del proyecto.  

 

Cuadro 15.8 Presupuesto de sensibilización (Educación ambiental)  

Actividad  

Sensibilización  

Monto en US$ para  Total  

Año 1  Año 2  Año 3  Año 4  Año 5  

Elaboración y 

Distribución de Volantes  

300  200  Costos incluidos en 

operación del 

proyecto y asumidos 

por ENATREL  

500  

Elaboración e impresión 

de Documentos  

500  300  Costos incluidos en 

operación del 

proyecto y asumidos 

por ENATREL  

800  

Participación en eventos  300  300  Costos incluidos en 

operación del 

proyecto y asumidos 

por ENATREL  

600  

Elaboración e 

instalación de Rótulos  

800  500        1,300  

Total  1,900  1,300        US$3,200  
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En tanto la capacitación tendrá el costo siguiente:  

  

Etapa de construcción:    U$2,500 dólares  

Etapa de operación:     U$2,000 dólares anuales  

Educación ambiental:  U$2,500 por 2 primero años 

  

15.5.10 Responsable  

  

La responsabilidad de la ejecución del plan de Capacitación y 

Educación Ambiental, estará a cargo de la   de la empresa contratista 

en la etapa de construcción y de la Unidad ambiental de ENATREL en la 

etapa de operación en coordinación con el área de proyectos. La 

Unidad Ambiental junto con la Supervisión del Departamento de 

Ingeniería y Proyecto es responsable de la Supervisión del 

contratista. 
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15.6 Plan de control y monitoreo ambiental  
 

El objetivo primordial del control y monitoreo es la verificación del 

cumplimiento de todas las fases de gestión ambiental establecidas para 

el proyecto objeto de la gestión. El control y monitoreo también es 

válido para verificar la eficacia de la gestión a nivel corporativo y 

hacia todos los niveles de la organización. 

 

Dentro de los objetivos específicos del control y monitoreo se tienen: 

 

 Evaluar en forma permanente las acciones, mecanismos y 

actividades de la gestión ambiental presentadas en los Planes de 

Manejo Ambiental de cada proyecto, de tal forma que permita tener 

una respuesta rápida o “Acción Correctiva” en caso de 

deficiencias, ineficacias encontradas o no cumplimiento de la 

normatividad ambiental vigente. 

 

 Hacer del monitoreo y control una herramienta válida que permita 
al MARENA y ENATREL, verificar el cumplimiento de los estándares 

y requisitos ambientales establecidos. 

 

 Generar información relevante y sistemática de la gestión y 

comportamiento ambiental del proyecto objeto de la gestión, es 

decir llevar la “historia ambiental” del proyecto de tal forma 

que permita tomar mejores decisiones hacia el futuro. 

 

En tal sentido el control y monitoreo se orientan a: 

 

 Determinar el desempeño ambiental de las actividades del proyecto 
en sus diferentes etapas de desarrollo (construcción, operación, 

ampliación y desmantelamiento). El desempeño ambiental mide el 

cumplimiento de las obligaciones y la eficacia del PGA para 

administrar los riesgos ambientales conocidos. Constituye el 

insumo para preparar los reportes periódicos a la autoridad 

ambiental. 

 Identificar los impactos ambientales no previstos en la 

planificación ambiental del proyecto. 

 Conseguir la información  que requiere la toma de decisiones 

enmarcada en un proceso de mejoramiento continuo, que considera 

la efectividad de las medidas de control establecidas en la 

planificación, y los avances en el conocimiento de los riesgos 

ambientales (impactos no previstos) de cada actividad 

desarrollada en un ambiente particular (o característico). 

 Determinar los datos necesarios, seleccionando indicadores de 

impacto y de efectividad; parámetros que han de ser sucesivamente 

medidos, para evaluar sus comportamientos. 

 Determinar la frecuencia y el cronograma de recolección de datos. 

 Determinar los lugares o áreas de muestreo o encuestas. 

 Establecer el cronograma de información periódica de resultados. 

 Preparar un mecanismo flexible y dinámico de respuesta a las 

tendencias detectadas. 
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El desarrollo del plan de supervisión ambiental estará bajo la 

responsabilidad de la Unidad de Gestión Ambiental y el Regente Forestal 

contratado por ENATREL 

 

Estos profesionales mantendrán una comunicación estrecha con MARENA, el 

Ministerio de Energía y Minas, INAFOR y la Unidad de Gestión Ambiental 

Municipal de San Isidro con miras a cumplir con las orientaciones 

brindadas por estas instituciones y la legislación ambiental nacional.  

 

A continuación se detallan las diferentes actividades a ser 

desarrolladas en el marco del seguimiento y control ambiental del 

proyecto. El significado de la información contenida en el cuadro 

siguiente: 

 

Componentes: Es la actividad, recurso, o aspecto al cual es necesario 

aplicar una tarea de manejo, seguimiento, verificación y control 

ambiental. 

 

Tareas: Son las labores a ser ejecutadas como parte de la supervisión 

ambiental dirigidas a verificar el cumplimiento de las medidas 

propuestas en este estudio. 

 

Temporalidad: Es la frecuencia con la que se debe aplicar las tareas 

de supervisión ambiental. 
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Cuadro 15.9 Actividades de Seguimiento y Control Ambiental. 

 

TAREAS TEMPORALIDAD 

GERENCIAMIENTO AMBIENTAL 

 

 Implementación de la legislación ambiental vigente. 

 Coordinación con las instituciones estatales, privadas y 

organismos no gubernamentales en lo relacionado con la gestión 

ambiental del proyecto. 

 Coordinación horizontal de acciones y actividades con la 

alcaldía municipal de San Isidro en materia ambiental y de 

recursos naturales. 

 Estructuración e implementación de planes de capacitación del 

personal del proyecto y de los actores vinculados al mismo. 

 Implementación correcta de las normas técnicas nacionales 

relacionadas con el manejo de los recursos naturales y la 

protección ambiental en el sitio del proyecto. 

 Representar al Gerente General del proyecto en actividades 

relacionadas con la gestión ambiental del proyecto. 

Permanente 

RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS 

 

 Verificar el correcto almacenamiento de los aceites 

dieléctricos usados.  

 Vigilar el manejo correcto de los residuos sólidos en todas 

las fases del proyecto. 

 Vigilar la disposición correcta de las excretas en la fase 

de construcción. 

 Vigilar el correcto mantenimiento al sistema de tratamiento 

individual de los residuos líquidos. 

 

 Fase de 

Operación 

Permanente 

 

 Construcción  

 

 Operación  

 

BIODIVERSIDAD 

 Dar el cumplimiento al contrato de Reposición del proyecto 

 Vigilar las actividades de desmonte 

 Controlar y vigilar el mantenimiento del derecho de vía de 

la línea. 

 

 Construcción 

 Construcción 

 Operación  

 

RECURSO SUELO 

 Vigilar las obras de preparación del suelo (cortes, 

rellenos), excavaciones, para prevenir la destrucción del 

suelo en la fase de construcción. 

 Proponer y ejecutar obras de control de erosión en las áreas 

de emplazamiento de las estructuras de apoyo en caso de que 

lo ameriten.  

 Conservación del suelo en el sitio de emplazamiento de la 

subestación en caso de que lo ameriten 

 

 Construcción 

 

 

 Construcción 

 

 Permanente 
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TAREAS TEMPORALIDAD 

COMPONENTE ATMOSFERICO 

 

 Vigilar que la empresa contratista aplique riego al suelo 

para controlar las emisiones de polvo procedentes del 

trabajo de la maquinaria pesada y el transporte de 

materiales en la fase de construcción. 

 Vigilar que los medios de transporte, maquinaria se 

encuentren en buen estado y que presenten el certificado de 

control de gases. 

 Vigilar que los camiones que transportan materiales, 

desechos utilicen carpas para evitar la dispersión de éstos 

en el medio. 

 Vigilar que se cumplan las jornadas de trabajo diurnas. 

 

 Construcción 

y cierre 

 

 

 Construcción 

 

 Construcción 

 

 Construcción 

PLANES DE CONTINGENCIAS 

 

Vigilar y controlar la implementación  correcta de los 

siguientes planes: 

1. Programa contra incendio. Se deberá poner énfasis en el 

funcionamiento correcto de los extinguidores, la 

capacitación del personal contra las referidas contingencias 

así como el desarrollo de los ejercicios en seco. 

2. Implementar el Plan de Contingencia. 
3. Verificar la existencia de la logística y la calidad de la 

misma. 

 

 Semestral 

 

 

 

 Permanente. 

 

 

MANTENIMIENTO Y OPERACION DE SUBESTACION Y LA LINEA 

 Vigilancia sobre la correcta operación y mantenimiento de 

las estructuras de tratamiento de aguas residuales, fosa 

recolectora de aceite dieléctrico y las obras desarrolladas 

para mitigar los impactos ambientales negativos. 

 Vigilar la correcta operación y mantenimiento de las obras 

de drenaje. 

 Vigilar la correcta ubicación y mantenimiento del sistema de 

señalización del proyecto.  

 Vigilancia y control sistemático del estado de los equipos e 

infraestructura que intervienen en el proceso.  

 Permanente 

 

 

 

 Permanente 

 

 Permanente 

 

 Permanente 

 

ABANDONO DEL PROYECTO 

 Verificar que el sitio quede libre de cualquier 

infraestructura eléctrica, mecánica o civil visible hasta el 

nivel raso del suelo; 

 Constatación ocular de la restauración de las zonas 

afectadas por el proyecto o, en su caso, la petición expresa 

de los dueños del terreno; 

 Constatación ocular de la no existencia de residuos 

generados en las actividades de construcción y operación de 

la línea. 

Durante el 

abandono. 

 

Durante el 

abandono. 

 

 

Durante el 

abandono 
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TAREAS TEMPORALIDAD 

INFORMACION AMBIENTAL 

 Documentar toda la actividad de gerencia ambiental en el 

proyecto. 

 

 Informe mensual de control y manejo ambiental. 

 Informe periódico según lo exija la autoridad ambiental 

competente.  

 Informe final a ser presentado ante la autoridad ambiental 

competente.  

 Elaborar reportes de No conformidad sobre los aspectos 

ambientales que ameriten medidas correctivas. 

 Elaborar los informes relacionados con la actividad 

ambiental en el proyecto y su posterior envío a MARENA, y a 

la Unidad de Gestión Ambiental Municipal de San Isidro. 

 Elaborar informes semestrales del monitoreo ambiental 

 Permanente 

 

 Permanente 

 Permanente 

 Permanente 

 

 Permanente 

 

 Permanente 

 

 Permanente 

 

 

 

 Permanente  

 

Por su parte el monitoreo está orientado en primera instancia hacia los 

aspectos ambientales significativos, esto es hacia aquellas 

actividades, procesos, productos o servicios capaces de producir 

impactos ambientales, de acuerdo con los resultados del análisis de 

riesgos expresado en el PGA. 

 

El monitoreo a las alteraciones que puedan provocar las actividades del 

proyecto sobre los factores ambientales susceptibles de ser impactados 

es una tarea que permite orientar medidas correctivas en el caso que se 

detecten afectaciones por encima de las normas establecidas. 

 



Estudio de Impacto Ambiental 

Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV 

293 
 

Cuadro 15.10   Control y monitoreo 
COMPONENTE 

AMBIENTAL 

INDICADOR PARÁMETRO UBICACIÓN FRECUENCIA MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

Agua 

Número de obras 

de drenaje 

recomendadas. 

Número de 

limpieza y 

mantenimiento de 

las obras de 

drenaje 

(cunetas, 

alcantarillas) 

Área de 

Subestación y 

alrededores 

Continúo durante 

las actividades 

constructivas.  

Durante la fase 

de construcción  

Contratista, 

ENATREL  

A Inicio de 

estación 

lluviosa y 

periódico 

durante la 

estación 

lluviosa  

Fase de 

Operación  

ENATREL  

Calidad de agua 

foso recolector 

de aceites.  

Análisis físico 

químico, metales 

pesados y HC. 

Sobre calidad de 

agua  

Área de 

Subestación: 

Área de 

Transformadores  

Durante la 

operación del 

proyecto  

En caso de fugas 

de aceites del 

transformador.  

Supervisión 

Ambiental  

ENATREL  

Suelo 

Volumen de 

Residuos 

aceitosos y 

fugas  

Estado y 

condiciones del 

suelo 

impermeabilizado

, recipientes de 

almacenamiento 

herméticos  

Almacenes 

Centrales 

ENATREL   

Continuo  Construcción 

Operación 

Desmantelamiento  

Contratista, 

Gerencia de 

transmisión  

Supervisión 

Ambiental  

ENATREL 

mantenimiento de 

transformadores 

Número de 

transformadores 

con su  

mantenimiento 

Área de 

Subestación: 

Área de 

Transformadores  

Cada dos años Fase de 

Operación  

Supervisión 

Gerencia de 

Ingeniería y 

Proyectos, UGA  

ENATREL 

Número de obras 

establecidas 

para procesos 

erosivos.  

Estado y 

condiciones del 

drenaje 

afectado, rasgos 

de erosión.  

Sitios de 

soportes, 

Subestación 

Sébaco II. Obras 

de 

estabilización 

de suelo en 

sitios de 

descargas de las 

corrientes 

pluviales 

Continuo  Construcción 

Operación 

Desmantelamiento 

Contratista, 

Gerencia de 

Transmisión y  

Ambiental 

ENATREL  

 

Volumen de 

material 

sobrante.  

Material 

sobrante (m3), 

sitio y forma de 

Disposición 

final. Verificar 

la realización 

de las Obras 

propuestas en el 

plan de manejo 

Sitios aprobados 

por la Alcaldía 

Municipal para 

disposición de 

material 

sobrante 

(Botaderos)  

Continuo  Durante la 

construcción  

Contratista, 

supervisión de 

Gerencia de 

Ingeniería y 

Ambiente. 
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COMPONENTE 

AMBIENTAL 

INDICADOR PARÁMETRO UBICACIÓN FRECUENCIA MOMENTO DE 

EJECUCIÓN 

RESPONSABLE 

ambiental para 

la disposición 

final de 

residuos  

 

Cobertura 

Vegetal 

 

Permiso de corte 

y poda de 

arboles 

Numero de podas 

realizadas 

Área de 

servidumbre, 

Sitios de 

estructuras de 

apoyo y 

Subestación 

Registro 

Mensual, 

conforme el 

avance  

Durante la fase 

de construcción  

Contratista  y 

supervisión  de 

UGA, Gerencia de 

Ingeniería  

Kilómetros de 

línea en 

mantenimiento de 

vegetación 

Final de 

estación seca o 

inicio de 

estación 

lluviosa  

Durante la fase 

de operación  

Supervisión 

Ambiental  

ENATREL  

Ha. reforestadas 

o bien por 

Número de 

Convenios 

institucionaliza

do ENATREL – 

INAFOR - 

Alcaldía  

Número de 

árboles 

entregados / 

equipos 

entregados por 

ENATREL 

Áreas definidas 

por alcaldía 

municipal/ 

INAFOR  

Al inicio de 

estación 

lluviosa  

Fase de 

construcción  

Alcaldías 

Municipales / 

INAFOR 

Supervisión 

Ambiental 

ENATREL  

Reforestación de 

área de 

servidumbre y 

subestación  

Después de 

desmantelamiento  

Fase de 

desmantelamiento  

Contratista, 

Supervisión 

Ambiental 

ENATREL  

Socio-económico 

Número de 

Empleos 

generados  

Empleos 

requeridos; 

oferta laboral 

en la zona; 

trabajadores 

contratados, 

duración de la 

contratación.  

Área del 

proyecto donde 

se requiere la 

contratación de 

mano de obra no 

calificada.  

Chequeo y 

verificación 

mensuales y por 

actividad.  

Durante la 

construcción del 

proyecto.  

Contratista, 

ENATREL y 

supervisión  
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Cuadro 15.11   Monitoreo para etapa de operación 

 

 

 
 

PROGRAMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

“SUBESTACIÓN SEBACO II Y LÍNEA DE TRANSMISIÓN EN 138 KV” 

 

MONITOREO AMBIENTAL 

Etapa de Construcción y Operación 

 

Objetivos: 

El objetivo del plan de monitoreo ambiental es realizar un control de aquellos indicadores ambientales 

(parámetros o variables de los medios físicos, naturales, etc.) que permitan conocer el grado de 

alteración o cambios de ellos, como consecuencia de las acciones o actividades del proyecto en sus 

diferentes fases.  

Componente 

Ambiental 
Variable Estación de Monitoreo Frecuencia 

Tipo de 

Muestra 
Responsable 

 

 

 

 

Componente 

Atmosférico 

 

 

 

 

Material 

Particulado 

en 

suspensión 

PM10 

En 3 puntos (2 en la subestación 

Sébaco II y 1 puntos aleatorios 

cercanos a comunidad Las Mangas a lo 

largo de la línea), solo para la 

etapa de construcción. 

Mensual en 

etapa de 

construcción  

Aleatoria 
Contratista / Unidad 

Ambiental 

Ruido 

En 4 puntos (2 en la subestación 

Sébaco II y 2 puntos aleatorios 

cercano a comunidades a lo largo del 

trazado de la línea de transmisión). 

Mensual en 

etapa de 

construcción 

Aleatoria 
Contratista, UGA 

ENATREL 

La flecha en 

los 

conductores 

En sitios instalados a largo de la 

línea de transmisión 

 

Anual 

 

Directa 

Gerencia de 

operaciones de la 

Líneas de Transmisión 

y Subestaciones 

ENATREL / UGA 

Radiaciones 

Electromagné

ticas 

Equipo medidor CEM EMF-027 con un 

rango de 20/200/2,000 T, 

200/2,000/20,000 mG y punta de prueba 

separada, o equipo similar (Pautas 

OMS, proyecto internacional CEM). En 

la comunidad Las Mangas y en el 

costado suroeste de la Subestación 

Sébaco II. 

Anual Directa 

Gerencia de 

operaciones de Líneas 

de Transmisión y 

Subestaciones ENATREL 

/UGA. 

 

 

Costo en construcción: $2,000  Etapa de operación: $5,000 
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15.7 Plan de adquisición y compensación de tierras 

 

15.7.1 Introducción 

 

ENATREL ha planificado desarrollar el proyecto Subestación Sébaco II y 

Línea de Transmisión en 138 kV que consiste en la construcción de la 

una subestación con nivel de tensión de 138/24.9 kV y la instalación 

de 11 km. de línea de transmisión en 138 kV, que se conectará a la 

línea de transmisión existente Sébaco - Estelí. 

 

Para el desarrollo de este proyecto se requiere la adquisición del 

terreno para construir la subestación y para el trazado de la línea de 

transmisión se requiere obtener la servidumbre (derecho de vía) de 

dicha línea. 

 

La servidumbre en los proyectos de líneas de transmisión de energía 

eléctrica son de importancia para facilitar la instalación de la línea 

de transmisión en etapa de construcción y en la etapa de operación del 

proyecto facilitar las actividades de mantenimiento de estructuras 

soportes y la misma línea y de esa manera evitar conflictos con 

propietarios de parcelas por donde se encuentra el trazado de la 

línea.   

 

Con respecto al terreno para la construcción de la subestación Sébaco 

II, ENATREL ha adquirido legalmente por medio de compra los derechos 

de la propiedad del lote de terreno, ubicado en la comunidad El Zapote 

a la orilla de la carretera Malpaisillo – San Isidro. 

 

La instalación de la línea de transmisión en 138 kV, en su mayoría 

será instalada paralela a la carretera Malpaisillo – San Isidro 

(derecho de vía de la carretera), sin embargo, existen unos 2 km. de 

la línea que será construida sobre terrenos privados (Zona de 

entronque y últimos 2 kilómetros llegando al sitio de la subestación), 

terrenos que serán negociados con los propietarios para la 

compensación en la adquisición de servidumbre. 

 

Es importante mencionar que, en el trazado de la línea de transmisión 

no existen inmuebles (edificaciones) que puedan ser afectados por el 

derecho de paso de servidumbre, a excepción de la carretera 

Malpaisillo – San Isidro, sin embargo, ninguna de la infraestructura 

de esta carretera será afectada, ya que todo el trayecto del trazado 

será paralelo a esta. Los terrenos que serán afectados, están siendo 

utilizados para producción agropecuaria y/o se encuentran baldíos. 

 

15.7.2 Objetivos del plan de adquisición y compensación 

 
Objetivo General 

 

Implementar las medidas necesarias que garanticen una compensación 

justa y soluciones adecuadas a cada uno de los propietarios de terrenos 
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afectados por la definición del derecho de servidumbre del proyecto: 

“Subestación Sébaco II y línea de transmisión en 138 kV. 

 
Objetivos Específicos 

 

 Realizar la Línea de Base Social que permita identificar a detalle 

las características socioeconómicas para cada uno de los 

propietarios, incluyendo y aspectos de la propiedad. 

 

 Informar oportunamente y de forma directa a las personas cuyas 

propiedades se verán afectadas, considerando las políticas y 

alternativas de solución adecuadas que mitiguen los impactos 

generados por las futuras obras. 

 

 Compensar de manera justa y transparente a todos los propietarios, 

por las distintas afectaciones de terrenos y producción agrícola, 

que pudieran ser dañadas en la fase de construcción, empleando pago 

por costo de afectaciones y derecho de servidumbre. 

 

15.7.3 Organización del plan 

 

ENATREL será el responsable de la ejecución del Plan de Adquisición y 

Compensación y la elaboración de su presupuesto, mediante el Comité de 

Servidumbre (CS), integrado por la Máximo Autoridad, Dirección de 

Asesoría Legal y su Unidad Técnica de Servidumbre, quienes, coordinarán 

con la Dirección de Transmisión y la Gerencia de Ingeniería y 

Proyectos, las actividades necesarias para llevar a cabo este Plan. 

 

Para ello, y en base al Reglamento Administrativo de Servidumbre, 

elaborado a partir de la Ley No. 272: Ley de la Industria Eléctrica, se 

deberá conformar un Comité Técnico responsable de la adquisición y 

compensación, en coordinación con un Grupo Negociador y un Comité de 

Servidumbre. 

 

El Comité Técnico deberá instalarse antes del inicio de las obras y 

deberá estar integrado por representantes de:  

 

 Asesoría legal  

 Servidumbre 

 Especialista Social 

 

Como parte de sus responsabilidades: 

 

 Garantizar la elaboración del presupuesto y pormenores del Plan de 

Adquisiciones y Compensaciones. 

 Presentar a las autoridades el Plan de Adquisición y Compensación y 

la correspondiente solicitud de No Objeción para la financiación del 

mismo.  

 Supervisar el cumplimiento del Plan.  

 Verificar la aplicación de los procedimientos de quejas y reclamos. 
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 Llevar a cabo el seguimiento de la Evaluación ex post al cierre de 

ejecución del Plan. 

 

El Grupo Negociador estará a cargo de realizar las negociaciones 

relacionadas a la adquisición y compensación por derecho de servidumbre 

y será integrado por las siguientes instancias: 

 

 Asesoría Legal. 

 Ingeniero responsable del Proyecto. 

 Delegado de Unidad Ambiental (Regente Forestal).   

 

El Comité de Servidumbre, será responsable de aprobar la propuesta 

económica presentada por el Grupo Negociador. 

 

15.7.4 Criterios de elegibilidad 

 
Del Derecho de Servidumbre 

 

El principal criterio para el establecimiento del derecho de 

servidumbre está basado en la tensión nominal de la línea de 

transmisión, de la siguiente manera: 

 

Ancho de la servidumbre Tensión nominal de la LT 

 

15 m (7.5 m a cada lado del eje de la línea)  69 kV 

20 m (10 m a cada lado del eje de la línea) 138 kV 

30 m (15 m a cada lado del eje de la línea) 230 kV 

 

En ese sentido, el ancho de servidumbre, para este proyecto, se 

establece en 20 metros (10m a cada lado del eje de LT), en donde se 

deberá aplicar el Plan de Adquisición y Compensación de Tierras. 

 

De las Propiedades a ser Afectadas 

 

Compensación por daños 

 

 Poseer propiedad sobre la ruta establecida para el establecimiento 

de la Línea de Transmisión, independientemente del estatus legal de 

la propiedad.  

 

 Se compensará a las personas propietarias, de acuerdo con la 

negociación con ENATREL, partiendo del costo de la vara cuadrada, 

hasta un máximo del precio del mercado en la zona. 

 

 En el caso de daño a cultivos agropecuarios, finalizada la fase de 

construcción se realizará compensación monetaria equivalente al 

valor de dos cosechas y de acuerdo con el precio de mercado en la 

zona. 
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 En el caso de la SE Sébaco II, que es la adquisición de un bien, se 

está llevando a cabo por acuerdo mutuo y actualmente se encuentra 

finalizada esta etapa. 

 

Sobre la trayectoria de la línea de transmisión de 138 KV con una 

longitud aproximada de 11 kilómetros se identificaron 7 parcelas, que 

serán afectadas por la servidumbre de paso de dicha línea; todas 

ubicadas en el municipio de San isidro. 

 

15.7.5 Actividades a desarrollar  

 

a). Adquisición de Terreno para la SE Sébaco II 

 

Para la construcción de la Subestación Sébaco II, ya ha adquirido un 

lote de terreno de aproximadamente 5.64 64 hectáreas, en donde se 

instalarán las estructuras de la subestación (edificio de control y 

patio de bahía) y obras anexas, ubicado en la comarca El Zapote, a la 

orilla de la carretera Malpaisillo – San Isidro. 

 

La adquisición de este terreno se ha realizado conforme la Ley 737 Ley 

de Contrataciones del Estado. 

 

b). Compensación por Derecho de Servidumbre 

 

Se establece el rango de negociación entre el precio catastral de la 

zona, según la tabla de la Comisión Nacional de Catastro (CNC) y el 

precio de mercado, que se determina por medio de un perito evaluador 

contratado por ENATREL.  

 

La compensación por derecho de servidumbre se efectúa en base al 15% 

del rango de precio unitario (U$/vara²) establecido en la zona, 

multiplicado por el área afectada en varas².  

 

En el caso que la afectación del lote de la propiedad es significativa, 

mayor del 50%, ENATREL paga el valor total de la propiedad,  

 

La servidumbre de paso se constituye por medio de una Escritura pública 

donde se establecen las obligaciones entre ambas partes, la que se 

inscribe en el Registro Público de la propiedad. El propietario 

involucrado continúa siendo dueño de la tierra, con el compromiso que 

dará acceso a ENATREL para realizar mantenimiento y/o reparaciones, y 

que realizará actividades económicas que no pongan en peligro las 

especificaciones técnicas y de seguridad de la línea. 

 

Este pago se realiza antes de iniciar la fase de construcción para 

tener libre acceso y poder ejecutar el Proyecto.   

 

c). Compensación por Pérdida de Cultivos 

 

La Selección de la ruta se basa en el criterio que en la medida de lo 

posible se debe disminuir la ocurrencia de daños al máximo.  
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Sin embargo, durante la fase de construcción se pueden ocasionar daños 

a plantaciones y cultivos, los que se cuantifican, se valoran, se 

negocian y se pagan a los propietarios hasta el momento de su 

ocurrencia y no de manera anticipada.  

 

El Regente Forestal de ENATREL participa en el levantamiento de los 

daños conjuntamente con el propietario y luego se asigna el valor a 

dichos daños.  

 

Para la compensación, se tomará como base el valor por manzana de la 

cosecha, de acuerdo al rubro cultivado, y establecido de acuerdo al 

valor de comercialización a nivel local.  Si el cultivo es anual, y se 

encuentra en época de cosecha, se negociará la espera para su recolecta 

para no afectar al propietario ni incrementar costos de indemnización. 

Si el cultivo es permanente, se paga el lucro cesante equivalente a 

tres años. 

 

Si se trata de daños forestales, la compensación será definida conforme 

el valor económico de las especies definidas por el Ministerio 

Agropecuario (MAG) y la madera será propiedad del dueño de la 

plantación o del bosque o árboles. Además, previo a realización de 

estos daños ENATREL deberá gestionar ante INAFOR (Institutito Nacional 

Forestal) el Permiso de Corte y también se deberá establecer un 

Contrato de Compensación Forestal, tal y como se describe en el Estudio 

de Impacto Ambiental del Proyecto.  

 

Las propuestas de compensación se negocian con las personas afectadas y 

se firma un acuerdo con el/la propietaria de la cosecha (independiente 

de que éste sea el propietario legal del terreno afectado), 

estableciendo la forma y momento de la compensación. 

 

La compensación por daños puede ser monetaria y/o pago en especies. Por 

ejemplo, puede negociarse, mejoras de acceso, siendo esta modalidad en 

pago en especies. Se redacta un acuerdo formal indicando que la 

compensación ha sido en especies y no monetaria, siendo firmada por 

ambas partes. 

 
d). Apertura de Expedientes 

 

Se documentará cada uno de los casos de compensación, mediante la 

apertura de un expediente individual y personalizado, conteniendo: 

 

 Fotocopia de Cédula de Identidad de la persona afectada. 

 Documento de propiedad si lo hubiera. En caso de no tener hacer 

declaración notarial y constituir su derecho de posesión de aquellos 

que tiene más de un año de poseer la propiedad.  

 Plano de afectación. 

 Ficha de cálculo de la afectación. 

 Carta de aceptación de la compensación.  
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 Solicitud de pago  

 Comprobante de pago 

 Informe de cierre del proceso. 

 
e) Comunicación Social y Participación Ciudadana 

 

A fin de mitigar cualquier impacto negativo causado por el 

establecimiento del derecho de servidumbre, se realizará un proceso de 

información claro, oportuno y directo a las y los propietarios 

afectados, sobre las razones que generan el derecho de servidumbre, así 

como sobre los procedimientos que conllevará la negociación, los 

cronogramas, las soluciones previstas y los mecanismos de quejas y 

reclamos.  

 

Por lo tanto, se instalará un proceso de comunicación constante y 

permanente, con el fin de informar a las personas afectadas sobre los 

procesos de negociación y alternativas de pago de compensaciones. Así 

como sobre sus derechos, mecanismos de participación, quejas y 

reclamos. 

 

Para el buen desarrollo se han establecido las siguientes líneas de 

acción: 

 

 Asambleas Comunitarias, a fin de informar a la población sobre el 

avance de las obras.  

 

 Realización de visitas domiciliares, para sensibilizar a la 

población respecto al proyecto, sus beneficios y la necesidad de 

establecer derechos de servidumbre. 

 

 Charlas, dirigidas a los propietarios afectados, sobre el derecho 

que establece la adquisición de servidumbre y los riesgos de no 

cumplir con los procedimientos y normas. 

 

 Elaboración de actas de acuerdo y/o compromisos con las y los 

participantes para obtener un soporte, registro social escrito, 

visual (fotografías) de estas intervenciones.  
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Cuadro 15.12 Presupuesto estimado de Comunicación 

ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

US$ 

COSTO US$ 

Asambleas 

Comunitarias 

Asambleas en 

comunidades 

afectadas 

2 asambleas 

10 personas 
5.00 100.00 

Capacitaciones Dos eventos 

1 evento x 

10 personas 

c/u 
5.00 100.00 

Total USS 200.00 

 
f). Atención de Quejas, Sugerencias y Reclamos 

 

Esta funcionará de manera coordinada entre ENATREL, Supervisión del 

Proyecto, Alcaldía Municipal de San Isidro y Contratista, permitiendo 

que la estrategia de atención sea de carácter eminentemente funcional, 

orientada a brindar una respuesta expedita a la Población.  

 

Objetivo 

 

Recepcionar y brindar soluciones a los reclamos y quejas planteadas por 

la población de forma ágil, oportuna y adecuada a sus inquietudes.  

 

Procedimiento 

 

Este sistema deberá instalarse en el terreno, donde se desarrollará el 

Proyecto, por lo que brindará atención en las Oficinas en campo de 

ENATREL. 

 

El procedimiento para la recepción de reclamos, quejas y/o sugerencias 

incluye las siguientes acciones: 

 

1. Recepción de la queja, reclamo y/o sugerencias, a través del formato 
de atención a quejas. 

 

2. Una vez recibido el formato por parte de la autoridad competente, se 
entregará una copia al reclamante. 

 

3. Se transcribirán las quejas, reclamos, problemas o sugerencias a un 
Libro de Atención de Quejas, Reclamos y/o Resolución de Conflicto en 

el Proyecto, que se constituirá en la base de datos de la 

información extraída del formato presentado por el o los 

reclamantes. De este registro se envía copia a la Supervisión del 

Proyecto.  

 

4. Se valora la necesidad de visita in situ y, de ser necesaria, se 
efectuará de manera coordinada entre las partes, entendiéndose como 

tal al Contratista, Supervisión, ENATREL y Reclamante en lo posible. 

La visita se realizará en un periodo no mayor a 3 días después de 

recibida la queja. 
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5. Se redactará un acta de la visita de inspección in situ, donde se 
describe la situación encontrada, entregando una copia a la persona 

que reclama y a la Supervisión del Proyecto.  

 

6. Se brindará respuesta a la queja o reclamo en un periodo no mayor a 
15 días, de acuerdo con su naturaleza.  

 

7. En caso de inconformidad a la respuesta brindada, el Reclamante 

puede apelar ante ENATREL, en un plazo no mayor a 5 días a partir de 

la fecha de recepción de la resolución, para que se evalúe el caso 

en un plazo no mayor a 5 días, de acuerdo con la naturaleza de la 

queja o reclamo. Una vez evaluado el caso, el ENATREL instruirá a la 

Supervisión para que el Contratista atienda la solicitud.  

 

8. Siguiendo las instrucciones de la Supervisión del Proyecto el 

Contratista ejecuta la acción de respuesta, en un plazo no mayor a 

15 días, de acuerdo a la naturaleza de la queja o reclamo. La 

Supervisión se encargará de verificar la ejecución de la acción de 

respuesta.  

 

9. Se da por cerrado el caso y se deja registro del mismo. El cierre de 
la queja o reclamo se realizará mediante la elaboración de un Acta 

donde se dejará plasmada la queja o reclamo, el proceso de atención 

que se le brindó y los acuerdos alcanzados y medidas implementadas. 

Esta Acta será elaborada con el Contratista, la Supervisión, ENATREL 

y Reclamante.  

 

10. En caso de recepción del reclamo y que no sea necesaria la visita 

in situ, el Contratista redacta Acta y comunicará al Reclamante con 

copia a la Supervisión del Proyecto. En caso de inconformidad a la 

respuesta brindada, el Reclamante puede apelar ante ENATREL, quién 

evaluará el caso e instruirá a la Supervisión para que el 

Contratista tome acción en el asunto. Siguiendo las instrucciones de 

la Supervisión del Proyecto, el Contratista ejecuta la acción de 

respuesta y la Supervisión la verifica. El ciclo se repetirá hasta 

que el Reclamante muestre su conformidad; para lograr el cierre del 

reclamo y registro de su cierre.  

 

11. Los resultados de la resolución se darán conocer en reuniones 

comunitarias, para lo cual se coordinará con el o los especialistas 

sociales del proyecto.  

 

12. Se elaborará un informe mensual sobre casos de reclamos y quejas 

y los resultados obtenidos. 
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FORMATO DE ATENCION DE QUEJAS, RECLAMOS Y/O RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS EN EL PROYECTO 
Nº consecutivo: ________      Fecha: ___________________ 
Nombre y Apellido: ________________________________________________________________________  
Cédula de Identidad Nº ___________________ Otro documento de Identidad: _____________________ 
Teléfono de contacto: ___________________ Lugar de Procedencia: ___________________________ 
Departamento: _______________________ Municipio: _____________________________________  
Descripción de la Queja, Reclamo o Conflicto:  
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________
________________________________________________  
 

Nombre y firma de quién levanta la Queja: ________________________________________ 

 

Nombre y firma de quién presenta la Queja: _______________________________________ 

 

CC: Alcaldía 

 

 

Figura 15.1 Formato de Atención de Quejas, Reclamos y/o Resolución de 

Conflictos 
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CARTA DE ACEPTACION POR INDEMNIZACIÓN DE SERVIDUMBRE DE PROYECTO SE SEBACO II Y LINEA 
DE TRANSMISION EN 138 KV  

 

Yo _                                                                                                      

, mayor de edad,   ______________ , profesión u oficio: 

________________________________     , del domicilio de _______________________, con 

cedula de identidad No: ______________________, Teléfono _______________, acepto la 

cantidad de US$_________________, 

(_______________________________________________________), oferta que me hacen los 

representantes de la EMPRESA NACIONAL DE TRANSMISION ELECTRICA (ENATREL), por 

Afectación Total por la Servidumbre Administrativa de Línea Eléctrica, Otras Conexas 

y/o Fibra Óptica de la Línea de la línea de transmisión en 138 Kv. En la Propiedad 

ubicada en____________________________________, comarca o comunidad de 

________________, municipio de __________________. 

El área afectada por la Servidumbre de Electroducto es de: _ _________________. 

 

En el municipio de _____________, Departamento de ________________el día____________ 

de __________________ del 2020.  

 

 

                                                                                                                                                                

                ________________________________           

_______________________________ 

 Lic. __________________________                   Dueño o Representante de 

la Propiedad.                  Ced. N° _______________________.    

    

Grupo Negociador ENATREL                                     

 

NOTA: ENATREL efectuara el pago convenido en esta carta, una vez que el propietario 

haya entregado fotocopias de la Cédula de Identidad Ciudadana y documentación legal de 

la propiedad, con el objeto de que sea verificada su legitimidad. Así mismo los daños 

que se causen durante la construcción de la línea serán verificados y valorados 

posteriormente para su respectiva indemnización. 

 

 

 

 

Figura 15.2 Carta de Aceptación por Indemnización de Servidumbre de la Línea 

138 kV SE Sébaco II  
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XVI. CONCLUSIONES    

 

 El Proyecto “Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 
kV”, como parte del Plan de Inversión de ENATREL y cumpliendo con 

los compromisos del Gobierno de Nicaragua para lograr el acceso 

universal a la energía a todos los nicaragüenses y lograr una 

mejor eficiencia energética, se ha planteado el desarrollo de 

este proyecto, que consiste en construir una subestación cercano 

a la comunidad El Zapote (municipio de San Isidro) e instalar una 

línea de transmisión de 11 kilómetros aproximadamente en doble 

circuito y en un nivel de tensión de 138 kV para conectar con la 

línea de transmisión (Sébaco - Estelí) y así mejorar y garantizar 

el abastecimiento de energía con calidad y eficiencia a los 

sectores abastecidos por el nodo de la subestación Sébaco. 

 

 Con la construcción de la subestación Sébaco II en doble barra se 
conectará junto con la subestación Sébaco I a las subestaciones 

que convergen a este nodo, permitirá una operación continua sin 

interrupciones eléctricas, se beneficiará a más de 212,000 

habitantes que, con un servicio eficiente y seguro, ampliar la 

cobertura a nuevos usuarios contribuyendo al desarrollo 

socioeconómico. 

 

 La planificación y diseño del proyecto está garantizando el 

cumplimento de los requisitos de seguridad, prevención y manejo 

de riesgos, desde el punto de vista técnico, ambiental y social, 

tanto para la fase de construcción, como de operación y 

mantenimiento. 

 

 La ubicación de los sitios del trazado de la línea de transmisión 
y la selección del terreno para la subestación, han sido 

cuidadosamente analizada y seleccionada, considerando sitios y 

ruta que no generen impactos negativos significativos. Además 

para el diseño de las obras, equipos, accesorios del proyecto se 

han regido bajo las especificaciones técnicas conforme la 

regulación nacional e internacional relacionada a líneas de 

transmisión y Subestaciones eléctricas.  

 

 En el análisis ambiental se ha identificado que el área de 

emplazamiento del proyecto está intervenido por las actividades 

humanas y de desarrollo agropecuario, los impactos negativos 

causados por el proyecto de la subestación y de la línea de 

transmisión, en el ambiente físico, biológico, de interés humano 

y de la salud; han sido cuantificados de nivel moderado y pueden 

ser evitados o contrarrestados , con la implementación de medidas 

de prevención y/o control que se describen en la Evaluación  

Ambiental. 

 
 Las líneas de transmisión, por tratarse de una instalación 

lineal, los impactos ambientales ocurrirán principalmente dentro 

o cerca de la servidumbre. De acuerdo a la evaluación realizada 
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se determina que los factores ambientales que pueden experimentar 

mayor afectación, aunque el proyecto se realice con la ejecución 

paralela del programa de gestión ambiental, son la biodiversidad, 

el paisaje, éste último por la introducción de nuevos elementos 

al medio, aunque con el paso del tiempo estos elementos son 

incorporados como parte del desarrollo. 

 

 De acuerdo a la metodología planteada en esta evaluación 

ambiental y analizando los tipos de impactos se han encontrado en 

la fase de diseño y construcción del proyecto un total de 1 (un) 

impacto de Alta Significancia (Incidencia positiva) y 9 (nueve) 

impactos de moderada significancia (uno de ellos de incidencia 

positiva) y en la mayoría de muy baja a baja significancia, 

prevaleciendo los de muy baja significancia, son mitigables 

mediante una correcta ejecución del PGA presentado, y el 

cumplimiento de todas las especificaciones técnicas de la 

regulación nacional e internacional.  

 

 Para la fase de operación y mantenimiento se identifican 5 

(cinco) impactos de moderada significancia, siendo uno de ellos 

de incidencia positiva. 

 

 Los impactos positivos generados por el proyecto favorecen el 

desarrollo de la economía local y regional, dado que permitirá 

impulsar las diversas actividades económicas; con la dotación de 

energía eléctrica confiable, segura y de calidad a los usuarios 

de los departamentos de Matagalpa y Estelí. 

 
 Las amenazas de mayor incidencia en el desarrollo del proyecto 

son las descargas eléctricas atmosféricas, los accidentes de 

trabajo, las sequias y las inundaciones (esta última puntual y 

sin mucha incidencia en el proyecto), quienes en la valoración de 

la frecuencia indican una ocurrencia de dichas amenazas.  

 

 Es importante que durante todas las fases de la vida útil del 
proyecto y principalmente durante la ejecución de las obras, se 

tomen en cuenta las medidas ambientales propuestas en esta 

evaluación ambiental con la finalidad de afectar lo menos posible 

los componentes del ambiente, de igual manera garantizar la 

seguridad de trabajadores y población vecina al proyecto. 

 

 En la Evaluación Ambiental realizado se concluye que el proyecto 
analizado es ambientalmente viable en su contenido relacionado 

con las actividades de reducción de carga en subestaciones y en 

líneas de transmisión de energía eléctrica en la zona de su 

recorrido, en el marco de las medidas de acción preventivas y/o 

correctivas que se tendrá que asumir para su normal operación así 

como por las acciones planteadas en el Programa de Gestión 

Ambiental. 

 
 



Estudio de Impacto Ambiental 

Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV 

308  

  

 

XVII. BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA Y FUENTES DE DATOS E INFORMACIONES    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 Asplundh Environmental Services. 1979. Right of Way Ecolosical 

Effects Bibliography. Report No. EPRI EA 1080. Willow Grove, 

Pennsylvania.   

  

 Bianchi, Luiz. Manual de Procedimientos Ambientales Líneas de 

Transmisión de Energía Eléctrica. Banco Interamericano de 

Desarrollo. 1996.   

 De La Zerda, S y L. Rosselli.  2003.  Mitigación de colisión de 

aves contra línea de transmisión eléctrica con marcaje del cable 

de guarda.  Ornitología Colombiana No 1: 42-62.  

 Documentos del proyecto “Subestación Sébaco II y línea de 

transmisión en 138 kV. ENATREL 

 ENATREL, 2015. Estudio de impacto ambiental Subestación Villa El 

Carmen, Línea de Transmisión en 138 kV Villa El Carmen - Nagarote 

II y obras conexas. 

 ENATREL, 2015. Estudio de impacto ambiental Subestación El 

Aeropuerto y obras conexas. 

 ENATREL, 2017. Estudio de impacto ambiental Subestación Jinotega y 

obras conexas. 

 EPA-USEPA, 1977. Principios de Evaluación del Impacto Ambiental.  

 Francisco, A. (1992). Fundamentos de Hidrología de Superficie.  

Distrito Federal: LIMUSA  

  

 http://www.enatrel.gob.ni/evolucion-de-la-cobertura/ 

 INETER y Cooperación Suiza para el Desarrollo – COSUDE, Managua 

2004. Estudio de Mapificación Hidrogeológica e Hidrogeoquímica de 

la región central de Nicaragua.   

 INETER- COSUDE 2000. Estudio Mapificación Hidrogeológico e 

Hidroquímico de la Región del Pacifico de Nicaragua. Dirección de 

Recursos Hídricos, Dirección de Hidrogeología. 

 Goodland, R., editor. 1973. Power Lines and the Environment. 

Millbrook, New York: Cary Ecosystem Center.  

 Guía Metodológica “Instrumentos de Apoyo para la Gestión de 

Riesgos en el Ámbito Municipal de Nicaragua”. 

http://www.enatrel.gob.ni/evolucion-de-la-cobertura/


Estudio de Impacto Ambiental 

Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV 

309  

  

 

 Kuang J, 1971; Estudio Geológico del Pacífico de Nicaragua. 

División de Geología.      Informe 3, Catastro, e Inventario de 

Recursos Naturales. Managua, Nicaragua. 

 Larry W. Canter, 1997, España. Manual de Evaluación  de Impacto 

Ambiental (Técnicas para la elaboración de  Impactos  ambientales  

 LINSLEY, R. K. (1977). Hidrología para Ingenieros. Bogotá: McGRAW- 

HILL. 

 MAGFOR (2011). Compendio de mapas: Uso Potencial de la Tierra. 

 MARENA-Resolución ministerial No 46-2003. Actualización del 

Sistema de Vedas período 2004-2006 y reformas al artículo 13 de la 

resolución ministerial No 007-999 y sus reformas contenidas en la 

resolución No 023-99.  

 Martínez-Sánchez, J. C.  2000. Lista Patrón de las Aves de 

Nicaragua.  Fundación Cocibolca. 60 p.  

 Martínez-Sánchez, J. C.  2002.  Lista Patrón de los Mamíferos de 

Nicaragua.  Fundación Cocibolca.  35 p.  

 Ministerio del Ambiente Colombia y Centro de Producción Mas 

Limpia. Septiembre de 1999. Guía de Buenas Prácticas en uso 

Racional de la Energía.  

 Ministerio del Ambiente Colombia. Septiembre de 1999. Guía 

Ambiental para Proyectos de Transmisión de energía Eléctrica.  

 PARH, 1988; Evaluación Rápida de los Recursos Hídricos. Vol. 1. 

 Políticas de Salvaguarda del Banco Interamericano (BID) 

 Proyecto OCP Ecuador .S.A  Abril 2001, Estudio de Impacto 

Ambiental  

 Salas, J. B.  2002.  Biogeografía de Nicaragua.  1 ed.  Managua: 

INAFOR.  548 p. 

 SINAPRED, 2013. Informe sobre la gestión integral del riesgo de 

desastres en Nicaragua. 

 United States Department of the Interior. 1979. Environmental 

Criteria for ElectriL Transmission Systems. Document No. 001 010 

00074 3. Washington D.C.: General Printing Office. 

 United States Environmental Protection Agency. 1980. Electric 

Fields Under Power Lines. Supplement to an Examination of Electric 



Estudio de Impacto Ambiental 

Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV 

310  

  

 

Fields Under EHV Overhead Power Transmission Lines. Silver Spring, 

Maryland.  

 United States Fish and Wildlife Service. 1979. Management of 

Transmission Line RiL hts of Way for Fish and Wildlife. Volume Iq 

Background Information. Report No, FWS/OBS 79/22 1.  

 Ven Te Chow. (1994). Hidrología Aplicada. Colombia: McGraw-Hill. 

 Vicente CONESA FDEZ - VITORA - Colegio Oficial de Ingenieros 

Agrónomos MADRIZ, 1993. Guía metodológica para la evaluación del 

impacto ambiental.  

 Agrónomos MADRIZ, 1993. Guía metodológica para la evaluación del 

impacto ambiental.   

 

  

  

 

 



Estudio de Impacto Ambiental 

Subestación Sébaco II y Línea de Transmisión en 138 kV 

311  

  

 

 

ANEXOS   

  

  

Anexo 1: Miembros del equipo consultor 

 

Anexo 2: Manual de operación y mantenimiento del sistema de tratamiento 

 

Anexo 3: Inventario Forestal 

 

Anexo 4: Mapas Temáticos y planos 

 

 Micro localización del proyecto 

 

 Área de influencia del proyecto 

 

 Usos del suelo en el área del proyecto 

 

 Zonificación ambiental 

 

 Planta general de subestación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


